









, A, N. U 
1 9 9 7 
1 0 2 0 1 4 5 9 8 5 
U N I V E R S I D A D A U T O N O M A D E N U E V O L E O N 
FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 
ANALISIS Y CONTROL 
DE OSCILACIONES ELECTROMECANICAS EN 
SISTEMAS ELECTRICOS DE POTENCIA 
TESIS 
Q U E P A R A O B T E N E R E L G R A D O D E 
D O C T O R E N I N G E N I E R I A E L E C T R I C A 
P R E S E N T A 
F E R N A N D O S A N C H E Z T E L L O 
M O N T E R R E Y , N.L. JULIO, 1997 
" T D 
ì s ì s i 
• H * 
\ 
FONDO 
T E S I S 
ANALISIS Y CONTROL 
DE OSCILACIONES ELECTROMECANICAS EN 
SISTEMAS ELECTRICOS DE POTENCIA 
Los miembros del Comité aprueban la Tesis 
Doctoral de Fernando Sánchez Tello 
Dr. Florencio Aboytes García 
Asesor 
Dr. Salvador Acha Daza 
Dr. Jaime de la Ree López 
Dr. Jesús de León Morales 
Dr. José Antonio de la O Serna 
h t 
Copyright por Fernando Sánchez Tello 1997 
Reservados todos los derechos 
\ 
Dedicado 
A mi esposa Martha, 
compañera fiel de mis andares. 
A mis hijos Fernando, Ulises y Daniel, 
fuente de inspiración continua. 
A la memoria de mi Madre, 
Vespertina Tello 
Agradecimientos 
Mi gratitud al Dr. Florencio Aboytes García por la asesoría de este trabajo y 
por brindarme su confianza en distintas actividades profesionales en las cuales he 
tenido el privilegio de participar. 
A los profesores sinodales: Dr. Salvador Acha Daza, Dr. Jaime de la Ree 
López, Dr. Jesús de León Morales y Dr. Antonio de la O Serna, cuyos comentarios 
y sugerencias atinadas han contribuido en mejorar la calidad de este trabajo. 
Al Dr. Salvador Acha, por su amistad y valioso apoyo para la culminación de 
este trabajo. 
A mi compadre, Dr. Rogelio Ramírez Barradas, compañero de alegrías y 
penurias, gracias por brindarme tu apoyo siempre que lo he necesitado. 
\ 
A mis compañeros del Programa Doctoral, M.C. Juan José Guerrero Garza 
y M.C Luis David Aréchiga motivándolos en su esfuerzo personal. 
A mis compañeros y amigos de la CFE, en particular a la Sra. Sheila Medina 
cuya alegría y vitalidad rompe los esquemas del trabajo cotidiano. 
Al M.C. Guillermo Francis Medina por su amistad y decidida colaboración. 
A los responsables del convenio CFE/CENACE-UANL7FIME. 
RESUMEN 
ANALISIS Y CONTROL DE OSCILACIONES 
ELECTROMECANICAS EN SISTEMAS ELECTRICOS DE 
POTENCIA 
Publicación No. 
Fernando Sánchez Tello, Dr. en Ing. Eléctrica 
Universidad Autónoma de Nuevo León, 1997 
Profesor Asesor: Dr. Florencio Aboytes García 
El contenido de la tesis aborda el problema de las oscilaciones electromecánicas 
de baja frecuencia en sistemas eléctricos de potencia ( SEP's ). El trabajo analiza en 
detalle las oscilaciones electromecánicas desde sus causas y efectos primarios, hasta el 
diseño y sintonización de dispositivos de control. * 
Se clarifican conceptos básicos que explican la física del fenómeno de 
inestabilidad ante pequeñas perturbaciones. Se analiza la dinámica de la máquina 
síncrona y aquellos factores que modifican substancialmente los pares de sincronización 
y amortiguamiento. Mediante la técnica de valores característicos se orienta la 
clasificación e identificación de modos de oscilación y su asociación con subsistemas o 
parámetros individuales del sistema. Se analizan e identifican las causas o situaciones que 
originan el problema de amortiguamiento de modos de oscilación de baja frecuencia en 
SEP's. Se estudia en detalle la dinámica de cada elemento en el sistema y su 
contribución al amortiguamiento de oscilaciones. 
Se analiza a detalle las metodologías más relevantes para la ubicación, la 
selección de la señal de entrada y la determinación de las características de fase y 
ganancia para los estabilizadores de sistemas de potencia (ESP). Se proponen guías 
precisas para su aplicación en función del tipo de estudio a realizar, de las características 
del sistema analizado y de los recursos computacionales disponibles. A la fecha, no existe 
una metodología estándar de diseño para los ESP's. 
Se presenta un análisis completo del efecto de los distintos parámetros del 
sistema de excitación del generador sobre el comportamiento dinámico global del sistema 
de potencia. Se muestra el procedimiento para determinar los ajustes del estabilizador, 
para mejorar la estabilidad transitoria y el comportamiento dinámico ante pequeñas 
perturbaciones en modos de oscilación locales, así como en modos entre áreas en 
grandes sistemas interconectados. 
Se propone una metodología general para la aplicación de estabilizadores de 
potencia utilizando los controles de excitación de los generadores. La metodología se 
basa en un conocimiento amplio de los aspectos físicos del problema de estabilización 
de redes eléctricas y combina adecuadamente el análisis del comportamiento dinámico 
del sistema. La metodología incluye la aplicación coordinada de diversos estabilizadores. 
Los sistemas eléctricos longitudinales presentan características particulares que 
conducen a fenómenos dinámicos típicos ante distintos tipos de perturbaciones. Esto 
generalmente impacta el diseño de controles. La tesis analiza en detalle esta 
problemática y presenta guías específicas para el diseño de controles en sistemas con 
estructura longitudinal. Adicionalmente, se aplica la metodología propuesta en dos SEP's 
reales con características longitudinales. Se presenta un análisis comparativo entre el ESP 
y el compensador estático'de vars en la estabilización de oscilaciones y se describen las 
pruebas de campo que permiten verificar resultados de estudios dinámicos. 
Finalmente, se presentan las conclusiones del trabajo y se hacen 
recomendaciones para trabajos futuros en esta área de investigación. 
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Día con día se incrementa la complejidad de los sistemas eléctricos de potencia debido 
a su tendencia natural a interconectarse y al uso creciente de nuevas tecnologías. Al 
mismo tiempo, restricciones de tipo regulatorio y financiero los obligan a operar cerca 
de sus valores críticos. Estos factores han propiciado nuevos tipos de problemas de 
estabilidad. De esta forma, actualmente se ha dado un mayor impulso al uso de controles 
especiales que ayuden a mejorar la seguridad y la confíabilidad del sistema, considerando 
aspectos económicos del diseño y una mayor flexibilidad en la operación del sistema. Por 
otro lado, los avances en las computadoras, el análisis numérico, la teoría del control y 
el modelado de equipo han contribuido al desarrollo de nuevas técnicas analíticas y 
mejores procedimientos de diseño en los sistemas eléctricos. 
La estabilidad de los sistemas eléctricos de potencia es un tópico que ha sido estudiado 
por más de cincuenta años. Evaluar la estabilidad de estos sistemas no es una tarea fácil. 
Una gran cantidad de estudios se han realizado en el pasado para determinar y mejorar 
la estabilidad de los sistemas de potencia interconectados [69]. 
Al evaluar la estabilidad de un sistema de potencia el interés se centra en evaluar su 
comportamiento ante un disturbio. El disturbio puede ser grande o pequeño. Los 
disturbios pequeños se presentan continuamente con los cambios normales de carga. En 
esta situación el sistema debe ajustarse por si mismo a las condiciones cambiantes y 
operar satisfactoriamente alimentando la mayor cantidad de carga posible. Por otro lado, 
debe también ser capaz de sobrellevar disturbios severos tales como corto circuitos o 
salida de líneas. 
Sea cual fuere la perturbación, la estabilidad del sistema de potencia se define en 
términos prácticos como la habilidad del sistema de mantener el sincronismo de todas 
las unidades generadoras del sistema, cuyo comportamiento está gobernado por la 
dinámica del ángulo de los rotores. Al ocurrir una perturbación, el par eléctrico de una 
máquina síncrona usualmente se descompone en dos componentes; una de sincronización 
y otra de amortiguamiento. La estabilidad del sistema depende de la existencia de ambas 
componentes en cada una de las máquinas en el sistema. La ausencia de pares de 
sincronización origina una inestabilidad aperiódica, y la falta de pares de 
amortiguamiento un problema de inestabilidad oscilatoria. 
En los sistemas de potencia actuales, el problema de estabilidad ante pequeñas 
perturbaciones es fundamentalmente causado por un amortiguamiento insuficiente y se 
asocia, en general, con la estructura de la red, la condición operativa y el ajuste de los 
sistemas de control de cada unidad, particularmente de los sistemas de excitación. 
Un comportamiento oscilatorio con amortiguamiento reducido pueden presentarse en 
distintas partes del sistema, de esta forma se identifican modos de oscilación entre áreas, 
entre máquinas de una planta y entre plantas. Estas oscilaciones representan 
intercambios de energía entre el sistema de potencia y los generadores, de ahí el nombre 
de oscilaciones electromecánicas. Las frecuencias de oscilación están directamente 
asociadas con las inercias de las máquinas y su coeficiente de sincronización. 
En los modos de oscilación entre áreas, máquinas de una área eléctrica oscilan contra 
máquinas de otras áreas. La oscilación en contrafase de las máquinas se refleja en 
oscilaciones de potencia en las líneas de interconexión. En éste tipo de oscilaciones 
participan generalmente muchas máquinas, dando lugar a frecuencias de oscilación bajas. 
Otro tipo de oscilaciones ocurre entre máquinas de una misma planta. En este caso, las 
oscilaciones no tienen ninguna manifiestación en el sistema. Se presentan también 
oscilaciones entre máquinas de distintas plantas. En este caso, se tienen manifestaciones 
de la oscilación en un grupo de máquinas de la misma área. 
El problema de falta de amortiguamiento tuvo sus primeras manifestaciones al 
concretarse las primeras interconexiones entre sistemas eléctricos. Dichas manifestaciones 
se presentaron en forma de oscilaciones de potencia en las líneas de interconexión. Estas 
oscilaciones generalmente se presentaron de manera espontánea. En algunos casos las 
oscilaciones presentaban amplitudes crecientes, las cuales eventualmente originaban el 
disparo de elementos de transmisión. La falta de amortiguamiento en las oscilaciones 
también limitó los niveles de intercambio de energía entre sistemas [3]. 
Inicialmente, las soluciones a dichas oscilaciones fueron el reducir las ganancias o colocar 
en control manual los sistemas de excitación de algunas máquinas. Esto evidentemente 
no representaba la mejor solución y comprometía en gran medida el control de voltaje 
y la estabilidad transitoria del sistema. El problema de amortiguamiento se relacionó 
directamente con los sistemas de excitación, particularmente con los del tipo estático, los 
cuales, en esas fechas, iniciaban su utilización masiva. 
Afortunadamente, fue posible controlar los sistemas de excitación para mejorar el 
amortiguamiento. Esto se consigue al incluir una señal adicional en el punto de entrada 
al regulador, vía un dispositivo denominado el estabilizador de potencia. La idea básica 
del estabilizador es proporcionar un amortiguamiento adicional al producir una 
componente del par en fase con la velocidad de la máquina y consecuentemente 
incrementar la estabilidad de la máquina y del sistema. 
El diseño de un estabilizador de potencia presenta retos particulares interesantes. Por 
ejemplo; para proporcionar amortiguamiento, la función de transferencia del 
estabilizador debe compensar las características de fase y ganancia desde la entrada del 
regulador al par eléctrico de las máquinas. Estas son dinámicas y cambian con la 
estructura de la red, la condición operativa, el tipo y parámetros del sistema de 
excitación y con la capacidad y ubicación de la unidad generadora en cuestión. Es 
importante considerar que los parámetros del estabilizador son fijos y deberán 
determinarse de modo de satisfacer los requerimientos del sistema en un espectro amplio 
de condiciones de operación del sistema de potencia. 
Distintos elementos del sistema de potencia modifican el amortiguamiento del sistema. 
De la misma forma, nuevos controles, distintos al estabilizador de potencia, empiezan 
a ser utilizados para incrementar el amortiguamiento, particularmente de modos de 
oscilación entre áreas. Entre estos dispositivos se encuentran los compensadores estáticos 
de reactivos, los capacitores serie controlados por tiristores y recientemente los controles 
de las líneas de corriente directa de alta tensión [55]. 
La operación y control de los sistemas eléctricos de potencia ofrecen una gran cantidad 
de retos de ingeniería. Esto invariablemente implica un conocimiento pleno del 
comportamiento dinámico del sistema. En éste sentido, el problema de control de las 
oscilaciones electromecánicas no es la excepción. 
Para enfrentar adecuadamente los problemas de control y estabilización derivados de las 
tendencias operativas actuales en la industria es necesario un conocimiento sólido de la 
dinámica del sistema interconectado y de cada uno de sus componentes. Es importante 
modelar, analizar y resolver problemas utilizando las mejores herramientas técnicas y 
computacionales disponibles. El diseño eficiente de acciones de control para cada 
problema generalmente surge como una consecuencia lógica del conocimiento pleno de 
la naturaleza del fenómeno analizado. 
El comportamiento dinámico del sistema de potencia ante disturbios está fuertemente 
determinado por la estructura y robustez de la red. En este sentido, es importante 
identificar las características particulares de cada fenómeno de interés y utilizar 
ventajosamente esta información en el diseño de los dispositivos de control asociados. 
En forma particular, interesa evaluar el comportamiento de oscilaciones de baja 
frecuencia mal amortiguadas en sistemas con estructura del tipo longitudinal y cuantificar 
su impacto en la estabilidad del sistema y el diseño y sintonización de controles. 
En esta tesis se estudia el problema de las oscilaciones electromecánicas de manera 
global. Se analiza el problema desde sus causas y características primarias, hasta el 
diseño de controles que incrementen eficientemente el amortiguamiento del sistema. El 
tópico de diseño se concentra particularmente en los estabilizadores de potencia, aunque 
el análisis desarrollado y la metodología propuesta son generales para cualquier 
dispositivo de control. Los estabilizadores de potencia representan actualmente la forma 
más económica de proporcionar amortiguamiento al sistema. De hecho, son ya un 
componente estándar en los nuevos sistemas de excitación comercialmente disponibles 
en la industria. 
% 
1.2 Revisión bibliográfica 
El estudio de la estabilidad de pequeñas perturbaciones tuvo un gran impulso a partir 
de los años sesentas, época en la cual se experimentaron condiciones de inestabilidad a 
causa de oscilaciones espontáneas [1]. En ese tiempo tuvieron lugar cambios importantes 
asociados a los sistemas de excitación y sus controles. En las nuevas máquinas, los 
generadores de corriente directa, anteriormente usados para la excitación, fueron 
reemplazados por sistemas de excitación basados en tiristores. Los amplificadores 
rotatorios usados en la amplificación del error de voltaje terminal, fueron substituidos 
por los dispositivos de estado sólido. 
Estudios pioneros de los efectos de los sistemas de excitación en la entonces denominada 
estabilidad de estado estable fueron realizados por C Concordia desde los años 
cuarentas [2]. Varios estudios analíticos fueros presentados en los años sesentas para el 
control de oscilaciones [3-5]. En estos trabajos se proponían distintos esquemas para el 
control de las oscilaciones a través del estabilizador de potencia, los cuales presentaban 
serios problemas, particularmente con la señal de entrada. 
El trabajo de De Mello y Concordia [6], basado en un modelo simplificado máquina 
barra-infinita originalmente propuesto por Heffron y Phillips [7], presentó 
conceptualmente el problema de inestabilidad ante pequeñas perturbaciones. Una de las 
conclusiones importantes fue que un estabilizador ideal no existe, y para lograr un 
comportamiento satisfactorio deberá sintonizarse para diferentes condiciones operativas. 
Durante los años setentas, distintos autores continuaron explorando los efectos de los 
sistemas de excitación, considerando las cargas y la red de transmisión en el 
amortiguamiento del sistema [8-10]. El tema, sin embargo, es complejo y requierió la 
integración de conocimientos en diversas especialidades. En la literatura reciente se 
encuentran trabajos conceptuales que refuerzan y complementan trabajos anteriores 
[11,12]. 
Los efectos de interacción entre controles y el sistema de potencia, así como entre 
distintos modos de oscilación constituyen un tópico importante y del cual existe poca 
literatura. Trabajos pioneros de Moussa-Y. Yu [13] y Mugwanya-Van Ness [14] no han 
tenido continuidad. En años recientes, su estudio se ha reiniciado, particularmente con 
el fenómeno de resonancia modal [12,15,16] . 
Por otro lado, los primeros estudios realizados para evaluar las características dinámicas 
del sistema de potencia y evaluar su estabilidad ante pequeñas perturbaciones utilizaron 
modelos simplificados del sistema y técnicas de control lineal clásico, como los criterios 
de Nyquist y Routh-Hurwitz [17,18]. Posteriormente, las técnicas de variables de estado 
fueron ampliamente utilizadas y aceptadas como la mejor forma de evaluar la estabilidad 
del sistema a través del cálculo de valores propios. J.E Van Ness [19] presentó trabajos 
pioneros en ésta dirección. 
Kundur-Janischewsky [20] y Undrill [21] presentaron modelos exactos para representar 
un sistema multimáquina. Sin embargo, su aplicación se restringía a sistemas de orden 
pequeño. Para resolver este problema se sugirió el uso de equivalentes dinámicos. 
Germond-Podmore [22] agrupan generadores basados en su coherencia. Schweppe y co-
autores dividen el sistema en dos secciones separando las dinámica relevante y menos 
relevante mediante un Análisis Selectivo Modal [23]. 
En 1982, Byerly y co-autores [24] propusieron el primer algoritmo para el cálculo de 
valores característicos en sistemas de potencia de gran tamaño ( AESOPS ). En este 
caso, se aprovecha la estructura de las ecuaciones de la red y el uso de las técnicas de 
dispersidad [25]. El método es iterativo y calcula los eigenvalores asociados con la 
dinámica de los rotores. De manera similar, Martins [26] utiliza el método de iteración 
inversa implícita y Wong y co-autores [27] proponen una versión modificada del 
algoritmo AESOPS, la cual es particularmente eficiente en calcular modos de oscilación 
entre áreas. Wang y Semlyen [28] aplican eficientemente los métodos de iteraciones 
simultaneas y modificado de Arnoldi para el cálculo de un grupo de valores 
característicos. Uchida y Nagao proponen [29] el llamado método de la matriz S donde 
la rapidez de cálculo para los valores característicos dominantes del sistema es 
notablemente acelerada. 
Cada uno de los métodos anteriores tiene características atractivas particulares para 
cierto tipo de aplicaciones. Sin embargo, ninguno satisface todos los requerimientos de 
análisis de pequeñas señales en sistemas de potencia. A la fecha, La mejor solución 
requiere utilizar distintas técnicas en forma complementaria [30]. 
Al encarar el problema de ubicación del estabilizador de potencia, distintas técnicas han 
sido propuestas; De Mello [39] utiliza elementos de los vectores característicos derechos; 
Abdalla y coautores [40], sensitividades de valores característicos a coeficientes de 
amortiguamiento; Verghese [23], factores de participación; Ostojic [41], factores de 
acoplamiento; Martins [42] y Arcidiacono [37], residuos de funciones de transferencia. 
Existen muchas más propuestas y sólo se mencionan las de mayor relevancia. Existe una 
gran cantidad de literatura relacionada con el tema. Todas las técnicas fallan en 
situaciónes extremas. 
En 1981, Larsen y Swann [31] establecieron los conceptos de sintonización y aspectos 
prácticos en la aplicación de estabilizadores de potencia utilizando señales de entrada de 
velocidad, frecuencia y potencia eléctrica. En ese mismo año, Kundur y co-autores [32] 
presentaron también técnicas analíticas para determinar ajustes del estabilizador y 
aspectos prácticos de trabajos previos [33-36]. Arcidacono [37], Fleming [38] y co-
autores también desarrollaron trabajo pionero sobre el tema. En 1989, Kundur y co-
autores [43] presentan un análisis detallado para determinar los parámetros de un 
estabilizador de tal forma de incrementar la estabilidad global del sistema, ante pequeñas 
y grandes perturbaciones. La filosofía de diseño propuesta parece ser la más aceptada 
actualmente. Recientemente, Larsen y coautores [44] desarrollaron una técnica de 
descomposición modal aproximada, la cual permite abordar el problema del diseño de 
un control y la selección de la señal de entrada desde una perspectiva conceptual. Esto 
es particularmente importante para asegurar la comprensión del proceso derivado de 
mediciones de campo y simulaciones del sistema. 
Existen distintas técnicas de diseño basados en la ubicación de polos [45] o el control 
óptimo [46,47], sin embargo no muestran ventajas adicionales a los diseños 
convencionales ni tampoco se han propuesto algoritmos eficientes para su aplicación en 
sistemas de grandes dimensiones. 
La problemática de diseño de un estabilizador de potencia convencional con parámetros 
fijos es que un ajuste adecuado para determinadas condiciones operativas, puede ser 
inadecuado si las condiciones cambian. Esto ha llevado a los investigadores a estudiar 
otros tipos de estabilizadores del tipo adaptivo o auto-sintonizado [48-50]. Sin embargo, 
a la fecha existe poco incentivo en la industria para utilizar este tipo de dispositivos ya 
que los estabilizadores convencionales se han comportado adecuadamente en un rango 
amplio de condiciones operativas. Por otro lado, estabilizadores utilizando lógica difusa 
[53] y redes neuronales [51,52] para la evaluación de la estabilidad del sistema en línea, 
parecen tener posibilidades importantes considerando sus requerimientos de cálculo y 
datos reducidos. 
Mucho del esfuerzo actual está dirigido a la utilización de la compensación serie y 
paralelo en redes de transmisión para incrementar el amortiguamiento de las oscilaciones 
vía electrónica de potencia. Recientemente, dispositivos como el compensador estático 
de reactivos, la capacitancia serie controlada por tiristores y los controles de las líneas 
de corriente directa comienzan a ser utilizados ampliamente [55]. En [54] De Mello 
desarrolla los principios de control básicos para el caso de la compensación serie 
capacitiva y en [58] Zhou hace lo mismo para los compensadores estáticos de reactivos. 
Por otro lado, es importante señalar que los problemas de amortiguamiento 
generalmente están asociados con redes de transmisión débiles. En este sentido, y dada 
su estructura característica, los sistemas de potencia longitudinales están más expuestos 
a sufrir éste tipo de problemas. Debe resaltarse que a nivel mundial, un porcentaje alto 
de sistemas de potencia pueden clasificarse en ésta categoría. Es sorprendente, sin 
embargo, la escasa literatura al respecto [56,57]. De ahí la relevancia de caracterizar su 
dinámica oscilatoria y diseñar dispositivos de control y estrategias operativas en función 
de su estructura particular. 
1.3 Estructura de la tesis 
El capítulo I presenta una descripción general del problema de oscilaciones 
electromecánicas en sistemas de potencia. Se incluye una breve revisión bibliográfica de 
los trabajos más relevantes sobre el tema. Finalmente se describe la estructura general 
del trabajo y se señalan las aportaciones más significativas del mismo. 
En el capítulo II se presentan conceptos básicos que explican la física del fenómeno de 
inestabilidad ante pequeñas perturbaciones. Se analiza en detalle la dinámica 
electrodinámica de la máquina síncrona y aquellos factores que modifican 
substancialmente los pares de sincronización y amortiguamiento. Se caracterizan los 
modos de oscilación electromecánicos en un sistema de potencia. Mediante la técnica de 
valores característicos se orienta la clasificación e identificación de modos de oscilación 
críticos y su asociación con subsistemas o parámetros individuales del sistema. Se 
identifican las causas o situaciones del sistema que originan el problema de 
amortiguamiento de modos de oscilación de baja frecuencia en los sistemas de potencia. 
\ 
Para entender el origen y las causas del problema de oscilaciones es necesario tener un 
conocimiento pleno de la física y naturaleza del amortiguamiento en el sistema. En el 
capítulo III se aborda el problema analizando a detalle la dinámica de cada elemento en 
el sistema y su contribución al amortiguamiento de oscilaciones. Este análisis conduce 
hacia el diseño eficiente de acciones y dispositivos de control específicos. 
En la aplicación de controles para mejorar el amortiguamiento de uno o varios modos 
de oscilación, se consideran cuatro problemas básicos: su ubicación, el tipo de señal de 
entrada, su número y sus características de fase y de ganancia. En el capítulo IV se 
estudia en detalle cada una de estas partes para el estabilizador de potencia ( ESP ). Se 
analizan en detalle las metodologías más relevantes para la ubicación de un ESP 
indicando en cada caso ventajas y debilidades. 
Un aspecto clave en el diseño de cualquier controlador es la selección de la señal de 
entrada. La selección de la señal de entrada y la determinación de las características del 
sistema de potencia (fase y ganancia ) pueden abordarse en forma separada o conjunta. 
En el capítulo IV se presentan metodologías en ambas direcciones. Finalmente, se 
evalúan distintos índices cualitativos que indican la calidad de la señal utilizada y el 
impacto de su controlador correspondiente. Estos índices representan una herramienta 
de análisis de mucha utilidad en el estudio y control de oscilaciones. 
En el capítulo V se desarrolla un análisis detallado del efecto de los distintos parámetros 
del sistema de excitación del generador sobre el comportamiento dinámico global del 
sistema de potencia. Se muestra cómo los ajustes del estabilizador pueden seleccionase 
para mejorar la estabilidad transitoria y ante pequeñas perturbaciones en modos de 
oscilación locales en plantas así como modos entre áreas en sistemas interconectados 
grandes. Se propone una metodología general de diseño para los estabilizadores de 
potencia. Esta metodología se fundamenta en el conocimiento amplio de los aspectos 
físicos del problema de estabilización de sistemas de potencia. 
\ 
En el capítulo VI se ilustra el diseño de estabilizadores de potencia en dos sistemas 
longitudinales reales siguiendo la metodología propuesta en el capítulo anterior. Se 
presenta un análisis comparativo entre el estabilizador de potencia y el compensador 
estático de vars para la estabilización de oscilaciones. Finalmente, se describen las 
pruebas de campo que permiten verificar los resultados de un estudio de estabilidad 
dinámica. 
El capítulo VII presenta las conclusiones de la tesis, así como recomendaciones para 
trabajos futuros. 
1.4 Aportaciones 
• La tesis aborda el estudio de las oscilaciones electromecánicas en SEP's de 
manera global, desde sus causas y efectos primarios hasta el diseño de 
dispositivos de control. 
• Se clarifica la física y naturaleza del amortiguamiento en SEP's mediante el 
análisis detallado de las características dinámicas de cada elemento del sistema 
de potencia. 
• Se desarrolló un paquete de simulación interactiva para el análisis de grandes 
sistemas ante pequeñas perturbaciones, el cual es usado actualmente en varias 
empresas eléctricas. La información que proporciona al usuario permite 
determinar las fuentes del problema y desarrollar medidas correctivas adecuadas. 
• Se establecen las diferencias básicas entre las técnicas más relevantes de ubicación 
y determinación de la característica de fase a compensar para ESP's y se 
proponen guías precisas para su aplicación. 
• Se identifican las características dinámicas particulares de los SEP's longitudinales 
ante pequeñas perturbaciones y su impacto en el diseño de controles. 
• Se propone una metodología general de diseño para ESP's basada en un 
conocimiento amplio de los aspectos físicos del problema de estabilización de 
sistemas de potencia, la cual permite mejorar la estabilidad transitoria del sistema 
y el comportamiento dinámico ante pequeñas perturbaciones. 
• Aplicación de la metodología propuesta en el estudio de la interconexión de los 
sistemas eléctricos de Colombia y Venezuela. 
CAPITULO II 
CARACTERIZACION DE OSCILACIONES ELECTROMECANICAS 
2.1 Introducción 
La estabilidad de los sistemas de potencia es un tópico estudiado ampliamente desde los 
años cincuentas. La experiencia derivada de estos estudios y de abundantes pruebas de 
campo ha dado lugar al diseño de nuevos controles actualmente en operación. Los esfuerzos 
iniciales de análisis estuvieron orientados hacia el estudio de grandes perturbaciones. 
Posteriormente, y como resultado de la interconexión entre sistemas de potencia aislados, 
aparecen oscilaciones de potencia en líneas de enlace, generalmente limitando la 
confíabilidad de la transferencia de potencia. Estas oscilaciones, motivadas por cambios 
normales de carga y generación en el sistema, han involucrado desde generadores aislados 
hasta grandes grupos de generadores. 
Es generalmente aceptado que los factores principales que llevaron a los sistemas de 
potencia a experientar problemas de estabilidad asociados a oscilaciones de potencia fueron 
el uso masivo de sistemas de excitación de acción rápida y la estructura de la red de 
potencia que interconectaba grupos de generación importantes. 
El problema práctico del amortiguamiento de tales oscilaciones fue el incentivo que motivó 
la aplicación de los conceptos de control retrolimentado. Los esfuerzos iniciales en la 
sintonización de sistemas de excitación estuvieron acompañados del uso de conceptos de 
control clásico e indudablemente de un conocimiento importante del comportamiento del 
sistema. Como consecuencia de todo este esfuerzo, el área de sintonización de controles, 
utilizados para proporcionar amortiguamiento a los rotores de los generadores, ha 
evolucionado al grado que permite al analista moverse siempre en la dirección correcta. En 
la actualidad, el análisis modal o técnicas de valores característicos - aceptadas 
unánimamente para el análisis de pequeñas perturbaciones -permiten separar e identificar 
distintos modos de oscilación. Los vectores característicos asociados, proporcionan una 
descripción física de la oscilación que permite determinar la fuente del problema y 
desarrollar las medidas correctivas más adecuadas. 
En sistemas de potencia, se define la estabilidad ante pequeñas perturbaciones como la 
habilidad de mantener sincronismo ante pequeños disturbios. Tales disturbios ocurren 
continuamente en el sistema debido a pequeñas variaciones en las cargas y la generación. 
Los disturbios se consideran lo suficientemente pequeños que permiten la linealización del 
sistema de ecuaciones para propósistos de análisis. La respuesta del sistema ante pequeñas 
perturbaciones depende en gran medida de la condición operativa, la robustez de la red de 
transmisión y del sistema de excitación utilizado. 
La literatura del tema es abundante y, sin embargo, pocos trabajos abordan el problema 
conceptualmente. Es necesario entender claramente el problema de las oscilaciones de 
potencia y la física del amortiguamiento. Con esta base, el diseño y localización de 
dispositivos de control puede ser abordado natural y eficientemente. La literatura es 
abundante en desarrollos analíticos o algoritmos donde no es fácil entender el proceso de 
estabilización. 
Este capítulo presenta conceptos básicos que explican la física del fenómeno de inestabilidad 
de pequeñas perturbaciones. Analiza en detalle la dinámica de la máquina síncrona y 
aquellos factores que modifican substancialmente los pares de sincronización y 
amortiguamiento. Se caracterizan los modos de oscilación electromecánicos en un sistema 
de potencia. Mediante la técnica de valores característicos se orienta la clasificación e 
identificación de modos de oscilación con problemas de amortiguamiento y su asociación con 
subsistemas o parámetros individuales del sistema. Se identifican las causas o situaciones del 
sistema que originan el problema de amortiguamiento de modos de oscilación de baja 
frecuencia en los sistemas de potencia. 
2.2 Representación del SEP en estudios dinámicos 
Los sistemas eléctricos de potencia presentan en su comportamiento distintos patrones 
dinámicos con constantes de tiempo que varían desde milisegundos ( transitorios 
electromagnéticos rápidos ) hasta años ( adición u obsolecencia de plantas generadoras ). 
Aunque el término comportamiento dinámico involucra un gran espectro de fenómenos, 
existe un concenso general en asociarlo con transitorios de tipo electromecánico, y más 
específicamente a consideraciones sobre su estabilidad. La Figura 2.1 contiene información 
cualitativa de la dinámica de este tipo de transitorios de acuerdo a los resultados publicados 
en la literatura [23,31,37,57]. 
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Figura 2.1 Espectro de frecuencia de transitorios electromecánicos. 
Los transitorios electromecánicos están relacionados con la respuesta dinámica del sistema 
de potencia en un rango de tiempo que va de milisegundos a varios minutos. Las causas de 
estos fenómenos son muy variadas e incluyen fallas en líneas de transmisión, pérdidas 
repentinas de carga y generación, y fluctuaciones de carga que se presentan continuamente 
durante la operación normal. La Figura 2.2 muestra los componentes involucrados y sus 
interacciones para este tipo de transitorios. Las Figuras 2.3a y 2.3b, presentan el detalle 
Figura 2.2 Interacción dinámica entre elementos del sistema de potencia. 
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b) GENERADOR Y SISTEMA DE EXCITACION 
Figura 2.3 Primomotor y Generador. 
de sus componentes principales, el generador y el primomotor. 
Las unidades generadoras interactuan entre ellas y con las cargas a través de la red eléctrica. 
También reciben señales desde Centros de Control para modificar sus niveles de generación. 
Estas señales son manejadas por funciones globales del sistema (Despacho Económico, 
Control Automático de Generación) con propósitos de seguridad, confiabilidad y economía. 
El modelado del comportamiento dinámico del sistema de potencia es por sí mismo un 
tópico muy amplio. El interés generalmente se orienta hacia los modelos simples que 
reproducen más adecuadamente el comportamiento del sistema. Obviamente, el nivel de 
detalle a considerar y sus simplificaciones dependerán en gran medida de cada aplicación 
particular. 
El interés de este trabajo se centra en analizar el comportamiento del sistema de potencia 
ante pequeñas perturbaciones similares a las variaciones de carga normales. Estas 
variaciones en general se manifiestan como oscilaciones de potencia y normalmente son 
estables, es decir, son efectivamente amortiguadas y eventualmente desaparecen. 
Ocasionalmente, estas oscilaciones son inestables y* crecen con el tiempo, causando la 
pérdida de sincronismo de unidades y en algunos casos la separación del sistema. La 
literatura de sistemas de potencia, refiere el término de estabilidad dinámica como la 
habilidad del sistema de evitar este comportamiento inestable. 
Los estudios de estabilidad dinámica o de pequeñas perturbaciones, frecuentemente utilizan 
un modelo linealizado del sistema de potencia. La linealización es llevada a cabo en un 
punto de operación específico x0 (punto de equilibrio ). Antes de ser linealizado, el modelo 
del sistema de potencia está constituido por un conjunto de ecuaciones diferenciales de 
primer orden de la forma, 
Jt = f ( x , u ) í2-1) 
y un conjunto de ecuaciones algebraicas, 
g ( x , u ) = 0 (2-2) 
Donde x es el vector de estado y u es un vector de variables algebraicas. El conjunto de 
ecuaciones (2.1) agrupa un conjunto de subsistemas dinámicos desacoplados, cada uno de 
los cuales corresponde a una unidad generadora. El acoplamiento se realiza a través de las 
ecuaciones de la red, las cuales incluyen la red de transmisión, las cargas y las ecuaciones 
algebraicas de acoplamiento de los circuitos equivalentes del estator de cada máquina. 
La estructura del modelo del sistema de potencia sugiere que el proceso de linealización 
pueda ser realizado en forma separada para cada unidad generadora y para la red. En forma 
incremental, el modelo puede ser planteado como una colección de n subsistemas dinámicos, 
% = Aft + Bft 
y¿ = + d í u Í 
i = i (2.3) 
que se interconectan mediante, 
9 • • • 
"1 
U A • = J y ±J • 
un 
(2.4) 
la cual representa las restricciones estáticas del sistema ( ecuaciones de balance nodal ). 
La interacción entre cada generador y la red se puede realizar a través de distintas variables. 
Una práctica común es utilizar las corrientes internas de la máquina y los voltajes de estator 
como se muestra en la Figura 2.4. Otra posibilidad es utilizar la potencia terminal de la 
unidad ( P y Q ) y la magnitud y ángulo del voltaje terminal. La elección modifica la 
ecuación (2.4). El primer caso utiliza la ecuación de balance nodal de la red I r i = Y Vri. En 





La estructura del modelo de cada unidad generadora en la Figura 2.3 también permite la 
linealización en forma separada de cada uno de sus componentes; generador (5j, *E¡)> 
primomotor (jcj^j), sistema de excitación (jcjy ) y estabilizador de potencia (*g¡). De esta 
forma, el modelo completo del sistema estará determinado por las ecuaciones (2.3) y (2.4), 
donde, 
- «i, xE¡, XM¡, xR_, 
yf = *¡ 1 
«f - [Pi Qiì 
T T T « - u n ] 
T r T 
y - \yv->yni 
(2.6) 
La ecuación general del sistema estará dada por, " 
:i *Ax = [Ad+Bd(I -JDdy1JCd]x (2.7) 
donde 
Ih A Diag{[.\} 
t rT r, X = [XV Xn] 
(2.8) 
La matriz resultante A es la matriz de estado del sistema cuyos valores característicos 
proporcionan la información sobre la estabilidad local del sistema no-lineal en x0. 
Para cada máquina en el sistema, es posible construir el diagrama de la Figura 2.4, donde 
Figura 2.4 Interacción entre variables dinámicas de un genererador. 
cada componente se representa por una función de transferencia [23]. La función de 
transferencia para cada componente se obtiene a partir de la ecuación (2.3), expresada en 
el dominio de Laplace, como: 
G&) - C¿sl - Ad'% + D¡ (2-9) 
Las funciones de transferencia GM , G¡, G s , G r y G E se obtienen para el nivel de detalle 
requerido en el estudio de estabilidad dinámica. Se considera un promedio de 20 estados 
para cada máquina. 
23 Naturaleza de las oscilaciones electromecánicas 
En el análisis de un sistema eléctrico de potencia es muy importante identificar el origen o 
la causa del problema de oscilaciones. En general esto depende del comportamiento de la 
máquina síncrona, de la participación de los controles y de la red eléctrica. 
Al ocurrir una perturbación en una red eléctrica se genera un desbalance entre los pares 
eléctrico y mecánico de cada generador, el cual produce la oscilación de los rotores. La 
dinámica de este comportamiento se rige por la ecuación de oscilación. 
Figura 2.5 Sistema de potencia básico 
En el caso de una máquina conectada a un gran sistema a través de una red de transmisión 
(Figura 2.5), la ecuación de oscilación en su forma incremental se expresa como; 
2H d2 AB . ~ . rjn = ATm - A Te 
"o dt1 
(2.10) 
En la ecuación (2.10), H representa la inercia de la máquina expresada en segundos, la 
velocidad síncrona en rad/seg y 8 la'posición angular del rotor en radianes. Los pares 
eléctrico y mecánico - ATe , AT m - se expresan en p.u. y í en segundos. Si se aplica la 
transformada de Laplace a la ecuación (2.10), y la ecuación resultante se descompone en 
dos ecuaciones de primer orden, se obtienen las ecuaciones (2.11), las cuales permiten armar 
el diagrama de bloques de la Figura 2.6. En este diagrama los pares de la máquina se 
descomponen a su vez en dos componentes, uno en fase con la velocidad y otro con la 
posición angular de la máquina. En la literatura estos pares se conocen como de 
amortiguamiento y sincronización respectivamente. 
™L5 = ATm(s) - ATe(s) 
JA5(S) = A o)(s) 




Figura 2.6 Componentes de sincronización y amortiguamiento en el par 
eléctrico y mecánico. 
Los coeficientes de sincronización y amortiguamiento Kes(s) y KeD(s), expresados en p.u. 
de potencia/rad y p.u. de potencia-seg/rad, representan el efecto total del sistema de 
excitación y la máquina en el par eléctrico. De forma similar, Km s(s) y KmD(s) representan 
los efectos combinados del sistema de gobernación de velocidad y la turbina. El punto 
importante que debe observarse es que dichos coeficientes no son constantes, de hecho son 
función de la variable s, y pueden tomar diversos valores dependiendo de la frecuencia de 
\ 
oscilación. 
Si se considera que el par mecánico no cambia, y se resuelve la ecuación (2.10) en el 
dominio de Laplace, para valores positivos de Ke§(s), de la ecuación resultante se obtienen 









Si se define a « n (frecuencia natural) como la frecuencia de oscilación no-amortiguada 
(K e D =0) y se expresa por 
4 (2-17) 
la ecuación 2.16 puede escribirse como: 




al cociente (o/wn) se le conoce como razón de amortiguamiento y se denota por f. Para una 
entrada impulso en el par mecánico, la expresión en el tiempo para el ángulo se expresa 
como; 
A8(t)=2\R\e0í cos^w^ + <¡>R) (2-19) 
donde R representa el residuo asociado a cada valor característico. 
Se debe notar que para tener una oscilación amortiguada es necesario que a sea negativo, 
es decir que K e D sea positivo en la ecuación (2.15). 
El tener un coeficiente de amortiguamiento positivo indica un cambio negativo en la 
potencia de aceleración al tener un incremento en la velocidad. 
Cuando se tienen valores de K e D negativos, el valor de a será positivo y se producirán 
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Figura 2.7 Formas de oscilaciones como función de K s y K^. 
En la Figura 2.7 se presentan diferentes tipos de oscilaciones dependiendo de los valores del 
coeficiente de sincronización y del coeficiente de amortiguamiento. 
La falta de pares de sincronización (Kes < 0) o de amortiguamiento (KeD < 0) da lugar a 
problemas de inestabilidad en el sistema, sin embargo cada uno con características dinámicas 
muy diferentes. 
Del análisis de la ecuación (2.19), se observa que el coeficiente a controla la magnitud de 
la oscilación y por lo tanto el amortiguamiento. Por otro lado, coa determina la frecuencia 
de la oscilación, teniendo como términos dominantes a K e s y H. En la ecuación (2.18) se 
observa que la frecuencia actual difiere de la frecuencia natural y que el amortiguamiento 
tiene efecto en el cálculo de la frecuencia. 
Por otro lado, es importante observar de la ecuación (2.17) que para un mismo valor de 
O 
Kd - O, Ks > O 
segundos 1 0 
200 Kd < O, Ks > O 
- 2 0 0 
5 segundos 1 o 
Kd > 0. Ks > O 
5 segundos 1 0 
150 
1 0 0 -
Kd <> O. KS < O 
i segundos 1 o 
coeficiente de sincronización, al aumentar el valor de inercia se reduce la frecuencia de 
oscilación. Si se mantiene un valor de inercia, al disminuir el coeficiente de sincronización, 
también se reduce la frecuencia natural de oscilación. Esto último se puede presentar al 
realizar un cambio en el sistema de transmisión que aumente la distancia eléctrica entre el 
generador y el sistema infinito. También ocurre en condiciones de demanda alta. En otras 
palabras, al tener un sistema de transmisión débil (K e s pequeño) y un nivel de carga 
elevado, se aumenta la probabilidad de tener oscilaciones de baja frecuencia. 
Los pares de sincronización y amortiguamiento de cada máquina determinan en conjunto 
la dinámica del sistema de potencia. La contribución a estos pares de cada elemento en el 
sistema es tema del siguiente capítulo. El presente capítulo analiza en detalle los diferentes 
modos de oscilación presentes en el sistema; se caracterizan y estudia a detalle la relación 
e impacto en los modos de oscilación electromecánicos de interés. 
2.4 Modos de oscilación 
Un sistema de potencia al ser perturbado de su condición de equilibrio reacciona con la 
dinámica de todos sus elementos y controles. Como resultado de esta respuesta se pueden 
tener oscilaciones de diversas variables en el sistema. Típicamente estas variaciones tenderán 
a desaparecer con el tiempo para llegar finalmente a otra condición de equilibrio. 
Una situación de interés se tiene cuando las oscilaciones de variables no se eliminan con el 
tiempo y se mantienen por largos períodos de tiempo o bién la variación tiende a crecer 
causando problemas mayores. Es importante caracterizar adecuadamente los distintos tipos 
de oscilaciones e identificar aquellas variables de interés. 
En su sentido más amplio el análisis dinámico del SEP requiere modelar todos los elementos 
y controles mediante ecuaciones diferenciales que describen la respuesta de los mismos ante 
perturbaciones. En estudios de estabilidad para pequeñas perturbaciones el modelo del SEP 
se linealiza y es posible aplicar técnicas de control lineal. 
Cada elemento o control tiene un tiempo de respuesta que caracteriza la dinámica del 
elemento. Así, se habla de dinámica rápida y de dinámica lenta, o bien de respuestas 
oscilatorias de alta o baja frecuencia. 
Aún cuando es posible en algunos casos modelar la dinámica de todos los componentes de 
un sistema, generalmente el enfoque utilizado representa la dinámica de los elementos que 
mayor influencia tienen en el fenómeno de interés. Aquí los valores de las constantes de 
tiempo son la clave para la selección de elementos importantes. El resto de las componentes 
se modelan en estado estable, o simplemente no se modela su efecto. 
Las oscilaciones electromecánicas están relacionadas principalmente con la dinámica de la 
oscilación de los rotores de las unidades generadoras y por consiguiente con oscilaciones de 
potencia causadas por cambios en las posiciones angulares de las máquinas. 
En el análisis de este tipo de oscilaciones es necesario modelar en detalle o en forma 
opcional: 
• Dinámica de sistemas de excitación y estabilización 
• Dinámica lenta de la máquina síncrona 
• Devanado de Campo 
• Dinámica Turbina-Gobernador ( opcional) 
• Dinámica rápida de la máquina síncrona ( opcional) 
• Devanados amortiguadores 
Este tipo de oscilaciones es el de mayor importancia por su impacto en el comportamiento 
de variables en el sistema. Generalmente se considera que las frecuencias naturales de estas 
oscilaciones están determinadas principalmente por las inercias de los generadores y las 
reactancias del sistema de transmisión. Asimismo, se asume que el impacto de controles 
tiene un mayor efecto en el amortiguamiento de las mismas y sólo un efecto menor en la 
frecuencia de oscilación [24]. 
Considere un sistema de n generadores representados por el modelo clásico y una red de 
transmisión equivalente hasta los nodos internos de cada máquina. En su forma incremental, 
el sistema se representa por el conjunto de n ecuaciones de oscilación siguiente; 
— - V + £ 4 = ( Z 2 0 ) 
"o dt2 J 
donde 
n BP-
fir* - . E . 4 > 4 • a / (2.21) 
** 
La ecuación (2.20) no representa un conjunto de n ecuaciones independientes debido a la 
redundancia en las variables del ángulo del rotor ( £ A<5¡j = 0 ). La redundancia se presenta 
debido a que el estado del sistema se define por las posiciones angulares relativas entre 
rotores más que por sus valores absolutos. Esta redundancia desaparece al seleccionar una 
referencia para las desviaciones angulares. Al hacer esto, se elimina una ecuación del sistema 
y las nuevas variables se establecen como las posiciones angulares relativas entre 
generadores. El nuevo sistema de ecuaciones se expresa como; 
d2A8„ ;¡ -
—1 + £ K j Abjn = 0, ¿=1,2,...,*-1 (2.22) 
dr j-1 
donde los coeficientes Kj , J dependen de las inercias de las máquinas y los coeficientes de 
sincronización de potencia K*^. En éste caso se selecciona el n-ésimo generador como 
referencia. 
La ecuación (2.22) representa un conjunto de (n-1) ecuaciones diferenciales lineales de 
segundo orden. Si se seleccionan los ángulos A8-m y sus respectivas derivadas como los 
estados en una formulación de estado del sistema, las ecuaciones son de la forma; 
> l " "o u 
0 
donde X j es el vector de incrementos de ángulo A5¡n, X2 el vector de incremento de 
velocidades d AS^/dt, y U la matriz identidad. 
Al obtener la respuesta natural del sistema, se evalúan los valores característicos de la matriz 
A. El polinomio característico | XU-A | tiene 2(n-1) raíces complejas, las cuales ocurren 
como n-1 pares complejos conjugados. Así, el sistema tiene n-1 frecuencias de oscilación. 
Por lo tanto, se establece que un sistema de n generadores tendrá (n-1) modos de oscilación 
electromecánicos naturales. El análisis y caracterización de estos modos es de gran 
importancia para entender mejor el comportamiento dinámico del sistema. Dicha 
caracterización permite evaluar los efectos de interacción entre modos y elementos de 
interés. 
2.5 Caracterización de modos de oscilación 
Es bién aceptado en la literatura el uso de las técnicas de valores característicos para el 
análisis de las oscilaciones electromecánicas en sistemas de potencia. Estas técnicas permiten 
caracterizar las oscilaciones en términos físicos. Las principales ventajas de esta técnica son; 
(a) Permite separar e identificar los diferentes modos de oscilación de un sistema. 
(b) Los valores característicos asociados a cada modo dan información precisa de sus 
características de amortiguamiento y frecuencia. 
(c) Los vectores característicos, factores de participación y características de 
acoplamiento proporcionan una descripción física de la oscilación que permite 
determinar la fuente del problema y desarrollar las medidas correctivas más 
adecuadas. 
De esta forma, el comportamiento en el tiempo de las variables del sistema puede expresarse 
en términos de sus componentes modales como: 
AX(f)=cx 
- • • 
"11 "12 "1« 
"21 
e 1 + c2 
"22 \2í e +....+ca 
"2« 
" n 2 . "nn 
„ V (2.24) 
donde ci = vTi x0. La ecuación anterior representa la expresión de la respuesta natural del 
sistema en términos de los valores ( X¡ ) y vectores característicos derechos ( u¡ ) e 
izquierdos ( v r . ). De esta forma, la respuesta natural es una combinación lineal de n modos 
dinámicos correspondientes a n valores característicos del sistema. 
Se observa que los valores de X tienen un impacto importante en la respuesta en el tiempo 
para las variables de estado. Si los valores de X son reales, se tendrá una solución estable 
en la respuesta. 
Si los valores de X son complejos, se tendrá una respuesta oscilatoria, donde la parte 
imaginaria define la frecuencia de la oscilación y la parte real el amortiguamiento. Para 
tener soluciones estables la parte real debe ser negativa. 
De esta forma, cuando se tienen valores de X muy pequeños su contribución en el tiempo 
es despreciable aún cuando pase un período largo de tiempo. Este es el caso de la dinámica 
lenta, donde algunas variables prácticamente no cambian en un período de tiempo de 
interés. 
Por otro lado, si se tienen valores de X muy grandes se producen cambios muy rápidos en 
algunas variables. Este es el caso de la dinámica rápida, con variaciones de alta frecuencia 
y valores altos de amortiguamiento. Es decir, se tendrán cambios muy rápidos pero que 
desaparecen en un período de tiempo muy corto. 
El punto importante es que la dinámica de cada modo de oscilación ( X ) está asociada con 
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Fig. 2.8 Comportamiento en el tiempo xle variables eléctricas y mecánicas 
determinados elementos y controles en el sistema, permitiendo identificar elementos con 
dinámica rápida ( constantes de tiempo pequeñas ) y con dinámica lenta ( constantes de 
tiempo grandes ). El resultado es la posibilidad de realizar estudios dinámicos descartando 
elementos y controles que no tengan influencia en el período de tiempo estudiado. 
Considere un sistema de potencia como el de la Figura 2.5. Se incluye un compensador 
estático de vars en el punto medio de la línea de transmisión. La máquina se modela en 
detalle y se consideran los efectos del sistema de excitación, gobernador de velocidad y 
estabilizador de potencia. La Figura 2.8 muestra el comportamiento en el tiempo para 
diferentes variables eléctricas y mecánicas cuando un impulso del 5 % es aplicado a la 
referencia del gobernador. 
Es interesante observar el comportamiento oscilatorio de las variables. En algunos casos (5, 
B ^ E f ld, P m ) una sola frecuencia de oscilación parece dominar la respuesta. En otros 
casos (Eq, Vg, oí ), es evidente la presencia de varias frecuencias de oscilación. Debe 
observarse también que algunos modos de oscilación eventualmente desaparecen de la 
respuesta y que un modo de oscilación domina de manera general la respuesta del sistema. 
Tabla 2.1 Residuos de valores propios ( magnitud, ángulo ) 
R - E ' q R - ü) R - Ô R - E f l d R * Bcev 
>390.55 0.0000 180 0.0000 0 0.0000 180 0.0000 0 0.0000 0 
-35.67 ±j6.76 0.0023 29 0.0123 -50 0.0003 140 0.7075 -159 0.0051 120 
^4,5 -1.49 ± j 16.06 0.0118 -20 0.0304 37 0.0019 -57 1.6008 73 0.0015 160 
-7.19 0.0027 180 0.0097 180 0.0014 0 0.1566 0 0.0031 0 
so -0 .71±j5.23 0.0049 -171 0.0753 117 0.0143 20 0.2135 -70 0.0206 16 
-3.66 0.0008 0 0.0021 0 0.0006 180 0.0236 180 0.0002 0 
-2.04 0.0002 180 0.0008 0 0.0004 180 0.0028 0 0.0005 180 
^11,12 -0.97±j0.13 0.0030 -84 0.0005 -175 0.0005 11 0.0167 80 0.0083 89 
-0.70 0.0063 180 0.0107 0 0.0154 180 0.0070 180 0.0190 180 
x 1 4 - 0 3 4 0.0001 180 0.0001 180 0.0002 0 0.0005 0 0.0004 0 
-0.11 0.0000 0 0.0000 180 0.0001 0 0.0003 0 0.0002 0 
Los puntos anteriores se explican al analizar cuantitativamente los valores de la ecuación 
(2.24). En términos incrémentales, la variación en el tiempo de cada variable se expresa 
como [66] 
**(<)= P- 2 5 ) 
Í = 1 
donde Ry es el residuo de la variable k asociado al valor propio \¡. La Tabla 2.1 presenta 
los residuos y los valores propios respectivos de algunas de las variables mostradas en la 
Figura 2.8. Debe considerarse que para cada par de valores propios complejos conjugados, 
la suma de sus términos exponenciales origina un término de la forma, 
2 | % | e^cosCa* + eR) (226) 
donde 0R representa el ángulo del residuo. 
La magnitud del residuo ofrece así una indicación de la presencia de cada modo o 
frecuencia de oscilación en la respuesta. El elemento exponencial a su vez determina su 
tiempo de duración. 
Observando los valores de la Tabla 2.1, es claro, por ejemplo, el comportamiento de la 
variable Egd donde una oscilación de alta frecuencia domina la respuesta. Es directo 
entonces asociar esta oscilación al valor propio X4í5 cuyo residuo es el mayor. Debe notarse 
que aunque el residuo asociado a X2¿ es relativamente grande, su término exponencial 
indica que es de muy corta duración. Los demás términos son muy pequeños para 
considerarse. 
\ 
De esta forma, se asocia el comportamiento de las variables 5, B ^ y w con X7 8 y X13 y la 
variable E'q con X4>5, X7>8 y X13 
Es interesante observar de la Tabla 2.1 que los residuos de mayor magnitud para las 
variables dinámicas del devanado de campo ( E E f l d ) se presentan para valores 
característicos con valores comparativamente altos de frecuencia y amortiguamiento. Para 
las variables dinámicas del rotor ( co, 5 ), los residuos mayores se presentan en valores 
característicos de menor frecuencia. 
Mediante el uso de las técnicas de valores característicos se ha explicado el comportamiento 
de variables individuales a través de su asociación con modos de oscilación, observando su 
frecuencia y amortiguamiento. También es útil conocer los factores que determinan la 
existencia de un modo. Otro punto interesante sería establecer cuantitativamente la dinámica 
de cada variable en modos de oscilación específicos. Toda esta información está contenida 
en los vectores característicos derechos e izquierdos asociados con cada modo de oscilación. 
Considere, por ejemplo, que sólo un modo de oscilación está presente en la respuesta. Para 
este caso, la expresión para AX(t) en (2.24) se reduce a un solo término exponencial de la 
forma AX(t) = Uj e^11. De aquí se observa que los elementos del vector característico u¡ 
determinan la dinámica individual de variables en el modo X¿. Visto de otra forma, 
establecen relaciones de amplitud y fase entre variables. Estas relaciones se interpretan 
como una medida de actividad de una variable en el modo de oscilación Las magnitudes 
de los elementos del vector u¡, indican el nivel relativo de actividad para cada variable, y 
sus ángulos, los desplazamientos de fase relativos entre variables. De esta forma, el nivel de 
actividad relativa de la variable x^ en el i-ésimo modo está determinado por el elemento u^. 
De la Tabla 2.1, por ejemplo, considere que se excita sólo el modo de oscilación X7= -0.71 
+ J5.23. El comportamiento en el tiempo para las variables Efld, E'q, b y w se muestra en 
la Figura 2.9. Los elementos del vector propio derecho correspondientes a estas variables 
se presentan en la Tabla 2.2. 
Tabla 2.2 Elementos del vector propio derecho para X7 
Variable Efld 5 0) E ' q 
1 u k 7 1 2.84 0.19 1.0 0.07 
L%7 171° -97° 0
o 64° 
La relación entre magnitudes máximas de variables en el dominio del tiempo es la misma 
que la relación de magnitudes entre elementos del vector u¡. A su vez, las diferencias de 
fase entre variables en el tiempo corresponden a las diferencias de fase entre elementos de 
u¡. Para las variables de la Tabla 2.2, esto se verifica en la Figura 2.9. Por ejemplo, para las 
segundos 
Figura 2.9 Comportamiento de variables en modo X7. 
variables E f l d y u se tiene una relación de amplitud de 2.8 a 1 con una diferencia de fase 
de 171°. También, entre « y 5 la relación entre amplitudes máximas es de 1 a 0.2 y se tiene 
una diferencia de fase de 97°. Estos valores corresponden a las magnitudes y ángulos entre 
variables de la Tabla 2.2. De acuerdo a esto, se establece que la variable E f l d exhibe la 
mayor actividad en el modo X7. Por su parte, la velocidad del rotor (co ) muestra un nivel 
de actividad importante en este mismo modo. 
A primera vista, los elementos del vector característico u¡ podrían considerarse también 
como una medida de la contribución de las variables en el modo X¡. Entendiendo el término 
contribución como aquella acción que determina la presencia de un modo de oscilación en 
la respuesta. Así por ejemplo, un valor de magnitud grande para Uy, indicaría una 
contribución importante para la variable xk. Esto, sin embargo, presenta inconsistencias. Los 
elementos de u- son dependientes de la selección de las unidades o escala utilizada para 
cada variable. Este procedimiento de asociación de variables con la presencia de modos de 
oscilación en la respuesta parece razonable sólo cuando se comparan elementos que son 
medidos en las mismas unidades y tienen funciones similares. 
La única cantidad adimensional asociada con un modo se obtiene de la combinación 
normalizada del vector característico derecho u¡ con el vector característico izquierdo v¡, tal 
que vTj u¡ = 1. El hecho importante aquí es que el producto interno vT¡ u¡ es adimensional. 
La transformación de variables z = V x, donde V es la matriz de vectores característicos 
izquierdos de A, conduce al modelo diagonal dz/dt = Az, donde cada estado z¡ se asocia 
exclusivamente con un solo modo. El valor de la variable transformada z¡ en términos de los 
estados originales es z¡ = vT. x. 
Considere nuevamente que sólo el i-ésimo modo está presente en la respuesta. Entonces 
x(t)=u¡ y la variable transformada, 
Z(0 = , f B ¡ e V . ¿ ( v¡k u u ) . (2.27) 
Í=1 
es adimensional. Parece natural medir la participación o contribución relativa de las variables 
xk en el modo en consideración a través de sus contribuciones relativas a la variable 
transformada z en la ecuación (2.27). De esta manera, los números adimensionales vik uk¡, 
los cuales son invariantes ante cambios en las unidades de las variables de estado del 
sistema, son considerados como medidas de participación relativa de las variables de estado 
del modo en cuestión. Los números adimensionales pk¡ = v¡k uk¡ son llamados los factores 
de participación del i-ésimo modo y la matriz, 
P = ( Pía )> Piá BVikuki> k¿ = 
es llamada matriz de participación del sistema. En (2.17) v¡k y u^ son elementos de los 
vectores característicos izquierdo y derecho asociados al i-ésimo modo. Una propiedad 
importante de ésta matriz es que la suma de los elementos de cada renglón o cada columna 
es siempre 1. 
Una interpretación alterna de los factores de participación se obtiene al considerar una 
condición inicial expresada por xk(0)=l y Xj(0)=0; j=l,..n; Entonces, de la ecuación 
(2.24), la respuesta natural para la k-ésima variable esta dada por: 
t f f ) - . <2-29> 
i=l 
En la ecuación (2.29), los factores de participación py proporcionan las contribuciónes 
relativas de cada modo en xk(t) para t = 0, independientemente de las unidades de la 
variable. 
El factor de participación pki representa también la sensitividad del valor característico X¡ 
con respecto al elemento ak k de la matriz de estado A [65]. Como el factor de participación 
py es en general un número complejo, su parte real e imaginaria se interpretan también 
como las sensitividades de las partes real e imaginaria del valor característico X¡ respecto de 
los elementos diagonales ak k de la matriz A del sistema. 
En la ecuación (2.27), la suma de factores de participación para todas las variables en el 
modo Xj determinan la variable transformada z. Debido a que se establece una suma y a que 
los factores en general son números complejos, con partes reales e imaginarias positivas o 
negativas, es posible que se presenten situaciones donde, por ejemplo, dos factores CPki'Pji) 
se cancelen entre sí. Esto significa que la participación conjunta de las variables xk y Xj es 
nula, sin embargo, la participación individual de cualquiera de estas variables tiene un valor 
distinto de cero. Debido a esto, la participación de variables en modos de oscilación 
derivadas de los factores p^ representan medidas de participación relativas y no absolutas. 
Para un subsistema S, formado por las primeras n variables del vector de estado, la 
participación del subsistema al i-ésimo modo puede obtenerse mediante la suma de los 
correspondientes factores de participación o, de manera equivalente, como el producto 
escalar de los vectores formados al tomar únicamente los primeros n componentes de los 
vectores característicos: 
Psi ~ £ Pji = usi 
j* i 
(2.30) 
La participación del subsistema no depende de la selección de variables de estado usadas 
para modelar el subsistema ( esto es, la participación del subsistema es invariante a 
transformaciones internas de las variables de estado ). De esta manera, Psi puede contener 
más información que los factores de participación individuales, los cuales dependen del 
modelado. 
La relación de participación del subsistema S, obtenido al comparar las participaciones del 
subsistema y con el resto del sistema, se define como 






= Mod Psi 
1 -Psi 
(2.31) 
La Tabla 2.3 presenta factores de participación individuales y por subsistema para algunos 
de los valores característicos de la Tabla 2.1. Para cada modo, la parte superior muestra las 
magnitudes de los factores de participación individuales de mayor valor y su variable 
asociada. La parte inferior presenta las participaciones de cada subsistema dinámico 
correspondi entes. 
Los factores de participación permiten asociar variables con modos de oscilación. En la 
Tabla 2.3, por ejemplo, el modo de oscilación X7>8 se asocia principalmente con las variables 
mecánicas de la máquina. El modo X4>5 representa la dinámica de circuito de campo de la 
máquina y el sistema de excitación y consituye básicamente un modo de oscilación de tipo 
eléctrico. El modo X13 se asocia a una dinámica interna del estabilizador de potencia. Los 
resultados de la parte inferior de la Tabla 2.3 son particularmente útiles en la búsqueda de 
causas primarias de un modo de oscilación problemático. Esta búsqueda puede tener 
alcances a nivel de subsistema dinámico y hasta variables de estado individuales. 
Tabla 2.3 Magnitudes de participación individual y por subsistema 
^7,8 0.33, 5 0.21, a 0.16, ESP 0.12, Pm 
^4,5 0.44, E'q 0.29, o 0.28, E f l d 0.10, ESP 
0.48, ESP 0.07, a 0.06, 5 0.04, E f l d 
MAQ EXC ESP GOB CEV 
^7,8 0.56 0.1 0.32 0.11 0 
X4,5 0.72 0.28 0 0 0.14 
0.06 0.04 0.96 0.02 0 
Es interesante observar los valores para el modo X78 en las Tablas 2.3 y 2.2. De la Tabla 
2.2, las desviaciones máximas en el modo se presentan para la variable E f ld, mientras que 
en la Tabla 2.3, las participaciones mayores corresponden a las variables asociadas al rotor 
de la máquina ( 5, co ). La participación de la variable E f l d inclusive no se muestra en la 
Tabla 2.3 debido a que su valor es pequeño, solo se muestran los cuatro valores más 
grandes. Esto significa que la dinámica - actividad o desplazamiento máximo - de la variable 
E f l d en este modo, la mayor cuando se compara con el resto de variables, no es dominante 
de manera tal que determine la presencia o no de este modo en la respuesta del sistema, 
como efectivamente lo es la acción del movimiento de la flecha del generador, representado 
por las variables 5 y w. De esta forma, los modos de oscilación X7>8 se asocian a la dinámica 
electromecánica del generador o a sus variables representativas 8 y w. En la Tabla 2.3, se 
observa, para este mismo modo, una participación importante del estabilizador de sistemas 
de potencia. De la Tabla 2.3 en forma similar, los modos X ^ se asocian con la dinámica de 
campo del generador, y X13 con la dinámica interna de estabilizador del sistema de potencia. 
Los factores de participación ofrecen así, un procedimiento sistemático de asociación entre 
variables dinámicas y modos de oscilación. Esto permite identificar aquellos elementos 
importantes del sistema cuya contribución neta o participación estimula en mayor medida 
las características dinámicas de modos de oscilación en el sistema. 
2.6 Dinámica eléctrica y mecánica 
Considere una máquina síncrona conectada a un gran sistema. El diagrama lineal 
simplificado de este sistema se presenta en la Figura 2.10 [6]. Se incluyen los efectos del 
sistema de excitación de la máquina y se supone ATm = 0. 
Ki 
ATm 1 377 
s 2Hs Acú 
K2 
AE'q K3 
> A E f l l í 
I y \ 
K E 
l + sK3Td0 1 + S T E 
AVt 
K6 
Figura 2.10 Modelo lineal de un sistema máquina-barra infinita 
La matriz de estado del sistema de la Figura 2.10 es de cuarto orden y considera como 
variables de estado dos variables mecánicas (Aw, A5) y dos variables eléctricas (AE'q, 
AEfld). Se asocian dos valores característicos a cada parte y se dice que existen dos modos 
de oscilación, donde cada modo agrupa un par de valores característicos. El punto 
importante es la actuación conjunta entre la parte eléctrica, cuya dinámica impacta los pares 
desarrollados por la unidad y la parte mecánica que gobierna la dinámica del rotor de la 
máquina. 
En la literatura estos modos de oscilación se asocian al rotor y al excitador. El modo de 
oscilación electromecánico del rotor es un modo caracterizado por el amortiguamiento y la 
frecuencia de oscilación del rotor. Las raíces en la ecuación (2.14), donde Kg y Kp 
representan coeficientes de sincronización y amortiguamiento equivalentes, son generalmente 
complejas y conjugadas y definen el modo de oscilación del rotor. El modo de oscilación del 
excitador es un modo de oscilación eléctrico que describe la dinámica del sistema de 
excitación y el campo de la máquina. 
La Figura 2.11 muestra el trazo del valor característico asociado al rotor en el plano 
complejo para diferentes condiciones del sistema. El análisis de estas curvas presenta un 
panorama inicial del comportamiento individual de estos modos y de su interacción con 
algunos parámetros importantes del sistema. Por ejemplo, en la curva a), en la cual se hace 
variar el nivel de demanda ( 0.1-0.8 p.u.), se observan tres regiones bien definidas. En la 
primera, ambas partes del valor característico se incrementan-, se incrementa la frecuencia 
y amortiguamiento del rotor de la máquina. En la segunda, el amortiguamiento comienza 
a disminuir. En la última parte de la curva ambas partes se reducen. Esto indica que el 
problema de amortiguamiento del rotor es crítico en condiciones de alta carga, de esta 
forma un incremento en la carga de la máquina no significa necesariamente una reducción 
de su amortiguamiento. El incremento o disminución es una función de la condición actual 
del sistema. 
En la curva b), se incrementa la impedancia externa entre 0.1 y 0.8 p.u.. Se observa, para 
Figura 2.11 Efecto de la condición operativa, ganancia del excitador y reactancia externa 
en los modos de oscilación del rotor y del excitador. 
esta condición particular, una relación casi lineal entre el incremento de la irapedancia 
externa y el decremento simultaneo del amortiguamiento y de la frecuencia de oscilación. 
La pendiente de esta curva dependerá, en general, de la condición operativa y la capacidad 
de la unidad. En la curva c), la ganancia del excitador se hace variar con un rango de 30-400 
p.u.. La curva muestra el gran impacto de este parámetro en el amortiguamiento de la 
oscilación del rotor, la magnitud de este efecto puede medirse cualitativamente si se 
comparan los rangos de variación de la parte real en las curvas a), b) y c). Es interesante 
también observar que un incremento en la ganancia del excitador no necesariamente implica 
una disminución del amortiguamiento. De hecho, para la condición considerada en la curva, 
existe un rango amplio de valores de ganancia donde su incremento mejora el 
amortiguamiento de la oscilación del rotor. 
La curva d) de la Figura 2.11 muestra la trayectoria de los valores característicos asociados 
a la dinámica del sistema de excitación y campo de la máquina al variar la ganancia del 
excitador en un rango de 30-400 p.u.. La curva muestra que para valores pequeños de 
ganancia los valores característicos se presentan como dos raíces reales, los cuales migran 
hacia un par de valores complejos conjugados de alta frecuencia para valores altos de 
ganancia. La pendiente inicial de este movimiento es función de la robustez y carga del 
sistema. 
2.7 Modos de oscilación de naturales en SEP's 
Si se utiliza una representación clásica de las máquinas (sin controles ni dinámica interna), 
es posible mostrar que un sistema de potencia eléctrico de n generadores tiene (n-1) modos 
de oscilación naturales [24]. Así por ejemplo, en un sistema de dos máquinas se tiene una 
sola frecuencia de oscilación. 
Considere el caso de dos máquinas iguales. Al excitar este modo de oscilación, las unidades 
oscilan una contra la otra. Los elementos del vector característico u T = [ 1 -1 ] indican una 
oscilación encontrada entre máquinas ( diferencia de fase de 180° ) de igual magnitud 
(idéntico valor absoluto). El comportamiento del flujo de potencia en la línea de 
interconexión estará determinado básicamente por las diferencias angulares entre los rotores 
de ambas máquinas. Los valores máximos ocurrirán en los puntos donde las velocidades de 
ambas máquinas sean iguales. Las potencias de cada máquina tendrán un comportamiento 
necesariamente opuesto para mantener el balance de potencia en el sistema. 
Si las dos máquinas son de distinta capacidad, la frecuencia de oscilación dependerá de la 
inercia equivalente del sistema y la actividad de cada máquina será determinada por los 
elementos del vector característico correspondiente. La máquina con menor inercia será la 
de mayor actividad. 
En un sistema multimáquina, los modos de oscilación electromecánicos se clasifican en 
función de la ubicación y del número de máquinas que participan activamente en cada 
modo. Se reconocen generalmente los siguientes tres grupos: 
(i) Modos de oscilación entre áreas con un rango de frecuencia de 0.2 a 0.8 hertz, los 
cuales ocurren cuando un grupo de máquinas en una área oscilan contra un grupo 
de máquinas en otra área. 
(ii) Modos de oscilación locales, con un rango de frecuencia de 1.0 a 2.5 hertz, los cuales 
ocurren cuando un grupo de máquinas en una planta oscilan contra el resto del 
sistema. 
iii) Modos de oscilación entre máquinas de una misma planta o entre plantas cercanas 
eléctricamente. Su rango de frecuencia se encuentra entre 0.8 y 2.0 Hz. 
La frecuencia de los modos de oscilación entre áreas es menor debido al valor de la inercia 
equivalente de la combinación de máquinas que participan en esos modos y al valor de la 
reactancia equivalente de las líneas de interconexión entre áreas. 
2.8 Formas características de oscilaciones 
Para cada modo de oscilación, las relaciones de fase y magnitud de las variables de estado 
están determinadas por los elementos del vector característico derecho, y en general, son 
función de la estructura, robustez de la red y de su condición operativa. 
Considere, por ejemplo, el sistema de potencia de la Figura 2.12 [11]. El sistema consiste 
de dos áreas, cada una con una capacidad de 1500 y 750 MVA. La interconexión está 
representada por una línea de 230 KV y 200 Km de longitud. Cada máquina se modela en 
detalle y se incluye el efecto de un sistema de excitación estático. 
AREA 1 
( 1500 MVA 







( 750 MVA ) 
0.06 
0.03 
Figura 2.12 Sistema de potencia de dos áreas y cuatro máquinas. 
El sistema tiene tres modos de oscilación electromecánicos; dos modos locales y uno entre 
áreas. Los diagramas fasoríales de la Figura 2.13 muestran las relaciones de magnitud y fase 
de los cambios de velocidad en cada máquina para cada uno de los modos de oscilación. Se 
consideran dos condiciones de flujo - del Area 1 al Area 2 - en el enlace; una con 275 MW 
(a, b, y c) y otra con 375 MW (d, e y f). La Tabla 2.4 presenta los valores de frecuencia y 
razón de amortiguamiento para cada caso. 
Tabla 2.4 Modos de oscilación para el sistema de dos áreas. 
Flujo modo entre-áreas 
f r 
modo local Al 
f f 
modo local A2 
f r 
275 MW 0.81 Hz, 0.04 1.63 Hz, 0.03 1.64 hz, 0.03 
375 MW 0.45 Hz, 0.08 1.63 Hz, 0.03 1.64 H z , 0.07 
Figura 2.13 Formas características electromecánicas. 
En la Figura 2.13 se observa que los modos de oscilación locales se desarrollan casi en 
exacta contrafase. Por su parte, los modos de oscilación entre áreas presentan características 
distintas para cada caso. En el primer caso, se observa una diferencia angular de 
aproximadamente 140° entre grupos de máquinas. Este valor es típico en situaciones reales 
de oscilaciones espontáneas [11,16]. En el segundo caso, se presenta una situación particular 
donde las variaciones de velocidad de todas las máquinas del sistema mantienen una 
diferencia ángular mínima. 
Figura 2.14 Variaciones de velocidad en modo de oscilación local para el Area 2 
( 275 MW en la interconexión ). 
La Figura 2.14 muestra el comportamiento en el tiempo de las variaciones de velocidad en 
máquinas cuando está presente el modo de oscilación local en el Area 2 (P12 = 275 MW). 
Para este caso, las máquinas del Area 2 oscilan prácticamente una contra otra. Por otro 
lado, las máquinas del Area 1 muestran poca actividad en este modo. Es importante señalar 
que aún cuando se identifiquen modos donde sólo participan dos máquinas en forma 
importante, existe una participación mínima de otros generadores. Por lo que la aseveración 
de tener una oscilación entre dos generadores es generalmente aproximada. 
La Figura 2.15 presenta las variaciones de velocidad cuando se excita el modo de oscilación 
entre áreas ( 275 MW en la interconexión ). Se observan máquinas del Area 1 oscilando en 
oposición ( ~ 140° fuera de fase ) con máquinas del Area 2. Por otro lado, la diferencia de 
fase entre variaciones de velocidad de máquinas de la misma área es mínima. Se observa 
también que las mayores desviaciones de velocidad se presentan en máquinas del área 
' o 2.5 - 5 
Figura 2.15 Variaciones de velocidad en máquinas en el modo de oscilación entre 
áreas ( 275 MW en la interconexión ). 
importadora (G3 , G4). A su vez, las máquinas ubicadas en los extremos de cadá área 
muestran desviaciones mayores que las máquinas ubicadas más cerca de la línea de 
interconexión. A continuación se explica el comportamiento dinámico de las máquinas a 
partir del análisis de la respuesta del sistema ante disturbios. 
Cuando se presenta una perturbación, la respuesta inicial de cada generador depende de su 
distancia eléctrica al punto del disturbio. De acuerdo a su respuesta eléctrica, cada 
generador adquiere una aceleración distinta, la cual determina, junto con la inercia, la razón 
de cambio de frecuencia posterior. Esta variación de frecuencia, distinta para cada 
generador, establece oscilaciones de potencia entre generadores e inicia el mecanismo de 
propagación del disturbio. Dependiendo del tipo y ubicación de la perturbación, se 
estimularán distintos modos de oscilación en la respuesta. De esta forma, una perturbación 
puede excitar la presencia de varios o ningún modo de oscilación. El último caso 
corresponde a la condición de coherencia perfecta, en la cual se tiene la misma razón de 
cambio de frecuencia en todas las máquinas. 
Posterior a la respuesta eléctrica, se tiene la respuesta inercial como resultado de la 
utilización de la energía cinética almacenada en los rotores de las unidades generadoras al 
no tener un cambio apreciable en la potencia mecánica. En estos primeros instantes del 
disturbio, la velocidad y la posición angular de los generadores depende en forma directa 
de sus constantes de inercia. 
La Figura 2.16 muestra las variaciones de velocidad de los generadores en la Figura 2.12, 
cuando se provoca un incremento de carga de 20 MW en el Area 1 y se tiene una condición 
de 375 MW en la interconexión. Debe notarse de la Figura 2.16, la aceleración de las 
máquinas en función de su distancia eléctrica al punto de la perturbación. Es interesante 
también observar la transmisión del disturbio de acuerdo al comportamiento de las 
Figura 2.17 Aceleración de generadores ante un cambio de carga de 20 MW en 
Area 1 ( 375 MW en la interconexión ). 
frecuencias. En el área importadora ( G3, G4 ), las frecuencias prácticamente no cambian 
hasta después de 0.1 seg. después de iniciado el disturbio. También, para que la frecuencia 
de las unidades del Area 2 sea superior a la frecuencia de las unidades del Area 1, debe 
transcurrir un segundo. Estas variaciones de frecuencia dan lugar a intercambios de 
potencia oscilatorios entre las áreas, y en el caso general, entre máquinas de una misma área 
eléctrica. 
La Figura 2.17 presenta el comportamiento de la aceleración en máquinas para este mismo 
caso. Debe observarse en la figura la forma en que se entrelazan las curvas, lo cual es un 
reflejo de la variación de la potencia eléctrica en máquinas, y esta a su vez, de los 
desplazamientos angulares relativos entre máquinas. Es interesante observar en la Figura 
2.16 cómo la frecuencia de las máquinas en cada área, oscila alrededor de una frecuencia 
promedio para cada área. De la misma forma la aceleración de máquinas oscila alrededor 
de una aceleración promedio en cada área. En la Figura 2.16 también, todas las máquinas 
oscilan alrededor de una frecuencia promedio de las dos áreas. En la Figura 2.17, la 
aceleración de todas las máquinas oscilan alrededor de la aceleración total del sistema. En 
este caso no se considera variaciones de la potencia mecánica, por lo que la aceleración total 
del sistema no cambia. 
Para el caso analizado, el mecanismo de propagación del disturbio provoca que las 
desviaciones de velocidad más grandes se presenten en unidades ubicadas en los extremos 
del sistema ( Gj, G3 ), como se observa en las Figuras 2.16 y 2.17. En el caso general, la 
combinación de distancia eléctrica y capacidad del generador determinará su 
comportamiento ante perturbaciones. También se observa que las máquinas del área 
importadora tienden a oscilar más alrededor de la frecuencia promedio de las áreas. Esto 
es debido a la diferencia de capacidades entre las áreas. De esta forma los cambios de 
potencia en la línea de interconexión serán proporcionalmente mayores para el área 
importadora. En condiciones de igual capacidad, se tendrá el mismo comportamiento debido 
a su condición de demanda, la cual presenta valores de sincronización menores. 
Por otro lado, el disturbio excita en distinta proporción los tres modos de oscilación del 
sistema. Esto se verifica por el entrelazado de las curvas en las Figuras 2.16 y 2.17. Los 
ciclos de variación de las curvas de frecuencia y aceleración corresponden a los valores de 
la Tabla 2.4 (1.63 y 1.64 Hz ). De la misma forma, la frecuencia de oscilación entre grupos 
de máquinas corresponde al valor reportado de 0.45 Hz. Los tres modos de oscilación 
naturales del sistema están presentes en la respuesta, siendo el modo de oscilación entre 
áreas el más dominante. 
Las Figuras 2.18 y 2.19 muestran la variación del flujo de potencia por la línea de 
interconexión cuando se excita el modo de oscilación entre áreas en las dos condiciones de 
flujo analizadas. Los valores de frecuencia de oscilación corresponden a los reportados en 
la Tabla 2.4. 
Figura 2.18 Flujo de potencia en la interconexión, modo de oscilación entre áreas. 
Caso con 275 MW de intercambio. 
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Figura 2.19 Flujo de potencia en interconexión, modo de oscilación entre áreas. 
Caso con 375 MW de intercambio. 
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Cuando la condición inicial de flujo en la interconexión es de 375 MW, los generadores "se 
encuentran muy cerca de condiciones límite ( diferencias angulares internas ccrcanas a 90°). 
Esto da lugar a una forma característica de oscilación donde todos los generadores 
mantienen un comportamiento coherente como se muestra en las Figuras 2.13 y 2.16. En 
esta situación, el intercambio energético que normalmente ocurre entre máquinas a través 
de la red se lleva a cabo entre las máquinas y las cargas del sistema. 
En este caso, la dinámica de las cargas en función del voltaje toma un papel relevante. 
Debido a las condiciones extremas del sistema, el voltaje de la red sufre variaciones 
importantes. De esta forma, la variación de potencia de las cargas originada por los cambios 
en el voltaje, modifica substancialmente la aceleración de las máquinas y puede alterar los 
intercambios de potencia asociados a modos de oscilación entre áreas.' 
En el caso que se analiza, la contribución de las cargas en el área importadora cambia la 
tendencia natural de flujo de potencia en la línea de interconexión debida a la diferencia de 
velocidades entre máquinas. Esto provoca un decremento en la potencia de salida de los 
generadores del área exportadora, lo cual establece la oscilación coherente de generadores 
en ambas áreas. Situaciones similares en condiciones de menor demanda siempre y cuando 
las variaciones del voltaje sean importantes. Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando se 
mantengan varias unidades en control manual, o con sistemas de excitación de baja 
respuesta. 
CAPITULO III 
AMORTIGUAMIENTO EN SEP's 
3.1 Introducción 
En un sistema de potencia existen diversas fuentes de amortiguamiento, las cuales permiten 
controlar la magnitud y la duración de las oscilaciones. Entre ellas se pueden mencionar; los 
pares producidos por las corrientes en los devanados amortiguadores de generadores, la 
sensibilidad de las cargas con el voltaje y la frecuencia, los controles de excitación y 
gobernación de velocidad y los estabilizadores de potencia. 
Recientemente, los compensadores estáticos de vars, los controles de líneas de transmisión 
en corriente directa y los esquemas de capacitores serie están siendo utilizados para el 
control de oscilaciones electromecánicas. En la mayoría de los casos como una función de 
control secundaria. 
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Para entender el origen y las causas del problema de oscilaciones es necesario tener un 
conocimiento pleno de la física y naturaleza del amortiguamiento en el sistema de potencia. 
Este capítulo aborda esta tarea analizando a detalle la dinámica de cada elemento en el 
sistema y su contribución al amortiguamiento de oscilaciones. Este análisis conduce 
naturalmente hacia el diseño eficiente de estrategias para la solución del problema. 
3.2 Amortiguamiento en SEP's 
9 
En un sistema de potencia, la dinámica de cada generador está determinada por su ecuación 
de oscilación. Dicha ecuación relaciona el movimiento del rotor de la máquina con el 
balance electromecánico interno. Así se establece, de acuerdo a la segunda ley de Newton 
la actuación de dos pares sobre el rotor de la máquina; un par mecánico desarrollado en la 
turbina, y un par eléctrico producto de la interacción de campos magnéticos en el generador. 
En condiciones de equilibrio, estos pares son iguales en magnitud pero de signo contrario, 
lo cual establece una velocidad del rotor constante. El par de aceleración total está 
representado por la diferencia entre el par eléctrico y mecánico. 
Cualquier perturbación en el sistema puede alterar alguno de estos pares. Por razones de 
seguridad y calidad en el servicio, es importante regresar a las condiciones de equilibrio lo 
mas rápidamente posible. Esto implica modificar la potencia mecánica o la eléctrica de tal 
manera que se reduzca eficientemente la perturbación. Es importante, por un lado, limitar 
las desviaciones en las variables eléctricas, y por otro lado, eliminar las variaciones en el 
menor tiempo posible. Conceptual mente, es importante entender los mecanismos de defensa 
del sistema que impactan la magnitud y duración en estas desviaciones. 
Cuando ocurre una perturbación, se establece naturalmente un intercambio de energía entre 
las máquinas y el sistema de potencia. Considere, por ejemplo, un decremento súbito de 
carga. La energía que deja de consumir la carga, se transfiere del sistema hacia las 
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máquinas. El desbalance de energía en las máquinas se manifiesta con un aumento en la 
velocidad de rotación. Dicho intercambio - o reacomodo energético - toma cierto tiempo 
en establecerse debido a los distintos tiempos de respuesta de las máquinas y el sistema. De 
esta forma, se producen oscilaciones de potencia en el sistema, las cuales se caracterizan por 
sus valores de frecuencia y amortiguamiento. 
En el momento de la perturbación, los generadores síncronos activan un mecanismo de 
defensa que tiende a restablecer naturalmente la condición de equilibrio. Considere un 
sistema de una máquina y una barra infinita, donde la máquina se representa por su modelo 
clásico. Si se tiene, por ejemplo, una perturbación que provoca una reducción de la potencia 
eléctrica de la unidad, la máquina comienza a incrementar su velocidad ( w ) y el ángulo de 
potencia ( 5 ). Así se inicia el mecanismo de defensa el cual incrementa la potencia de la 
unidad en función de su desplazamiento angular (A5). Eventualmente, la potencia eléctrica 
alcanzará la potencia mecánica de la unidad, la cual se considera sin cambio. En este punto, 
sin embargo, el rotor de la máquina no se detiene debido a su inercia. De la misma forma 
la potencia eléctrica de la unidad continúa en aumento, pero a partir de ese momento con 
aceleración negativa (Pe > Pm). El desplazamiento angular AS alcanza su valor máximo 
cuando la energía desacelerante iguala la energía acelerante acumulada con anterioridad. 
En ese momento, la variación de velocidad es nula con aceleración negativa máxima. Así se 
inicia un nuevo ciclo de variación para A5 y Aw, sólo que ahora en sentido opuesto. 
Si se consideran variaciones pequeñas para el ángulo, la relación entre la variación del par 
eléctrico y el ángulo 5 está determinada por el coeficiente de sincronización de la unidad 
(APe=Ks A5). Es importante notar que si no existe ningún elemento adicional, el ciclo de 
variación para el ángulo 5 se mantendrá indefinidamente. Por otro lado, el valor del 
coeficiente de sincronización de la unidad determina el desplazamiento máximo para A5. Á 
medida que el coeficiente Kg es mayor, APe cambia con mayor rapidez, lo cual implica un 
desplazamiento angular y una energía de aceleración menor. El coeficiente de sincronización 
representa así la fuerza que mantiene la máquina unida al sistema, de forma similar al 
coeficiente de elasticidad de un resorte, el cual intenta mantener, en un sistema mecánico 
masa-resorte, la masa en su posición de equilibrio inicial. Por otro lado, el coeficiente K s 
determina también la frecuencia de oscilación natural del sistema de acuerdo a la ecuación 
(2.17). 
La Figura 3.1 muestra el comportamiento en el tiempo para APe, A<a y AS ante un escalón 
de potencia mecánica. Es importante observar en la gráfica las relaciones fasoriales entre 
variables. La variación del par eléctrico APe oscila en fase con la variación angular A6. 
Asimismo, Au> está 90 grados adelante con respecto a AS. La Figura 3.2 muestra el plano de 
fase entre variables. Para la condición analizada, la recta 1 representa el plano de fase para 
APe vs A6, donde la pendiente de la recta representa el valor del coeficiente K s . La curva 
2 corresponde al plano de fase para APe - Aw. 
La fuerza o par de sincronización de la unidad es un medio importante de defensa de la 
máquina frente a disturbios. Sin embargo, el sistema requiere un elemento adicional que 
Figura 3.1 Comportamiento en el tiempo de las variables del sistema ante un 
incremento de potencia mecánica. 
AÍO, A5 ( r a d / s e g , r a d ) 
Figura 3.2 Plano de fase para las variaciones del par eléctrico, velocidad y 
ángulo. 
mitige las oscilaciones y lleve el sistema a un nuevo punto de equilibrio. Considere el 
diagrama de bloques de la Figura 3.3, el cual representa el modelo lineal del sistema en el 
dominio de Laplace [65]. Es ilustrativo analizar el efecto de las variaciones de velocidad en 
la modulación de la potencia acelerante y las oscilaciones. 
La curva 2 de la Figura 3.2 muestra una relación interesante entre las variaciones de 
velocidad y el par eléctrico; para cualquier cambio positivo de Acó siempre se incrementa el 
par eléctrico, sólo que mientras el par cambia de un valor mínimo a un máximo, la velocidad 
cambia de su valor nominal a un máximo y regresa al nominal. Este comportamiento puede 
utilizarse convenientemente para alterar la potencia acelerante de la unidad. 
Figura 3.3 Modelo incremental de una máquina, representada por su modelo 
clásico, y una barra infinita. 
Un par desarrollado en fase con Aw y sumado al par eléctrico actual (APe=K s A5+KD Ao>) 
reduce los valores para A5 necesarios para alcanzar un valor de potencia acelerante cero en 
cada ciclo de variación de ángulo ( mínimo-máximo, máximo-mínimo). Esta acción 
efectivamente controla la magnitud de las oscilaciones reduciendo ciclo a ciclo la energía de 
intercambio entre la máquina y el sistema. Esto se ilustra en la Figura 3.4, la cual muestra 
la trayectoria para AS ante un escalón en APm. La recta 1 corresponde a la variación del par 
électrico sin el par adicional. La curva 2 representa el par eléctrico total incluyendo el par 
adicional en fase con Acó. Note como el par adicional se suma al par eléctrico original para 
reducir las áreas de aceleración Aj(hab-»had) y desaceleración A2(bci-»fej), y 
consecuentemente las variaciones angulares (ab-»ad, de-*ef) máximas. La trayectoria original 
para el ángulo estaría circunscrita indefinidamente entre los puntos a, b y c. Con el par 
adicional, la trayectoria en el primer ciclo de la oscilación es a-d-e-f-g. 
Figura 3.4 Impacto de pares adicionales en fase con las desviaciones de velocidad del 
rotor. 
Figura 3.5 Comportamiento en el tiempo para las variables del sistema ante un cambio 
de la potencia mecánica. Se incluye un par adicional en fase con A«. 
El comportamiento en el tiempo de las variables del sistema se muestra en la Figura 3.5. 
Debe observarse que el par eléctrico no está exactamente en fase con el ángulo, se ha 
desplazado ligeramente hacia la izquierda, más cerca de Aw, y las variaciones del ángulo y 
la velocidad ahora son menores ( ver Figura 3.1 ). La curva 3 de la Figura 3.2 muestra el 
plano de fase resultante para APe vs Aw incluyendo el par adicional. La trayectoria en 
espiral del plano de fase eventualmente alcanzará un valor de estado estable, el cual 
corresponde exactamente a su centro. 
Desde el punto de vista mecánico, es factible también desarrollar un par en contrafase con 
las desviaciones de velocidad y utilizarlo para fines de amortiguamiento. De hecho, las 
máquinas presentan un amortiguamiento inherente debido a rozamientos entre partes 
mecánicas, el cual mantiene una característica lineal en función de las variaciones de 
velocidad del rotor. 
De manera general, todos los elementos y controles en el sistema afectan el par desarrollado 
en cada unidad generadora. Gran parte del análisis de oscilaciones se ocupa en determinar 
las componentes de par asociadas con estos elementos. En este sentido, es importante 
conocer las relaciones de fase entre las variables de entrada y salida de cada elemento y su 
efecto final en el par de la máquina. Componentes en fase con desviaciones de ángulo y 
velocidad modificarán los pares de sincronización y amortiguamiento respectivamente. El 
objetivo de este capítulo es analizar la dinámica e impacto de distintos elementos y controles 
en las oscilaciones del sistema. 
3 3 Dinámica del generador síncrono 
3.3.1 Representación clásica 
Cuando un generador es representado por el modelo clásico y todas las resistencias se 
desprecian, la representación de un sistema generador-barra infinita corresponde al de la 
Figura 3.6 [65]. En este diagrama, E' es el voltaje detrás de la reactancia X'd, cuya magnitud 
se supone constante en su valor de predisturbio. El ángulo 6 representa la diferencia de fase 
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Figura 3.6 Representación de un sistema máquina-barra infinita. 
Cuando se desprecia la resistencia del estator, la potencia interna ( Pg ) es igual a la 
potencia terminal ( P e ). En por unidad, el par es igual a la potencia y se expresa como: 
T e = P e = ^ - * * ( 3 J ) 
donde X T = X'd + Xe. Al linealizar la ecuación anterior a partir del punto inicial 6 = SG 
se obtiene; 
E^En « v 
AT = —í A5 = - cos5- A5 (3-2) e 35 XT ° 
La ecuación de oscilación de la máquina describe la dinámica del rotor sujeta a dos pares 
internos; un par mecánico ( P m ) , desarrollado en la turbina, y un par eléctrico, determinado 
por la ecuación 3.2. Si se substituye la ecuación (3.2) en las ecuaciones dinámicas del rotor, 
se obtiene la siguiente forma incremental: 
PAIA = W ^ATM " KSÀÒ ~ D (3-3) 
pAò = ùj0a(jj 
donde Aw representa las desviaciones de velocidad en por unidad, 6 el ángulo del rotor en 
radianes eléctricos, «Q es la velocidad eléctrica del rotor en radianes por segundo y p es el 
operador diferencial pfdt con t expresado en segundos. D representa el coeficiente de 




















Esta ecuación es de la forma x = Ax + bu . Los valores propios de la ecuación 
característica de la matriz A determinan el comportamiento dinámico del sistema. La 
ecuación característica se expresa de la siguiente manera: 
¿ + £ s + 
2H 2H 
= 0 
cuya forma general es; 
(3.6) 
2 2 s + 2fw„í + wn + = 0 (3.7) 
De esta ecuación se define la frecuencia natural no amortiguada 
wn = 
iú. 
Kc — rad/seg 
s 2H 6 
(3.8) 








De las ecuaciones anteriores se puede concluir que a medida que el coeficiente de 
sincronización ( Kg ) se incrementa, la frecuencia natural se incrementa y la relación de 
amortiguamiento disminuye. Un incremento en el coeficiente del par de amortiguamiento 
incrementa la relación de amortiguamiento, mientras que un incremento en la inercia 
disminuye ambas cantidades ( wn y f ) . 
Es importante observar que el coeficiente Kg varía directamente con el coseno del ángulo 
50 y en forma inversa con la reactancia XT. Esto significa que ante condiciones de alta carga 
y un sistema de transmisión débil, es muy probable observar oscilaciones de baja frecuencia 
y pares de sincronización reducidos. 
La Tabla 3.1 presenta un análisis paramétrico de las variables que afectan el 
comportamiento dinámico del sistema. Estas variables son la potencia de salida de la unidad 
( P e ), la reactancia ( X e ), la inercia ( H ) y el coeficiente D. La Tabla 3.1 muestra el 
impacto de estas variables en la frecuencia natural de oscilación ( f n ), el coeficiente de 
sincronización ( Kg ) y la relación de amortiguamiento (f). 
Tabla 3.1 Efecto de Pe, Xe, H y D en modo de oscilación local 
Pe fn Ks x e fn Ks H fn K D r 
0.1 0 .95 2.19 0 .06 1.59 6.2 6 1.07 -3 .3 -0 .05 
0 .3 0 .93 2.10 0 .18 1.27 3.9 8 0 .92 -1 .3 -0 .02 
0 .5 0.89 1.93 0 .30 1.05 2 .7 10 0 .82 0 0 
0.7 0 .82 1.64 0 .48 0 .80 1.5 12 0 .75 1.3 0 .02 
1.0 0.59 0 .86 0 .60 0 .61 0.9 14 0 .70 3 .3 0 .05 
Los valores utilizados para obtener los valores de la Tabla 3.1 consideran una unidad de 300 
MW con una inercia de 3.83 segundos y una reactancia transitoria X'd de 0.36 p.u.. La 
reactancia externa representa una línea de 230 KV de aproximadamente 200 Km de 
longitud. Los parámetros están expresados en base a la potencia de la unidad. 
La Tabla 3.1 se divide en cuatro secciones. En cada sección se hace variar el parámetro de 
la primera columna y se observa su efecto en las variables presentadas en el resto de la 
sección. En el primer caso, se hace variar la potencia de salida de la máquina y se observa 
su impacto en la frecuencia natural y el coeficiente de sincronización. De ahí se observa, que 
la variación en el coeficiente Kg es un fiel reflejo del comportamiento de la frecuencia 
natural de oscilación, la cual disminuye a medida que la potencia Pe se incrementa. 
En su segunda sección, la Tabla 3.1 muestra el fuerte impacto de la reactancia X e en el par 
de sincronización de la unidad, el cual disminuye notablemente a medida que X e se 
incrementa. La inercia de la unidad impacta en gran medida la frecuencia de oscilación, lo 
cual se observa en la ecuación (3.8). Pares de sincronización reducidos, generalmente se 
asocian con líneas de interconexión débiles (valores altos para Xe ) y constantes de inercia 
elevadas. En la última sección de la Tabla se muestra el impacto del coeficiente tí, cuyo 
valor típico es 2 y puede variar en un rango de 1 a 5. 
33.2 Circuito de campo 
En esta sección se describen los efectos de la variaciones del flujo de campo en los pares 
de amortiguamiento y sincronización de una máquina síncrona. En este análisis no se 
considera el efecto de devanados amortiguadores y se considera que el voltaje de campo es 
constante, es decir, un control manual de la excitación. 
Para un sistema de una máquina y una barra infinita, la Figura 3.7 muestra la representación 
lineal del sistema en términos de las llamadas constantes K [6,65] ( Apéndice I ) . De este 
diagrama, el cambio en el par eléctrico es función de A5 y AE'q como sigue: 
Figura 3.7 Representación lineal máquina-barra infinita con E f l d constante. 
ATe = Kx Ab + K2AEfq (3-10) 
donde K^ = ATjAb con E'q constante y K2 = ATJAE,f con 5 constante. 
El primer término de la ecuación (3.10) se encuentra en fase con Ab y representa una 
componente de sincronización. El segundo término de la ecuación (3.10) representa el par 
resultante de variaciones en los encadenamientos de flujo del circuito de campo, el cual se 
encuentra en fase con AE'q e impacta, como se mostrará más delante, los pares de 
sincronización y amortiguamiento de la máquina. La variable AE'q representa el voltaje 
interno de la máquina en el eje de cuadratura, el cual es función de los encadenamientos 
de flujo del circuito de campo y cuya variación depende de la ecuación dinámica del circuito 
de campo: 
=" J - (AEfld + AE'q - (xd-xfd)Id) 
T do 
Del diagrama de la Figura 3.2, con voltaje de campo constante, las variaciones de flujo de 
campo son causadas únicamente por el efecto retroalimentado de Ab a través del coeficiente 
K4. Esta dinámica representa un efecto desmagnetizante de reacción de armadura. De esta 
forma, el cambio en el par debido a variaciones del voltaje de campo está dado por, 
A TJs) K2K3K4 
t i = 1 (3.11) 
(1 + J K^aJ 
Si se consideran positivas las constantes K2, K3 y K4, la contribución de AE'q en los pares 
de sincronización y amortiguamiento depende de la frecuencia de oscilación en la siguiente 
forma: 
(1) En estado estable, a muy bajas frecuencias ( s = jw ® 0 ): 
ATe = -K2K3K4 A5 
se presenta una componente de sincronización negativa. El sistema será inestable si 
esta componente excede el valor K j A5, ya que el límite de estabilidad de estado 
estable está determinado por: 
(2) Para frecuencias mucho mayores que 1/K3 T d o : 
ATe . JA5 - ^ A . 
ulT'do 
se tiene una componente de par en fase con Aw, es decir, una componente de 
amortiguamiento positivo. 
(3) A una frecuencia de oscilación coa, las contribuciones de sincronización y 
amortiguamiento están dadas por: 
K K K 
*Ts(jua) = 2 3 4 A5 = KsfjUa) AS 
dof 
&TD(jo)a) = -—- Ao = KD(j<¿Q) Ao) 
1 + (o)aK3T,do)2 
Si todas las constantes son positivas, el efecto neto es reducir ligeramente el par de 
sincronización e incrementar la componente de par de amortiguamiento. 
Para un sistema máquina-barra infinita, los resultados de la Tabla 3.2 muestran el impacto 
de la dinámica de los encadenamientos de flujo del circuito de campo en la frecuencia y 
amortiguamiento del modo local de oscilación. Se consideraron los siguientes parámetros: 
xd=1.6, xq=1.55, x'q=1.0, x'd=0.32, H=3.5, T'd o=6.0 y Xe=0.147. 
Tabla 3.2 Efecto de la dinámica del campo. 
^ K S K d K 1 k 2 K 4 a WA 
0.2 -0 .0014 0.68 1.05 0.56 1.10 -0 .048 7 .54 5 .18 
0.4 -0 .0038 1.82 1.23 0 .99 1.95 -0 .130 8 .14 3 . 6 5 
0.6 -0 .0055 2 .63 1.40 1.27 2 .50 -0 .188 8.68 2 .66 
0.8 -0 .0064 3 .2 1.53 1.44 2.84 -0 .222 9.08 2 .12 
1.0 -0 .0070 3 .4 1.63 1.55 3 .04 -0 .240 9 .37 1.82 
La Tabla 3.2 muestra el efecto de la dinámica de campo en los coeficientes de sincronización 
y amortiguamiento de la máquina. De acuerdo al valor del incremento, se observa un 
impacto mayor en el coeficiente D. El coeficiente K s se reduce muy ligeramente. La última 
columna de la Tabla 3.2 muestra la posición fasorial del par debido a AE'q. (AE q-Á.6)) 
representa la posición relativa, en grados, de este fasor con el fasor velocidad Aw. El fasor 
de par se encuentra en la misma dirección y en una posición muy cercana a Aw. A medida 
que Pe se incrementa, la distancia entre ambos fasores se reduce. Por otro lado, también 
se observa que las constantes de la máquina son positivas e incrementan su valor a medida 
que Pe se incrementa. Esto hace que se tenga una mayor contribución de amortiguamiento 
para valores altos de Pe, lo cual es importante ya que los problemas de amortiguamiento 
generalmente se presentan en condiciones de alta carga. 
El coeficiente K4 es normalmente positivo si la máquina entrega potencia al sistema. De esta 
forma, el efecto de la variación del flujo de campo debido a la reacción de armadura, 
considerando E f l d constante, es introducir una componente de amortiguamiento positivo. Sin 
embargo, existen situaciones donde K4 es negativa. Esto ocurre cuando un generador 
alimenta de manera parcial una gran carga local y el resto de la carga se satisface de la 
barra infinita. En tales condiciones, los pares que se producen por las corrientes inducidas 
en el campo debidas a la reacción de armadura tienen componentes opuestas a la dirección 
de Aw, produciendo amortiguamiento negativo. Esto es particularmente importante en 
sistemas eléctricos con características longitudinales, donde este patrón de carga-generación 
es común. Por otro lado, la robustez de las interconexiones toman un papel preponderante, 
lo cual se muestra a continuación. 
Es ilustrativo analizar la expresión simplificada para K4 en la ecuación (3.12) [6,65]. El 
coeficiente K4 es negativo si el segundo término del numerador es mayor al primero, o el 
ángulo 50 es negativo. El primer caso se presenta para valores altos de 5 y (r a+r e) > 
(Xg+Xq). En el segundo caso se tiene una carga local varias veces superior a la potencia 
del generador. Debe notarse el impacto importante de la interconexión, a medida que Xe 
es mayor el efecto será mayor. 
K m
 EB (X^X1 d)[{^q)senh0 - (ra+re)cosfij ^ 
(ra+re)2+(Xe+Xq)&e+X¿ 
Para el mismo sistema del ejemplo anterior y considerado Xe=0.367, la Tabla 3.3 ilustra el 
impacto de una carga local en las contribuciones del devanado de campo. En este caso se 
considera una potencia de generación de 100 MW y se hace variar la carga de 50 a 350 MW. 
De la Tabla 3.3 se observa que a medida que la carga se incrementa, los coeficientes K4 y 
K2 disminuyen, modificando proporcional mente el impacto del devanado de campo de 
acuerdo a la ecuación (3.11). El ángulo 5 disminuye hasta cierto valor de carga donde se 
incrementa en dirección negativa causando que el coeficiente K4 cambie de signo. A partir 
de este momento la dinámica de campo contribuye con amortiguamiento negativo. El par 
actuante debido a AE^ está en dirección opuesta con las variaciones de velocidad de la 
máquina. Esto se observa en la Tabla 3.3, donde la diferencia de fase ) toma un 
valor de 176 grados para una potencia de carga de 350 MW. 
De la Tabla 3.3 se observa que el coeficiente K4 no cambia de signo inmediatamente que 
d lo hace. Esto se debe a que la ecuación (3.12) desprecia la dinámica de carga, la cual 
agrega algunos términos. El impacto de estos términos depende de las características de la 
carga, lo cual se trata en la sección 3.4. En este caso, se considera una representación 
exponencial de la carga ( P = PQ (V/F' fí* , Q = Q0 (V/V^ ) con kp = kq = 1. 
Tabla 3.3 Efecto de carga local en la dinámica de campo. 
Pe a <j> Ki A K S A K D 5o 
50 -0.16 6.8 0.87 1.02 1.70 -0.0029 2.30 1.17 61.8 
100 -0.14 7.1 0.94 1.01 1.57 -0.0024 1.98 1.46 50.1 •> 
150 -0.11 7.3 1.01 0.98 1.37 -0.0019 1.55 1.82 36.7 
200 -0.07 7.6 1.08 0.92 1.09 -0.0013 1.08 2.21 21.9 
250 -0.04 7.9 1.17 0.84 0.73 -0.0007 0.61 2.55 5.51 
300 -0.01 8.2 1.25 0.74 0.24 -0.0002 0.17 2.87 -13.70 
350 0.03 8.1 1.21 0.64 -0.72 0.0005 -0.44 -176 -45.0 
333 Devanados amortiguadores 
Las unidades generadoras hidráulicas incluyen devanados amortiguadores en las caras de los 
polos del rotor. Generalmente se encuentran en la forma de barras empotradas, las cuales 
se conectan en corto circuito a través de anillos terminales. Los devanados amortiguadores 
se colocan con el propósito de contrarrestar las variaciones de velocidad del rotor de la 
máquina. 
Los generadores impulsados por turbinas de gas y vapor operan a altas velocidades, tienen 
rotores sólidos y generalmente no cuentan con devanados amortiguadores especiales. Sin 
embargo, en el rotor existen corrientes de Eddy, las cuales tienen efectos equivalentes a las 
corrientes en un devanado amortiguador. 
En el análisis de una máquina síncrona se utilizan varios circuitos para representar los 
efectos de devanados amortiguadores. Para propósitos de análisis del sistema, donde son de 
interés las características de la máquina vista desde sus terminales, se puede considerar un 
número limitado de circuitos. En estudios de estabilidad, generalmente se consideran dos 
o tres circuitos. 
El diagrama de bloques de la Figura 3.8 presenta el modelo linealizado de un sistema 
máquina-barra infinita ( Apéndice II ). El modelo de la máquina considera la dinámica del 
circuito de campo y devanados amortiguadores. Se considera un devanado amortiguador en 
cada eje de la máquina. El diagrama omite algunos bloques directamente proporcionales a 
la resistencia de interconexión. 
A partir del diagrama de la Figura 3.8 es posible determinar las contribuciones individuales 
al par eléctrico de los devanados amortiguadores en función de las constantes del modelo 
y de la frecuencia de oscilación. Así por ejemplo, si se considera AE^ = 0, el cambio en el 
par debido a devanados amortiguadores se expresa como: 
= 
1 + , KuTff qo 1 + 5 K-x.T 
A5(s) (3.13) 
31' do 
Figura 3.8 Modelo lineal máquina barra infinita. Considera efectos de los devanados 
de campo y amortiguadores. 
De la ecuación anterior se establece que: 
(1) A muy bajas frecuencias (wa « 0), se tiene una componente de sincronización dada por: 
A P e = [ - ^ 2 1 * 4 4 * 4 5 + * 2 2 * 4 3 * 3 l ] 
'2) A frecuencias muy altas, u a > 1/K44 T"qo, 1/K31 T 'd o , se presenta una componente de 
roortiguamiento: 
APe = 
%T qo "aT do 
aoj 
A un valor de frecuencia de oscilación ua, las componentes de sincronización y 
amortiguamiento del sistema, con AE'q = 0, se expresan como: 
K, - ^21^44^45 ^22^43^31 
1 q o ) 2 XTU 
A5(coJ 
AT^coJ = 
K21K^4K45T// qo ^22^43^1r// do 




Cuando se considera la dinámica de campo ( AE'q & 0 ), los componentes del par se 
modifican de la siguiente manera: 
K, - ^21^44^45 ^22^31(^43 + 03a^31 ^  do^43a ] 
1 + (*44«Br" Q 0 f 0 2 + a 2 
A 5(«fl) 
(3.16) 
A ^ c o J = ^ 2 1 ^ 4 ^ 4 5
r / / g o K22 [ " A l ¿ 0 ^ 4 3 0 - ^31(^43 " ^ 4 ) " 
1 + ( ^ « . r " w. O! 
Aw(cofl) 
(3.17) 
donde « - » , ( 7 ^ * 3 1 ^ ' d J y J8=l ' + A l • 
De acuerdo a las ecuaciones anteriores, la contribución positiva o negativa en los pares de 
sincronización y amortiguamiento depende del signo de las constantes involucradas. Se 
analizan inicialmente las ecuaciones (3.14) y (3.15). Las constantes K31 y K44 son siempre 
Figura 3.9 Impacto de devanados amortiguadores en K s 
positivas y dependen de valores de reactancias y resistencias en la red (Apéndice II). Las 
constantes K21 y K45 mantienen ambas un mismo signo, ya sea positivo o negativo, de forma 
que el primer término de la ecuación (3.15) es siempre positivo, y el segundo término de la 
ecuación (3.14) es negativo. La constante K22 es generalmente positiva (sección 3.3 ), tal 
que el signo de los últimos términos de las ecuaciones (3.14) y (3.15) es el mismo de la 
constante K43, la cual puede ser positiva o negativa dependiendo de la condición de carga 
local de la máquina. 
Considere un sistema máquina y barra infinita con lo siguientes datos; 231 MVA, H=3.4, 
T"qo=0.06, Tdo=8, T"do=0.03, xq=0.69, x"q=0.27, xd=0.93, x'd=0.302, x"d=0.245, 
Xe=0.63, Re=0. Las Figuras 3.9 y 3.10 muestran los coeficientes de sincronización y 
amortiguamiento de la máquina cuando se hace variar la potencia de salida del generador 
sin carga local. La curva 1 representa los efectos combinados del devanado de campo y 
devanados amortiguadores. La curva 2 sólo incluye los efectos de devanados amortiguadores. 
De esta forma, los devanados amortiguadores reducen ligeramente el par de sincronización 
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Figura 3.10 Impacto de devanados amortiguadores en K D 
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El comportamiento de K s y K D en las Figura 3.9 y 3.10 se explica por la variación de las 
constantes K21 y K22. La constante K22 se incrementa a medida que aumenta la generación, 
por el contrario, K21 se reduce casi en la misma proporción. Por otro lado, los términos 
asociados a la constante K21 son dominantes en las ecuaciones (3.16) y (3.17). En la Figura 
3.10, la diferencia entre curvas se debe a la contribución positiva de amortiguamiento de la 
dinámica del campo, la cual se incrementa a medida que la potencia de salida crece. La 
Figura 3.11 presenta la variación de los coeficientes del modelo del sistema de la Figura 3.8. 
Cuando no se cuenta con elementos adicionales de amortiguamiento, los devanados 
amortiguadores son la primer línea de defensa contra las variaciones de velocidad del rotor. 
Esto es particularmente importante en condiciones potencialmente riesgosas, como la 
analizada en la sección anterior donde se alimenta una gran carga local. Considere ahora, 
por ejemplo, que una carga en terminales de la unidad se hace variar de 50 a 250 MW 
(X^O.96 p.u.). 
Para este caso, la Figura 3.12 muestra la variación de las constantes K, y la Figura 3.13 su 
Figura 3.11 Variación de las constantes cuando la potencia del generador cambia de 25 
a 250 MW. 
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Figura 3.12 Variación de constantes con carga local ( 0-300 MW ). 
impacto en el coeficiente de amortiguamiento de la máquina. En esta figura se presenta la 
variación del coeficiente de amortiguamiento total K ^ , el cual incluye el coeficiente de 
amortiguamiento K D a debido a la acción de devanados amortiguadores y el coeficiente K D d 
asociado a corrientes en otros devanados. 
Se observa que la acción de devanados amortiguadores representa un porcentaje importante 
del par de amortiguamiento total. De acuerdo a los valores de la constantes K en la Figura 
3.12, el valor del coeficiente K D d se debe en gran medida a la dinámica del devanado de 
campo. El sistema presentará amortiguamiento negativo para valores de carga superiores a 
125 MW en ausencia de devanados amortiguadores. Es importante mencionar que este tipo 
de situaciones son frecuentes en sistemas del tipo longitudinal, donde es común tener áreas 
deficitarias de generación y enlaces de interconexión débiles. 
3.4 Cargas 
El comportamiento de las cargas ante variaciones del voltaje y la frecuencia es un tema al 
cual se le ha prestado recientemente considerable atención, sin embargo, aún es de los 
menos conocidos en el análisis de la estabilidad dinámica. 
Las características no lineales de la carga pueden ser muy diferentes entre sistemas y la 
información obtenida de estudios experimentales está limitada a pequeñas desviaciones a 
partir de los valores nominales de voltaje y frecuencia. Esto la hace inadecuada para 
estudios de estabilidad transitoria, pero muy apropiada para estudios de estabilidad dinámica 
ante pequeñas perturbaciones. Estas características son normalmente expresadas como las 
derivadas parciales dP/dV, dP/df, dQ/dV, y dQ/df, sin embargo, la información relativa a la 
dependencia de frecuencia es muy escasa y es poco utilizada en simulaciones. 
Una representación utilizada considera la potencia activa y reactiva variando 
exponencialmente como una función del voltaje. El rango de los exponentes variará para 
representar diversos modelos de carga. Usualmente una combinación de estos coeficientes 
es adecuada para representar la mayoría de situaciones reales. 
A partir de estos coeficientes, se puede analizar el impacto en el amortiguamiento de 
oscilaciones. Con este fin, se considera inicialmente el sistema máquina barra infinita 
mostrado en la Figura 3.14 ( r e = 0) . En este caso, la máquina se representa por el modelo 
clásico y se considera una carga real de la forma P = k0 | V | k p . 
La potencia eléctrica de salida del generador puede expresarse como la suma de la potencia 
de la carga y el flujo en la línea de interconexión: 
Pe-Pii^Pc-~ A*v+k0\Vt\» (3 .18) 
Figura 3.14 Sistema de prueba máquina-barra infinita 
La ecuación (3.18) expresada en su forma incremental es de la forma, 
àP e = 
K ^ c o s 012 




En forma individual, los incrementos de ángulo y magnitud de voltaje del nodo terminal se 
expresan a su vez como: 
A\Vt\ = 
A0n = 
E\E1 x'd xe sen8o 
E1cosò0 - kv senBj2 
A5 = kv Aò 
A 8 = ke A 8 
\V¡\ eosf12 
k = [ d+xe+x/&A f 
M incluir las expresiones anteriores en la ecuación (3.19) se tiene, 
(3.20) 
^e = ( h f a + k\¿v + k l A ) M (3.21) 
Cada una de las componentes en la ecuación anterior, incluyendo la de la carga, se 
encuentran en fase ( k > 0 ) con las desviaciones angulares (AS). Debido a esto, cada 
componente aporta exclusivamente una componente de sincronización. 
La aportación de la carga en los coeficientes de sincronización o amortiguamiento, depende 
directamente de la característica de fase de la magnitud del voltaje nodal. Si ésta se 
encuentra en fase con AS, como en el caso anterior, se tendrá una componente de 
sincronización. Por otro lado, si se encuentra en fase con las desviaciones de velocidad Ato, 
se tendrá una componente de amortiguamiento. 
De acuerdo a la representación utilizada para la máquina en el ejemplo de la Figura 3.14, 
la magnitud del voltaje varía en función de las desviaciones angulares. En una representación 
más general, las variaciones del voltaje dependerán de las distintas variables del sistema. De 
esta forma, las variaciones para | Vt | no coincidirán necesariamente con AS o Au, y 
existirán componentes de sincronización y amortiguamiento simultáneamente. Por otro lado, 
la condición de la red y el nivel de generación y carga son factores importantes en el 
comportamiento del voltaje y en el comportamiento dinámico de la carga. El análisis que 
se presenta a continuación ilustra estos conceptos. 
Un sistema similar al de la Figura 3.14 será utilizado en el estudio. La representación de la 
máquina considera las variaciones de encadenamientos de flujos en el devanado de campo 
e incluye el control del voltaje de campo mediante un excitador estático. La representación 
para la potencia de carga real y reactiva es respectivamente, P = Po | V | k p y Q=Qo 
| V | k£f. Se tiene una máquina de 350 MVA ( H=3.4, T'do=6, X'd=0.317, Xq=1.92, 
Xd=1.95 ) y una línea de transmisión de 230 kV y 200 Km de longitud (Xe=0.07). Los datos 
del excitador son K E = 100 y T E = 0.01. 
La representación incremental del sistema en el dominio de la frecuencia es similar al 
diagrama de bloques de la Figura 2.10. En este caso, las constantes K1-6 consideran la 
representación exponencial de las cargas. Inicialmente se analizará la variación de los 
exponentes kp y kq en las constantes Kj.6 y de aquí su impacto en el amortiguamiento del 
sistema. 
Del diagrama de la Figura 2.10, las expresiones para los coeficientes de amortiguamiento 
(Kd) y sincronización (K§) se expresan, a la frecuencia de oscilación actual wa, como: 
« s W - - ——^ ir (3-22) 
[1 + ("Je/] 
t0„ K-) Kc 
*¿>K) - q , (3-23) 
[1 + (o>a'e9fl 
donde teq = T'jiKJC,), y = tan'1^), KJÍ6>HK3 . 
En las ecuaciones (3.22) y (3.23) se desprecia el lazo de control asociado a K4. 
> 
3.4.1 Análisis del coeficiente kp 
El coeficiente kp de la carga impacta de manera importante al coeficiente K2, el cual 
relaciona los cambios del par eléctrico con respecto a los cambios de los encadenamientos 
de flujo del campo. El efecto más notorio se presenta cuando la potencia de salida de la 
máquina es varias veces menor que la carga. Las gráficas en la Figura 3.15 muestran el 
comportamiento para los coeficientes de sincronización y amortiguamiento y la constante 
K2 para dos condiciones extremas. En la condición A, se tiene una potencia de carga de 350 
MWy 105 MVAR con una potencia generada de 50 MW. Para la condición B se considera 
una carga de 100 MW y 30 MVAR con una generación de 275 MW. En ambas situaciones, 
kq tiene un valor de 2, y kp se hace variar de 0 a 2. . 
Para la condición A, el efecto de kp es determinante en el coeficiente KD, el cual es 
Figura 3.15 Efecto del coeficiente kp en los pares de sincronización y 
amortiguamiento. 
proporcional a la relación (J^K^/Kg) cuando no se tiene presente un estabilizador de 
potencia. Las constantes K j y Kg varían muy poco con respecto a kp. Sin embargo, K2 varía 
significativamente, de hecho casi proporcionalmente. En la Figura 3.15b, K2 cambia de -0.45 
(kp=0) a 1.72 ( k p = 2 ) causando una variación para KD de -1.86 a 7.39. Debe observarse 
de la Figura 3.15b, que para valores inferiores para kp de 0.5 la constante K2 es negativa y 
de acuerdo a la ecuación (3.23) el par de amortiguamiento también es negativo, ya que para 
esta condición K5 es positivo, el coeficiente K D tendrá el mismo signo que K2. En esta 
situación, la acción de un estabilizador de potencia es crítica, debido a que su contribución 
también es proporcional a K2 (ver Figura 2.10). La combinación de valores críticos para kp 
- A 5 
Figura 3.16 Componentes del par eléctrico. 
y kq deberán determinarse para cada sistema y tomar las medidas preventivas 
correspondientes. 
El impacto del exponente kp sobre el coeficiente K s es mucho menor. En la Figura 3.15a, 
el coeficiente K§ prácticamente no se modifica. La diferencia en valor para ambos casos se 
explica principalmente de los valores respectivos para K2 y f ^ . Cuando se tienen niveles de 
generación más altos que la carga y líneas de interconexión de gran longitud, K^ es negativo. 
Esto hace que K§ se incremente. 
Una consecuencia importante del signo de en la condición B, es que impacta 
directamente el signo de KD . Por otro lado, la variación para K2 con kp es mínima en esta 
condición. De esta forma KD es una imagen directa de K^, el cual crece negativamente a 
medida que la potencia de salida del generador se incrementa. 
El diagrama fasorial de la Figura 3.16 permite explicar la acción de las cargas en las dos 
condiciones A y B de la Figura 3.15. El trazo continuo de los fasores corresponde a la 
condición A, y el no continuo a la B. El par eléctrico total puede obtenerse de dos maneras 
alternas. La primera es considerar al par con dos componentes; una en fase con las 
desviaciones de ángulo A<5, y otra en fase con las desviaciones del voltaje interno AE'q de 
acuerdo a la siguiente relación: 
APe = Kx A5 + ^ A E 1 q = AP& + AP£ , (3.24) 
Una segunda alternativa es obtener el par a partir de la ecuación 3.18, donde se tiene 
también dos componentes; la primera asociada al intercambio de potencia de la máquina y 
la barra infinita ( AP¡j), y la segunda a la acción de la carga ( APC ). 
Cuando las constantes K2 y K j son positivas, los fasores para A | Vt | y AE' se ubican en 
el lado derecho del diagrama fasorial. AE'q normalmente está restringido al primer 
cuadrante, no así A | V t | , siendo éste el caso para la condición-A. Del diagrama 3.16, se 
observa que las componentes de par en estas mismas direcciones proporcionarán un 
amortiguamiento positivo. Es decir, que estos vectores tienen proyecciones en la dirección 
positiva del vector Aa>. 
i 
En la condición B, la constante es negativa, esto provoca que los fasores para A | V t | 
y AE'q se ubiquen del lado izquierdo del diagrama, el cual cual corresponde a la dirección 
negativa para Aw, y así se tenga una contribución de amortiguamiento negativa. 
A medida que la potencia de salida del generador se incrementa respecto a una carga fija, 
los fasores A | Vt | y AE'q se desplazan - en las direcciones indicadas en el diagrama 3.16 -
hasta un punto donde se hace negativo e invierte 180 grados su dirección. El efecto de 
este comportamiento se refleja en los valores de los coeficientes de amortiguamiento y 
sincronización del sistema, lo cual se muestra en la Figura 3.15d. Se presentan dos casos; el 
caso C considera una carga de 200 MW y el caso D no tiene carga. En ambos casos, la 
potencia de salida de la máquina se hace variar desde 25 a 350 MW. En la Figura 3.15d se 
observa un incremento claro en la estabilidad del sistema cuando está presente la carga. Por 
un lado, se consiguen valores mayores de sincronización y amortiguamiento y, por otro lado, 
Figura 3.17 Efecto de la potencia de salida en K5, K2 y V, 
permite operar de manera estable en un rango más amplio de potencia de salida del 
generador. Las curvas de la Figura 3.17 y la ecuación 3.23 permiten entender mejor este 
comportamiento. 
Para los casos C y D, las Figuras 3.17a-d presentan la dinámica de la constante Kj, K2 y la 
magnitud y fase del voltaje terminal. La diferencia entre las curvas C y D en la Figura 3.15d 
está gobernada en parte por K2 y en otra parte por F^. La constante K2 determina 
básicamente el desplazamiento hacia arriba de la curva C con respecto de la curva D. La 
diferencia entre curvas mantiene una proporcion similar a la que se observa entre valores 
para K2 en arabos casos. 
Por otro lado, la constante K^ parece modular la curva. Las pendientes de las curvas para 
Kj (Figura 3.17a ) y K D ( Figura 3.15d ) mantienen el mismo signo todo el tiempo. El 
comportamiento de Kg es en parte un reflejo de la dinámica de A | Vt | la cual se presenta 
en la Figura 3.17c. Los valores para Kq en la Figura 3.15d siguen un patrón similar a 
A | Vt | .El signo para K D está determinado en ambos casos por el signo de K^ en la Figura 
3.17a. El signo de a su vez, está determinado por la ubicación del fasor para A | Vt | . 
De acuerdo al diagrama fasorial de la Figura 3.16, mientras el fasor A | Vt | se encuentre 
±90 respecto a A«, será positiva y se tendrá una aportación de amortiguamiento positivo 
por parte de la carga, siempre y cuando K2 sea también positiva. 
3.4.2 Análisis del coeficiente kq 
A continuación se analiza el impacto del coeficiente kq. La Figura 3.18 muestra el efecto de 
kq en los coeficientes de sincronización y amortiguamiento, así como en las constantes 
y K2. Con los mismos datos del caso anterior, se analiza una condición de Pe = 350 MW 
y Pg = 50 MW. En este caso, se hace variar kq de 0 a 5 para distintos valores de kp. 
De la Figura 3.18 se observa que el efecto más notorio del coeficiente kq se presenta en la 
constante K2. En este caso su comportamiento es variable. Para valores de kp inferiores a 
1 la constante K2 se incrementa. Para valores superiores a este valor disminuye. Debe 
notarse que las variaciones de K2 con kq son pequeñas si se comparan a las que se tienen 
con variaciones en kp. Estas pequeñas variaciones se manifiestan en mayor medida en el 
coeficiente de amortiguamiento KD , y en una proporción mucho menor en Kg. 
Aunque no se presentan los resultados, cuando se tiene una condición de Pg = 350 y 
Pc=50, la sensibilidad de K§ y Kp con kq es apreciablemente menor que en el caso anterior. 
También es importante señalar, que las constantes B^ y Kg disminuyen a medida que el 
exponente kq se incrementa. Esto conduce a establecer que, en general, la estabilidad del 
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Figura 3.18 Sensibilidad de K s y K D con kq. 
sistema disminuye con valores altos de kq. Es importante considerar, sin embargo, 
situaciones críticas como la que se presenta en la Figura 3.15c, donde K2 es negativa para 
valores de kp inferiores a 0.5. 
Resumiendo, las variaciones de la carga como función del voltaje tienen un impacto en los 
pares de sincronización y amortiguamiento del sistema. El impacto mayor se presenta en el 
par de amortiguamiento, el cual incrementa su sensibilidad a medida que la carga también 
se incrementa. El factor determinante es la constante K2, la cual se incrementa de manera 
proporcional con kp. Cualquier señal adicional de estabilización se beneficiará de este 
hecho, ya que su acción también está en proporción directa con K2. Por otro lado, la 






















Figura 3.19 Sistema multimáquina de cuatro máquinas y dos áreas. 
estabilidad del sistema se incrementará al aumentar^ pero no necesariamente con kq. Esto 
dependerá de la combinación de sus valores arriba o abajo de ciertos valores críticos para 
cada sistema. 
3.4.3 Dinámica de la carga en sistemas multimáquina 
En un ambiente multimáquina, el comportamiento dinámico de las cargas toma un papel 
relevante, particularmente en los modos de oscilación entre áreas. A continuación se ilustra 
este efecto utilizando el sistema de dos áreas y cuatro máquinas mostrado en la Figura 3.19. 
Figura 3.20 Relaciones fasoriales para A | V¡ | , A5 y Au en modo de oscilación 
entre áreas. 
Para dos condiciones de demanda ( A,B ), se hace variar el nivel de flujo en la línea de 
interconexión desde 0 hasta 300 MW y se grafican los vectores A | V¡ | , A5 y Aw en el 
modo de oscilación entre áreas ( Figura 3.20 ). El análisis de las fases de estos vectores 
permite establecer las aportaciones al amortiguamiento y la sincronización de las máquinas 
de cada área. Con propósitos de comparación, el nivel de potencia de carga se mantiene 
constante en cada condición de demanda. La variación del flujo en la interconexión se 
efectúa variando las potencias de generación de las máquinas. 
La representación de la carga es con los exponentes kp y kq igual a 2. El modelo de cada 
máquina desprecia los efectos de amortiguadores e incluye los efectos de un sistema de 
excitación estático. 
Observando los vectores Aü)¡ en la Figura 3.20, se observa que las máquinas en el área 
exportadora ( 1,2 ) oscilan en oposición ( T 7 3 ° ) con las máquinas en el área importadora 
(3,4) y que la diferencia angular entre máquinas de la misma área es mínima. Lo anterior 
permite analizar cualitativamente cada área como una máquina equivalente y evaluar su 
incremento de potencia con dos componentes; una debida a la carga y la otra al flujo de 
interconexión. El incremento de potencia en la carga estará en fase con los variaciones 
nodales A | Vi | correspondientes. De esta forma, para la condición A, el vector para 
A | V2 | mantiene en todo momento el mismo sentido que Ato3 4, por lo cual siempre tiene 
una componente positiva en fase con Aw3 4 que incrementa el amortiguamiento de las 
máquinas del área importadora. El caso contrario ocurre con las máquinas del área 
exportadora, donde A | Vj | siempre presenta una componente negativa en fase con Ao^ 2, 
disminuyendo el amortiguamiento de las máquinas en el área exportadora. Se debe observar 
que estos efectos se hacen mas notorios a medida que el flujo en la línea de interconexión 
se incrementa. El incremento de flujo en la interconexión se indica por el sentido de las 
flechas que indican el movimiento de los vectores. 
\ 
Para el caso B, donde el nivel de demanda es menor, las cargas contribuyen positivamente 
al amortiguamiento en un gran porcentaje de las condiciones analizadas. Esto se debe 
básicamente a la condición operativa, la cual impone diferencias menores entre ángulos 
internos. Es importante aclarar aquí que la dinámica del voltaje está determinada por la 
condición operativa y la robustez de la red. Por otro lado, la sensitividad del 
amortiguamiento debido a la carga se modifica con la condición operativa y la composición 
de la carga. 
De esta forma, si para el caso A) el coeficiente kp de la carga ubicada en la barra 2 se 
modifica de 2 a 1, se estará reduciendo la contribución de la carga al amortiguamiento en 
el área importadora. Inicialmente, con kp — kq = 2, el valor característico del modo entre 
áreas es 0.0201 ±j2.519, al reducir el valor de kp se modifica a 0,0421 ±j2.508. De acuerdo 
al análisis presentado para el caso máquina barra infinita, las condiciones del área 
importadora en la Figura 3.19 suponen una sensibilidad del amortiguamiento directamente 
proporcional con el valor de kp. De la misma forma, al reducir kp en la carga del area 
exportadora, se reduce su aportación de amortiguamiento. Si la condición de flujo en la 
interconexión es tal que hace que A | V2 J rebase en ±90° la posición para Aoj j 2 s e 
contribuye positivamente al amortiguamiento. 
En general, el amortiguamiento de un modo de oscilación crítico entre áreas no es una 
función simple de las características de la carga; depende también de la condición de 
operación y de la localización de la carga. Esto implica que la práctica común de usar un 
modelo de carga conservativo es riesgosa. Por lo que es necesario verificar, con algunas 
pruebas de sensitividad, que cierto modelo de carga es necesariamente conservativo. 
A continuación se propone una estrategia de control discreta a través de la conmutación de 
potencia de carga. La estrategia establece la conmutación en los puntos de máxima 
aceleración de acuerdo a; 
si => incrementar carga 
si P^^ => reducir carga 
Es decir, cuando se presenta una situación de máxima aceleración positiva, la orden sería 
incrementar la carga. En el caso de máxima aceleración negativa, la carga se reduciría. La 
Figura 3.21 ilustra esta estrategia y su impacto en la atenuación de la oscilación. 
Considere el sistema máquina barra infinita de la Figura 3.14. La característica potencia-
ángulo del la máquina puede representarse por una curva senoidal desplazada del origen por 
una cantidad Pe de acuerdo a la ecuación 3.18. De esta representación, parece factible 
modificar discretamente la carga para desplazar la característica senoidal a conveniencia de 
manera de proporcionar amortiguamiento positivo a la oscilación. 
La Figura 3.21 muestra el detalle de la estrategia de control propuesta. Se supone una 
perturbación inicial de carga que desplaza la característica seno de la posición 1 a la 2. Si 
Figura 3.21 Conmutación de carga para control de oscilaciones. 
no se cuenta con algún elemento de amortiguamiento, se establecería una oscilación 
permanente entre los puntos A y B. 
En la estrategia propuesta, cierta cantidad de la potencia de carga se conmuta para reducir 
los desplazamientos angulares máximos y de esta manera alcanzar un nuevo punto de estado 
estable. Así, la acción de control se inicia en el punto B, donde se tiene un corte de carga 
tal que la característica seno se desplaza a la posición 3. Esta acción reduce el área de 
desaceleración, forzando el desplazamiento angular en la trayectoria B-c-d-e. En el punto 
e, se incrementa la carga de tal manera que ahora se reduzca el área acelerante. Esto 
desplaza la característica seno a la posición 4, la cual coincide con la 2, ya que se incrementa 
la misma cantidad de carga que se cortó en el punto B. La trayectoria angular ahora es e-f-
g-h, donde la estrategia de control nuevamente corta cierta cantidad de carga y así 
sucesivamente. Note que en este caso, después del último corte de carga se llega a un punto 
de aceleración cero. 
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Figura 3.22 Efecto de la conmutación de carga en el amortiguamiento de oscilaciones. 
La estrategia de control inicialmente determina el porcentaje de carga a conmutar. En su 
operación, la lógica de control evalúa la potencia acelerante máxima y la compara con la 
cantidad de carga seleccionada. Si la potencia acelerante es mayor, la carga conmutada es 
igual al total de dicho porcentaje. Si es menor, se conmuta una cantidad igual a dicha 
potencia acelerante. 
Como ejemplo, la estrategia de control se aplica al sistema utilizado en el análisis anterior. 
Es decir, se tiene una máquina en la cual se modelan las variaciones de encadenamientos 
de campo y se incluye la acción de un excitador. La condición de operación es tal (Pg =300, 
Pe = 100) que no se tiene amortiguamiento. 
La Figura 3.22 muestra el comportamiento del ángulo 8 de la máquina antes y después de 
aplicar la estrategia de control propuesta. La Figura 3.22 presenta también la dinámica de 
la potencia de salida de la máquina y de la carga con la acción de control activa. En este 
caso, inicialmente se consideró un 20 % de la carga disponible para propósitos de 
conmutación. Este porcentaje representa menos del 10 % de la generación de la unidad. El 
control se consigue en tres ciclos completos de la oscilación y con 9 acciones de control 
(conmutación de carga). 
3.5 Condición operativa 
\ 
Los efectos de la condición operativa de una máquina síncrona en su amortiguamiento son 
analizados en base al diagrama de la Figura 2.23, donde se tiene un modelo simplificado de 
un sistema máquina-barra infinita que considera los efectos del sistema de excitación. Se 
evalúa el cambio de los parámetros K j a Kg que describen el sistema para diferentes valores 
de carga y factor de potencia. A partir de esto se obtienen conclusiones generales sobre su 
impacto en el amortiguamiento. Los parámetros Kj a Kg son función de las impedancias de 
la máquina y del sistema así como de su punto de operación ( Apéndice I ). 
F.P. de Mello y Concordia establecieron los conceptos básicos de estabilidad dinámica de 
una máquina síncrona basados en estas constantes debido a su influencia directa en los pares 
de sincronización y amortiguamiento [6]. 
Para el caso máquina-barra infinita sin carga local y re < < Xe, a medida que se incrementa 
P y Q, siempre que 5 < 90°, todos los parámetros son positivos excepto K5. El signo de 
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Figura 3.23 Modelo lineal simplificado de un sistema máquina-barra infinita. 
cambia con valores altos de P y factor de potencia pequeño como se muestra en la Figura 
3.24. 
Cuando se tiene una carga local donde re > Xe, el ángulo 6 del par puede variar entre -90° 
y 90° [10]. En este caso, K2> y Kg son siempre positivas. Kj y K4 pueden cambiar sus 
signos de positivo a negativo a medida que Q se incrementa y/o el factor de potencia 
disminuye. 
La constante K j relaciona las variaciones del ángulo interno de la máquina con el par 
eléctrico. Para una máquina no regulada con encadenamientos de campo constantes, K j 
representa la fuerza que mantiene unida la máquina al sistema, estableciendo así, los 
desplazamientos angulares máximos ante perturbaciones. La constante K j y la inercia de la 

máquina determinan la frecuencia natural de oscilación de acuerdo a la ecuación (3.4). El 
valor para K j se incrementa con el par de salida de la unidad, incrementando a su vez la 
frecuencia de oscilación. La excepción a este comportamiento se presenta en condiciones 
de alta carga local y factor de potencia reducido, donde tiende a disminuir a medida que la 
potencia del generador se incrementa [67]. Los factores que afectan el valor para K j son el 
ángulo interno de la máquina y la robustez de la red externa. 
La constante K2 relaciona las variaciones en el par eléctrico con los cambios en los 
encadenamientos de flujo del devanado de campo. El valor de esta constante varía 
directamente con el ángulo interno del generador e inversamente con la robustez de la red. 
Los valores más altos se presentan en condiciones de alta carga e impedancias pequeñas. K2 
generalmente es positiva, sin embargo, en situaciones muy especiales de carga local elevada 
puede tomar valores negativos [68]. Los valores negativos para K2 están asociados con la 
composición de la carga. En el modelo de la Figura 3.23, la constante K2 afecta 
directamente la acción del devanado de campo en los pares eléctricos de sincronización y 
amortiguamiento de la máquina. La constante K2 impacta cualquier acción de control a 
través del devanado de campo y de aquí su contribución a los pares de sincronización y 
\ 
amortiguamiento de la máquina. Esto se observa directamente de las ecuaciónes (3.22) y 
(3.23). 
La constante K3 es función de impedancias de la máquina y la red. En sistemas robustos, 
observa sus valores más pequeños. A medida que el valor de K3 es menor, se reduce la 
constante de tiempo efectiva del devanado de campo ( K 3 T ' d o ) . Asi se consigue una mayor 
sensibilidad entre las variaciones del voltaje de campo ( AEfid ) y los encadenamientos de 
flujo del devanado de campo de la máquina. 
En la sección 3.2.2, se presentó la dinámica individual del devanado de campo, en la cual 
la constante K4 toma un papel principal. Para valores positivos de esta constante, la 
dinámica de campo, debida a la acción de armadura, proporciona amortiguamiento positivo 
y reduce el par de sincronización de la máquina. Lo opuesto ocurre cuando se presentan 
valores negativos. Su contribución es generalmente pequeña. Es particularmente importante 
cuando no se cuenta con fuentes de amortiguamiento positivo alternas. Este caso se analiza 
a detalle en la sección 3.2.3. 
La constante impacta la acción del sistema de excitación sobre el par eléctrico de la 
máquina. Afecta especialmente la contribución de amortiguamiento en condiciones de alta 
carga y debilidad de la red. La sección 3.5 analiza a detalle estas situaciones. 
La constante Kg por su parte, relaciona las variaciones de los encadenamientos de flujo de 
campo con las variaciones del voltaje terminal del generador. Su valor generalmente 
disminuye a medida que la potencia de la máquina se incrementa. Depende fuertemente de 
los valores de impedancias de la red y el generador. Presenta sus valores más pequeños para 
sistemas robustos e impacta la ganancia del lazo abierto del regulador de voltaje. En 
sistemas débiles, Kg provoca una reducción de ganancia y fase para el lazo de control de 
voltaje [66]. Esto afecta cualquier acción de control a través de la modulación de la 
excitación. 
t 
En la Figura 3.23, las constantes K j a Kg gobiernan la dinámica del sistema. Estas dependen 
exclusivamente de los parámetros del sistema y de su condición operativa, no de sus 
controles. Cualquier acción de control estará sujeta a la variación de estos parámetros, los 
cuales establecen la dinámica fundamental de las distintas variables del sistema. La acción 
del control solo modifica este comportamiento fundamental. El conocimiento pleno de este 
comportamiento representa la estructura fundamental que permite encarar con seguridad 
el diseño de controles con propósitos específicos. 
3.6 Sistema de excitación 
Es bién conocido que las acciones de control de los sistemas de excitación tienen el 
potencia] de reducir el amortiguamiento del sistema, lo cual puede causar oscilaciones 
dinámicas no amortiguadas. Una evidencia directa de esto es que algunas oscilaciones 
sostenidas han sido eliminadas al operar en manual los reguladores automáticos de voltaje 
[36]. 
La función principal del regulador de voltaje es ajustar continuamente el nivel de excitación 
del generador en respuesta a cambios en el voltaje terminal. El regulador actúa para 
mantener un nivel de voltaje del generador y cambiar la excitación en respuesta a cambios 
en el sistema. El mayor atraso de fase en el lazo de control de voltaje se tiene en los 
encadenamientos de flujo del circuito de campo de la máquina (E'q) ante una variación del 
voltaje de campo (Ef ld). Esto es debido a la constante de tiempo del devanado de campo 
del generador. Para un generador típico, la constante está en el rango de 2 a 3 segundos. 
El efecto del sistema de excitación se puede analizar mediante los pares de sincronización 
y amortiguamiento de la máquina, que para el caso de la Figura 3.23, estos pares se 
obtienen de la parte real e imaginaria de la ecuación (3.25) respectivamente. 
A Te(s) = 
k k2 k3 k4 ^ k2 k3 g(s) 




De esta forma, para frecuencias de oscilación muy pequeñas (s-»0) y valores altos de 
ganancia en el sistema de excitación, la ecuación (3.25) se transforma en: 
A 7 > a - 0 ) = K 
K2K5 Ad (3.26) 
La ecuación (3.26) muestra que a bajas frecuencias sólo existe componente de 
sincronización, la cual depende de las constantes de la máquina. En este caso un posible 
problema de estabilidad se puede presentar por falta de fuerzas restauradoras de 
sincronización, condición que sólo es factible con valores de positivos. Sin embargo, estos 
valores de K^ se tienen cuando la conexión con el sistema externo es muy robusta, o bién 
para condiciones de carga moderada, en estos casos se espera que el valor de K j sea grande 
y domine el coeficiente de sincronización total. 
En situaciones críticas, como una conexión débil con el sistema externo, o bien una carga 
alta, el sistema de excitación ayudará en la componente de sincronización (K5 < 0), ya que 
en estas situaciones K j tiende a ser pequeño. 
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Figura 3.25 Efecto del sistema de excitación en los pares de sincronización y 
amortiguamiento para KE=15 y KE=50. 
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Si se desprecia el lazo de control asociado a K4 en la Figura 3.25, el incremento de par de 
amortiguamiento debido a la acción del sistema de excitación se expresa por la ecuación 
(3.27a). En esta ecuación, el signo del par de amortiguamiento está directamente 
relacionado con el signo de la constante Kj, ya que el resto de constantes son generalmente 
positivas. Cuando es negativo se tiene una componente de amortiguamiento negativo. 
Este efecto se magnifica con valores altos de ganancias y constantes de tiempo del sistema 
de excitación. 
Cuando se tiene una máquina débilmente conectada a un gran sistema, es probable que 
exista un problema de estabilidad por falta de amortiguamiento, especialmente si se cuenta 
con un sistema de excitación con ganancia alta y una constante de tiempo total (T E +K 3 
T'do) grande. Aún cuando el valor de T E sea pequeño, la constante de tiempo efectiva del 
circuito de campo de la máquina es grande. 
Para un sistema máquina barra infinita, la Figura 3.25 muestra el efecto del sistema de 
excitación en los pares de sincronización y amortiguamiento para diferentes niveles de carga 
en el sistema (de 0.1 a 1.0 pu). 
Es interesante distinguir en la Figura 3.23 tres regiones de comportamiento distinto a 
medida que la potencia de la máquina se incrementa. Con potencias de generación 
pequeñas, se incrementan simultáneamente ambos pares de la máquina. Posteriormente, el 
par de amortiguamiento se incrementa hasta alcanzar un valor máximo, después del cual 
comienza a disminuir. El par de sincronización, por otro lado, continúa incrementándose 
hasta alcanzar también su valor máximo, después del cual ambos pares se reducen. Es 
importante notar un comportamiento similar en ambos casos ( K E = 15, 50). Las constantes 
Kj.g son las mismas en los dos casos. La presencia del sistema de excitación parece sólo 
amplificar este comportamiento. Por una parte, se incrementan significativamente los valores 
de amortiguamiento positivo y negativo máximos, y por otra parte, el par de sincronización 
se incrementa con valores altos de potencia (Kj negativa), mientras que con valores 
pequeños se reduce (K5 positiva). 
El análisis de las relaciones fasoriales entre variables permite entender mejor las curvas de 
Tabla 3.4 Relaciones de fase entre variables con respecto a la velocidad del rotor. 
Pe ¿PE L | VT| KD 50 
0.1 29.7 -89.7 -38.4 0.34 0.022 11 
0.2 27.7 -89.2 -38.9 1.17 0.037 21 
0.3 25.5 -88.7 -38.6 1.99 0.041 31 
0.4 24.4 -88.5 -34.9 2.37 0.034 39 
0.5 25.9 -88.7 -18.7 2.11 0.018 47 
0.6 35.3 -89.2 47.9 1.23 -0.004 53 
0.7 103.5 -90.1 91.9 -0.17 -0.030 59 
0.8 172.8 -91.1 103.1 -1.95 -0.058 64 
0.9 175.3 -92.1 107.8 -3.99 -0.088 69 
1.0 169.6 -93.4 110.7 -6.18 -0.118 73 
la Figura 3.25. La Tabla 3.4 presenta el cambio de fase para las variaciones de par eléctrico, 
voltaje terminal, ángulo interno 5 y encadenamiento del flujo de campo AE^ cuando K E 
toma un valor de 50. Todos los ángulos se miden con respecto a las variaciones de velocidad 
del rotor. Se presenta también el coeficiente í ^ y el coeficiente de amortiguamiento KD . 
Es interesante observar el comportamiento de la constante Kj, la cual se hace negativa para 
valores superiores a 0.5 p.u.. También se debe observar el ángulo de fase de AE'^, el cual 
rebasa los 90 grados cuando K D cambia de signo. Si la diferencia de fase entre vectores se 
reduce, el amortiguamiento se incrementa y viceversa. A su vez, A | Vt | rebasa los 90 
grados en forma simultanea con AE'q, lo cual ocurre para un ángulo 50 de 50 grados. 
Es evidente de la ecuación (3.27b) que la estabilidad del generador es críticamente 
dependiente del ángulo de carga dQ y de la reactancia de la línea (Xe). A medida que el 
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Figura 3.26 Características de la oscilación en el plano complejo. 
ángulo de la máquina se incrementa, el segundo término de la ecuación es dominante e 
invierte el signo de la constante K^. Por otro lado, a medida que la impedancia externa 
crece, el valor de ángulo donde K5 se hace negativo disminuye. La contribución de 
amortiguamiento desde el sistema de excitación es directamente proporcional a la constante 
En la ecuación (3.27b) no se considera la resistencia en la red de transmisión ni la acción 
de una carga local [6]. La Figura 3.26 resume conceptualmente el desplazamiento de la 
frecuencia y amortiguamiento al combinar el efecto de la carga, la ganancia del sistema de 
excitación y la reactancia del sistema de transmisión. 
El análisis de estos casos específicos conduce a las siguientes conclusiones: 
• Al tener un sistema de transmisión con cargas altas se reduce el amortiguamiento y 
la frecuencia de oscilación. 
• Si se aumenta la ganancia del sistema de excitación hay una tendencia a reducir el 
amortiguamiento del sistema y además hay un cambio en la frecuencia de oscilación. 
• Al tener un sistema de transmisión más débil se reduce el coeficiente de 
sincronización y por lo tanto la frecuencia de oscilación. 
• El caso más crítico, posiblemente inestable, es tener carga alta en un sistema de 
transmisión débil combinado con una ganancia alta del sistema de excitación. 
3.7 Estabilizador del sistema de potencia. 
Una condición necesaria para la transmisión e intercambio de potencia en un sistema de 
potencia es que todos los generadores operen en sincronismo. El concepto de estabilidad 
en sistemas de potencia está relacionado con la habilidad de los generadores en el sistema 
para mantener sincronismo y retornar a un punto de operación de estado estable después 
de una perturbación. 
Figura 3.27 Componentes del Par Eléctrico 
La función básica de un estabilizador de sistemas de potencia (ESP) es incrementar la 
estabilidad (transitoria y dinámica) del generador modulando su excitación de tal manera 
que proporcione amortiguamiento a las frecuencias de oscilación de los rotores. Para lograr 
lo anterior, el ESP debe producir una componente de par eléctrico en fase con las 
variaciones de velocidad. 
El diagrama de bloques de la Figura 3.27 ilustra las relaciones entre los pares aplicados en 
la flecha del grupo generador-turbina, la velocidad («) y el desplazamiento angular del rotor 
(6). Se considera al par eléctrico con dos componentes, uno desarrollado por el ESP a 
través del sistema de excitación del generador, ATep, y el otro que resulta de todas las otras 
contribuciones, AT^. Para un ESP que emplea la velocidad del generador como señal de 
entrada, la contribución de par debida al ESP está dada por 
ATep(s)=ESP(s) GEP(s) Aa(s) = P(s) Ao>(s) (3.28) 
Para desarrollar un par en fase con la velocidad se requiere un ángulo de fase neto de cero 
grados en la función P(s), es decir: 
% + » „ - 0 ( 3 - 2 9 > 
donde 0esp y 0gep son los ángulos de fase de las funciones ESP(s) y GEP(s) evaluados a una 
frecuencia de oscilación específica ( s=ju ).' 
Desde el punto de vista de diseño, es básico conocer las características dinámicas de la 
función GEP(s), las cuales determinan los parámetros de la función ESP(s) que satisfacen 
la relación (3.29). Del análisis de la Figura 3.23, la función GEP(s) corresponde a la función 
de transferencia entre el voltaje de referencia del excitador y el par eléctrico del generador 
cuando la velocidad del generador es constante ( Ao? = 0 ). Como se observa en la Figura 
3.23, esta función es dependiente del generador, el sistema de excitación y el sistema de 
potencia. En particular, es función de las constantes K2, K3 y K6, cuyo comportamiento hace 
que la ganancia y el atraso fase para GEP(s) se incrementen con la carga del generador y 
la robustez del sistema de transmisión. 
También puede observarse que la función GEP(s) muestra características de fase similares 
a las de regulación de voltaje de lazo cerrado, de esta forma; 
¿Pifo) (3.30) 
Esta relación determina la base de los procedimientos de sintonización del ESP, donde se 
involucra la medición de la característica de lazo cerrado del regulador de voltaje para 
determinar la compensación de fase requerida en el estabilizador. 
El ángulo 0gep puede medirse aplicando una señal de prueba en la entrada del regulador de 
voltaje ( Vref) y observando la señal de salida de Vt. De esta manera, el ángulo requerido 
(^esp )» a K f l u e n c i a w, se determina de la gráfica de Bode para A V T / A V R E F . Por ejemplo, 
si la medición indica que la respuesta del voltaje terminal de la máquina está atrasada 90° 
con respecto a la señal de entrada del regulador, el ESP deberá proporcionar un adelanto 
de fase de 90°. 
GEP(s)s £2 
Figura 3.28 Representación del ESP considerando una señal de entrada diferente a Ao>. 
La característica de fase de P(s) determina si una o ambas componentes del par se 
modifican. Una característica de fase positiva reduce la componente de sincronización y una 
característica negativa la incrementa. La característica de fase cero produce una componente 
de amortiguamiento positiva sin afectar el par de sincronización. 
XTepfaa) = % W « f l ) = (pr+jPi)Aa(ü)a) - - p ^ A S f a J (3.31) 
En el caso general, donde se tiene una señal de entrada diferente a la velocidad del rotor, 
su representación es posible a través de una función de transferencia adicional GSA(s), que 
relaciona la señal de entrada con la velocidad, como lo muestra la Figura 3.28. 
Si la señal de entrada es la potencia acelerante, la característica de fase del ESP deberá 
satisfacer la relación (3.32). La potencia acelerante está adelantada 90 grados de la señal de 
velocidad ( s Aa> = APa ). De esta forma, la fase del estabilizador necesita considerar este 
ángulo para lograr que la fase de P(s) = GEP(S) ESP(S) GSA(s) sea de cero grados. 
»esp * V " "90 <3-32> 
Es importante notar que las relaciones (3.32) y (3.29) se establecen para una frecuencia de 
oscilación, la cual se modifica continuamente con la condición del sistema. Si los parámetros 
de la función ESP(s) son fijos, dichas relaciones se satisfacen aproximadamente en un rango 
de valores de frecuencia. El diseño de estabilizadores convencionales, de parámetros fijos, 
requiere determinar la frecuencia o frecuencias críticas del sistema, y en función de éstas, 
seleccionar los parámetros para ESP(s) que mejor se ajusten a las características de fase 
establecidas por relaciones similares a (3.29) y (3.32), dependiendo del tipo y características 
de la señal de entrada utilizada. 
3.8 Sistema de gobernación de velocidad 
La Figura 3.29 presenta un diagrama esquemático que muestra la interrelación de 
componentes para la producción de par mecánico en respuesta a desviaciones de velocidad. 
La variable de entrada al control es la velocidad del rotor y cada elemento tendrá una 
dinámica que depende de sus propias características. 
Si se considera un sistema máquina-barra infinita, y la máquina se modela en forma clásica 
(voltaje constante detrás de una reactancia transitoria), la ecuación dinámica que incluye 
los efectos del sistema de gobernación de velocidad-turbina se expresa como: 
Figura 3.29 Diagrama esquemático del control de potencia mecánica. 
— s2 A6(s) - GJs) s Ab(s) + A5(s) = 0 (3.33) 
ao 
donde Gg(s) = APm(s)/Au(s) representa la función de transferencia del control de potencia 
mecánica. 
Desde el punto de vista de amortiguamiento, la característica de fase de la función Gg(s) 
es importante. Si a una frecuencia de oscilación coa actual Gg(jwa) tiene una característica 
de fase de 180 grados, se tendrá una aportación positiva al amortiguamiento. En el caso 
general, Gg(jwa) es un número complejo y modifica los pares de sincronización y 
amortiguamiento en cada unidad. 
3.8.1 Unidades hidráulicas 
El diagrama de bloques de la Figura 3.30 presenta el modelo incremental del control de 
potencia mecánica en una unidad hidráulica. 
Es interesante conceptualizar algunos parámetros importantes en el diagrama. Tw se conoce 
como la constante de tiempo del agua, representa el tiempo para acelerar el agua en las 
tuberías de presión. El valor de Tw varía con la carga, a plena carga tiene valores de 0.5 a 
4 segundos. 
GOBERNADOR DE VELOCIDAD TURBINA 
Figura 3.30 Control de potencia mecánica en unidades hidráulicas. 
Una característica importante en estas unidades es que el cambio inicial de potencia es 
opuesto al cambio en la posición de la compuerta. Cuando la compuerta se abre 
repentinamente, el flujo de agua no cambia inmediatamente debido a la inercia del agua, 
sin embargo, la presión en la turbina se reduce, causando que la potencia baje. Con una 
respuesta determinada por Tw, el agua se acelera hasta que el flujo alcanza un nuevo valor 
de estado estable, el cual establece la nueva potencia de salida. 
Debido a las características especiales de las turbinas hidráulicas, es necesario contar con 
un esquema de compensación transitorio que asegure una operación estable. Este bloque 
retarda o limita el movimiento de la compuerta hasta que el flujo de agua y la potencia de 
salida tienen tiempo de alcanzarla. El bloque de compensación contiene la característica de 
regulación transitoria ( R T ) y la constante de tiempo de restablecimiento (TR). De esta 
forma, el gobernador se comporta con baja ganancia para desviaciones rápidas de velocidad 
y con alta ganancia para las variaciones normales de velocidad. En el diagrama, Rp 
representa la característica de regulación en estado estable. 
Existen dos consideraciones importantes al seleccionar los parámetros del gobernador: 
i) Asegurar la operación correcta durante condiciones de segregación del sistema. 
ii) Obtener una velocidad de respuesta aceptable en condiciones de variación de 
carga normales. 
En condiciones de operación aislada, la selección óptima para la regulación transitoria y 
tiempo de restablecimiento está relacionada con la constante de tiempo del agua y la inercia 
de la unidad ( T M = 2 H ) de la siguiente forma [62]: 
RT = [ 2.3 - <r t t - 1.0) ) 0.15] I z 
lM 
Tr = [ 5.0 - (Tw - 1.0) 0.5) 7W 
Estos parámetros aseguran estabilidad cuándo la unidad a plena carga alimenta una carga 
aislada, lo cual, desde el punto de vista de desviación de frecuencia, representa la condición 
más severa. De esta forma se asegura una operación estable para todas las situaciones de 
segregación del sistema. 
Figura 3.31 Lazo de control de velocidad, sistema carga-generador. 
En condiciones normales, los ajustes anteriores provocan una respuesta muy lenta del 
control. Para lograr respuestas más rápidas, la constante de tiempo de restablecimiento 
debería tener valores mas pequeños. 
La Figura 3.32 presenta las características de respuesta a la frecuencia en lazo abierto para 
una unidad hidráulica (1152 MW-seg ) alimentando una carga aislada ( D = 1 ), como lo 
Tabla 3.5 Parámetros del grupo gobernador-turbina 
Parámetro V P » ) TR (seg) T g (seg) T w (seg) R T ( p u ) 
Base 0.05 9 0.5 2 0.19 
Rango 0.01-0.2 1-12 0.1-2.0 0.4-5.0 0.01 0.6 
> W = -0-0005 ± j 6.02 
Figura 3.32 Respuesta a la frecuencia de lazo abierto del control de velocidad. 
muestra el diagrama de bloques de la Figura 3.31. Los parámetros utilizados se listan en la 
Tabla 3.5. 
La Tabla 3.6 resume la información sobre la estabilidad del sistema que se extrae de la 
Figura 3.32. Se analizan tres situaciones distintas, en la primera no se tiene un esquema de 
compensación transitorio y el sistema es inestable (margen de fase igual a -6 dB). En la 
segunda situación, se incluye un bloque de compensación transitoria (TR=9, R T = 0.19) el 
cual estabiliza el sistema. También se considera un cambio al valor de T R de 9 a 4 segundos, 
el efecto de este cambio es un incremento en la frecuencia de cruce por cero y una 
disminución en los márgenes de estabilidad. De esta forma, se tiene una respuesta más 
oscilatoria pero el sistema de control actúa con mayor rapidez. 
Tabla 3.6 Condiciones de estabilidad 
Margen de Ganancia 
( d B ) 
Margen de fase 1 
( grados) | 
Sin compensación transitoria -6 -50 1 
T R = 9, R t = 0.19 5 30 
T r = 4, R t = 0.19 2 15 | 
Para un sistema máquina barra infinita, las gráficas de la Figura 3.33 muestran un análisis 
paramétrico del control de potencia mecánica y su impacto en el modo de oscilación local 
de la máquina. La máquina se representa con el modelo clásico (H = 11.52, x ¿ = 0.12, 
5^=0.33 p.u., MVAB = 100). Los parámetros base y los rangos de variación utilizados se 
presentan en la Tabla 3.5.En los casos presentados en la Figura 3.33 el control de velocidad 
contribuye con amortiguamiento negativo a la frecuencia de oscilación del rotor. Sin 
embargo se debe observar en la Figura 3.33 que la variación de algunos parámetros mejora 
el amortiguamiento del modo de oscilación, siendo el caso más notorio el de R-p la 
característica de regulación transitoria. 
Aunque en la mayoría de los casos se tiene una contribución negativa del control de 
velocidad, generalmente es pequeña, por otro lado las componentes positivas de 
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Figura 3.33 Variación de parámetros del grupo gobernador-turbina y su impacto 
en el amortiguamiento del rotor. 
Los parámetros del gobernador que pueden ajustarse para mejorar el comportamiento 
dinámico son el tiempo de restablecimiento del dashpot ( T R ) y la regulación transitoria 
( RT ). De los resultados obtenidos, la mejor combinación parece ser con valores de R T 
donde se tenga un nivel de amortiguamiento mínimo requerido, y con valores de TR , donde 
se obtenga la mayor rapidez de respuesta sin afectar el amortiguamiento mínimo. 
3.8.1.1 Pares de Sincronización y Amortiguamiento 
Considere un sistema como el de la Figura 3.31, y un modelo de control de potencia 
mecánica similar al mostrado por la Figura 3.30. Para este sistema la relación entre el 
cambio de par mecánico ( ATm ) y la desviación de velocidad se establece como; 
KR (1 + TR S) (1 - Ttìs) 
A Tm(s) = - — R t i AuO) (3.34) mW (1 + (RJJRJTN s) (1 • TG s) (1 + 0.5TW s) 
De la ecuación (3.34) se observa que en estado estable la relación par-velocidad depende 
exclusivamente de la ganancia de regulación K R ( 1/Rp ). 
\ 
Evaluando la ecuación (3.34) para s = jwa, e identificando separadamente las componentes 
en fase con las desviaciones de velocidad (Aw ) y ángulo ( AS ), se obtienen las expresiones 
para los coeficientes de sincronización y amortiguamiento producidos por el control del par 
mecánico como; 
- (3.35a) 
oT + B¿ 
= — r ~ i — a + p 
(3.35b) 
donde 
« = ( t g T b + 0.5rw (Tb + r G ) ) 
0 = «, (TA + RG + 0 .5^ (1 - R G 7> 2 J) 
T = ( T R T ^ 2 a + 1) 
v = P* - y = RTTRKR 
(3.36) 
Para que exista amortiguamiento positivo, se requiere que el término entre paréntesis del 
numerador de la ecuación (3.35b) sea positivo. Para que esto suceda es necesario que todos 
los coeficientes sean positivos o que la suma de los productos sea positiva. 
El coeficiente 7 es siempre positivo. El coeficiente <p será positivo siempre que T R > Tw. 
Por otro lado, para que los coeficientes a y 0 sean positivos se requiere que « a sea menor 
que 
TBTG + Q.5TJTB+TG) 
ts+tg+0.5tw 
o s t j g t b 
respectivamente. La diferencia entre los dos términos anteriores sugiere que para ciertos 
valores de frecuencia es posible tener contribuciones de amortiguamiento positivo. Esto es 
porque los valores individuales de ya y <p(3 alcanzan valores negativos para distintos valores 
de ci)a. Considerando el rango de valores para los parámetros típicos de gobernadores, 
generalmente se obtienen valores de amortiguamiento positivo para frecuencias menores a 
0.2 Hz. De esta forma, en un sistema multimáquina, el control de potencia mecánica de un 
generador, visto desde el punto de vista de amortiguamiento, impacta más los modos de 
oscilación de más baja frecuencia. Para las frecuencias de los modos de oscilación locales 
generalmente se tiene una contribución pequeña de amortiguamiento negativo. Lo anterior 
se verifica en las curvas de la Figura 3.33. 
ATm 
ref 1 1 
1 )— 1 + T g s 1 + T t s 
I ATe 
2 H 8 
Au 
gura 3.34 Diagrama de bloques del sistema de control de velocidad-par mecánico en una 
unidad térmica. 
3.8.2 Unidades térmicas 
Considere el sistema de control de velocidad-par mecánico mostrado en la Figura 3.34. El 
diagrama de bloques de la Figura 3.34 representa el sistema de regulación de velocidad para 
una unidad térmica sin recalentamiento, KR es la ganancia del sistema de regulación de 
velocidad, Tg es la constante de tiempo equivalente del gobernador y válvulas de admisión, 
y Tt es la constante de tiempo de la turbina. No se incluye en detalle ningún efecto en el 
par eléctrico. 
De esta forma, la relación entre el cambio en el par mecánico ( ATm ) y la desviación de 
velocidad ( Au ), considerando AP R E F = 0, se establece como, 
= -
& R 
(1 + 5 Tg) (1 + 5 Tt) 
A U(S) (3.37) 
Observando la ecuación (3.37) se tiene que en estado estable la relación par-velocidad 
depende directamente de la ganancia de regulación KR . 
Para frecuencias de oscilación altas se tendrá una componente de amortiguamiento negativo, 
pero su magnitud será pequeña debido al valor de la frecuencia de oscilación. 
KR 
^ m k ) = 2 A U 
TgTpa 
Auna frecuencia de oscilación s = jcoa, la ecuación (3.37) proporciona las expresiones para 
los coeficientes de sincronización y amortiguamiento asociados al control del par mecánico 
como; 
(Tt + Tg) (3.38) 
* 0 




La ecuación (3.38) indica que siempre se tendrá un coeficiente de sincronización positivo. 
Sin embargo, a medida que la frecuencia de oscilación crece el coeficiente tiende a cero. 
De la ecuación (3.39) se observa que a medida que las constantes de tiempo crecen es 
menos probable que se tenga una contribución positiva al amortiguamiento. Para tener un 




Es importante notar el impacto de KR , el cual crece a medida que el control se hace más 
sensible a las desviaciones de velocidad. Cuando la unidad se encuentra limitada no se tiene 
ninguna contribución. 
Tabla 3.7 Impacto del control de velocidad en modo local 
sin gobernador ± j 5.278 
K r = 20, T t = 0.3, Tg = 0.2 0.041 ± j 5.43 
K r = 20, T t = 0.2, Tg = 0.1 -0.06 ± j 5.54 
K r = 20, T t = 0.2, Tg = 4.0 0.009 ± j 5.28 
K r = 10, T t = 0.3, Tg = 0.2 0.02 ± j 5.35 
Los resultados que se presentan en la Tabla 3.7 muestran claramente el impacto de la 
ganancia y constantes de tiempo del control de velocidad. Para tener contribuciones positivas 
de amortiguamiento, las constantes de tiempo deberían tener valores muy pequeños, lo cual 
es difícil encontrar en la práctica. 
\ 
3.9 Compensador estático de VAR's 
La necesidad de controlar el voltaje y minimizar el flujo de potencia reactiva ha estimulado 
el uso de compensadores estáticos de potencia reactiva (CEV's). Estos dispositivos pueden 
modificar considerablemente la condición del sistema en tiempos muy reducidos. 
Los compensadores estáticos de vars normalmente se utilizan como dispositivos de control 
de voltaje. De hecho, es bien conocida la capacidad de un CEV para incrementar los límites 
de transmisión en estado estable. Por otro lado, el control de voltaje y consecuentemente 
la modulación de potencia en las cargas del sistema puede emplearse para controlar las 
oscilaciones incrementando su amortiguamiento. Debido a esto, la estrategia de control de 
voltaje de un CEV no parece ser la más adecuada desde el punto de vista de 







Figura 3.35 Sistema de potencia de dos máquinas y un CEV 
Considere el sistema de la Figura 3.35, donde se tiene dos máquinas conectadas por una red. 
En un nodo intermedio de esta red se conecta una susceptancia variable en derivación. Las 
máquinas son representadas por su modelo clásico y no se considera ningún otro control. 
La susceptancia variable B representa el CEV. De esta representación, cualquier variable 
de la red puede expresarse en función de las variables A8 y AB. La expresión linealizada 
para la potencia en cada máquina se puede expresar en la forma siguiente 
APiio = 4 a s ( O + > (3.40) 
donde K§ y K ¿ representan las derivadas parciales de AP¡ con respecto a A5 y AB, 
evaluadas en el punto de operación actual. 
Las expresiones para las máquinas son las siguientes 
APjW = K¡Am + ¿bW) 
AP2(t) = K¡A8(t) + K^AB(t), 
(3.41) 
la aceleración relativa entre máquinas en su forma incremental se expresa mediante: 









Figura 3.36 Control de voltaje integral 




A B (t) 
(3.43) 
La ecuación (3.42) resulta de combinar las ecuaciones dinámicas de los rotores para cada 
máquina. En ausencia de variaciones para la susceptancia B, la magnitud del primer término 
de la ecuación (3.43) es igual al cuadrado de la frecuencia natural de oscilación del sistema 
(d)no ). El segundo término representa el efecto de un cambio en la susceptacia del CEV 
en la aceleración de las máquinas y se denomina KB. Entonces, 
A5(0 = - < 4 A5(t) - KB AB(t) (3.44) 
En esta ecuación la magnitud de KB proporciona una indicación del impacto del CEV en 
la oscilación de los rotores. En un sistema de segundo orden, el amortiguamiento está 
siempre asociado con una señal proporcional a la velocidad, no a la posición. Para el caso 
de la Figura 3.35, sin embargo, no se tiene disponible ninguna señal dependiente de la 
velocidad, entonces será necesario desarrollar un término a través del CEV. 
El esquema de control comunmente usado en los CEV's varía la susceptacia en proporción 
a la integral de la desviación de voltaje, como se muestra en la Figura 3.36. El voltaje en el 
nodo terminal del CEV en la Figura 3.35 se expresa como, 
Vé* = ±(X1EÍ+X2E2 éh ) (3.45) 
Ae 
donde Xg = xj + x2 - B x1 x2. De la ecuación (3.45) se tiene que 
| V\ = _L yx^ E^ + x2 E2 + Tx^E^E2COS5 (3.46) 
^e 
A partir de la ecuación (3.46) se puede expresar la variación de la magnitud del voltaje 
como función del ángulo entre máquinas y de la susceptancia B. 
A|F|( í ) = - E l ? e n h ° * m ) - (3.47) 
K\yo\ 
Las ecuaciones (3.44) y (3.47), junto con el diagrama de la Figura 3.36 permiten construir 
el diagrama de la Figura 3.37, el cual ilustra el control del voltaje en el sistema. Las 
características importantes del sistema pueden ilustrarse a partir de la Figura 3.36. Considere 
inicialraente al CEV fuera de servicio, en esta condición, cualquier perturbación origina un 
desbalance de energía entre máquinas, el cual, a su vez, ocasiona una oscilación de potencia 
en la línea de interconexión ( X e = xx + x2 ): 
E E 
AP(t) = cos50 A8(t) (3.48) 
Xe 
Esta oscilación de potencia es vista en el nodo intermedio como una oscilación de voltaje: 
E-iE'X+X') 
AV(t) = —LUI senha A6{t) (3 .49) 
En estudios de amortiguamiento son muy importantes las relaciones fasoriales entre 
variables. Se observa en (3.49) que las oscilaciones de voltaje están en oposición de fase con 
las variaciones de potencia en la interconexión y el ángulo relativo entre rotores. Esto indica 
que un incremento del ángulo produce una caída del voltaje a lo largo de la línea de 
Figura 3.37 Control de voltaje en el sistema. 
interconexión. La amplitud de la oscilación del voltaje disminuye a medida que el nodo 
intermedio se ubica más cerca de cualquiera de los nodos internos de máquinas, los cuales 
son constantes. El producto x-j x2 pesa la distancia del nodo intermedio a cada máquina y 
presenta su valor máximo cuando Xj = x2. 
Una forma simplificada para estudiar las relaciones de fase entre variables del sistema puede 
derivarse de la ecuación de balance electromecánico (3.44). Las oscilaciones de potencia 
lueden ser consideradas como energía oscilatoria que tiende a acelerar una máquina contra 
•tra. Es decir, variaciones positivas de ángulo tienden a reducir la energía acelerante, 
aientras que variaciones negativas tienden a incrementar la aceleración. Esto sugiere una 
strategia para aumentar el amortiguamiento a través de la modulación del flujo de potencia 
i la línea de interconexión. 
De esta manera, la estrategia de control es brindar un soporte adecuado de voltaje que 
incremente la potencia transmitida cuando las máquinas incrementen su velocidad. 
Sirailarmente, cuando las máquinas disminuyan su velocidad, reducir el voltaje y así la 
potencia transmitida. 
La ecuación (3.50) establece la relación par-ángulo debida al CEV en el diagrama de la 
Figura 3.37 ( Kd = 0 ). 
AP(s) = - ¿5(,) (3.50) 
* + KceXB 
De esta expresión es posible evaluar, para cierto valor de frecuencia de oscilación wa, los 
pares de sincronización y amortiguamiento del sistema debido al CEV. 
^ceX&^B n KsM = - 2 2 * ' 
K ccXb + 
\ 
K ¿ » ü ) - (3.52) 
Un caso ilustrativo es considerar una respuesta del CEV extremadamente rápida, de tal 
forma que mantiene constante su voltaje terminal. Para esta condición se tiene 
E-i V VE-, 
P = - — sene = —: senb (3.53) 
x1 x2 
El par de sincronización se expresa entonces como, 
2 E-iE'y 






La expresión anterior se obtiene de la ecuación (3.51) al considerar para K ^ un valor muy 
alto. Este incremento de par de sincronización modifica consecuentemente la frecuencia de 
oscilación en función de AK .^ 
s x. IKI 
(3-55) 
En la ecuación anterior y para una condición de operación dada, el valor máximo para AKg 
ocurre cuando la ubicación del CEV es tal que Xj = x2. Por otro lado, su efecto es también 
importante cuando se tiene flujos de potencia altos en la interconexión y consecuentemente 
valores pequeños para |V 0 | . Para valores prácticos de K ^ las aportaciones están 
determinadas por las expresiones (3.51) y (3.52). 
Considere ahora el siguiente caso hipotético; el CEV en servicio con Kd = 0 y las 
variaciónes del voltaje determinadas por la ecuación (3.49) ( KBV = 0 ). De acuerdo a la 
ecuación (3.50), sólo se tendrá una componente de amortiguamiento determinada por 
KdM = 
Kcev K KB (3.56) 
Cd, 
\ 
Esta condición representaría la mejor opción de amortiguamiento disponible a través del 
CEV, ya que las variaciones de susceptancia estarían directamente en fase con las 
desviaciones de velocidad. De este análisis preliminar parecería que el término KBV 
representa un índice de calidad de la señal de entrada. La calidad de la señal de entrada se 
degrada a medida que el valor para KBV se incrementa. Desde el punto de vista de control, 
la trayectoria y ubicación de los polos y ceros del sistema permite analizar la dinámica del 
voltaje y su impacto en la oscilación de los rotores. Es interesante evaluar la función de 
transferencia entre AV y AVref, la cual es de la forma ^ G(s)/(1 +Kc e v G(s)), donde 
1? 
G(s)-. B' (3.57) 
s \ s + w no 
y - 4 +K, 
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Figura 3.38 Sistema de prueba de dos máquinas 
Esta función tiene un polo en cero y un par de polos complejos en ±jwno . Tiene también 
un par de ceros que se acercan a los polos complejos para valores pequeños de K¿v y KB 
o valores grandes de Kg>v. La trayectoria de los polos en el plano complejo está determinada 
por la ubicación de los ceros del sistema. A medida que la ganancia del sistema se 
incrementa, el desplazamiento del polo es función de la distancia con su cero respectivo. De 
esta forma, la control abilidad de los modos de oscilación puede estar limitada, acotando los 
valores máximos de amortiguamiento posibles. Esto se ilustra en la Figura 3.39, donde se 
hace variar la ganancia K ^ para el sistema de la Figura 3.38. 
Si se supone un amortiguamiento pequeño ( ü>no = u a ), es posible encontrar la expresión 
para la relación de amortiguamiento f del polo complejo en la ecuación (3.44). Al 
diferenciar con respecto a K ^ se obtiene que 
para la cual 
(3.59) 
donde f m a x representa la relación de amortiguamiento máximo posible para los polos 
complejos. 
Figura 3.39 Lugar de las raíces para un control de voltaje integral variando la 
ganancia K ^ . wn0 = 6.14, K5 = 0.088, Kg = 0.067, Kd = 0. 
La ecuación (3.59) puede interpretarse de la siguiente manera. Con referencia a la Figura 
136, el término K¿v representa la sensibilidad de la variación del voltaje local a un cambio 
leí ángulo del rotor. La relación de amortiguamiento es proporcional a este valor en la 
ecuación (3.59). El término KBV representa la proporción en la cual una variación en la 
lusceptancia del CEV degrada su propia señal de entrada. El término KBV de 
etroalimentación interna, domina el comportamiento de lazo cerrado cuando K ^ es 
;rande. La trayectoria del par de polos parece adecuada para valores bajos de K ^ pero 
empeora drásticamente para ganancias mayores. El análisis de la ecuación (3.57) confirma 
esto y explica la Figura (3.39). Cuando los polos y los ceros del sistema están muy cerca, de 
acuerdo al lugar de las raíces, cualquier mejora en amortiguamiento será limitada, 
independientemente de la forma del control utilizada. 
La magnitud del término KB K5V/KBV es un indicador del nivel de amortiguamiento a 
obtener. El término KB representa la proporción en la cual una variación en la susceptancia 
del CEV afecta la potencia eléctrica de la red. El cociente K5V/KBV mide la facilidad con que 
V 
u K* B Ga(s) s 
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Figura 3.40 Control de voltaje integral con una señal adicional de 
un cambio en el ángulo del rotor es provocado por un cambio en el voltaje del CEV. 
Del análisis anterior es claro que la estrategia de control del CEV para modular la 
susceptancia es crucial para introducir amortiguamiento. En este sentido, una estrategia ideal 
es modificar la susceptancia en proporción a las variaciones de velocidad relativa entre 
La estrategia de control práctica de un CEV puede utilizar circuitos adicionales que miden 
las oscilaciones del ángulo relativo entre máquinas a partir de la señal de potencia en líneas. 
Los parámetros de control se selecionan tratando de compensar los atrasos de fase 
introducidos por el regulador de voltaje del CEV y la señal de entrada. 
Para una señal adicional w, es posible calcular los valores de Kgu = du/db y Kgu = du/dB. 
De esta forma, la mejor señal será aquella para la cual el cociente K¿U/KBU sea mayor, y 
donde el efecto del término de retroalimentación interno es minimizado. Las señales locales 




Considere el esquema de control mostrado en la Figura 3.40, el cual incluye una señal 
adicional en el punto de suma de un control de voltaje integral. De esta forma, se tiene un 
lazo principal de control de voltaje y un lazo adicional para propósitos de amortiguamiento 
a través de la señal u. La estructura de la función Ga(s) generalmente incluye uno o varios 
bloques de adelanto-atraso para proporcionar la compensación de fase requerida por la 
señal de entrada utilizada. La representación del sistema en diagrama de bloques en este 
caso es similar el de la Figura 3.28, donde se tiene para el ESP una señal de entrada distinta 
de las variaciones de velocidad del rotor. 
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Figura 3.41 Lugar de las raíces resultante de variar la ganancia Kcev con una señal 
adicional de potencia. 
Si se emplea una señal de flujo de potencia, por ejemplo, se deberá proporcionar una 
compensación de fase de 90° entre las variaciones de potencia y susceptancia a la frecuencia 
de oscilación electromecánica wno. 
Debe recordarse que para valores altos de K ^ la constante KBU domina la respuesta de 
lazo cerrado, de esta forma el bloque principal del CEV no presenta prácticamente un 
atraso de fase a considerar. Por otro lado, las variaciones del flujo de potencia son de la 
forma AP = k A5. De manera que para obtener una componente de par en fase con la 
velocidad se requiere un adelanto de fase de aproximadamente 90 grados en la función 
Ga(s). La compensación, de atraso o adelanto, depende de la dirección del flujo de potencia 
sensado. La Figura 3.41 muestra el efecto una señal adicional en la ubicación de los polos 
y ceros del sistema de la Figura 3.38. Se considera Kd=0.05 y 
0.0751 + 112 20? 
0.3S + 1 J 20? + 1 
Para finalizar, es importante hacer notar la importancia del factor K¿u en la contribución 
de amortiguamiento del CEV. El coeficiente de amortiguamiento depende directamente de 
este factor en la ecuación (3.52). En este sentido, no sólo su magnitud es importante, lo es 
también particularmente su signo. El punto interesante aquí es determinar las condiciones 
donde se presentan contribuciones positivas de amortiguamiento. 
= 
CAPITULO IV 
ESTABILIZACION DE OSCILACIONES ELECTROMECANICAS 
4.1 Introducción 
De acuerdo a lo presentado en capítulos anteriores, es claro que el amortiguamiento de 
la máquina puede ser modificado a través del sistema de excitación. Generalmente un 
sistema de excitación de respuesta rápida reduce el amortiguamiento, aunque la 
reducción no siempre es significativa. Esto es evidente al observar unidades generadoras 
en servicio con niveles de amortiguamiento aceptables. En ciertas situaciones, sin 
embargo, la combinación de características de la carga, el generador, el sistema de 
excitación y el primomotor, dan como resultado un amortiguamiento reducido. 
Afortunadamente, el voltaje de excitación puede ser modulado para incrementar el 
amortiguamiento. Esto requiere una señal adicional en el regulador de voltaje, la cual 
se obtiene del estabilizador de potencia ( ESP ). Numerosas publicaciones documentan 
estudios y pruebas de campo en los cuales se ha conseguido mejorar el amortiguamiento 
a través de este medio. Los sistemas de excitación de acción rápida ofrecen las mejores 
carácterístícas para incrementar el amortiguamiento. 
En la aplicación de controles para mejorar el amortiguamiento de uno o varios modos 
de oscilación, cuatro problemas básicos deberán resolverse; su ubicación, el tipo de señal 
de entrada, el número de controles, y las características de fase y ganancia. 
El presente capítulo estudia en detalle cada una de estas partes para el estabilizador de 
potencia. Se analizan en detalle las metodologías más relevantes para la ubicación de un 
ESP, indicando en cada caso sus ventajas y desventajas. En este aspecto se debe resaltar 
que a la fecha no existe ninguna técnica estándar para el análisis de cualquier tipo de 
sistemas y condiciones operativas. Por lo cual es importante entender los alcances y 
limitaciones de cada técnica y decidir su aplicación en las condiciones más favorables. 
Un aspecto clave en el diseño de cualquier controlador es la selección de su señal de 
entrada, esta característica, junto con las del sistema de potencia, determinan el tipo y 
los parámetros del controlador. La selección de la señal de entrada y la determinación 
de las características del sistema de potencia ( fase y ganancia ) pueden abordarse en 
forma separada o conjunta. Es este capítulo se presentan metodologías en ambas 
direcciones. 
Finalmente, se evalúan distintos índices cualitativos los cuales reflejan la calidad de la 
señal utilizada y el impacto del controlador utilizado. Estos índices representan una 
herramienta de análisis de mucha utilidad en el estudio y control de oscilaciones. 
4.2 Objetivos de la Estabilización 
Un sistema de potencia interconectado puede tener un gran número de modos naturales 
de oscilación. En el análisis y control de la estabilidad de un sistema de potencia se 
identifican generalmente dos tipos de oscilaciones electromecánicas. El primer tipo está 
asociado a una estación generadora oscilando con respecto al resto del sistema de 
potencia, estas oscilaciones se identifican como modos de oscilación locales, las 
frecuencias correspondientes varían en un rango de 1.0 a 3.0 hertz. El segundo tipo está 
asociado con la oscilación de varias máquinas en una parte del sistema contra máquinas 
de otras regiones. Estos fenómenos se identifican como modos de oscilación entre áreas 
o entre plantas, las frecuencias típicas están en el rango de 0.1 a 1.0 hertz. En este 
contexto, el objetivo básico de aplicar dispositivos de control es mejorar el 
amortiguamiento para ambos tipos de oscilaciones, de manera de satisfacer los objetivos 
del comportamiento dinámico del sistema de potencia. 
Al realizar su función de amortiguamiento, el control deberá minimizar posibles efectos 
secundarios adversos, los cuales pueden caer dentro de las siguientes dos categorías: 
i) Interacciones con fenómenos de alta frecuencia, como las vibraciones 
torsionales del grupo turbina-generador y la resonancia con la red de 
transmisión. 
ii) Inestabilidades locales dentro del ancho de banda de acción de control 
(interacciones con el modo de oscilación del excitador). 
El dispositivo de control deberá ser robusto. Esto significa que el control deberá cumplir 
sus objetivos en un rango amplio de condiciones operativas del sistema de potencia. 
De manera general, el sistema de control de la excitación de un generador, incluyendo 
el estabilizador de potencia, deberá ser diseñado para: 
i) Mejorar la estabilidad transitoria del sistema. 
ii) Maximizar el amortiguamiento del modo local de la planta, así como los 
modos de oscilación entre-áreas sin afectar la estabilidad de los modos 
asociados al resto de controles. 
iii) No afectar el comportamiento del sistema durante perturbaciones mayores 
donde se presenten grandes variaciones de la frecuencia. 
iv) Minimizar las consecuencias de fallas en sus componentes. 
4.3 Conceptos básicos de estabilización [31] 
El estabilizador de potencia extiende los límites de estabilidad modulando la excitación 
del generador lo cual permite incrementar el amortiguamiento a las frecuencias de 
oscilación de los rotores. Para proporcionar amortiguamiento, el estabilizador debe 
producir una componente del par eléctrico en fase con las variaciones de velocidad. Para 
cualquier señal de entrada, el estabilizador debe compensar las características de 
ganancia y fase del sistema de excitación, del generador y del sistema de potencia, los 
que colectivamente determinan una función de transferencia. Esta función, denotada 
como GEP(s), está fuertemente influenciada por la ganancia del regulador de voltaje, 
el nivel de potencia del generador y la robustez del sistema. 
Figura 4.1 Componentes del par eléctrico 
El diagrama de bloques de la Figura 4.1 ilustra las relaciones entre los pares en la flecha 
del grupo turbina-generador, la velocidad resultante del rotor ( Au ) y el desplazamiento 
angular ( A5 ). Se considera al par eléctrico con dos componentes; una de las cuales es 
producida por el estabilizador modulando los encadenamientos de flujo del devanado de 
campo del generador, ( T e p ), y la otra que resulta de todas las otras fuentes ( T ^ ). 
Se analiza la relación fundamental entre la velocidad y el par para un estabilizador que 
emplea la velocidad del rotor como señal de entrada. La contribución debido al 
estabilizador está dada por: 
AT el = ESP(s) GEP(s) = P(s) (4-i) 
Aoj 
Para desarrollar un par de amortiguamiento positivo, la función ESP(s) del estabilizador 
deberá compensar perfectamente, para todo valor de Í, la característica de fase de la 
función GEP(s). Esta relación determina la base de los procedimientos de sintonización 
del estabilizador. 
Figura 4.2 Sistema máquina-barra infinita. 
Considere el sistema de la Figura 4.2. Se asume un amortiguamiento pequeño y se 
excluye inicialmente la acción del estabilizador. Para esta condición, los valores propios 
del sistema se expresan como: 
A; — _ +J 
1 4H J 2H 
(4.2) 
Al incluir la acción del estabilizador, esta resulta en dos nuevas contribuciones al par 
Figura 4.3 Pares de sincronización y amortiguamiento en el sistema. 
eléctrico; una de sincronización ( K'S(U¡) A6 ) y otra de amortiguamiento (K'D(O>¡) AW) 
como se muestra en la Figura 4.3. De acuerdo a esto, la función de transferencia en el 
lazo estabilizador entre la señal de entrada ( AW ) y el par de salida se expresa como: 
dT 




Al incluir estas contribuciones en la expresión para el valor propio resultante, se 
obtienen los cambios de los valores propios en términos de las contribuciones de 
sincronización y amortiguamiento del estabilizador. 




Aw¿ — 1 ( 
(4.5) 
De la ecuación (4.5), el cambio en el valor propio está relacionado a esta contribución 
mediante: 
(4.6) 
Debe notarse que una característica de fase cero para PQta¡) causará que la parte real 
del valor propio se incremente en una dirección negativa, lo cual implica 
amortiguamiento positivo. El atraso de fase en P(j<j>¡) resulta en una componente de 
sincronización positiva y un incremento en la frecuencia. Un adelanto de fase trae 
consigo una contribución sincronizante negativa y un decremento en la frecuencia [43]. 
Una característica ideal, de acuerdo - a lo anterior, sería tener una función de 
estabilización inversamente proporcional a GEP(s), es decir, 
donde K'D representa la contribución deseada de amortiguamiento. 
La problemática de ajuste del estabilizador radica en la función GEP(s), cuyas 
características varían significativamente con las condiciones operativas, con la ganancia 
del sistema de excitación y con la fortaleza del sistema de potencia. 
La respuesta de lazo-cerrado del regulador de voltaje es función de las características del 
excitador y de la robustez del sistema. Para situaciones donde la frecuencia de cruce por 
cero es menor que la frecuencia de oscilación de interés (alrededor de 1 radian/seg), la 
ganancia de GEP(s) a la frecuencia de oscilación puede ser aproximada por: 
La ganancia global es entonces proporcional a la ganancia del excitador e inversamente 
proporcional a la constante de tiempo a circuito abierto del campo y la frecuencia de 
ESP(s) = K'd I GEP{s) (4.7) 
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Figura 4.4 Modelo lineal simplificado máquina-barra infinita 
oscilación. La ganancia también es proporcional a la constante K2, la cual se incrementa 
con la robustez y carga del sistema. 
Para situaciones donde la frecuencia de cruce por cero es mayor que la frecuencia de 
oscilación de interés, como en el caso de una ganancia del regulador muy alta, la 
ganancia de GEP(s) ya no es proporcional a la ganancia del regulador, pero es 
inversamente proporcional al parámetro Kg, como se indica en la ecuación (4.9). 
K7 AV. 
GEPis) = _ L 
Wref 
(4.9) 
La ecuación (4.9) se deriva del modelo de la Figura 4.4, donde se observa que las 
características dinámicas de GEP(s) son proporcionales a las de lazo cerrado de 
regulación de voltaje, cuando la velocidad del generador es constante ( Ao> = 0 ). La 
constante representa el efecto de AE'q en el voltaje terminal, el cual disminuye a 
medida que el sistema de transmisión se fortalece, lo que produce que la ganancia de 
GEP(s) se incremente. 
Como la ganancia de lazo abierto del regulador de voltaje es proporcional a Kg, la 
frecuencia de cruce por cero disminuye a medida que el sistema es más fuerte. Esto 
influye en el comportamiento del estabilizador, obteniendo mayor atraso de fase en un 
sistema fuerte que en uno débil. Este efecto es más pronunciado con ganancias altas del 
regulador. 
En resumen, el estabilizador de sistema de potencia debe operar a través de la planta 
GEP(s), la cual es dependiente del generador, el sistema de excitación y el sistema de 
potencia. La función GEP(s) presenta la mayor ganancia y el mayor atraso de fase bajo 
condiciones de plena carga del generador y con el sistema de transmisión más robusto 
posible. Como la ganancia para GEP(s) disminuye a medida que el sistema se debilita, 
la contribución del estabilizador debería maximizarse en condiciones robustas para 
asegurar el mejor comportamiento en condiciones más adversas. 
Para un sistema máquina-barra infinita, la Figura 4.5 muestra las características de fase 
y la magnitud de la función GEP(s) para distintas condiciones operativas. Se evalúan 
distintos niveles de carga activa para un rango amplio.de demanda reactiva. Deben 
observarse las marcadas diferencias en fase y magnitud para las dos condiciones de red 
mostradas ( Xe = 0.1, Xe = 0.4 ), particularmente para las situaciones de mayor 
demanda. La Figura 4.5 también presenta la variación de la frecuencia de oscilación en 
el sistema. 
En el caso general de utilizar una señal de entrada diferente a la velocidad, la función 
GEP(s) puede representarse conceptualmente a través de una función adicional GSA(s), 
que la relaciona con la velocidad como se presentó en la Figura 3.12. 
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Figura 4.5 
Características de fase y ganancia para GEP(s). 
Sistema máquina-barra infinita. 
( Xd=0.55, Xq=0.54, X'd=0.09, KE=50, TE=0.05, T'do=6.0,D=l,H=7 ) 
4.4 Localización 
La experiencia con la aplicación de estabilizadores de potencia indica que ubicar 
estabilizadores en todas las unidades puede ser ineficiente, ya que el efecto en el 
amortiguamiento depende de su localización en el sistema. De aquí que sea muy 
importante determinar la efectividad relativa de los estabilizadores en todos los lugares 
posibles. Los estabilizadores deben entonces considerarse en el proceso de planificación 
como adiciones al sistema, tratando de lograr un amortiguamiento satisfactorio. 
El problema de estabilidad dinámica está bién identificado en casos donde la 
inestabilidad se involucra con una máquina o un grupo de máquinas en una planta. En 
estos casos la aplicación de estabilizadores es directa. Sin embargo, en el caso general 
donde un modo de oscilación involucra muchas máquinas en el sistema o existen varios 
modos de oscilación críticos, la identificación de los lugares adecuados para aplicar un 
estabilizador es más complicada. Esta dificultad surge al tratar de identificar las 
características de los modos naturales del sistema utilizando los resultados de 
simulaciones en el dominio del tiempo, el problema es que varios modos de oscilación 
están combinados en esta respuesta. Una alternativa eficiente es identificar las 
características de los modos naturales mediante el análisis modal y la inspección de los 
valores y vectores característicos del sistema. 
Una vez que se han identificado varios lugares para la ubicación de un estabilizador, es 
importante conocer el tipo de sistema de excitación instalado en cada generador. La 
aplicación de estabilizadores en unidades antiguas con controles de excitación de 
respuesta lenta puede ser de poco valor práctico. Aunque se reconoce que es posible 
obtener cierto nivel de amortiguamiento, esto generalmente es difícil de lograr en la 
práctica. En cambio, el costo de aplicar estabilizadores efectivos a generadores modernos 
con controles de excitación rápidos es bajo. Los sistemas de excitación estáticos son 
confiables, simples para mantener, fáciles para modificar y directos para representar. 
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Figura 4.6 Características de fase y ganancia para AEfld/AVt en sistemas 
de excitación estáticos y con amplidina. 
El problema para los sistemas de excitación antiguos radica en las características de 
\ 
atenuación y atraso de fase en el rango de frecuencias de interés (1-8 rad/seg ). La 
Figura 4.6 presenta los valores de fase y ganancia para la función AEfld/AVt de un 
sistema de excitación estático y otro con amplidina. Para el sistema de excitación con 
amplidina, se observa una variación importante en los valores de fase y magnitud. El 
sistema de excitación estático presenta un menor atraso de fase. Esto impacta 
directamente las características de la función de transferencia de lazo cerrado del control 
del voltaje AVt/AVref, y en la función GEP(s) del lazo de control del estabilizador. Para 
un sistema básico de una máquina y una barra infinita, la Figura 4.7 presenta las 
características de fase y magnitud para la función GEP(s) con ambos tipos de sistemas 
de excitación. Las curvas de la Figura 4.7 se evalúan para un rango amplio de valores 
de potencia real. De acuerdo a la ecuación (4.9), las características de fase para las 
funciónes GEP(s) y AVt/AVref serán muy similares. Por otro lado, las características de 
ganancia para GEP(s) son función de la robustez y condición operativa del sistema de 
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Figura 4.7 Características de fase y ganancia para GEP(s). 
potencia ( K3, K2 y Kg ). 
De acuerdo a lo anterior, los resultados de la Tabla 4.1 muestran el impacto de un ESP 
instalado en un sistema de excitación del tipo estático y en un excitador que utiliza una 
amplidina. Para la condición operativa indicada, se presentan los valores para el modo 
local de oscilación antes y después de instalar el estabilizador. Desde el punto de vista 
de control, los valores de magnitud y ángulo de fase para la función GEP(ja)¡) muestran 
las diferencias entre ambos tipos de sistemas de excitación, básicamente un mayor atraso 
de fase y una menor ganancia para el sistema de excitación con amplidina. Los 
parámetros de los ESP's se seleccionan de acuerdo a las características de la función 
GEP(juj). La Tabla 4.1 proporciona los datos completos del sistema. 
En la actualidad, no existe una metodología estándar asociada a la ubicación de 
estabilizadores de potencia. Todas las metodologías propuestas en el pasado poseen 
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Tabla 4.1 Efecto del ESP con diversos sistemas de excitación. 
Sistema de excitación con amplidina Sistema de excitación estático 
sin ESP: -0.19±j6.38 
con ESP: -0.88±j6.33 
sin ESP: 1.06±j7.60 
con ESP: -0.92±j7.20 
GEP(j6.38): 0.1 L-140 GEP(j7.6): 7.8 |_ -49-
Sistema: Pg=250 MW, Xe=0.21 Máquina: Xd=0.907, Xq=0.867, X'd=0.12, 
T'do=8.5, H=11.52 Exc. estático: KE=200, TE=0.01 Exc. autoexcitado 
(rr=2.0): KE=50, TE=0.02, Ke=-0.017,Te=0.1,A=0.011, B=0.8,Kf=0.13, 
Tf=0.12, ESPa: T1=T3=0.91, T2=T4=0.03, TW=10, Kesp=10, ESP2: T^O.35, 
T2=0.05,Tw=10,Kesp=6 
detalle las metodologías más relevantes y como consecuencia de este estudio, proponer 
guías precisas para su aplicación. La decisión dé cual de ellas usar será función del tipo 
de estudio a realizar, de las características de sistema analizado y de los recursos 
coraputacionales disponibles. 
4.4.1 Vector propio 
Para un modo de oscilación eléctrico, los elementos del vector propio derecho definen 
el patrón modal de velocidades del rotor. Una primer indicación para la localización de 
un estabilizador de potencia se obtiene del análisis de estos patrones modales. En 
primera instancia, los candidatos naturales para la instalación de un estabilizador son 
los generadores con las mayores magnitudes en el patrón modal de velocidades del rotor. 
Los vectores propios derechos proporcionan una indicación de la actividad de cada 
variable en un modo de oscilación determinado. Entonces, un patrón modal de 
velocidades sólo proporciona una medida relativa de la observabilidad de un modo en 
variables del sistema. Una mejor indicación para la ubicación de una fuente de 
amortiguamiento debería contener también una medida de controlabilidad, relacionando 
variables y modos de oscilación. 
La limitación del uso de los vectores propios para la ubicación de un estabilizador radica 
básicamente en que sus elementos son dependientes del escalamiento de cada variable. 
Otro punto importante es que la capacidad de los generadores no está representada 
directamente en dichos elementos. De hecho, existen casos donde la información 
proporcionada por estos vectores es inconsistente. 
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Figura 4.8 Sistema de potencia de dos áreas y cuatro máquinas. 
Tabla 4.2 Ubicación de un ESP empleando el patrón modal de velocidades 
Patrón modal ( Awj(s) ) Modo de oscilación entre áreas 
GEN3, 0.56 L 57 sin ESP ESP en GEN3 ESP en GEN4 
GEN4, 0.60 L - I H 0.118 ± j 6.824 -0.41 ± j 6.73 -0.02 ± j 6.92 
Considere por ejemplo el sistema de dos áreas y cuatro máquinas mostrado en la Figura 
4.8. En este caso la atención se centra en el modo de oscilación local para el Area 2. Las 
máquinas GEN3 y GEN4 son de la misma capacidad (200 MVA) y tienen una potencia 
de salida de 200 y 50 MW respectivamente. La Tabla 4.2 presenta el patrón modal de 
velocidades y el modo de oscilación local para la condición antes y después de la 
instalación de un estabilizador en cada máquina. 
De acuerdo a las desviaciones de velocidad modales, un estabilizador ubicado en GEN4 
sería lo adecuado al presentar la mayor magnitud. Sin embargo, de la Tabla 4.2 es claro 
que ubicar el estabilizador en la máquina GEN3 sería una mejor opción, ya que se 
obtiene mayor amortiguamiento. Se concluye que la información de controlabilidad 
modal no está representada en la información del vector propio derecho. 
4.4.2 Factores de Participación 
En este método la selección del generador para aplicar un estabilizador se guía por el 
vector de factores de participación asociados al modo de oscilación considerado. 
En comparación con los eigenvectores derechos, donde la magnitud de los elementos 
cambia con las unidades de las variables, los factores de participación son números 
adimensionales que son invariantes con los valores de las variables de estado. El factor 
de participación a través de la combinación de los eigenvectores derechos e izquierdos, 
ofrece una medida para evaluar la asociación entre variables de estado y modos de 
oscilación. De esta forma, el factor de participación pj¿, proporciona la participación 
relativa de la k-ésima variable de estado en el i-ésimo modo de oscilación. 
Por otro lado, se puede demostrar que el factor de participación p e s igual a la 
sensitividad del eigenvalor X¡ con respecto al elemento a ^ de la matriz de estado A del 
L 
sistema [65]. Si el índice k corresponde a la variable <a de cada generador, el elemento 
está asociado con el coeficiente de amortiguamiento correspondiente. De esta 
manera, un factor de participación mide el efecto de agregar un par de amortiguamiento 
puro sobre el modo de oscilación correspondiente. En otras palabras, cuantifica el 
impacto que tiene la modulación de la potencia de aceleración de la máquina k sobre 
el modo de oscilación X¡, independientemente del tipo de control y señal de entrada 
utilizados. 
Para el ejemplo de la sección 4.4.1, los factores de participación asociados a las 
desviaciones de velocidad del modo local para el Area 2 son = [ GEN4:0.23 |_5 
GEN3:0.25 |_ -6 ]. La selección de la máquina para ubicar el estabilizador es guiada por 
el elemento de mayor magnitud del vector de participación, en este caso, el generador 
GEN3. En este ejemplo se utilizó como señal de entrada al estabilizador la desviación 
de velocidad del rotor (Tj=0.1769, T 2 = 0 . 0 3 , T W = 1 0 , ^ = 8 ) . 
Un punto interesante a observar de la% Tabla 4.2 es que una vez que se instala el 
estabilizador en la máquina GEN4, el nivel de amortiguamiento que se consigue no es 
tan bueno como su factor de participación predice. De acuerdo a las magnitudes de los 
factores de participación, el nivel de amortiguamiento en ambos generadores debería ser 
muy similar con el ESP instalado. La explicación a esto se tiene al observar que los 
factores de participación no reflejan la información de las matrices B y C del modelo del 
sistema, ya que solo involucra el análisis de la matriz A. Una indicación más completa 
para ubicar estabilizadores debería incluir medidas de controlabilidad y observabilidad 
para las distintas señales disponibles en el sistema. 
4.4.3 Residuos de Funciones de Transferencia 
La técnica está basada en la ecuación (4.10), la cual expresa el cambio en el valor 
característico \ cuando un lazo de retroalimentación H(s) = s h(s) se ubica entre la 
entrada y la salida de una función G(s), h(s) tiene una estructura definida y s es un 
escalar. 
A\- = " R¿ (4.10) 
en esta ecuación, X¿ es un polo de G(s) y R¡ es su residuo asociado. 
Sean X¿ X* un par de eigenvalores, los cuales requieren un mayor amortiguamiento. El 
método investiga las funciones de transferencia Gk(s), para los generadores de interés, 
buscando la función con el residuo R¡ más grande asociado con X¿, X Si Gk(s) tiene el 
mayor residuo (R k i ) , entonces se considera al k-ésimo generador como el más adecuado 
para instalar un estabilizador. 
Generalmente Gk(s) se selecciona como la función de transferencia entre el voltaje de 
referencia del regulador automático de voltaje ( Vrej-) y la variable de entrada al 
estabilizador (y). 
Una característica importante del residuo es que se expresa como el producto de un 
factor de observabilidad del modo ( ) y un factor de controlabilidad del modo (bk¿ 
[37, 42]. En la ecuación (4.11) se observa que para obtener ¿ ^ para k = 1,2,...,ng en la 
ecuación (4.11), sólo es necesario calcular los vectores propios derecho (u¿ ) e izquierdo 
( ) asociados con X¿. 
Gk{s) = & (s I - A)'1 = & V~l V (s I-A)-1 V 1 VBk= 





>=i s - \ 
(4.11) 
donde 
= H = c V \ hk¿ = K B*, V (sI-A^V1 = diag
 1 
5 - X , 
Continuando con el ejemplo de la sección 4.4.1, las magnitudes normalizadas de los 
residuos de Aco(s)/AVref(s) asociados al modo de oscilación local para el Area 2 son 
[GEN3,1.0, GEN4, 0.3 ]. Al igual que los factores de participación, los residuos señalan 
al generador GEN3 como el más indicado para la ubicación del ESP. Si se considera un 
sistema lineal, los residuos proporcionan información relativa de la efectividad del 
control en distintas localizaciones. Para el caso analizado, por ejemplo, un ESP ubicado 
en GEN4 será igualmente efectivo que en GEN3, cuando su valor de ganancia sea de 
tres a cuatro veces la dé GEN3. 
Como un ejemplo ilustrativo, se considera el sistema de dos áreas y cuatro máquinas de 
la Figura 4.8. Para la condición mostrada se tiene una generación de 500 y 250 MW en 
las Areas 1 y 2 respectivamente, y \in flujo en el enlace de 100 MW. La relación de 
capacidad entre las áreas es de 3 a 1. En todas las máquinas se considera un sistema de 
excitación del tipo estático con un valor de ganancia de 50 y una constante de tiempo 
de 0.01 segundos, inicialmente ninguna de las unidades tiene instalado un estabilizador 
de potencia. La atención se centra en el modo de oscilación entre áreas el cual es 
inestable para esta condición. 
La Tabla 4.3 presenta valores de residuos asociados al modo de oscilación entre áreas 
calculados para tres señales de entrada distintas; desviaciones de velocidad ( Acó ), 
frecuencia terminal (Afj) y potencia de aceleración (AP a ). Se incluye para cada residuo 
sus correspondientes valores de observabilidad y controlabilidad. Para cada función de 
transferencia los valores se normalizan, ordenándose los valores en forma descendente. 
Para cada generador, el valor del residuo se ubica en la parte superior y el factor de 
Tabla 4.3 Residuos de funciones Aw/AVref, APa/AVref, Aft/AVref 































0.22 0.66 0.26 
(entre-áreas,0.04 ±j5.02), 
(Local Area 1,-0.021 ìjó.l),(Local Area2,-0.03±j6.95) 
observabilidad en la parte inferior. Los factores de controlabilidad se presentan en las 
últimas dos columnas. La Tabla 4.4 presenta los elementos del patrón modal de 
velocidades ( V ) y el vector de participación (FP) asociados al modo de oscilación entre 
áreas. 
Tabla 4.4 Elementos del vector derecho y de participación asociados a AOJ 
V 0.71 0.50 0.22 0.15 
FP 0.24 0.13 0.08 0.04 
MAQ GEN3 GEN4 GENI GEN2 
1 10 
IOS 







Figura 4.9 Comportamiento del enlace ante un cambio de carga de 10 MW en el 
Area 1. 
Para cada señal de entrada, la posición de cada máquina en las listas de la Tabla 4.3 es 
distinta. La posición en la lista está determinada por el valor de residuo asociado, el cual 
está determinado a su vez por el producto de los factores de observabilidad y 
controlabilidad correspondientes. Por un lado, el factor de controlabilidad es fijo e 
independiente de la señal de entrada que utilize el estabilizador, básicamente función 
de las características particulares de cada máquina, en especial del tipo de sistema de 
excitación y valor de ganancia asociado ( V Bk ). Por otro lado, los factores de 
observabilidad son función directa del contenido modal de la señal de entrada del 
estabilizador ( Ck V 1 ). 
Para este caso, la máquina GEN3 presenta las mejores características de observabilidad 
y controlabilidad en los tres tipos de señal de entrada analizados. El caso opuesto ocurre 
con la máquina GEN2. Las máquinas GEN4 y GENI cambian su posición en la lista 
cuando se emplea la potencia acelerante como señal de entrada. Las desviaciones de 
velocidad de la unidad GEN4 son mayores que las asociadas a GENI (ver Tabla 4.4) 
debido a la diferencia entre sus capacidades. Esta diferencia en capacidad establece una 
mayor sensitividad de la potencia eléctrica vs AVref, lo cual resulta en una observabilidad 
mayor. Esta observabilidad mayor hace la diferencia entre GEN4 y GENI considerando 
que la controlabilidad de ambas es muy similar. Es interesante observar en la Tabla 4.4 
que los elementos de mayor magnitud del vector derecho y del vector de participación 
corresponden a la unidad GEN3. Estos resultados complementan los valores de residuos 
calculados. La Figura 4.9 muestra el comportamiento del enlace antes y después de 
instalar un estabilizador en la máquina GEN3 ante un cambio de carga de 10 MW en 
el Area 1.E1 estabilizador utiliza una señal de velocidad con los siguientes parámetros: 
T J = 0 . 3 , T 2 = 0 . 0 3 , T W = L O J K G G P = 5 . 
En ausencia de variaciones de potencia mecánica, existe una relación entre los residuos 
de las funciones A ^ / í J / A ^ y A a/7Al^ re / definida por la ecuación (4.12). Los símbolos 
f f t yD^ representan la constante de inercia y la constante de amortiguamiento mecánico 
para el k-ésimo generador. 
= (211* \ + D*) i?*u (4.12) 
La función APf(jJ/AFrey ha sido ampliamente utilizada en el cálculo de residuos debido 
a que inherentemente contiene información del tamaño de la unidad [37,42]. Es intuitivo 
considerar en el caso de dos generadores estratégicamente localizados, que el de mayor 
capacidad tendrá un mayor impacto en el amortiguamiento de un modo de oscilación. 
De hecho, ambas funciones de transferencia contienen la misma información acerca del 
tamaño de la unidad, pero las desviaciones de potencia eléctrica son más relevantes en 
máquinas de mayor capacidad. Por otro lado, las desviaciones de velocidad son más 
observables a medida que la capacidad de la unidad disminuye. 
Es importante señalar que el uso de la ecuación (4.10) también puede llevar a resultados 
incorrectos. Esta ecuación ofrece buenos resultados para el caso de ganancias del 
estabilizador pequeñas. En un caso real, A\ depende también de los otros modos del 
sistema, los cuales no son tomados en cuenta en esta ecuación. De esta forma, la 
selección basada en A\ debería ser mejor comparada con R¿, especialmente si la 
estructura de otros estabilizadores no es similar. Otra clasificación podría obtenerse 
exclusivamente de los factores de controlabilidad. 
También pueden existir situaciones donde un valor característico tiene un valor de 
residuo grande a pesar de ubicarse en la vecindad de un cero de lazo abierto. Este hecho 
refleja las limitaciones al hacer uso de análisis incremental. Un valor de residuo grande 
índica que la derivada inicial de la trayectoria del polo es grande, pero no acierta a 
detectar que es atraída bruscamente por un cero cercano. Lo anterior se explica de la 
derivación formal de la ecuación (4.10), la cual establece [37]: 
lim 
e-*0 
A\ - « m (4'13) 
De hecho, el polo es atraído por el cero independientemente de los parámetros del 
estabilizador. Si tal cero existe, el generador debe eliminarse de la lista de residuos. 
Una manera de calcular ceros de lazo abierto es colocar una ganancia muy grande en 
el lazo del estabilizador y calcular los valores propios del sistema. La teoría del lugar de 
las raíces muestra que este valor característico es igual a un cero de lazo abierto para 
ganancias infinitas en el lazo de retroalimentación [71]. Otra situación interesante ocurre 
cuando un generador es clasificado en una posición importante en la lista de residuos 
y tiene actualmente instalado un estabilizador. Este hecho significa que el estabilizador 
debería ser sintonizado nuevamente. 
Como ejemplo complementario considere el sistema de la Figura 4.10 [11]. El sistema 
consiste de dos áreas de igual capacidad, todas las máquinas son de 900 MVA y cuentan 
con un sistema de excitación estático. La atención se centra en el modo de oscilación 
entre áreas, el cual es inestable para las dos condiciones de flujo en el enlace 
consideradas (A = 100 MW, B = 370 MW ). La Tabla 4.5 presenta los valores 
característicos, los elementos del vector derecho ( VD ), factor de participación (FP) y 
de residuos ( R¡ ) correspondientes. El interés se orienta en ubicar un estabilizador de 
potencia que mejore significativamente el amortiguamiento del modo de oscilación entre 
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Figura 4.10 Sistema de prueba multimáquina. 
Es interesante observar en la Tabla 4.5, que de acuerdo a las magnitudes de los 
elementos del vector derecho y de factores de participación, la mejor ubicación de un 
estabilizador sería la máquina GEN3, y de acuerdo al valor del residuo de la función 
Aú)/AVre£ sería la máquina GEN4. La Tabla 4.5 presenta los valores característicos 
resultantes cuando se instala individualmente un estabilizador en cada máquina 
( K ^ = 12, Tx=0.082, T2 = 0.03). De acuerdo a estos resultados, el valor del residuo 
acierta en definir la ubicación más adecuada del estabilizador. En el caso B, los tres 
vectores modales coinciden en la selección de la unidad GEN4. Es interesante observar, 
en el primer caso, que todas las máquinas presentan una actividad muy similar para esta 
condición ( observar elementos del vector derecho ). Sin embargo, en el segundo caso, 
las máquinas de área receptora ( GEN3, GEN4 ) tienen una actividad predominante. 
Tabla 4.5 Análisis modal de la oscilación entre áreas. 
Caso A: Sin ESP, P c Al = 1240 MW, P c A2 = 1500 MW 
(Local Al -0.87+j6.81), (Local A2 -0.81+j6.92), (Entre areas 0.03+j3.14) 
MAQ VD FP R i R(AV7/AVref) |AV7/AVref] 
GENI 0.42 0.13 0.48 0.47 0.49 
GEN2 0.33 0.09 0.73 0.93 0.97 
GEN3 0.45 0.14 0.52 0.48 0.49 
GEN4 0.41 0.12 1.0 1.0 1.0 
Modo entre areas: (ESP en GEN3, -0.09-l-j3.il), (ESP en GEN4, -0.2+j3.14) 
Caso B: Sin ESP, P c Al = 970 MW, P c A2 = 1770 MW 
(Local Al -0.74+j6.83), (Local A2 -0.69+j6.96), (Entre areas 0.02+j2.26) 
MAQ VD FP R(AV?/AVref) | AV7/AVref J 
GENI 0.13 0.06 0.10 0.29 0.26 
GEN2 0.06 0.03 0.15 0.94 0.71 
GEN3 0.38 0.18 0.28 0.29 0.22 
GEN4 0.41 0.19 1.0 1.0 1.0 
Modo entre areas: ( ESP en GEN3, -0.04+j2.24), (ESP en GEN4, -0.2+j2.26) 
La selección de la máquina GEN4 en los casos analizados, está ponderada en mayor 
medida por la capacidad de modulación de la carga y en consecuencia de la potencia 
acelerante de las unidades. Esto puede justificarse a través de los residuos y magnitudes 
de la función AV7(s)/AVref(s), los cuales se indican en la Tabla 4.5. La carga del área 
receptora está ubicada en la barra 7. En ambos casos, la máquina GEN4 presenta el 
valor mayor. En el caso A, los valores indican una relación de capacidad de control de 
2 a 1 entre las máquinas GEN3 y GEN4 y en el segundo caso una relación de 3 a 1. Esto 
indica que un estabilizador en GEN3, con el doble de ganancia del estabilizador 
instalado en GEN4, proporcionará aproximadamente el mismo amortiguamiento, lo cual 
se observa en los valores presentados en la Tabla 4.5, los cuales a su vez se calculan para 
el mismo valor de ganancia. 
4.4.4 ESP Ideal 
Una compensación perfecta para la función GEP(s) puede representarse por una 
ganancia k¡ entre la velocidad «¡ y el voltaje E'q¡ como se muestra en la Figura 4.11. Esto 
representaría el comportamiento ideal de un ESP ( ver ecuación (4.7)). 
Figura 4.11 Representación del ESP ideal. 
En este método, la efectividad de la estabilización de un ESP se mide por la sensitividad 
de la parte real de los valores propios de interés a la ganancia k¡. Desde el punto de vista 
de simulación, una buena aproximación de este comportamiento ideal del ESP se obtiene 
al asignar un valor pequeño a la constante de T'd o e incluir un ESP del tipo ESP(s)=k. 
Esta aproximación considera que el atraso de fase de la función GEP(s) corresponde a 
la función entre E'^ y E f ld . Esta consideración es generalmente válida, particularmente 
con excitadores del tipo estático. 
En forma individual, el método ubica en cada máquina un ESP ideal y evalúa la 
sensitividad respectiva. La mejor opción para ubicar un ESP está asociada al generador 
con la mayor sensitividad mayor. El método considera que un diseño adecuado del 
estabilizador logrará el amortiguamiento deseado. 
Para el sistema y las condiciones de la Figura 4.8, la Tabla 4.6 muestra la variación de 
la parte real del eigenvalor asociado al modo de oscilación entre áreas como 
consecuencia de ubicar un ESP ideal en cada uno de los generadores. Los resultados son 
del mismo orden que los obtenidos en los apartados anteriores, el GEN3 es el mejor 
candidato para ubicar un ESP. 
Un procedimiento muy similar al del ESP ideal consiste en agregar un término de 
amortiguamiento puro en cada máquina a través del coeficiente de amortiguamiento 
mecánico D evaluar su impacto en la parte real del eigenvalor de interés. La Tabla 4.6 
presenta los resultados obtenidos de este procedimiento en el sistema de la Figura 4.8. 
Para este caso, los resultados que se obtienen de ambas técnicas son muy similares. 
Tabla 4.6 Ubicación de un estabilizador por el ESP ideal 
GEN A a, ESP ideal Aa, D = 20 p.u. 
GENI -0.1 -0.029 
GEN2 -0.1 -0.013 
GEN3 -0.35 -0.279 
GEN4 -0.153 -0.14 
Sin embargo, el término D no considera la dinámica debida a las variaciones del voltaje 
interno E'q la cual puede ser significativa. En este sentido, el ESP ideal representa de 
manera más fiel la dinámica real un estabilizador de potencia. 
4.5 Característica de fase 
Para proporcionar amortiguamiento, el estabilizador debe producir una componente de 
par eléctrico en fase con las variaciones de velocidad. Entonces, la función de 
transferencia del estabilizador deberá tener una característica de fase apropiada para 
compensar el atraso de fase entre la entrada al sistema de excitación y el par eléctrico. 
La característica de fase a ser compensada cambia con las condiciones del sistema. Esto 
obliga a seleccionar una característica de fase aceptable en un rango de frecuencias y 
ante diferentes condiciones del sistema. Lo anterior puede resultar en un 
amortiguamiento menor al óptimo para una frecuencia específica. 
De acuerdo a la Figura 4.1, el ESP debe operar a través de la función GEP(s). La 
variación de GEP(s) con la ganancia del sistema de excitación, la potencia de salida del 
generador y la fortaleza del sistema de potencia juega un papel muy importante en los 
requerimientos de sintonización del ESP. Las características básicas de esta función son; 
• La característica de fase de GEP(s) es muy cercana a las características de 
fase de lazo cerrado del regulador de voltaje. 
• La ganancia de GEP(s) se incrementa con la carga del generador 
• La ganancia de GEP(s) se incrementa a medida que se tiene una conexión 
más robusta. Este efecto se amplifica con las ganancias de los reguladores 
de voltaje. 
• El atraso de fase se incrementa a medida que el sistema es más robusto. 
(«) (rad/seg) 
Figura 4.12 Respuesta de frecuencia para GEP(s) 
La característica de fase a compensar es el punto de partida para lograr un incremento 
de amortiguamiento en las oscilaciones de interés. Esta información, junto con las 
características de la señal de entrada determinan la estructura y los parámetros de tipo 
de control a utilizar. En los siguientes apartados se presentan distintas técnicas para 
calcular la información de fase requerida por el ESP. 
4.5.1 Lazo de Control Par-Angulo 
Para producir amortiguamiento, el ESP debe producir una componente de par eléctrico 
en fase con la velocidad. Basado en este concepto, el procedimiento evalúa la 
característica de fase de la función GEP(s) en el rango de frecuencias de las oscilaciones 
electromecánicas. El sistema de potencia es modelado a través del lazo de control par-
ángulo como lo ilustra la Figura 4.1. Este procedimiento ha sido ampliamente utilizado 
en el pasado para la sintonización de estabilizadores de potencia [43,31]. 
Para determinar la compensación de fase requerida, se debe calcular la respuesta de 
frecuencia entre la entrada del sistema de excitación y el par eléctrico del generador. El 
cálculo debe considerar el ángulo del generador constante para eliminar el efecto 
retroalimentado de las variaciones del ángulo del rotor causados por cambios en el par 
eléctrico. Los parámetros del ESP se seleccionan de manera de proporcionar la 
compensación requerida. 
Para el sistema descrito en la Tabla 4.1 y considerando excitadores del tipo estático, la 
Figura 4.12 muestra la curva de respuesta de frecuencia para la función GEP. A la 
frecuencia de oscilación electromecánica, el valor de GEP(jwa) es igual a 7.8 |_ -49o. 
4.5.2 Lazo de Control del Regulador de Voltaje [60] 
Este procedimiento se fundamenta en el criterio de estabilidad de Nyquist. A partir de 
la respuesta a la frecuencia de la función de lazo abierto y de su gráfica polar, se 
determinan los requerimientos de fase de la función de transferencia del ESP para 
estabilizar el sistema. 
La Figura 4.13 muestra el diagrama de bloques que describe la dinámica completa del 
sistema de potencia a través del lazo de control del regulador de voltaje de un 
generador. Los bloques RAV(s) y ESP(s) corresponden a las funciones de transferencia 
del regulador automático de voltaje y al estabilizador de potencia respectivamente. Las 
funciones Fj(s) y F2(s) relacionan el voltaje de campo con el voltaje terminal y la 
variable utilizada como entrada al estabilizador. 
Para el mismo ejemplo de la sección anterior, y teniendo como señal de entrada la 
variación de velocidad, la Figura 4.14 muestra la gráfica polar de la función de 
transferencia Ao>(s)/AVref(s). En este caso se tiene un par de valores propios (PQ = 2 ) 
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Figura 4.13 Lazo de control del regulador de voltaje. 
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Figura 4.14 Respuesta a la frecuencia para Aw(s)/AVref(s). 
de transferencia de lazo abierto Aa>(s)/AVref(s) deberá encerrar el punto (-1,0) del 
plano complejo (N=-2) en una dirección contraria a las manecillas del reloj para 
asegurar estabilidad del sistema de lazo cerrado ( P c = 0 ). De esta manera, el bloque 
del ESP deberá compensar aproximadamente 47° a la frecuencia de 7.6 rad/seg, como 
se muestra en la Figura 4.14. Este valor es similar al obtenido del análisis del lazo par-
ángulo. 
4.5.3 Residuos [60,37] 
En la ecuación (4.10), el desplazamiento para AXj que corresponde a un incremento 
máximo de amortiguamiento se obtiene en la dirección jwa, es decir con o)n constante. 
Si se considera un modo de oscilación con un valor pequeño de amortiguamiento, se 
tiene que \ ¡ — j wa, y entonces: 
. (4.14) 
De esta forma la función de retroalimentación H(jua) deberá satisfacer 
H(\) = H(j»a) (4-15) 
Ki 
De la ecuación (4.15) se obtiene la característica de fase requerida para la función H(s) 
ÁH(jtía) = T - ARi (4.16) 
La función H(s) representa la función de transferencia del ESP y'el ángulo de la 
ecuación (4.16), la cantidad de fase a compensar con el ESP de manera de obtener un 
desplazamiento para Xj a la izquierda y en paralelo al eje real del plano complejo. 
Para el mismo caso de la sección anterior, el residuo de la función Aw(s)/AVref(s) 
asociado al modo local de oscilación es igual a 0.14 132°. De acuerdo al residuo, el 
ángulo a compensar por el ESP para obtener un máximo amortiguamiento debe ser de 
48°. Este valor es congruente con los valores obtenidos en las dos secciones anteriores. 
4.6 Selección de la señal de entrada 
En los primeros estudios de oscilaciones entre máquinas la elección de la señal de 
entrada se orientó naturalmente hacia la velocidad angular del rotor, debido a su 
relación directa con el amortiguamiento. A la fecha, diferentes señales han sido utilizadas 
con diverso éxito. Localmente, las más comunmente utilizadas han sido la velocidad 
angular del rotor, la potencia eléctrica, la frecuencia nodal, la potencia acelerante o una 
combinación de éstas. En forma remota, se ha usado el flujo de potencia real, la 
impedancia aparente y la diferencia de velocidad entre rotores. Algunas señales son 
sintéticas, como la señal de frecuencia derivada del voltaje Eq de la máquina y usada 
localmente. 
Existen varias características importantes que deberán tener las señales del sistema de 
potencia para ser efectivas en el amortiguamiento de oscilaciones. En primer lugar, la 
señal seleccionada debe ver adecuadamente el modo de oscilación de interés. La 
magnitud del i-ésimo modo de oscilación en la señal utilizada es una medida de su 
efectividad para el control de amortiguamiento. 
Otra característica importante de la señal de entrada son los efectos adversos en otros 
elementos del sistema de potencia. Estos efectos secundarios son originados por 
componentes de alta frecuencia o ruido en la señal o en la dinámica de otros 
componentes. Por ejemplo, la excitación de modos de oscilación torsionales del grupo 
turbina-generador puede producir una interacción eléctrico-mecánica peligrosa. Estos 
modos de oscilación son excitados por las frecuencias torsionales presentes en la señal 
de velocidad de unidades térmicas. La solución en estos casos es utilizar filtros en la 
entrada del controlador para eliminar las componentes de la señal no deseadas. 
Al seleccionar la señal de entrada, los requerimientos de compensación de fase son un 
punto clave. Para una señal ideal, los requerimientos son constantes en el rango de 
frecuencias de los modos de oscilación dominantes del sistema. En este caso, la selección 
de los parámetros del control sería directa. En este sentido, el ajuste fino de la 
característica de fase no es tan importante como su ancho de banda. Generalmente un 
atraso de fase a la frecuencia de oscilación de interés es aceptable debido a que se 
incrementan los pares sincronizantes entre máquinas, elevando consecuentemente la 
frecuencia de oscilación. 
Para una señal de entrada específica, la capacidad y tipo del equipo donde se instala el 
controlador y su ubicación, determinan la controlabilidad de un modo de oscilación 
específico. La controlabilidad es una medida del efecto de un controlador en un modo 
de oscilación dado. Para el caso particular de un ESP, está determinada por las 
características del generador donde se instala; ubicación, tipo de sistema de excitación 
y capacidad. 
Las siguientes secciones analizan varías señales locales y remotas de entrada a un ESP 
y evalúan su impacto en los modos de oscilación locales y entre áreas. La comparación 
entre señales se realiza en función de las características mencionadas y de distintos 
índices desarrollados y otros factores importantes. 
4.6.1 Señales Locales N 
El sistema máquina-barra infinita cuyos datos se presentan en la Tabla 4.7, tiene un par 
de valores propios inestables que deben ser corregidos. La Tabla 4.8 presenta 
información obtenida de la respuesta a la frecuencia para Aw(s)/AVref(s) y 
AVespu(s)/AVref(s), donde u representa la velocidad angular, frecuencia terminal, 
potencia acelerante y frecuencia derivada del voltaje sintético Eq. 
Tabla 4.7 Parámetros del sistema de prueba. 
Xe=0.36, Pg=250, Xd=0.9067, Xq=0.8667,X'd=0.12, X"q=X"d=0.0867, 
H=11.52, T'do=8.5, T"do=0.03, T"qo=0.90, Ka=25, Ta=0.05 
Modo de oscilación local sin ESP: +0.433 ± j 4.15 
Se presenta la fase a compensar por el ESP (6esp)> el residuo ( R¡, 0R ), factor de 
observabilidad ( c^ ) y factor de controlabilidad ( bu ) asociado al modo de oscilación 
local y los límites de ganancia para el estabilizador ( í ^ ^ K ^ ) y la relación entre ellos 
K ) . 
Este ejemplo será utilizado como base para ilustrar las diferencias básicas entre los 
distintos tipos de señales locales consideradas. Se analizan, por supuesto, características 
particulares no consideradas en los resultados del ejemplo. 
Tabla 4.8 Información de A«(s)/AVref(s) y Avespw(s)/AVre£(s) para diferentes señales 
u ^esp S i t>u Kroin K m a x rk X " P -
u 70 0.031 108 0.014 2.4 5.50 100 18.2 - . 3 9 ± j 4 . 0 8 10 
f(Vt) SO 0.025 100 0.011 2.4 5.60 35.7 6.35 - . 3 9 ± j 4 . 1 4 10 
P a -20 3.000 -167 1.400 2.4 0.18 8.33 4 6 3 - . 3 7 ± j 4 . 0 6 0 .3 
f (Eq) 80 0 .012 100 0.006 2.4 15.0 2 7 3 18.2 - . 5 2 ± j 4 . 3 7 30 
4.6.1.1 Velocidad angular 
Desde los años sesentas, la señal de velocidad del rotor ha sido usada con éxito en 
unidades hidráulicas. Entre las consideraciones importantes en el diseño de equipo para 
la medición de velocidad está la minimización de ruido causada por vibraciones de la 
flecha. Los niveles de ruido aceptables son dependientes de la frecuencia, el ruido de 
baja frecuencia no puede ser eliminado por filtros eléctricos convencionales, su 
eliminación debe ser inherente al método de medir la señal de velocidad. Esto se 
consigue sumando distintas mediciones alrededor de la flecha. En algunas máquinas, en 
posiciones de la compuerta abajo del 70 %, la señal de estabilización se desconecta 
automáticamente para prevenir una modulación excesiva del voltaje de campo debida a 
vibraciones generadas en la turbina por aperturas parciales de la compuerta. 
La aplicación de estabilizadores con señal de velocidad en unidades térmicas impone una 
especial atención sobre los efectos torsionales en la flecha. El estabilizador mientras 
amortigua las oscilaciones del rotor puede causar inestabilidad de los modos torsionales 
de la turbina. Este problema eventualmente se soluciona sensando la velocidad en una 
posición sobre la flecha donde las componentes de los modos torsionales críticos sean 
reducidas. Adicionalmente se incluye un filtro para atenuar las componentes torsionales. 
Debido a la necesidad de usar filtros torsionales en unidades térmicas, este tipo de señal 
sufre de ciertas limitaciones las cuales complican su diseño y restringen su efectividad. 
El atraso de fase que introduce el filtro tiene un efecto que reduce la estabilidad del 
modo asociado al sistema de excitación y generador (modo del excitador [6,31]), de esta 
manera se impone un límite máximo en la ganancia del estabilizador. En muchos casos, 
\ 
esto es demasiado restrictivo y limita la efectividad global del estabilizador para 
amortiguar las oscilaciones del sistema. Adicionalmente, el estabilizador tiene que ser 
diseñado en forma particular para cada tipo de unidad generadora dependiendo de sus 
características torsionales. 
Para el caso analizado en la Tabla 4.8, la Figura 4.15 muestra la trayectoria en el plano 
complejo de los dos polos dominantes del sistema. La gráfica muestra que la estabilidad 
se mantiene para 5.5 < Kesp < 100. Ganancias mayores a 100 hacen inestable el modo 
del excitador mientras que ganancias menores que 5.5 hacen lo mismo con el modo 
electromecánico. Esto se observa en la gráfica polar Avespu(s)/¿v re f(s), también mostrada 
en la Figura 4.15. Los cruces de la gráfica con el eje real se presentan en -1.82 y -0.1 
para las frecuencias de 4.2 y 15.6 respectivamente. La estabilidad del sistema se mantiene 
si la ganancia del estabilizador se encuentra dentro del rango determinado por las 
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Figura 4.15 Respuestas de frecuencia Vesp(s)/Vref(s) para distintas señales. 
polar indica que la trayectoria de las raíces cruzan el eje jco en los puntos 4.2 y 15.6 para 
valores de Kesp de 5.5 y 100 respectivamente. 
En la Figura 4.15 debe notarse que al encerrar el punto (0,-1), la gráfica polar debería 
ser aproximadamente simétrica con respecto al eje real de manera de tener un margen 
de fase adecuado. Una vez que se tiene la compensación de fase correcta, los valores de 
ganancia para el ESP no son críticos considerando los márgenes de estabilidad. 
4.6.1.2 Frecuencia terminal 
Aunque puede parecer que la frecuencia y la velocidad angular son señales similares, su 
comportamiento es diferente y sólo en casos especiales son iguales. La frecuencia en un 
punto del sistema depende de todos los generadores conectados al sistema, ponderando 
su efecto a través de la distancia eléctrica al punto de interés. 
De la Tabla 4.8, el rango de valores de ganancia del estabilizador es 5.6 < Kesp < 35.7. 
Debe notarse que la relación entre estos valores de ganancia ( 35.7/5.6 ) es 
considerablemente menor que la obtenida con la señal de velocidad. Estos resultados 
indican que la señal de frecuencia del nodo terminal del generador resulta en márgenes 
de ganancia reducidos comparados con la señal de velocidad del rotor del generador. 
Una característica importante de la señal de frecuencia es que incrementa su sensitividad 
a las oscilaciones del rotor a medida que el sistema de transmisión externo se debilita, 
lo cual compensa la reducción en ganancia de la función GEP(s). De aquí que la 
ganancia de estabilizador con señal de frecuencia puede ser ajustada para obtener su 
mejor comportamiento ante condiciones más desfavorables de la red de transmisión, 
donde se requiere más la contribución del estabilizador. 
Adicionalmente, la señal de frecuencia es más sensitiva a modos de oscilación entre 
plantas que a modos que involucran unidades individuales, incluyendo aquellos modos 
de oscilación entre unidades dentro de una planta. Como una consecuencia, es posible 
obtener contribuciones de amortiguamiento mayores para modos de oscilación entre 
plantas o áreas que las que se obtendrían con la entrada de velocidad. Un ejemplo de 
esto se presenta en la sección 4.6.3. 
La señal de velocidad del rotor puede también generarse de la medición de frecuencia 
de un voltaje sintético Eq = Vt + jXq I. Esta señal presenta un mejor comportamiento 
que la señal de velocidad, considerando los margenes de ganancia del estabilizador. 
Adicionalmente, los requerimientos de fase para éstas dos señales son prácticamente 
iguales. Los resultados de la Tabla 4.8 indican que el voltaje Eq es superior a la 
frecuencia del nodo terminal del generador como señal de entrada al estabilizador. 
Sin embargo, la señal de frecuencia presenta las siguientes desventajas: 
i) Durante un transitorio rápido, la señal de voltaje, de la cual se deriva la 
señal de frecuencia, experimenta un repentino cambio de fase, Esto 
produce un pico en el voltaje de campo, el cual se refleja en las variables 
de salida del generador. 
ii) La señal de frecuencia frecuentemente contiene ruido del sistema de 
potencia causado por grandes cargas industriales como hornos de arco. En 
muchos casos estos niveles de ruido han limitado el uso de la frecuencia 
como señal de entrada al estabilizador. 
4.6.1.3 Potencia acelerante 
El uso de la potencia acelerante como una señal de entrada al estabilizador ha recibido 
considerable atención debido a su inherente bajo nivel de interacción torsional. Por otro 
lado, considerando que el sistema de estabilización debe compensarlos atrasos de fase 
producidos por el generador y el sistema de excitación, resulta interesante considerar la 
utilización de la potencia de aceleración que tiene un adelanto natural de 90 grados con 
respecto a la velocidad. De esta forma los requerimientos de la red compensadora en el 
estabilizador cambian al tener un adelanto natural en la señal. 
KsAu = APa = APm-APe 
APa = K Acó ¿. 90° V ' ' 
El problema con la potencia acelerante ( Pa ) es que se determina a partir de dos 
componentes, la potencia eléctrica ( P e ) que se puede obtener sin problemas y la 
potencia mecánica ( P m ) que es difícil de medir. Es importante señalar que la potencia 
mecánica tiene cambios lentos comparados con la dinámica de la potencia eléctrica, de 
esta forma si se considera que la potencia mecánica no sufre cambios ( APm » 0 ), la 
señal de entrada el negativo de la potencia eléctrica del generador. Esto se ha utilizado 
en diversas aplicaciones. Sin embargo, cuando la potencia mecánica cambia de manera 
importante por la acción del gobernador y la turbina, por ejemplo, en el valvuleo rápido 
o en el control automático de generación, el no considerar esta variación de potencia 
puede presentar problemas. 
Actualmente es posible a través de señales de potencia eléctrica y velocidad obtener una 
señal de entrada al estabilizador que permite eliminar los problemas asociados con la 
excitación de modos de oscilación torsionales, sin requerir un filtro por este motivo. 
Adicionalmente, con este procedimiento es posible tomar en cuenta las variaciones de 
potencia mecánica que se pueden tener en la unidad como resultado del control 
automático de generación, evitando de esta manera desviaciones en el voltaje y cambios 
en la generación de reactivos de la unidad [46,65]. 
En la actualidad, la potencia acelerante es considerada la mejor señal para estabilización 
ría el control de la excitación. Para el modo de oscilación local presentado en la Tabla 
4.7, los resultados de la Tabla 4.8 muestran una clara diferencia con respecto a las otras 
señales presentadas. La relación de ganancias para el ESP es considerablemente mayor 
y los requerimientos de fase son mucho menores. Adicionalmente, el factor de 
observabilidad es casi 100 veces mayor que el asociado con la señal de velocidad. 
4.6.1.4 Potencia Eléctrica 
La utilización de potencia eléctrica como señal de entrada al estabilizador es atractiva 
sólo cuando no se presentan cambios importantes en la potencia mecánica o se considera 
una dinámica lenta. Esta situación se aprovecha para obtener una señal de velocidad sin 
tener que recurrir a la medición directa y también, como se mencionó anteriormente, 
para obtener una señal de potencia acelerante equivalente (APa = - APe ). En el primer 
caso, la ventaja es que se tiene una atenuación de los modos de oscilación torsionales 
de la flecha del grupo turbina-generador. Esto como resultado de que la máquina es un 
filtro para las componentes de alta frecuencia. De acuerdo a la ecuación (4.17), la señal 
de velocidad que se obtiene es: 
Aco(.Q = _ ¿ W 
a0 2Hs 
En el segundo caso, la ventaja es no tener que medir la potencia mecánica. 
4.6.2 Señales remotas 
El uso de señales remotas generalmente se recomienda para incrementar la 
observabilidad de cierto modo de oscilación, particularmente modos de oscilación entre 
áreas. A la fecha, esta práctica no es muy atractiva debido al equipo de comunicación 
requerido. Normalmente se aborda después que todas las otras posibilidades de control 
decentralizadas no se justifican plenamente. 
En un futuro cercano, a medida que se incremente el intercambio de potencia entre 
áreas, y las interacciones entre máquinas hagan lo propio, las características del sistema 
pueden alcanzar tal punto que algún tipo de control centralizado y la red de 
comunicación asociada serán necesarios. El rápido desarrollo de nuevas tecnologías y la 
evolución de las redes de telecomunicaciones proveen la posibilidad de comunicaciones 
confiables para propósitos de control. 
Descomposición modal aproximada 
En el diseño de controles es necesario contar con herramientas analíticas y métodos de 
verificación en campo que permitan entender adecuadamente su comportamiento. Estos 
controles deben operar satisfactoriamente en presencia de varios modos de oscilación y 
en un rango amplio de condiciones del sistema. La selección de la señal de entrada es 
un aspecto importante en el diseño del controlador. En el caso de controladores usados 
para incrementar el amortiguamiento, las señales de velocidad no son necesariamente 
la mejor selección. En esta sección se analizan distintos índices que permiten evaluar 
cuantitativamente el comportamiento del control y al mismo tiempo ofrecen información 
para comprender mejor los resultados de simulaciones de un sistema completo, asimismo 
permiten especificar pruebas de campo para verificar los aspectos esenciales de 
funcionamiento del controlador. 
La técnica de descomposición multimodal permite determinar los efectos incrementales 
de un controlador en cada modo de oscilación del sistema [44]. La técnica está basada 
en una descomposición modal aproximada para sistemas con múltiples modos de 
oscilación y una sola entrada, es una generalización del análisis par-ángulo originalmente 
desarrollado para sistemas básicos máquina barra infinita [6,31] (sección 4.3). 
La técnica considera que los modos de oscilación de interés tienen poco 
amortiguamiento y que el impacto del control en el patrón modal'de velocidades y en 
la frecuencia de oscilación es pequeño. Estas consideraciones permiten el cálculo de 
información clave que permite comprender mejor el impacto de la selección de la señal 
de entrada y el diseño del control para lograr amortiguamiento. 
El sistema como el mostrado en la Figura 4.15 (a) se define mediante: 
six -Ax + Bu 
y = C x + D u 
Se considera que el vector de estado x se ordena como: 
T T X = [A£}...A¿2 A«I...AÜ>2 £ ] 
donde A5j y Awj representan el ángulo y la velocidad del generador j respectivamente, 
y g es el vector del resto de variables de estado. Las matrices A y B son de la forma 
(4.18) 
a) Sistema Original 
b) Sistema Transformado 
c ) T r a n s f o r m a c i ó n M u l t i - M o d a l A p r o x i m a d a 
d) Acci t ín de con t ro l e f e c t i v a 
Figura 4.16 Esquema de Descomposición Modal Aproximada. 
0 ajf/ 0 "0" 
a = a21 a22 a23 , B = b2 
a31 a32 a33 B \ 
(4.19) 
donde I es la matriz identidad, wj, es la velocidad base en rad/seg. La matriz A ^ 
representa el efecto de sincronización de la red normalizado con respecto a las inercias 
de las máquinas. Las interaciones entre máquinas y los modos de oscilación asociados 
están determinados en gran medida por las matrices A21 y A22, representando los efectos 
de sincronización y amortiguamiento independiente de cualquier otra variable de estado. 
La descomposición modal es una transformación basada en la descomposición modal de 
la matriz A21. Sea U la matriz de vectores derechos de A2 1 con V = U"1 y V"1 A2 1 V=A, 
donde A es una matriz diagonal cuyos elementos son los coeficientes de sincronización 
modales normalizados. Se define la transformación T"1 
* = T"1 x , -m ~ ' T = 
U 0 0 
o u o 
0 0 / 
(4.20) 
que aplicada al sistema original de la ecuación (4.18) resulta en 
¿ = T~lATx + T~lBu = A„x + Bmu ~m —nt rn—m rn -m (4.21) 
y = C T x + Du = Cnx + Du J -m nf-m 
Los ángulos y velocidades en el nuevo sistema de la ecuación (4.21) representan variables 





Am31 Am32 Am33 
(4.22) 
Para cada modo de oscilación X¡ con frecuencia modal ü>¡, las variables de estado son 
arregladas tales que la frecuencia A<y¡ y ángulo A5¡ modales sean las primeras variables 
de estado, entonces de acuerdo a esto se tiene que; 
A'òmi 0 ^ 0 0 
= -k • -d • "*nu mi ~Ad23 Ao) • + ~
Bd2 
i . -mi 
Ad31 Ad32 Ad33 z . -mi 2.Ü 
y = [cdi cd2 
A5 mi 
Aa> mi 




donde k ^ y dm i son los coeficientes de sincronización y amortiguamiento modales 
aproximados. El vector zm¡ contiene todas las otras variables de estado. La frecuencia 
modal se puede aproximar por w¡ = (wb kmi)1 /2 rad/seg. 
La estructura de la ecuación (4.23) es similar a la estructura del modelo de una sola 
máquina utilizado por DeMello en [6]. Así, es posible construir un diagrama de bloques 
para representar la ecuación (4.23) usando funciones de transferencia. Expresando la 
ecuación (4.23) en el dominio de la frecuencia se obtiene 
sAumi(s) = -(VJ)5m«Awm¡« " W W 
(4.24) 
Y(s) * + Kili(s)U(s) 
donde 
Kci(s) = Ad32(sI~Ad33)~lBd3+Bd2 
0)u <J)U 
Koi(s) - Cd3(sI^Ad33y\Ad31-^'¥Ad32)+{-^Cdl +Cd2> ò ¿ 
KUl{S) « CaisI-A^Ba+D 
Kmiis) = krt+Mnd^&s&^dxr^ai+^dn) 
El diagrama de bloques de la ecuación (4.24) se muestra en la Figura 4.16(c). 
La representación del sistema de la ecuación (4.24) puede obtenerse también utilizando 
la matriz modal derecha de A, en lugar de la transformación de la ecuación (4.20). Esto 
se muestra en la Figura 4.16(b), donde U es la matriz modal derecha de A y z = U"1 x. 
Esta técnica, sin embargo, está limitada a sistemas de bajo orden. El objetivo principal 
de la descomposición modal aproximada es proporcionar guías de análisis rápidas más 
que resultados exactos. 
Los estados A6mi y Ao)mi, en la Figura 4.16 (c), representan el modo de oscilación de 
interés. La función de transferencia modal K ^ s ) incluye el efecto del generador, la red 
y los controles como los sistemas de excitación y gobernadores, y en una pequeña 
cantidad los otros modos del sistema. Esta función, de acuerdo a la consideración de 
modos de oscilación de interés con amortiguamiento reducido, es predominantemente 
real en el rango de frecuencias de interés, para s=jw¡, o>b K ^ W j ) » ^ 2 . 
De acuerdo a la Figura 4.16 (d), la acción de control efectiva de un controlador K ^ s ) 
ubicado entre la entrada ( u ) y la salida ( y ) se puede expresar como, 
TLSFKÜ K ° ^ ^ 
Esta relación describe el impacto del controlador K ^ s ) en el sistema modal y es útil 
para estimar la sensitividad del valor propio del i-ésimo modo. Considere el polinomio 
característico del sistema de lazo cerrado con el controlador K^s) ; 
•s2 - KJs) s + coj, Kmi(s) = 0 
Sean X¡ « j w¡, q>¡2 - wb K ^ C ^ ) , K¿(jc^) = K,e + jK^ , y Xj+AXj = - A a i + ' ^ + A ^ ) 
las raíces de polinomino característico. Al substituir estas expresiones en el polinomio 
y despreciar los términos de segundo orden se obtiene; 
« KJ2 , Aw¿ « -KJl 
De esta forma, la perturbación AX¡=-Aa+jAw¿ de X¡ para un controlador Kg(s) con 
ganancia pequeña puede expresarse como, 
A\ = - KJjayi (4-26) 
Esta relación directa de sensitividad modal del controlador y las características del 
sistema de potencia es la base para abordar conceptualmente el diseño del control. 
4.6.2.1 Interpretación de coeficientes modales 
Los coeficientes K ^ s ) , Kcj(s), Koi(s) y K ^ s ) - en la ecuación (4.24) - representan 
funciones de transferencia, las cuales al ser evaluada en s = jwj son números complejos 
que proporcionan información de ganancia y fase. Esta información es usada para 
seleccionar la función de transferencia más efectiva para el controlador K ^ s ) . 
Cuando se comparan los diagramas b) y c) de la Figura 4.16, los coeficientes Kci(s) y 
Kq^s) se identifican como las funciones de controlabilidad y observabilidad modal. La 
función de controlabilidad Kg¡(s) afecta directamente a ^ ¡ ( s ) y proporciona una medida 
de controlabilidad del i-ésimo modo por la señal de control u. Si K^Owj) es cero, el 
modo i no es afectado por u. En general Kc¡(s) es diferente para cada modo de 
oscilación. Kc¡(jo>¡) también es un buen indicador para evaluar localizaciones efectivas 
para la aplicación de un control, a medida que el valor es mayor, mayor será su 
influencia en el modo. 
La acción de control efectiva Kei(s) también es directamente proporcional a la función 
de observabilidad K0¡(s). Esta función relaciona la señal de control utilizada u y la 
velocidad modal Ao>m¡. Cuando se evalúa en s=jw¡ proporciona una indicación del 
contenido modal del i-ésimo modo en la señal y. La magnitud puede usarse para evaluar 
la efectividad de la señal y para propósitos de control de amortiguamiento. Si K ^ s ) es 
pequeño, entonces el i-ésimo modo es débilmente observable desde la medición de la 
señal y. De esta manera, uno de los criterios para seleccionar una señal es tener valores 
grandes de ^ ¡ ( s ) en la mayoría de los modos de interés. 
La función K¡]¡(s) representa el efecto de la salida del control sobre su entrada (la 
componente de la señal y debida al control u) desarrollado por una vía distinta al modo 
de oscilación de interés y denotado como Kjij(s). Los índices de diseño del control están 
basados en las restricciones que impone Kjjj(s) en la selección de la señal de entrada. 
4.6.2.2 Indices de diseño del controlador 
Si se considera una ganancia del controlador pequeña con respecto a la correspondiente 
del lazo interno ( | K¡]¡(j«¡) K^co-) | < < 1 ), la ecuación (4.26) se reduce a 
AX, ~ - Kc(jb}¡) KJj<*¡) i 2 (4.27) 
A partir de la ecuación (4.27) se define el índice de fase del controlador ( CPI) para el 
i-ésimo modo como, 
CPIII) = - ( AKD(J«¿) - ¿KJJA¿ ) (4.28) 
De esta forma la fase de K ^ u , ) debería ser igual a CPI(i) para lograr únicamente un 
efecto de amortiguamiento. Una vez que la señal medida se selecciona usando este 
criterio, la selección de las constantes de tiempo para K^s ) es relativamente directa. De 
hecho, satisfacer exactamente la fase no es tan crucial como asegurar un buen ancho de 
banda. 
Por otro lado, debe notarse de la Figura 4.16 (c) que el controlador K ^ s ) forma un lazo 
de control con K¡]¡(s). La ganancia para K ^ s ) se limita de manera de mantener cierto 
margen de ganancia del sistema retroalimentado, después del cual el lazo interno tiende 
a dominar el control de amortiguamiento. La calidad de un señal puede cuantifícarse por 
un índice de máxima influencia de amortiguamiento ( MDJ ) para cada modo Xj como 
MDÍ(i) = I I \KJju¡)\ / (2 y r r 1 ^ 0 ^ ) 1 ) (4-2 9) 
El índice MDI(i) es una medida del máximo desplazamiento del valor característico 
considerando que la magnitud mayor del controlador es W í o - 1 Kiiii(Jw¡) K donde el 
factor de garantiza un margen de ganancia de 10 dB. De esta manera, dadas dos 
señales con valores similares para | K^Guj) | en el i-ésimo modo dominante, se selecciona 
aquella con la ganancia iK^duj) | menor debido a que es posible aplicar una ganancia 
mayor a K ^ s ) de manera de lograr mayor amortiguamiento. 
Para ilustrar los conceptos de diseño y el proceso de selección de la señal de entrada se 
utiliza el sistema de dos áreas y cuatro máquinas presentado en la Figura 4.8. Para este 
caso se considera cada área con una capacidad de 2400 MVA y dos máquinas de 1500 
y 900 MVA- Para la condición considerada se tiene un flujo del Area 1 al Area 2 de 200 
MW. En todas las máquinas se tienen excitadores estáticos ( K£=200 y TE=0.01 ), 
inicialmente no se considera instalado ningún ESP. El ejemplo se concentra en 
estabilizar el modo de oscilación entre áreas: +0.0051 ± j 2.7922, considerando distintas 
señales de entrada. Los resultados del estudio se presentan en la Tabla 4.9. 
Como el interés es cuantificar la calidad de distintas señales de entrada, sólo se estudia 
puntualmente el sistema. El análisis de las señales se basa en las funciones de 
transferencia e índices anteriormente presentados. Las señales remotas analizadas son 
la frecuencia nodal, una diferencia de velocidades aplicada individualmente en dos 
generadores distintos y el flujo de potencia. Por comparación se incluye una señal local 
de velocidad. 
Tabla 4.9 Caracterización de señales para el control de oscilaciónes entre áreas 
Señal 1 Kci 1 1 Koi | IKff i l CPI MDI 
W3 0.044 0.47 0.014 -8 0.22 
CWa 0.044 133 3.3 -8 0.28 
(OJ3-Ü)1)3 0.044 0.95 0.011 -3 0.60 
CP7-fi)4 0.071 405 6.4 105 0.72 
(G>3-Ul)l 0.046 0.96 0.011 -183 0.67 
En la primer columna de la Tabla 4.9 se indica entre paréntesis el tipo de señal. El 
subíndice indica la máquina donde se aplica el controlador. Las máquinas 1 y 2 se ubican 
en el área exportadora y la 3 y 4 en el área importadora. Las máquinas de mayor 
capacidad son la 1 y la 3. 
En la Tabla 4.9 el factor de controlabilidad ( Kci ) mayor se presenta cuando el 
controlador se ubica en la máquina 4. Esta máquina no es una de las de mayor 
capacidad pero está eléctricamente más cerca a la carga. Todos los generadores tienen 
el mismo tipo de control y de esta manera, la diferencia en el factor ( Kci) básicamente 
es función de la capacidad de la unidad y de su cercanía con la carga. 
De la tercer columna de la Tabla 4.9 se observa la diferencia notable en observabilidad 
de las señales. Se confirma la mayor sensibilidad de la señal de frecuencia a modos de 
oscilación entre áreas. Por otro lado, es interesante comprobar que la observabilidad 
utilizando la diferencia de velocidades aproximadamente se dupliqua. Esto se da porque 
las desviaciones de velocidad en las máquinas 1 y 3 son muy similares y de signo opuesto 
de tal manera que al restarse se incrementa casi al doble. Para este caso, la mayor 
observabilidad se presenta en la señal de flujo de potencia, la cual refleja en forma 
precisa la dinámica entre rotores de ambas áreas. 
Cuando se selecciona una señal con una valor adecuado de observabilidad, es posible 
obtener diferentes niveles de amortiguamiento instalando el controlador en distintos 
puntos del sistema. Este es el caso para la señal de diferencia de velocidades ubicada en 
las máquinas 1 y 3. 
En la Tabla 4.9 se observa que los requerimientos de fase para la señal de velocidad y 
frecuencia nodal son similares. Es intereresante observar la diferencia de 180 grados para 
la señal de diferencia de velocidades en las máquinas 1 y 3. La característica de fase 
correspondiente a la señal de flujo de potencia difiere alrededor de 90 grados de la señal 
de velocidad por su relación con las diferencias angulares más que con la velocidad. 
En la Tabla 4.9 las relaciones mayores para | Koi | / | K^ | se presentan para las señales 
de diferencia de velocidades y flujo de potencia. Aunque la' señal de diferencia de 
velocidades tiene un valor menor para | K | , la diferencia con la señal de flujo de 
potencia - en el índice MDI - la establece la mayor controlabilidad para esta señal. 
La Figura 4.17 muestra la trayectoria del modo de oscilación entre áreas cuando se 
incrementa la ganancia de un ESP con tres señales de entrada distintas. Se observa que 
el índice MDI indica aproximadamente el punto donde empieza a ser importante la 
influencia del lazo interno sobre el amortiguamiento y la trayectoria del eigenvalor se 
curvea y se dirige al cero z¡ más cercano. El cero z¡ está asociado a la función de 
transferencia y(s)/u(s). La señal que tiene el valor más alto del índice MDI proporciona 
la mayor cantidad de amortiguamiento. 
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Figura 4.17 Lugar de las raíces para el modo de oscilación entre áreas. 
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SELECCION Y SINTONIZACION 
DE CONTROLES DE EXCITACION 
5.1 Introducción 
Los. primeros esfuerzos orientados hacia minimizar los problemas de inestabilidad 
dinámica, se dirigieron a la sintonización de reguladores de voltaje y adición de equipo 
complementario para incrementar el amortiguamiento del sistema. Estos análisis tuvieron 
un soporte en los conceptos clásicos de la teoría de control, apoyados a su vez por un 
buen nivel de conocimiento de la operación del sistema de potencia. En la actualidad, 
existe una gran cantidad de documentación detallada de resultados de pruebas y puesta 
en servicio de controles. Un detalle importante es que hasta hace algunos años no 
existía una técnica de sintonización común, tampoco una era mejor que la otra. De 
hecho tenían un fuerte ingrediente de prueba y error. Afortunadamente, y como 
resultado de todo este esfuerzo, los conceptos teóricos han evolucionado de manera que 
permiten al analista moverse siempre en la dirección correcta cuando se enfrenta a 
problemas en esta área. 
Al encarar problemas de control en sistemas de potencia, y en particular problemas de 
estabilización, tradicionalmente se han empleado dos formas de ataque bien definidas. 
En la primera se usa una combinación de intuición y sentido común para definir la 
sintonización y estrategia de control adecuada. En la segunda, el problema se aborda 
desde su aspecto teórico y la síntesis de los controles se realiza mediante estudios 
apoyados en computadoras digitales. La mayoría del personal que ha participado en la 
sintonización de controles está de acuerdo que la mejor solución se ubica en algún lugar 
entre las dos. Si uno confía demasiado en la intuición, seguramente surgirán situaciones 
donde el sistema no responde de acuerdo al plan y una nueva estrategia de control 
deberá proponerse. Por el otro lado, los estudios teóricos frecuentemente conducen a 
soluciones elegantes, pero difícil de llevar a la práctica. Esta última metodología no 
conduce necesariamente al conocimiento del comportamiento físico del sistema y 
algunas veces enmascara soluciones obvias. En muchas situaciones el juicio ingenieril 
debe emplearse para eliminar aspectos secundarios y reducir el problema al punto donde 
los conceptos matemáticos conduzcan a soluciones prácticas. El proceso de sintonización 
de controles involucra desde el movimiento de botones en los equipos hasta la 
aplicación de algoritmos de computadora para calcular los parámetros de los controles 
en estudios fuera de línea basados en el modelo matemático del sistema. 
En este capítulo se muestra como los ajustes del estabilizador pueden seleccionase de 
manera de mejorar la estabilidad transitoria y la estabilidad ante pequeñas 
perturbaciones, tanto en modos de oscilación locales como en modos entre áreas en los 
sistemas interconectados. Se propone una metodología general de diseño para los 
estabilizadores de potencia. Esta metodología se fundamenta en el conocimiento amplio 
de los aspectos físicos del problema de estabilización de sistemas de potencia. Los 
controles diseñados con la metodología propuesta son robustos en el sentido que 
muestran un comportamiento satisfactorio para un rango amplio de condiciones de 
operación del sistema e incrementan de manera global su estabilidad. 
5.2 Estructura del Control 
Los parámetros del estabilizador de potencia y el resto de elementos del sistema de 
excitación deberán seleccionarse para mejorar la estabilidad global del sistema de 
potencia. En la sección 4.2 se presentaron los objetivos de diseño para el control de la 
excitación. Esta sección presenta los lineamientos particulares para el logro de estos 
objetivos, proporcionando guías específicas para la selección de cada uno de los 
Figura 5.1 Sistema de excitación estático. 
parámetros. Para ilustrar el proceso se considera un sistema de excitación tipo estático 
como el mostrado en la Figura 5.1. 
La entrada al estabilizador pueden ser las variaciones de velocidad (Aw) o la desviación 
de velocidad ( Aueq ) que se obtiene del arreglo del estabilizador delta-P-omega 
mostrado en la Figura 5.2, o cualquier otra señal medida en el sistema. El transductor 
del voltaje terminal se representa por una constante de tiempo en el rango de 0.01 a 0.02 
segundos. Cualquier otra constante de tiempo se desprecia de manera tal que la 
trayectoria principal del excitador es representada por una sola ganancia KE . El bloque 
TGR representa una función de reducción transitoria de ganancia. El limitador de voltaje 
terminal se incluye para evitar excursiones del voltaje después de cierto nivel 
preestablecido típicamente de 1.15 p.u.. La eficiencia del sistema de excitación para 
mejorar la estabilidad global del sistema dependerá del diseño del control y un 
procedimiento de sintonización adecuado. 
Figura 5.2 Diagrama de bloques del estabilizador delta-P-omega. 
53 Selección de parámetros 
En el pasado, la mayoría de las decisiones de control asociadas con generadores han 
estado basadas en la estabilidad de los modos de oscilación locales. Sin embargo, en una 
escala global, las características dinámicas del sistema son también afectadas por estos 
controles. En un caso extremo, un control diseñado para los modos de oscilación locales 
podría tener un efecto negativo en la estabilidad de modos entre áreas de baja 
frecuencia, el cual es un fenómeno global. Esto significa que la influencia de los 
controles diseñados para la estabilización de modos locales deberían ser verificados 
usando modelos más completos. 
Las oscilaciones de baja frecuencia entre áreas de un sistema son causadas por 
intercambios de energía entre grupos de generadores. En el caso extremo, todos los 
generadores en el sistema podrían tomar parte en la oscilación y todos los controles 
tienen el potencial de incrementar o reducir el amortiguamiento del modo de interés. El 
impacto de cada generador dependerá de su ubicación, tipo de controles y capacidad. 
Los parámetros de diseño deberán asegurar una compensación de fase adecuada en el 
rango de frecuencias de los modos de oscilación locales y entre áreas. Un estudio de 
pequeñas perturbaciones del sistema interconectado completo debe ser llevado a cabo 
para examinar aquellas interacciones entre los estabilizadores y el sistema, los cuales no 
podría ser incluidos en el modelo del sistema original. El análisis de estabilidad 
transitoria deberá también ser realizado para verificar que los efectos no-lineales del 
sistema no imponen una restricción adicional en el diseño del estabilizador. 
53.1 Ganancia del Excitador 
En los sistemas de excitación modernos se utilizan normalmente valores altos de 
ganancia de estado estable - de alrededor de 200 p.u. - para obtener una respuesta inicial 
elevada. Dependiendo de los requerimientos del sistema de potencia y de la filosofía de 
diseño, se incluye un bloque de reducción de ganancia transitoria (TGR ). Los sistemas 
sin el bloque de reducción de ganancia transitoria contribuyen más a mejorar la 
estabilidad transitoria a expensas de una contribución negativa mayor de 
amortiguamiento a las oscilaciones de baja frecuencia. Cuando el estabilizador alcanza 
sus valores tope en oscilaciones grandes, la contribución negativa del regulador de voltaje 
se incrementa relativamente y puede ser dominante. En algunos casos, donde las 
constantes de tiempo del transductor del voltaje son altas o cuando se utilizan con 
excitadores rotatorios lentos, la reducción de ganancia transitoria es necesaria para una 
operación satisfactoria de la unidad en condiciones de circuito abierto. Valores típicos 
de TA y T B son de uno y diez segundos. 
Aun cuando el bloque de reducción de ganancia transitoria disminuye la contribución 
negativa de amortiguamiento del sistema de excitación, y en algunos casos especiales 
evita el uso del ESP para estabilizar el sistema, también reduce la contribución de los 
sistemas de excitación para mejorar la estabilidad transitoria. La necesidad de uso del 
bloque de reducción transitoria de la ganancia debe ser cuidadosamente evaluada 
considerando el comportamiento dinámico global del sistema, así como el impacto de 
este bloque en la selección de los otros parámetros del sistema de excitación. 
5.3.2 Compensación de fase del Estabilizador 
Para producir amortiguamiento positivo, el estabilizador debe producir una componente 
de par eléctrico en fase con las desviaciones de velocidad del rotor de la máquina en el 
rango de frecuencias de interés. Entonces, la función de transferencia del estabilizador 
debería tener una característica de fase apropiada para compensar el atraso de fase entre 
la entrada al sistema de excitación y el par eléctrico. Si la compensación requerida es 
pequeña, sólo un bloque de adelanto/atraso puede ser necesario. Este es el caso para los 
generadores hidráulicos donde se tienen valores pequeños para T'do. 
El estabilizador de potencia se instala principalmente con el objetivo de incrementar el 
amortiguamiento ya sea del modo local de la planta o un modo de oscilación entre áreas. 
Estos modos merecen especial atención, sin embargo, la compensación de fase deberá 
diseñarse de tal manera que el estabilizador contribuya al amortiguamiento positivo de 
oscilaciones en un rango amplio de frecuencia, donde se incluyen los modos de oscilación 
locales y entre áreas. 
La característica de fase a compensar varía con las condiciones operativas del sistema. 
Esto, obliga a diseñar una característica de fase aceptable en el rango de frecuencias de 
interés, y de utilidad ante diferentes condiciones del sistema. Lo anterior puede resultar 
en un amortiguamiento menor al óptimo para una frecuencia dada. Generalmente, se 
prefiere una pequeña sub-compensación de manera que simultáneamente las 
componentes de sincronización y amortiguamiento se incrementen. 
De acuerdo a la sección 4.4, la respuesta a la frecuencia entre la entrada del sistema de 
excitación y el par eléctrico del generador debe calcularse para determinar la 
compensación de fase requerida. El cálculo debe considerar el ángulo del generador 
constante para eliminar la retroalimentación de las variaciones del ángulo del rotor 
causado por cambios en el par eléctrico. 
Para un modelo de una máquina contra una barra infinita, si la inercia de la máquina 
se incrementa aproximadamente unas 100 veces su valor actual, el modelo resultante 
representa la dinámica de la máquina considerando velocidad del rotor constante. El 
atraso de fase entre la referencia del regulador de voltaje y el par eléctrico bajo estas 
condiciones es aquel que debe ser compensado por el estabilizador [31]. 
En un modelo multimáquina, la máquina de interés se representa en detalle con una 
inercia muy grande y la dinámica de las otras máquinas se desprecia (barras infinitas). 
Esto asegura que la impedancia Thevenin equivalente en las terminales de la máquina 
bajo estudio sea correcta. La característica de fase así determinada se valida 
posteriormente mediante un estudio detallado del comportamiento del estabilizador para 
un rango amplio de condiciones de operación del sistema y usando una representación 
completa del sistema. 
La característica de fase a compensar, junto con la característica de fase de la señal de 
entrada a utilizar, determinadas por los índices CPI - de la sección 4.6.2.2 - y evaluados 
en el rango de condiciones operativas de interés, establecen el número y parámetros de 
los bloques de adelanto y atraso del estabilizador. 
5.3.3 Bloque restaurador del Estabilizador 
El bloque restaurador - o washout - es un filtro que elimina señales de muy baja 
frecuencia. Sin esta función, los cambios en la velocidad en estado estable modificarían 
el voltaje terminal. 
Desde el punto de vista del bloque restaurador, el valor de la constante T w no resulta 
crítica y puede estar en el rango de 1 a 20 segundos. La principal consideración es que 
debe ser lo suficientemente grande para permitir el paso de las señales estabilizadoras 
a las frecuencias de interés, pero no tan grande que permita excursiones indeseables del 
voltaje del generador, como resultado de la acción del estabilizador, en condiciones 
donde se presenten grandes variaciones en estado estable de la señal de entrada. Por 
ejemplo, en casos de segregación del sistema donde se tienen grandes excursiones de la 
frecuencia. 
Para oscilaciones asociadas a un modo local, un valor de 1 a 2 segundos es satisfactorio. 
Desde el punto de vista de oscilaciones entre áreas de baja frecuencia, una constante de 
10 segundos o más puede necesitarse de manera de reducir el adelanto de fase en bajas 
frecuencias. La sobrecompensación, resultado de valores pequeños de T w , reduce los 
componentes de par de sincronización y amortiguamiento a frecuencias típicas entre 
áreas. 
53.4 Ganancia del Estabilizador 
La ganancia del estabilizador se selecciona después de observar su efecto en un rango 
amplio de valores. En estas pruebas todas las unidades a ser equipadas con un 
estabilizador son representadas individualmente en detalle. Idealmente, la ganancia del 
estabilizador debería corresponder al valor del máximo amortiguamiento. Sin embargo, 
la ganancia está frecuentemente limitada por otras consideraciones, tales como la 
inestabilidad del modo de oscilación del excitador y la disminución del par sincronizante 
de la unidad. El amortiguamiento de este modo disminuye a medida que la ganancia del 
estabilizador se incrementa. La ganancia del estabilizador se selecciona en un valor 
donde se tenga un amortiguamiento satisfactorio del modo o modos críticos del sistema, 
sin afectar la estabilidad de los otros modos o la estabilidad transitoria del sistema, 
además de no causar una amplificación excesiva del ruido de la señal de entrada. 
53.5 Límites de salida del estabilizador 
Los límites del estabilizador de potencia se imponen para restringir el nivel de 
fluctuación del voltaje terminal del generador. Para asegurar una máxima contribución 
del estabilizador, se establece un límite de salida positivo de 0.1 a 0.2 p.u.. Este límite 
se complementa con un circuito limitador del voltaje, el cual previene al voltaje terminal 
del generador de exceder valores en el rango de 1.12 a 1.15 p.u. como se muestra en la 
Figura 5.1. La ganancia KL del limitador debe ser alta. Sin embargo, la señal de voltaje 
terminal contiene pequeñas componentes torsionales. De esta forma al retroaliraentar 
esta señal es posible causar inestabilidad del modo torsional. Para evitar esto, las 
constantes T c y T D se escogen de manera de proporcionar una alta atenuación a las 
frecuencias torsionales. 
El efecto de los dos límites es permitir una máxima variación en la salida y al mismo 
tiempo mantener el voltaje terminal en un rango de valores deseado. Del lado negativo, 
se usa un límite entre -0.05 a -0.1 p.u.. El valor se selecciona para permitir un suficiente 
rango de control, que permita una respuesta transitoria satisfactoria, y reducir la 
probabilidad de un disparo de unidad como consecuencia de falla del estabilizador. 
En sistemas con problemas de voltaje, los límites de salida del estabilizador deberán ser 
cuidadosamente establecidos. En algunas situaciones, es posible que el voltaje terminal 
disminuya a niveles inferiores de la referencia del excitador mientras que la velocidad 
también disminuye. Esto provoca que la salida del estabilizador domine sobre la señal 
de voltaje del excitador, provocando una recuperación transitoria inadecuada. Para 
prevenir este hecho es importante limitar la salida del estabilizador. 
5.4 Evaluación del comportamiento de controles 
El estado final en el diseño del estabilizador involucra determinar sus efectos en el 
comportamiento del sistema. Los efectos del estabilizador sobre los diferentes modos de 
oscilación se determinan para un rango amplio de condiciones del sistema. Se deben 
verificar los modos locales de plantas, modos de control y su interacción con otras 
unidades generadoras. Después de observar su comportamiento ante pequeñas 
perturbaciones, se examina su efecto en estudios de estabilidad transitoria para 
establecer límites de salida y verificar ajustes de otros estabilizadores. 
Los controles usados para mejorar la estabilidad ante pequeñas perturbaciones deberán 
comportarse satisfactoriamente bajo disturbios transitorios severos. Así, mientras que los 
controles son diseñados usando técnicas lineales, su comportamiento global deberá ser 
evaluado considerando su respuesta ante grandes y pequeñas perturbaciones. 
Es importante coordinar el comportamiento del estabilizador de potencia con otras 
protecciones y controles, tales como los limitadores Volts/Hz y la protección de sobre 
y baja excitación. 
5.4.1 Comportamiento ante pequeñas perturbaciones 
Considere el sistema de dos áreas y cuatro máquinas que se presenta en la Figura 5.3. 
Se tienen dos áreas iguales con una capacidad de 2400 MVA. Cada área con dos 
máquinas equivalentes de 1500 y 900 MVA Las máquinas de mayor capacidad están 
ubicadas en los extremos del sistema. Para la demanda mostrada en la Figura 5.3, se 
tiene un límite de 150 MW para el flujo entre las áreas. En este caso, la dirección del 
flujo de potencia siempre es del Area 1 al Area 2. La limitación se presenta cuando la 
generación de cada área se encuentra aproximadamente al 70 % de su capacidad 
nominal. 
Cuando se tiene fuera de servicio la línea L2, para cualquier valor de flujo se tiene un 
modo de oscilación entre áreas inestable. Se requiere ubicar un control en cualquiera de 
las cuatro máquinas, en este caso un ESP, que elimine dichas restricciones. 
La Tabla 5.1 muestra los elementos del vector derecho, los factores de participación y 
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Figura 5.3 Sistema de prueba multimáquina. 
los residuos asociados al modo de oscilación entre áreas para una condición límite de 
transferencia de potencia entre áreas. Sólo se presentan los elementos relacionados con 
las desviaciones de velocidad de cada máquina. Los valores de residuos corresponden a 
la función de transferencia APka/AVkref, donde k es cada una de las máquinas del 
sistema. 
La información de la Tabla 5.1 es la base para seleccionar la ubicación del estabilizador 
de potencia. En este caso, las máquinas ubicadas en los extremos del sistema muestran 
las mejores posibilidades. GENI y GEN3 presentan la mayor actividad ( | u | ^  ) y 
participación ( FPW ) en este modo. Los valores de residuos ( R¡ ) confirman la 
contribución importante de estas unidades en el modo de oscilación entre áreas. 
De acuerdo a lo anterior y a los valores muy similares de la Tabla 5.1, el estabilizador 
podría ubicarse en cualquiera de estas dos máquinas. Se decide ubicar el estabilizador 
en la máquina GENI por sus valores superiores de participación y residuo. En este caso, 
las diferencias de participación, entre máquinas ubicadas en el extremo del sistema y 
Tabla 5.1 Vector derecho, factores de participación y residuos para el modo entre áreas 
MAQk l u l o , MAQk FP MAQk Ri 
GENI 0.3564 GEN3 0.1899 GENI 14.3 
GEN3 0.3457 GENI 0.1894 GEN3 14.0 
GEN4 0.2714 GEN4 0.0710 GEN4 4.7 
GEN2 0.2504 GEN2 0.0610 GEN2 4.1 
^ntre-áreas(^n=°-63,r=-0.002),Xlocal A 1(«n=1.27,f^0.1),X locaI ^ («„=1 .22 , ^0 .1 ) 
aquellas ubicadas más cerca de las cargas, se establece en función de la actividad y 
capacidad de cada unidad. 
La elección de la señal de entrada se basa en la información proporcionada por los 
índices presentados en la sección 4.6. Estos índices se calculan para el rango completo 
de condiciones de interés, en la Tabla 5.2 sólo se presentan los correspondientes a la 
condición más crítica por ser los más representativos. Los dos primeros renglones de la 
Tabla 5.2 corresponden al modo de oscilación entre áreas y los dos últimos al modo local 
del área 1. 
Para este caso, se considera que sólo se tiene disponible las señales locales de potencia 
acelerante y señal de velocidad. Para el modo de oscilación entre áreas, la selección de 
la señal está determinada por el índice de observabilidad (Ko) , el cual es muy diferente 
para cada señal y mayor para la potencia acelerante. El índice de controlabilidad (Kc), 
el cual es función de la ubicación de la máquina y el tipo de sistema de excitación 
instalado, no cambia entre señales. El índice MDI combina las características de 
controlabilidad y observabilidad de las señal y el impacto de la salida del control en la 
señal de entrada ( l a componente de la señal medida debida al control). En este caso, 
el índice de observabilidad ( Ko ) es un factor importante en el cálculo del índice MDI, 
el cual representa el nivel de amortiguamiento a obtener con una señal de entrada 
específica. Para las señales analizadas en la Tabla 5.2, es posible obtener mayor 
amortiguamiento con señal de potencia acelerante. El índice CPI proporciona la fase a 
compensar por el control en el modo de oscilación analizado. 
Tabla 5.2 Información de índices para selección de la señal de entrada al ESP 
Modo u Kc Ko CPI MDI 
Entre-areas APa 0.06 439 -68° 0.64 
ii Au 0.06 0.6 22° 0.45 
Local 1 Acó 0.22 0.4 48° 0.85 
Local 1 APa 0.22 39 -45° 0.56 
En el análisis se consideran dos esquemas para el sistema de excitación de la máquina 
donde se ubica el estabilizador de potencia. Uno incluye el bloque de reducción 
transitoria de ganancia y el otro no. Para el bloque de reducción de ganancia se emplean 
valores de T A de 1 y TB de 10. Debido a las características cambiantes del sistema, el 
estabilizador de potencia debe mejorar la estabilidad de aquellos modos de oscilación 
donde la máquina participa más activamente. En este caso dichos modos son el modo 
local de oscilación y el modo entre áreas. 
La Figura 5.4 muestra el ajuste de la característica de fase del ESP para una señal de 
potencia acelerante cuando no se considera el bloque de reducción de ganancia. La 
Figura 5.4 presenta la característica de fase combinada de la señal de entrada ( Pa ) y 
la característica de fase a compensar GEP(s) así como la característica de fase del ESP. 
Para el ESP se consideran dos bloques de adelanto-atraso y un bloque washout o 
restaurador, cuyos parámetros también se muestran en la Figura 5.4. La característica 
de fase a compensar GEP(s) se obtiene de acuerdo al análisis del lazo par-ángulo 
discutido en la sección 4.5.1, donde el generador de interés se representa en detalle y el 
resto como barras infinitas. La Figura 5.5 muestra las mismas características de fase 
anteriores cuando se considera el bloque de reducción de ganancia transitoria. 
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Figura 5.4 Ajuste de fase del ESP sin reducción transitoria de ganancia. 
Los sistemas de excitación del tipo estáticos presentan bloques de control simples con 
constantes de tiempo reducidas. Debido a esto, la estabilidad del lazo de control de 
voltaje en condiciones normales de operación generalmente es robusta. Los sistemas de 
excitación más lentos, por otro lado, requieren, ya sea de un bloque de reducción 
transitoria de ganancia en el lazo principal o retroalimentación de la salida para 
mantener estabilidad, particularmente en condiciones de circuito abierto. El ajuste de 
parámetros en condiciones de circuito abierto puede dar lugar a respuestas 
insatisfactorias en condiciones de operación bajo carga. Esto generalmente involucra un 
compromiso en la selección de los parámetros del estabilizador [43,65]. 
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Figura 5.5 Ajuste de fase del ESP con reducción transitoria de ganancia en 
sistema cuando no se considera el bloque de reducción transitoria de ganancia y la 
ganancia del estabilizador se incrementa a partir de cero. Se observa que el estabilizador 
incrementa el amortiguamiento y la frecuencia del modo local de oscilación y del modo 
de oscilación inter-áreas. 
Es importante hacer notar que no se afectan adversamente los otros modos de oscilación 
del sistema. Esto confirma que con el proceso de sintonización no se tienen problemas 
de interacción entre controles de las distintas unidades. La Tabla 5.3 presenta dos grupos 
de valores propios para cada valor de K ^ . El valor de la parte superior corresponde a 
una condición crítica y el valor inferior a una condición equivalente de flujo entre áreas 
pero un nivel de demanda del 60 %. Para ambas condiciones operativas se presenta un 
comportamiento similar. 
La Tabla 5.4 muestra resultados similares para la condición crítica de flujo cuando está 
presente el bloque de reducción transitoria de ganancia. En este caso, se requiere una 
ganancia mayor para lograr niveles de amortiguamiento similares a los de la Tabla 5.3. 
el excitador. 
Tabla 5.3 Efecto de Ke s p en los modos de oscilación sin reducción de ganancia. 
Kesp Modo Local Area 1 Modo Local Area 2 Modo Entre Areas 
( f ( H z ) , r ) ( f ( H z ) , D ( f ( H z ) , f ) 
0 1.27 0.10 1.22 0.10 0.633 -0.002 
1.15 0.16 1.09 0.18 0.618 0.066 
0.10 1.32 0.19 1.22 0.10 0.645 0.061 
1.20 0.25 1.09 0.18 0.627 0.116 
0.25 1.37 0.32 1.22 0.10 0.672 0.111 
1.28 0.36 1.09 0.18 0.649 0.153 
0.45 1.42 0.47 1.22 0.10 0.704 0.132 
1.37 0.49 1.09 0.18 0.672 0.166 
Tabla 5.4 Efecto de Ke s o en modos de oscilación con reducción de ganancia. 
Kesp Modo Local Area 1 
( f (Hz), r ) 
Modo Local Area 2 
( f ( H z ) , n 
Modo Entre Areas 
( f ( H z ) , r ) 
0 1.24 0.1 1.23 0.1 0.62 -0.008 
0.10 1.24 0.15 1.23 0.1 0.63 0.023 
0.25 1.27 0.23 1.23 0.1 0.64 0.062 
0.45 1.29 0.33 1.23 0.1 0.65 0.11 
Como se menciona en el apartado 5.3.4, el valor de ganancia está determinado por 
diversos factores. De manera de proporcionar la mayor cantidad de amortiguamiento al 
modo de oscilación entre áreas, el valor de ganancia se deberá fijar en su valor más alto 
posible, para esto será necesario realizar pruebas de campo antes de establecer los 
valores máximos de ganancia. 
Los valores de la Tabla 5.5 muestran el impacto de la constante de tiempo T w del 
bloque restaurador del estabilizador en los modos de oscilación del Area 1. Como se 
menciona en el apartado 5.3.3, la constante T w deberá tener un valor grande para evitar 
una sobre-compensación a bajas frecuencias. Si se selecciona adecuadamente este 
parámetro se minimiza su efecto como se observa en la Tabla 5.5, generalmente se tiene 
un impacto menor en los modos de oscilación locales. 
Tabla 5.5 Impacto de T w en modos de oscilación del Area 1 
T W 1.5 10 20 
f (Hz) f (Hz) r f (Hz) r 
Modo Local 1.342 0.285 1.357 0.279 1.359 0.278 
Modo Inter-áreas 0.657 0.107 0.663 0.099 0.663 0.098 
5.4.2 Comportamiento transitorio 
La simulación en el dominio del tiempo del sistema es importante para evaluar el 
impacto de controles y establecer límites en la salida del estabilizador, así como verificar 
los resultados del análisis del estudio de pequeñas perturbaciones. Para el caso del 
sistema de la Figura 5.3, se efectuaron simulaciones considerando distintas condiciones 
operativas y contingencias. Las Figuras 5.6 a 5.9, muestran los efectos de variar la 
ganancia, la constante T w y límites de salida del estabilizador. Estos resultados son 
representativos de las simulaciones realizadas. Se muestran particularmente los efectos 
en el desplazamiento angular de la máquina donde se instala el estabilizador. El caso que 
se analiza es el de una falla trifásica liberada con la apertura de la línea L2 en un tiempo 
de 0.083 segundos. La condición operativa corresponde al caso más crítico sin 
estabilizador. 
Segundos 
Figura 5.6 Efecto de K ^ sin reducción de ganancia transitoria. 
De las curvas en las Figuras 5.6 y 5.7, se observa que el modo de oscilación entre áreas 
domina la respuesta del ángulo de la máquina. El efecto de incrementar la ganancia del 
estabilizador mejora la primera oscilación asi como el amortiguamiento de las 
oscilaciones subsecuentes. Este efecto se observa en los dos esquemas de control 
considerados. Sin embargo, es necesario un valor mayor de ganancia cuando se considera 
reducción de ganancia transitoria para obtener niveles similares de amortiguamiento. De 
Segundos 
Figura 5.7 Efecto de Kesp con reducción de ganancia transitoria. 
acuerdo a las Figuras 5.6 y 5.7, en ausencia del estabilizador, el efecto de la reducción 
transitoria de ganancia es reducir el amortiguamiento de las oscilaciones. Este 
comportamiento está en concordancia con los resultados del análisis de pequeñas 
perturbaciones presentados en las Tablas 5.3 y 5.4. 
En la Figura 5.8 se observa una mejora en la primera oscilación al incrementar el valor 
de la constante T w del bloque restaurador de 1.5 a 20 segundos. Un incremento mayor 
tiene poco impacto posterior. Esto ocurre para ambos esquemas de control. 
Para el caso donde se tiene un bloque de reducción transitoria de ganancia, la Figura 5.9 
muestra el efecto de variar el límite inferior del estabilizador. Al incrementar el límite, 
se tiene un mayor rango de control, lo que incrementa el amortiguamiento de la 
oscilación. Este efecto es notorio después de la primera oscilación. Para el caso sin 
reducción de ganancia, el límite inferior no se alcanza, por lo que su variación no tiene 
ningún efecto. 
Figura 5.8 Efecto de T 
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Figura 5.9 Efecto de variar los límites del estabilizador. 
Para el caso donde no se incluye el bloque de reducción de ganancia, la Figura 5.10 
muestra el efecto de incrementar el límite superior de estabilizador. En este caso se 
mejora el comportamiento de la primera oscilación. Un comportamiento similar se 
presenta al incluir el bloque de reducción de ganancia. 
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Figura 5.10 Efecto modificar el límite superior del estabilizador. 
5.5 Metodología general de diseño para ESP's 
En esta sección se propone una metodología general de diseño para los estabilizadores 
de potencia. La metodología se fundamenta en el conocimiento de los aspectos físicos 
del problema de estabilización de sistemas de potencia. Los controles diseñados con este 
procedimiento son robustos en el sentido que muestran un comportamiento satisfactorio 
en el rango amplio de condiciones del sistema. Esto incluye cambios en los modos de 
oscilación resultado de las condiciones cambiantes y futuras del sistema. Los controles 
diseñados con la metodología propuesta, incrementan de manera global la estabilidad del 
sistema de potencia, es decir, transitoriamente ante grandes y pequeñas perturbaciones. 
Se tiene un énfasis especial en mejorar el amortiguamiento de los modos de oscilación 
entre áreas en los cuales la mayoría de máquinas en el sistema participan. La Figura 5.11 
presenta la metodología en forma de diagrama de bloques. Cada bloque se detalla a 
continuación. 
1.- Inicialmente se considera la presencia, en general, de distintos modos de 
oscilación problema. Es decir, modos de oscilación electromecánicos de los 
rotores de generadores con un amortiguamiento reducido o negativo. Algunos de 
estos modos, ya conocidos por su manifestación en el sistema de potencia real o 
por simulación, y otros que surgen al evaluar todas aquellas situaciones presentes 
o futuras de la red potencialmente adversas. Es importante en esta etapa, efectuar 
una caracterización completa de cada modo de oscilación. Esto debe realizarse, 
preferentemente, mediante un análisis del sistema en el dominio de la frecuencia, 
evaluando los modos de oscilación y sus correspondientes vectores propios. 
Para propósitos del diagrama de la Figura 5.11, MIT representa el número total de 
modos de oscilación de interés. Se considera también, que existen NET generadores 
potenciales donde ubicar un estabilizador. De entrada, esto no significa que sean las 
mejores ubicaciones para instalar un estabilizador, sólo significa que los estabilizadores 
de estos generadores pueden ser considerados para su puesta en servicio o sintonización. 
CO representa una condición operativa y NCOT el total a estudiar. 
2.- Para cada modo de oscilación Xm¡, se obtiene la información necesaria para guiar 
el proceso de ubicación del estabilizador de potencia. El tipo de información 
requerida en esta etapa se detalla en el apartado 4.4. Los distintos tipos de 
información se complementan entre sí, de manera que es importante reunir la 
mayor cantidad de información posible. Como salida de esta etapa, se cuenta con 
una lista de generadores ordenados de acuerdo a su impacto, participación o 
grado de influencia en el modo de oscilación en cuestión. Esta lista es preliminar 
y puede sufrir cambios después del evaluar los índices para los tipos de señal de 
entrada considerados. 
3.- Se evalúa la característica de fase a compensar por el estabilizador siguiendo la 




Figura 5.11 Metodología general de diseño para ESP's. 
En función del tipo de estabilizador disponible y su flexibilidad ante distintos tipos 
de entradas, se evalúan los índices presentados en el apartado 4.6.3. A partir de 
estos índices se selecciona la señal de entrada al ESP. Las señales a considerar 
pueden ser tanto locales como remotas. El cálculo de índices se evalúa en el 
rango de condiciones de interés. 
Basados en la característica de fase a compensar, obtenida en el punto 3, y de la 
característica de fase de la señal de entrada, obtenida en el punto 4, se 
determinan los requerimientos de fase del estabilizador. Una vez que se determina 
esta característica, el ajuste de los parámetros del estabilizador se realiza 
mediante una comparación de curvas, como la mostrada en las Figuras 5.4 y 5.5. 
Es posible que existan situaciones donde los índices de la señal no sean 
adecuados, o donde no sea posible ajustar las característica de fase del 
estabilizador. Ya sea que exista un error de cálculo o que el estabilizador 
efectivamente sea incapaz de proporcionar amortiguamiento al modo en cuestión, 
se descarta el estabilizador actual y se continúa con el siguiente de la lista de 
generadores obtenida en el punto 2 y revisada en el punto 4. 
El estabilizador actual puede ser inapropiado debido a interacciones indeseables 
entre modos de oscilación o entre controles. Esta interacción se determina en 
base a un estudio completo de todos los modos de oscilación del sistema. Al igual 
que en el punto 6, se descarta el generador actual y se continua con el siguiente 
de la lista. 
Se determina el valor de ganancia del estabilizador con base en un estudio 
completo de pequeñas perturbaciones y mediante simulación no lineal detallada 
del sistema. El mejor valor para la ganancia del ESP está determinado, además 
de algunas limitaciones prácticas y de la estabilidad de otros modos de oscilación, 
por la filosofía general de diseño utilizada. La metodología que se propone 
considera que el estabilizador debe mejorar de manera global la estabilidad del 
sistema, transitoriamente y ante pequeñas perturbaciones haciendo un énfasis 
importante en los modos de oscilación entre áreas. La simulación en el tiempo 
tiene como propósito también determinar problemas de comportamiento del 
estabilizador debido a características no lineales del sistema y sus controles. Es 
factible alcanzar situaciones límite o saturación de elementos que impidan al 
estabilizador comportarse de manera satisfactoria. Si el comportamiento del 
control es inadecuado por esta causa, se elimina y se continúa con el siguiente en 
la lista. 
9.- Es común requerir más de un estabilizador para lograr un nivel de 
amortiguamiento específico de un modo de oscilación. Si este es el caso, se 
considera el siguiente generador en la lista y se continua la aplicación y diseño 
del nuevo estabilizador a partir del punto 3 de esta metodología o en su defecto 
iniciar desde el punto 2. De hecho esta metodología de diseño puede ser usada 
para la aplicación coordinada de estabilizadores. 
10.« Cuando no es posible alcanzar un nivel de amortiguamiento específico con los 
estabilizadores disponibles, necesariamente la acción de amortiguamiento deberá 
proporcionarse por un medio distinto. Un controlador de otro tipo como el 
compensador estático de reactivos puede ser útil en algunos casos. Otra solución 
factible y económica es incrementar el número de estabilizadores en el sistema. 
11.- El nivel de amortiguamiento del modo de oscilación actual se alcanza con NE 
estabilizadores de potencia. 
12,13.-E1 generador actual se descarta por comportamiento inadecuado. 
5.6 Validación de Resultados 
Un extenso trabajo de campo deberá ser llevado a cabo para suministrar datos de 
entrada a los programas digitales usados en el análisis y diseño de controles en el 
sistema. Los resultados de los estudios en computadora no serán mejores que los datos 
de entrada empleados. Por otro lado, es necesario validar los resultados de simulación 
mediante pruebas de campo de manera de asegurar que los dispositivos de control son 
ajustados apropiadamente para satisfacer los requerimientos del sistema. 
Mientras que la evaluación del funcionamiento del sistema por pruebas de campo es la 
mejor sustentación posible, deben reconocerse las limitaciones de las pruebas de campo 
para manejar condiciones operativas futuras y aún investigar el rango completo de 
condiciones operativas actuales. Adicionalmente, las pruebas raramente pueden utilizarse 
para analizar el comportamiento del sistema ante disturbios severos debido al riesgo a 
que se expone el sistema. Por otro lado, el problema de realizar estudios del 
comportamiento dinámico del sistema suficientemente detallados en computadora está 
limitado por la disponibilidad de datos precisos de los sistemas de control más que por 
la capacidad de modelado de los programas de estabilidad. 
Durante la puesta en marcha de equipos, no es práctico evaluar su comportamiento en 
un rango amplio de condiciones del sistema. El valor principal de las pruebas en línea 
radica en identificar las características del equipo y validar resultados de simulación, más 
que sintonizar el estabilizador. 
5.6.1 Diseño de pruebas 
Al evaluar en campo el comportamiento de sistema de excitación y el estabilizador de 
potencia, es necesario observar las variaciones de las siguientes variables del generador: 
• Voltaje terminal 
• Potencia eléctrica de salida 
• Voltaje de campo 
• Velocidad del rotor 
• Salida del estabilizador 
Existen tres tipos de pruebas comunmente realizadas para evaluar el comportamiento 
dinámico de controles: 
i) Respuesta a un escalón 
ii) Respuesta a la frecuencia 
iii) Perturbaciones 
En las pruebas de respuesta a la frecuencia generalmente se emplean señales con valores 
discretos de frecuencia o con algún tipo de ruido aleatorio. En las dos primeras pruebas, 
la señal de entrada o perturbación se ubica en la entrada del excitador, modificando el 
voltaje de referencia. La respuesta al escalón es sencilla de realizar y sirve para verificar 
el modelo del control, tanto en la puesta en servicio de equipos, como en evaluaciones 
de mantenimiento rutinarias. 
Las pruebas de respuesta a la frecuencia proporcionan un conocimiento más profundo 
del sistema de control. Sin embargo, son más difíciles de realizar y requieren personal 
experimentado y equipo de prueba más costoso. 
La pruebas con perturbaciones son utilizadas como la prueba final del estabilizador, 
particularmente cuando se tiene interés en un modo de oscilación entre áreas. Son muy 
difíciles de coordinar, pero permiten una verificación final excelente de la estabilidad 
dinámica de una área. 
5.6.1.1 Respuesta al escalón 
La prueba de respuesta escalón es la más utilizada para evaluar el comportamiento en 
el tiempo del sistema. Generalmente se aplica a la referencia del voltaje terminal del 
sistema de excitación. Si es posible establecer el caso más crítico del sistema de potencia, 
se verifica de manera rápida y simple la estabilidad global del sistema. No proporciona 
ninguna información útil para la sintonización del control, excepto en base a una serie 
de pruebas exhautivas. 
El valor de esta prueba radica en que permite una verificación rápida del 
comportamiento global del sistema de control. Es útil también como una prueba final 
en la puesta en servicio y en pruebas de mantenimiento del equipo. 
Los resultados de pruebas de respuesta a un escalón pueden compararse con respuestas 
similares de simulación. Esto permite una validación del modelo y garantiza sus 
resultados en condiciones del sistema en un rango de condiciones distintas a las de las 
pruebas de campo. Cuando los resultados se comparan con respuestas previamente 
obtenidas, permite evaluar la condición del sistema de control. 
5.6.1.2 Prueba de respuesta a la frecuencia 
Las características de respuesta a la frecuencia permiten entender mejor la operación de 
pequeñas señales y sintonización de un sistema de control que las respuestas en el 
tiempo. Existen tres características de respuesta de frecuencia importantes para la 
sintonización de los estabilizadores de potencia: 
1,- La función de transferencia entre el voltaje terminal y la salida del estabilizador 
AVt(s)/AVs(s). Esta característica es útil ya que AVt(s) está en fase con la 
componente de par eléctrico debida a la acción del excitador si el ángulo de la 
máquina se mantiene constante. 
2.- La función de transferencia entre la señal de entrada y la salida del estabilizador 
Aw(s)/AVs(s). 
3.- La respuesta a la frecuencia del estabilizador ( AVs(s)/Aw(s), AVs(s)/APe(s) ) 
La combinación de las características 1 y 3 determinan la habilidad del estabilizador para 
contribuir con amortiguamiento positivo en los distintos modos del sistema. La 
combinación de las características 2 y 3 (la respuesta de lazo abierto del estabilizador) 
permite determinar los márgenes de fase y ganancia del lazo de control del estabilizador 
5.6.1.3 Pruebas con Perturbaciones 
Las pruebas de pequeñas señales no toman en consideración todas las no linealidades 
del sistema y el efecto de los distintos límites, particularmente los correspondientes al 
estabilizador. Generalmente, estas pruebas no permiten una excitación suficiente de 
modos de oscilación entre áreas para una evaluación completa de la efectividad de 
amortiguamiento. 
Los estudios de estabilidad transitoria permiten predecir el comportamiento del sistema 
bajo las condiciones más drásticas y pareciera útil poder confirmar estas predicciones. 
No es usualmente posible realizar pruebas en condiciones antes y después de una 
perturbación mayor. Por otro lado, las pruebas con perturbaciones - como la pérdida de 
carga brusca y salida o puesta en servicio de líneas - son muy sencillas de realizar y se 
obtiene mucha de ésta información. Pueden ser duplicadas en los mismos programas 
usados en los estudios de estabilidad transitoria y permiten la validación de las no 
linealidades en la excitación del generador y estabilizador. 
CAPITULO VI 
OSCILACIONES ELECTROMECANICAS 
EN SISTEMAS DE POTENCIA LONGITUDINALES 
6.1 Introducción 
El comportamiento dinámico ante disturbios de un sistema de potencia longitudinal 
presenta características especiales debido a su estructura. Su dinámica ante pequeñas 
perturbaciones muestra particularmente problemas potenciales de oscilaciones de baja 
frecuencia mal amortiguadas, especialmente en condiciones de flujos altos en líneas de 
interconexión. Como consecuencia de estas oscilaciones, la potencia a transmitir por la 
interconexión puede limitarse por problemas de amortiguamiento más que por 
separación angular. 
Por otro lado, el diseño de controles en este tipo de sistemas se impacta favorablemente 
debido a que la ubicación del control, así como la observabilidad modal de la señal de 
entrada no se modifican substancialmente con cambios en las condiciones de operación. 
En este capítulo se ilustra el diseño de estabilizadores de potencia en dos sistemas 
longitudinales reales siguiendo la metodología propuesta en la sección 5.5. Se presenta 
un análisis comparativo entre el estabilizador de potencia y el compensador estático de 
vars utilizados para la estabilización de oscilaciones. 
62 SEP's longitudinales 
Los sistemas de potencia longitudinales presentan características que irapactan su 
seguridad operativa y hacen necesario un seguimiento especial de la demanda para 
anticipar el efecto de contingencias. Los centros de generación y las cargas importantes 
se encuentran generalmente muy concentrados y alejados entre sí. 
La gran separación entre los centros de producción y consumo de energía eléctrica, y la 
baja densidad de potencia instalada y consumo dan lugar a un sistema eléctrico 
débilmente interconectado. Esto generalmente ocasiona capacidades de corto circuito 
muy bajas comparadas con las reportadas en la literatura para sistemas robustos con los 
mismos niveles de voltaje. 
La operación de sistemas eléctricos longitudinales requiere una supervisión muy estrecha 
del estado del sistema. La falta de un solo elemento puede provocar inestabilidad, 
problemas de control de potencia reactiva o la violación de límites operativos de otros 
elementos. 
La estructura del Sistema Interconectado Nacional de México corresponde a un sistema 
eléctrico longitudinal. Los niveles de corto circuito en una gran mayoría de nodos 
corresponden a un sistema débil. Entre otras cosas, esto impacta en la determinación de 
la cargabilidad en líneas de transmisión. 
Adicionalmente a los fenómenos transitorios causados por disturbios, el sistema de 
potencia está continuamente perturbado por variaciones aleatorias de carga y generación 
que excitan los modos de oscilación característicos del sistema. Esto puede dar lugar a 
oscilaciones no amortiguadas o a situaciones de inestabilidad dinámica. En el caso 
general se requieren pares de sincronización y amortiguamiento para contrarrestar la 
estabilización de oscilaciónes, la falta de cualquiera de estos componentes del par puede 
dar lugar a problemas de inestabilidad. 
Los modos de oscilación que generalmente se desean amortiguar son los asociados a los 
rotores de generadores, se asume que los controles del sistema se han sintonizado y 
compensado adecuadamente para amortiguar sus modos de oscilación naturales. La 
frecuencia de las oscilaciones electromecánicas dependerá del acoplamiento del sistema 
con la inercia de los generadores, de aquí la importancia de la estructura del sistema 
longitudinal. 
6.3 Resultados en SEP's reales 
En esta sección se documentan dos estudios de estabilidad dinámica en sistemas de 
potencia longitudinales. Los resultados de estos estudios muestran la aplicación de la 
metodología general de diseño de estabilizadores propuesta en la sección 5.5. El primer 
caso corresponde al estudio de la interconexión de los sistemas eléctricos de Colombia 
y Venezuela a través de una línea de transmisión de 230 KV. Las soluciones propuestas 
en el estudio fueron implementadas y verificadas por medio de registros tomados 
directamente en el campo. El segundo caso ilustra la aplicación coordinada de 
estabilizadores de potencia en la red del sistema Noroeste de la CFE operando en forma 
aislada. En ambos casos se resaltan las características dinámicas particulares de los 
sistemas eléctricos longitudinales y su impacto en el diseño de controles. 
6.3.1 Sistema Interconectado Colombia-Venezuela 
En la Figura 6.1 se muestra el diagrama unifilar esquemático de la red y los principales 
grupos de generación y carga correspondientes a esta interconexión. Se observa que el 
sistema Colombiano está concentrado en su zona centro-sur. A su vez, el sistema 
Venezolano está concentrado en la zona centro-oriente. La longitud de las líneas de 
Figura 6.1 Sistema Interconectado Colombia-Venezuela. 
transmisión que interconectan estos sistemas concentrados se presentan en la Tabla 6.1. 
La información anterior muestra que las zonas más robustas de cada sistema están 
interconectadas por aproximadamente 1570 Km de líneas de transmisión con niveles de 
500, 400 y 230 kV. 
Tabla 6.1 Longitud de líneas de transmisión 
Lineas : • kv • 
San Carlos-Sabanalarga 520 500 
Sabanalarga-Cuestecitas 360 230 
Cuestecitas-
Cuatricentenario 150 230 
Cuatricentenario- Tablazo 60 230 
Tablazo-Arenosa 480 400 
La red troncal del sistema Colombiano está formada con líneas de transmisión de 500 
kV y 230 kV. En la época en que se realizó el estudio el sistema de Colombia contaba 
con un circuito sencillo de 500 kV entre el centro y el norte del país ( San Carlos 
Sabanalarga ). A finales de 1993 se instaló el segundo circuito. 
En el sistema Venezolano, el centro de producción hidroeléctrica más importante, la 
Central Raúl Leoni - GURI - con 10000 MW de capacidad instalada, se encuentra en 
la zona de Guayana. Asimismo, en esta zona se encuentran empresas de gran 
consumo industrial. El sistema de transmisión que une la región de Guayana con el 
centro del país tiene aproximadamente 650 Km de longitud, con niveles de tensión de 
765, 400 y 230 kV, además cuenta con unos 300 Km de líneas que interconectan la 
región central ( Arenosa ) con el Occidente. 
De acuerdo a estudios previos de planificación se encontró que era factible transferir 
hasta 100 MW de Venezuela hacia Colombia. Esto es muy importante ya que en la 
época en que se realizó el estudio el sistema de Colombia tenía un problema de 
racionamiento. 
El sistema interconectado Colombia-Venezuela presenta características típicas de un 
sistema longitudinal; centros de generación importante alejados entre sí, muchos 
kilómetros de líneas de transmisión y zonas intermedias deficitarias. 
63.1.1 Aplicación de Estabilizadores 
La validez de un estudio de este tipo es dependiente del rigor del modelado y de los 
parámetros de cada elemento del sistema. En el caso de la interconexión Colombia-
Venezuela, en ambos países y previo al estudio, fue necesario obtener, mediante pruebas, 
los parámetros de los generadores y sus controles. 
Las principales etapas desarrolladas en el estudio, de acuerdo a la metodología propuesta 
en la sección 5.5, son las siguientes: 
i) Caracterización de modos de oscilación 
h) Ubicación de estabilizadores de potencia 
üi) Determinación de Características de Fase 
iv) Selección de parámetros 
v) Simulación no-lineal y análisis de interacciones 
vi) Validación de resultados 
La atención del estudio se centró en un modo de oscilación de aproximadamente 0.2 Hz 
observado en los registros del flujo de potencia en la línea de interconexión. Una vez 
identificado el modo de oscilación problema, se procedió a determinar el incremento de 
amortiguamiento factible de conseguir con los sistemas de excitación actuales. A través 
de un análisis de sensibilidad del sistema de excitación vs amortiguamiento y de ganancia 
vs amortiguamiento se concluyó que el incremento de amortiguamiento por este medio 
era reducido. La mayor sensibilidad al cambio de la ganancia se observó con la Central 
San Carlos ubicada en la area Centro-Sur del sistema Colombiano. Como punto 
relevante se resalta la característica que presentan algunas plantas de la costa norte de 
Colombia, cercanas a la interconexión, en las cuales al disminuir el valor de ganancia se 
redujo el amortiguamiento para la frecuencia de interés. 
Es importante mencionar que la mayoría de los estabilizadores existentes tenían como 
señal de entrada la potencia eléctrica y no era factible utilizar otros tipos de entrada. 
63.1.2 Caracterización de modos de oscilación 
En esta etapa, el objetivo era determinar los modos de oscilación y la participación de 
los generadores involucrados en cada modo. Los resultados se verificaron excitando los 
modos de oscilación en el dominio del tiempo. Para estas simulaciones se utilizaron las 
redes completas de los sistemas. 
Es importante señalar que en la determinación de frecuencias de oscilación (modos 
electromecánicos) es factible utilizar modelos simplificados del generador. Los valores 
de frecuencia que se obtienen al utilizar modelos más completos son muy similares. Esto 
es particularmente cierto en sistemas con estructura longitudinal, donde el efecto de los 
controles se manifiesta principalmente en el amortiguamiento de los modos de oscilación. 
Las principales actividades realizadas en esta fase fueron las siguientes: 
i) Determinación de frecuencias de oscilación. 
ii) Determinación de máquinas que participan en los modos de oscilación con 
bajo amortiguamiento. 
iii) Reproducción de modos de oscilación de interés en el dominio del tiempo. 
En la caracterización de modos de oscilación, éstos se dividieron en locales, regionales 
e intersistemas. Los modos locales son los propios de cada planta, los modos regionales 
son los que se presentan entre plantas geográficamente cercanas y pertenecientes al 
mismo sistema, y los modos intersistemas son aquellos que involucran plantas de ambos 
países y por consiguiente se reflejan en la línea de interconexión de interés. La Tabla 6.2 
presenta las frecuencias de algunos modos de oscilación de interés donde participan 
plantas de ambos países. 
De todos los modos de oscilación, se consideraron como intersistemas los 
correspondientes a las frecuencias de 0.22 Hz, 0.52 Hz, 0.83 Hz, 0.9 Hz y 1.4 Hz. 
Algunos modos fueron considerados por la interacción de las máquinas en la zona norte 
Colombiana con los generadores de la zona noroccidental Venezolana, lo cual se puede 
considerar como un modo regional, pero por el hecho de manifestarse en la 
interconexión entre países se consideran intersistemas. 
TABLA 6.2 
Participación de Plantas en Modos de Oscilación 




0.222 Gur í B 
San Car los-Chivor-Para iso-Guaca-
Be t an i a -Gua t ape -Ca r t agena 
0 3 2 A g a t o n Gua j i r a 
0.837 
U r d a n e t a , 
R a m ó n Laguna , Gur i 
Gua j i ra -Chivor 
0 .93 U r d a n e t a Be tan ia 
0.964 Gur i B, U r d a n e t a 
Be tan ia -Bar ran guilla 
Car tagena-San Car los 
Chivor 
1.17 U r d a n e t a 
Tasa je ro -Be tan ia 
Chivor -Car tagena 
1.22 U r d a n e t a A l t o Anch. -Chivor 
1.40 
U r d a n e t a , R a m ó n Laguna , Concepción, P . 
C e n t r o 
Gua j i r a 
1.46 U r d a n e t a , R a m ó n L a g u n a Gua j i r a 
1.49 Gur i A - P . C e n t r o G u a j i r a 
Los resultados del estudio muestran que en los modos de menor frecuencia participan 
muchas máquinas, lo que hace que los factores de participación de los generadores sean 
muy pequeños, dificultando la identificación de las plantas más importantes en estos 
modos de oscilación. 
Para verificar los resultados obtenidos y clarificar la participación de las máquinas, se 
recurrió a la excitación de modos de oscilación mediante el análisis del comportamiento 
en el tiempo. El proceso anterior permite reproducir la oscilación en plantas que 
participan de manera importante en un modo y determinar las líneas de transmisión 
donde se manifiesta la oscilación. De esta forma se pudieron determinar, para los 
modos intersistemas, las plantas que participaban activamente y su orden de 
participación. En la Tabla 6.2 se presentan las plantas más importantes involucradas en 
algunos modos de interés. 
Para el modo de más baja frecuencia ( 0.22 Hz ), las Figuras 6.2 y 6.3 muestran los 
elementos del vector derecho y de participación para todas las plantas del sistema 
interconectado. Los primeros 21 elementos corresponden a plantas Venezolanas. Es 
importante identificar las plantas de Gurí (8-12), San Carlos (64), Chivor (66), Paraíso 
(43,44), Betania (49), Guaca (24), Guatape (32,33) y Alto Anchicaya (36). 
La Figura 6.4 muestra el comportamiento en el tiempo de distintas variables del sistema. 
Para el modo de 0.22 Hz, se muestra el flujo de potencia en la línea de interconexión 
Cuestecitas-Cuatricentenario. Para el modo de 0.93 Hz, se presenta la variación de 
potencia generada en unidades de la planta Betania. Para el modo de 1.22 Hz, se 
muestra la dinámica de potencia activa en máquinas de la planta Alto Anchicaya. 
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Figura 6.2 Elementos del vector derecho, modo 0.22 Hz. 
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Figura 6.3 Vector de participación, modo 0.22 Hz. 
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Figura 6.4 E x c i t a c i ó n de modos de Oscilación ( 0.22, 0.93, 1.22 Hz ). 
63.13 Ubicación de ESP's 
De acuerdo al valor de los factores de participación en los modos de oscilación, se 
simuló la presencia de una señal estabilizadora ( ESP ideal ) en cada una de las 
máquinas para obtener la sensibilidad del amortiguamiento a la presencia de los 
estabilizadores en el sistema. El objetivo era determinar el valor de amortiguamiento 
factible de obtener con los estabilizadores existentes en el sistema interconectado y 
determinar la necesidad de adquirir nuevos equipos de estabilización. 
Se determinó que con los ESP's existentes en el sistema eléctrico Colombiano, algunos 
de los cuales localizados en plantas de alta participación, se lograba modificar el 
amortiguamiento a valores deseados. La Tabla 6.3 presenta las plantas donde se ubicaron 
estabilizadores ideales y el amortiguamiento obtenido para el modo de 0.22 Hz. 
TABLA 6.3 
Sensibilidad de Amortiguamiento al "ESP Ideal" 
^Ub icac ión de ! E S P > • alta 
Sin E S P 0.031 
San Car los (una U n i d a d ) 0.042 
San Car los (Todas) 0.125 
G u a c a (Todas ) 0 .081 
Para i so (Todas ) 0 .073 
Betan ia 0 .061 
San Car los-Paraíso 0.169 
San Car los -Guaca 0.177 
G u a c a - P a r aiso-Betania 0 .161 
San Car los-Para iso-Guaca 0.228 
San Car los-Para iso-Guaca-Betan ia 0.259 
6.3.1.4 Determinación de característica de fase y ajuste de parámetros 
Para ajustar las constantes de tiempo de los estabilizadores de potencia fue necesario 
determinar el atraso de fase producido por el generador, sistema de excitación y el 
sistema de potencia en el rango de frecuencias de interés, de acuerdo al análisis par-
ángulo de la sección 4.5.1. El rango de frecuencias de interés debe incluir la frecuencia 
del modo de oscilación con problemas de amortiguamiento y del modo local de la planta. 
En el estudio se encontró que la mayoría de los ESP's existentes utilizaban como señal 
de entrada la potencia eléctrica. Para la frecuencia de oscilación de 0.22 Hz se requirió 
que los ESP's proporcionaran un atraso de fase. Los parámetros del ESP se seleccionan 
tratando de ajustar lo mayor posible la característica de fase del ESP y la característica 
combinada GEP(s) y señal de entrada. 
F r e c u e n c i a ( Hz ) 
Figura. 6.5 Ajuste de Fase del ESP en Central San Carlos. 
En el caso de la Central San Carlos se encontró que con los rangos de las constantes de 
tiempo disponibles no era posible obtener el atraso necesario para la sintonización del 
ESP. En la Figura 6.5 se muestra el ajuste del ESP en la Central San Carlos. Para lograr 
estos valores se requirió modificar las tarjetas de adelanto y atraso del ESP. 
63.1.5 Resultados de Simulaciones y Registros reales 
La Figura 6.6 muestra el registro de la oscilación del flujo de potencia en la línea de 
interconexión cuando no se tenían ajustados los ESP's. El bajo amortiguamiento que se 
observa en la gráfica confirma los resultados del estudio. De la misma forma, la 
frecuencia de la oscilación en el registro es prácticamente igual a la calculada en el 
análisis realizado. 
Una prueba que se realizó posteriormente consistió en sincronizar los dos sistemas 
utilizando sólo cuatro de las ocho máquinas en San Carlos con función estabilizadora. 
En las Figuras 6.7 y 6.8 se muestran los resultados de la simulación en el tiempo y los 
registros obtenidos directamente en el campo para el flujo en la línea de interconexión. 
Se confirma la validez del estudio y la efectividad de los ajustes en el amortiguamiento 
de la oscilación. 
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Figura 6.6 Registro real del flujo en la línea de interconexión. 
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Figura 6.7 Simulación en el tiempo para el flujo de potencia en la interconexión con 
ESP's instalados. 
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Figura 6.8 Registro real del comportamiento de la línea de interconexión después 
del ajuste de ESP's. 
6.4 Aplicación coordinada de estabilizadores 
La estabilización coordinada de sistemas multimáquina involucra la aplicación secuencial 
de ESP's con el objetivo principal de mejorar la estabilidad del sistema. La metodología 
general de diseño propuesta en la sección 5.5 se ajusta cabalmente al logro de este 
objetivo. En la siguiente sección se presentan resultados que muestran la eficiencia de 
esta metodología para mejorar el comportamiento dinámico del sistema. Se presentan 
resultados del análisis modal y en el dominio del tiempo para el sistema Noroeste de la 
CFE. 
6.4.1 Sistema Noroeste de CFE 
Este sistema forma parte del Sistema Eléctrico Nacional, aunque opera en forma aislada 
del Sistema Interconectado Nacional. El diagrama unifílar de la Figura 6.9 revela su 
estructura típicamente longitudinal. En la Figura 6.9 se indican los principales centros 
de carga y generación y las distancias - en Km - de las líneas de transmisión de la red 
troncal de 230 kV. 
El caso analizado corresponde a una demanda de 1650 MW. En esta condición, la 
mayoría de generadores se encuentran cerca de sus valores nominales de generación y 
el sistema muestra un amortiguamiento reducido. Esto es evidente al observar ( Figura 
6.10 ) el comportamiento de los rotores de las unidades ante la pérdida de una unidad 
de 120 MW. El sistema es inestable dinámicamente por falta de pares de 
amortiguamiento positivos. 
6.4.1.1 Caracterización de modos de oscilación 
La Tabla 6.4 presenta los modos de oscilación del sistema donde se involucran más de 
una planta en el sistema. Se omiten los modos de oscilación entre máquinas de una 
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Figura 6.9 Diagrama unifilar del sistema Noroeste de la CFE. 
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Figura 6.10 Dinámica de rotores ante la pérdida de la unidad MZD-U1. 
Tabla 6.4 Modos de oscilación del sistema Noroeste. 
f ( H z ) , r Máquinas con mayor participación 
0.66,-0.016 TODAS ( MZD-P, PLD-P, CMR-P ) 
0.84, -0.004 PLD-P, NVL-P, PGD-P 
1.03, -0.013 NVL-P, PGU-P, PLD-P, PGD-P, MZD-P 
1.17, -0.017 NVL-P, PGU-P, TPO-P, EFU-P, CMR-P 
1.20, -0.003 CMR-P, PGU-P 
1.26, -0.007 TPO-P, PGU-U3, TPO-P, CMR-P 
1.36, -0.005 CCT-TGS, PGU-P, CMR-P, EFU-P, HYA-P, BRT-P 
1.368,-0.005 PGU-P, PGD-P, CCT-TGS, OVI-P, TPO-P 
1.38,-0.009 TPO-U3, EFU-U3, HYA-P, CCT-P 
1.41,-0.013 TPO-P, BRT-P, CCT-P 
misma planta. En el modo de más baja frecuencia participan todas las máquinas del 
sistema. En este modo, las unidades de la parte norte oscilan contra las máquinas en la 
parte sur. La Figura 6.11 muestra la dinámica de algunas variables cuando este modo de 
oscilación se excita en el sistema. El centro de esta oscilación parece ubicarse en algún 
punto de la línea entre COC-230 y LCF-230. Estos resultados corresponden a la 
condición antes de la pérdida de la unidad MZD-U1. El resto de modos de oscilación 
presentados en la Tabla 6.4 involucran máquinas de distintas plantas en zonas del 
sistema bién localizadas, excepto para el modo de 1.03 Hz donde la planta MZD tiene 
una participación muy pequeña. 
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Figura 6.11 Dinámica del modo de oscilación de 0.66 Hz en distintas variables 
del sistema. 
Tabla 6.5 
Vectores derecho, de participación y de residuos asociados al 
modo de oscilación de 0.66 Hz. 
MAQ IPikl. ZPik MAQ K l > Z u k MAQ | R ¡ | , L R¡ 
MZD-U3 0.140, -6 CNN-MOT 0.28, 42 MZD-U3 1.87, 90 
MZD-U1 0.078, -3 MZD-U1 0.26, -144 MZD-U1 0.65, 83 
CNN-MOT 0.040, 13 LCD-MOT 0.26, 43 PLD-U2 0.26, 86 
PLD-U4 0.033, -4 MZD-U3 0.25, -145 PLD-U3 0.26, 86 
PLD-U3 0.033, -4 CMR-U2 0.23, -143 PLD-U4 0.26, 86 
PLD-U2 0.033, -4 CCT-TGS 0.21, -143 PLD-U1 0.26, 86 
PLD-U1 0.033, -4 HYA-U1 0.19, -144 CMR-U2 0.09, 61 
LCD-MOT 0.030, 19 BRT-U2 0.16, -144 CNN-MOT 0.06, 11 
CMR-U2 0.020, 1 BRT-U1 0.15, -143 LCD-MOT 0.06, 13 
CCT-TGS 0.010, 2 PLD-U4 0.15, 35 HYA-U1 0.05, 54 
HYA-U1 0.010, 2 PLD-U3 0.15, 35 CCT-TGS 0.04, 52 
6.4.1.2 Ubicación de ESP's 
Para la condición base considerada, la Tabla 6.5 muestra los elementos de los vectores 
derecho, de participación y de residuos para el modo de oscilación de 0.66 Hz. Los 
elementos mostrados corresponden a las desviaciones de velocidad ( las magnitudes 
mayores ). Estos resultados son la base para la ubicación de los estabilizadores de 
potencia. 
Es interesante observar de la Figura 6.10 que la frecuencia de 0.66 Hz domina "la 
respuesta dinámica de los rotores. Esto se manifífiesta de manera explícita en la unidad 
PLD-U1. Para las otras unidades, el modo de 0.66 Hz también domina la respuesta, sin 
embargo, existen componentes de frecuencias mayores no identificadas claramente. 
Una situación similar se observa en el comportamiento de los flujos de potencia 
mostrados en la Figura 6.12. El flujo en la línea PNO-230/LMD-230 muestra sólo una 
frecuencia de oscilación, mientras que la línea CUT-230/MZD-230 contiene distintos 
componentes de frecuencia. 
En la aplicación coordinada de estabilizadores, el orden de prioridad de los modos de 
oscilación de interés generalmente parte del modo de más baja frecuencia y termina con 
el de mayor frecuencia. De esta forma, el primer modo a considerar es el modo de 0.66 
Hz, la planta con mayor participación en este modo es MZD. 
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Figura 6.12 Comportamiento dinámico del flujo de potencia en líneas de 
transmisión con la pérdida de MZD-U1. 
6.4.1-3 Característica de fase y ajuste de parámetros 
Siguiendo la metodología de la sección 5.5, se diseña un estabilizador para la unidad 
MZD-U3. La característica de fase a compensar se obtiene a través el análisis par-ángulo 
como se establece en la sección 4.5.1. La Figura 6.13 muestra el ajuste de fase del 
estabilizador en el rango de frecuencias de interés. En la Figura 6.13 también se 
presentan los parámetros seleccionados para el ESP después de ajustar las curvas de fase 
del EPS y la caracterítica combinada del sistema y la señal de entrada. El estudio 
considera que todos los estabilizadores disponibles en el sistema emplean como señal de 
entrada la potencia eléctrica de la unidad. 
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Figura 6.13 Ajuste de Fase para el ESP en MZD-U3 
La Figura 6.14 muestra la dinámica de los rotores de varias unidades ante la pérdida de 
la unidad MZD-U1 después de instalar el ESP. Al comparar las curvas con las de la 
Figura 6.10 se observa que el modo de 0.66 Hz es efectivamente amortiguado (PLD-U1), 
mientras que los otros modos presentes en la respuesta son afectados ligeramente. Esto 
es consistente con los resultados del análisis modal, ya que la planta MZD tiene una 
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Figura 6.14 Dinámica de rotores con ESP en MZD-U3. 
Tabla 6.6 
Vectores derecho, de participación y de residuos asociados al modo de oscilación 
de 0.66 Hz después de instalar un ESP en MZD-U3. 
M A Q IPikl» ZPik MAQ | u k | , Zuk MAQ 
MZD-U3 0.140, 28 MZD-U1 0.25, -110 MZD-U3 1.67, 75 
MZD-U1 0.084, -13 CNN-MOT 0.24, 76 MZD-U1 0.74,100 
CNN-MOT 0.036,-1.9 LCD-MOT 0.23, 76 PLD-U3 0.26, 82 
PLD-U3 0.033, 4 MZD-U3 0.21, -94 PLD-U1 0.26, 82 
PLD-U4 0.033, 4 CMR-U2 0.20, -112 PLD-U4 0.26, 82 
PLD-U1 0.033, 4 CCT-TGS 0.19, -112 PLD-U2 0.26, 82 
PLD-U2 0.033, 4 HYA-U1 0.18, -111 CMR-U2 0.094, 86 
LCD-MOT 0.030, 1.7 BRT-U2 0.14, -114 CNN-MOT 0.057, 17 
CMR-U2 0.020, -18 BRT-U1 0.14,-114 LCD-MOT 0.054, 19 
CCT-TGS 0.013, -17 PLD-U3 0.13, 81 HYA-U1 0.054, 79 
HYA-U1 0.011,-15 PLD-U2 0.13, 81 CCT-TGS 0.045, 78 
6.4.1.4 Aplicación secuencial de ESP's 
La Tabla 6.6 presenta los vectores modales para el modo de 0.66 Hz después de instalar 
el estabilizador en MZD-U3. Es interesante comparar estos resultados con los de la 
Tabla 6.5. Se observa una gran similitud entre los valores de ambas tablas. La inclusión 
del estabilizador en MZD-U3 prácticamente no altera el patrón dinámico modal, lo cual 
será característico en un sistema con estructura longitudinal. 
SEGUNDOS 
Figura 6.15 Comportamiento dinámico de rotores con ESP en MZD, PLD 
y CMR. 
El amortiguamiento para el modo de 0.66 Hz, observado en la Figura 6.14, aún no se 
considera aceptable ( f = 0.04 ), por lo que, de acuerdo a la metodología de la sección 
5.5, se procede a instalar otros estabilizadores que mejoren la respuesta. La ubicación 
de estos estabilizadores está basada en la información de la Tabla 6.6, la cual representa 
un análisis modal completo del sistema que incluye el ESP previamente instalado. La 
Figura 6.15 muestra el comportamiento de las mismas unidades de la Figura 6.14 cuando 
se ha instalado ESP's en todas las unidades de la planta PLD y en la unidad CMR-U2. 
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Figura 6.16 Ajuste de Fase del ESP en planta PLD. 
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Figura 6.17 Ajuste de Fase del ESP en CMR-U2. 
Figuras 6.16 y 6.17 presentan el detalle de ajuste de fase en los estabilizadores de estas 
máquinas. 
Es interesante observar que a medida que se amortigua este modo los otros modos se 
Tabla 6.7 
Vectores modales asociados a modos de oscilación de 1.17 y 1.25 Hz. 
MAQ 
f = 1.17 Hz 
IPikl MAQ 
f = 1.17 Hz 
l R i l MAQ 
f = 1.25 Hz 
l R i l 
NVL-U3 0.59 NVL-U3 0.10 TPO-U3 1.04 
NVL-U2 0.57 NVL-U2 0.09 MZD-U1 0.52 
NVL-U1 0.57 NVL-U1 0.09 PGU-U3 0.44 
PGD-U4 0.38 PGU-U3 0.05 MZD-U3 0.31 
PGD-U3 0.37 TPO-U3 0.03 EFU-U3 0.20 
MZD-U1 0.37 PGD-U3 0.02 PGD-U4 .0.17 
MZD-U3 0.31 PGD-U4 0.02 PGD-U3 0.17 
TPO-U3 0.21 MZD-U3 0.01 EFU-U2 0.13 
PGU-U3 0.18 EFU-U1 0.01 EFU-U1 0.13 
manifiestan más explícitamente. En este caso, el modo de oscilación de 1.17 Hz se 
identifica en las unidades NVL-U1 y PGD-U4. El modo de 1.25 Hz se identifica en la 
unidad TPO-U3. La Tabla 6.7 presenta los vectores modales asociados a estos modos de 
oscilación. Para esta condición, se tiene que la planta NVL presenta la mayor 
participación en el modo de oscilación de 1.17 Hz, mientras que la planta TPO tiene una 
participación importante en el modo de oscilación de 1.25 Hz. Se debe hace notar que 
en la metodología propuesta se efectúa un análisis modal completo para cada ESP a 
instalar. Este análisis debe considerar los ESP's previamente instalados. 
En este punto, el interés se centra en estabilizar el modo de 1.17 Hz. De acuerdo a la 
Tabla 6.4, el siguiente modo a considerar debería ser el de 0.84 Hz, ya que es el modo 
con la segunda frecuencia de oscilación más baja del sistema. Esto es cierto, sin embargo, 
previamente se ha instalado un ESP en la planta PLD que, de acuerdo a la Tabla 6.4, 
esta planta tiene la mayor participación en el modo de 0.84 Hz. Por otro lado, se tiene 
poca evidencia de este modo en la respuesta ante perturbaciones. Por lo cual, se decide 
instalar un estabilizador en la planta NVL. 
SEGUNDOS 
Figura 6.18 Desplazamiento angular de rotores con ESP's en MZD, PLD, 
CMR y NVL. 
El modo de 1.1 Hz es claramente amortiguado al instalar un ESP en las máquinas de la 
planta NVL, como lo muestra la Figura 6.18. Finalmente, la Figura 6.19 muestra la 
dinámica angular en máquinas después de instalar un estabilizador en la unidad TPO-U3. 
El procedimiento de aplicación coordinada de estabilizadores finaliza cuando se consigue 
un nivel de amortiguamiento establecido para todas las frecuencias de interés en el 
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Figura 6.19 Dinámica de rotores después de instalar un ESP en TP0-U3. 
6.4.1.5 Evaluación de ESP's ante distintas perturbaciones 
En el caso analizado, la aplicación coordinada de estabilizadores se ilustra analizando 
la pérdida de la unidad MZD-U1 en los cuatro modos de oscilacción de más baja 
frecuencia en el sistema. La Tabla 6.8 presenta los valores de frecuencia y relación de 
amortiguamiento para estos modos después de instalar estabilizadores en MZD-U3, 
PLD-P, CMR-U2, NVL-P y TPO-U3. Las Figuras 6.20 a 6.23 presentan el 
comportamiento angular de distintas máquinas para otras perturbaciones en el sistema. 
En este caso, ante la pérdida de las unidades PGD-U3 y TPO-U3, antes y después de 
la instalación de los estabilizadores. De los resultados se observa que un procedimiento 
completo de aplicación de estabilizadores para el sistema Noroeste probablemente 
requerirá la instalación de ESP's adicionales, particularmente para cubrir las oscilaciones 
dinámicas de alta frecuencia. 
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Las Figuras 6.24 a 6.29 ilustran el proceso de aplicación coordinada de ESP's cuando se 
utiliza la velocidad del rotor como señal de entrada. La Figura 6.30 muestra el ajuste de 
la característica de fase para los estabilizadores con señal de velocidad en la planta 
Puerto Libertad ( PLD ). La Tabla 6.9 presenta los valores característicos de los modos 
de oscilación de más baja frecuencia en el sistema después de instalar ESP's en las 
plantas de MZD, PLD, CMR, NVL, PGD y TPO. 
Tabla 6.8 
Modos de oscilación de baja frecuencia en el Sistema Noroeste 
después de instalar estabilizadores. 
f ( H z ) r real Imag 
0.653 0.221 -0.908 4.01 
0.83 0.012 -0.064 5.18 
0.96 0.120 -0.72 5.97 
1.18 0.210 -1.54 7.27 
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Figura 6.20 Comportamiento dinámico de rotores ante la pérdida de la 
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Figura 6.21 Comportamiento angular de rotores ante una pérdida de la 
unidad PGD-U3 después de instalar ESP's en MZD, PLD, 
CMR, NVL y TPO. 
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Figura 6.22 Dinámica de rotores ante la pérdida de la unidad TP0-U3 
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Figura 6.23 Dinámica de rotores ante la pérdida de TPO-U3 con ESP's en 
MZD, PLD, CMR, NVL y TPO. 
Figura 6.24 Dinámica de rotores ante la pérdida de la unidad MZD-U1. 
Instalación de ESP,, en MZD-U3. Gt) 
SEGUNDOS 
Figura 6.25 Comportamiento de rotores ante la pérdida de la unidad 
MZD-U1. ESP^ en plantas MZD y PLD. 
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Figura 6.26 Dinámica de rotores ante la pérdida de la unidad MZD-U1. 
ESP en plantas MZD, PLD y CMR. 
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Figura 6.27 Comportamiento de rotores ante la pérdida de la unidad 
MZD-U1. ESP^ en plantas MZD, PLD, CMR y NVL. 
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Figura 6.28 Dinámica de rotores ante la pérdida de la unidad MZD-U1. 
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Figura 6.29 Comportamiento de rotores ante la pérdida de la unidad 
MZD-U1. ESPW en MZD, PLD, CMR, NVL, PDG y TPO. 
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Figura 6.30 Ajuste de Fase para ESP's en Planta Puerto Libertad 
Tabla 6.9 
Modos de oscilación de baja frecuencia en 
el Sistema Noroeste de la CFE 
ESPJs en MZD, PLD, CMR, NVL, PGD y TPO 
t ( H z ) r real imag 
0.64 0.22 -0.886 3.917 
Ó.tó 0.01 -0.050 5.062 
0.86 0.33 -1.802 5.115 
1.10 0.31 -2.172 6.564 
1.26 0.067 -0.538 7.942 
: GEP(s), MZD-U3 : 
: : Pg • 260,200, 15Ó MW 
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Figura 6.31 Variación de fase para GEP(s) en MZD-U3. 
Usando la metodología propuesta, se puede garantizar una adecuada coordinación de 
acciones de estabilización vía ESP's. Adicionalmente, la metodología conduce al menor 
número de unidades generadoras seleccionadas para amortiguar modos de oscilación 
críticos. 
6.5 Características dinámicas particulares de los SEP's longitudinales 
Los dos sistemas analizados ilustran el caso de sistemas débiles del tipo longitudinal. A 
continuación se listan las características dinámicas particulares observadas en el cálculo 
y análisis de oscilaciones electromecánicas y en el diseño de controles. 
En la determinación de frecuencias de oscilación electromecánicas en SEP's 
longitudinales es factible utilizar modelos simplificados del generador. Los valores de 
frecuencia que se obtienen al utilizar modelos más completos son muy similares. El 
efecto de los controles principalmente se manifiesta en el amortiguamiento de los modos 
de oscilación. 
En los modos de oscilación de menor frecuencia participan muchas máquinas, lo que 
hace que los factores de participación los generadores sean muy pequeños, dificultando 
la identificación de las plantas más importantes en estos modos de oscilación. Para 
verificar la participación de máquinas se recomienda la excitación de modos de oscilación 
mediante el análisis de la respuesta en el tiempo. Este proceso permite reproducir la 
oscilación en plantas que participan de manera importante en el modo y también 
determinar las líneas de transmisión donde se manifiesta la oscilación. 
Para los modos de oscilación de interés, una característica importante de los SEP's 
longitudinales es que los vectores modales - derecho e izquierdo y los de participación 
y de residuos - no cambian substancialmente con la inclusión de un estabilizador ( ver 
Tablas 6.5 y 6.6 ). Esto simplifica la ubicación del control en una aplicación coordinada 
de ESP's. La lista de generadores que participan más activamente en un modo de 
oscilación no se modifica, lo cual evita realizar un análisis modal completo para la 
ubicación de cada nuevo estabilizador. 
Por otro lado, la característica de fase a compensar por el ESP varía ligeramente para 
un rango amplio de condiciones, lo cual evita una nuevo ajuste o sintonización. Un 
ejemplo de esto se muestra en la Figura 6.31 para la unidad MZD-U3. El rango de 
frecuencia considerado incluye todos los modos de oscilación electromecánicos de 
interés. También considera distintas condiciones operativas. Se observa una variación 
pequeña para la fase de GEP(s). 
En los dos sistemas analizados los efectos de interacción entre modos o controles no es 
crítico. Debido a la estructura de la red, cada máquina en el sistema tiene una 
participación importante en modos de oscilación bien definidos, generalmente dos o tres 
modos de oscilación. El nivel de participación individual dependerá básicamente de su 
ubicación y capacidad, así como del tipo de sistema de excitación. 
En sistemas robustos, la aplicación de un estabilizador en una máquina para mejorar el 
amortiguamiento de cierto modo puede también disminuir el amortiguamiento de otros 
modos. Por su capacidad y cercanía eléctrica con el resto de los generadores, cada 
máquina tiene una participación importante en varios modos de oscilación. En este tipo 
de sistemas generalmente no es sencilo encontrar una señal de entrada con alto 
contenido modal para un modo de oscilación de interés particular. Para SEP's del tipo 
longitudinal lo contrario se cumple. Dada su estructura, cada modo de oscilación se 
manifiesta en una región específica del sistema, facilitando la elección de la señal. 
Es importante señalar el ciclo de análisis que la metodología propuesta establece, 
combinando el análisis en la frecuencia y en el dominio del tiempo . Esto garantiza el 
ajuste adecuado de ganancias y límites de salida del ESP, así como la minimización de 
interacciones negativas entre modos y controles al incluir un nuevo estabilizador. 
6.6 Diseño de compensadores estáticos de reactivos 
El compensador estático de reactivos ( CEV ) es un componente relativamente nuevo 
en los sistemas de transmisión. El CEV combina una respuesta rápida basada en el 
switcheo electrónico de reactores y capacitores, con una alta confiabilidad y bajo 
mantenimiento. 
Los objetivos principales de la utilización de un compensador en la red de transmisión 
son: 
• Control de voltaje 
• Mejorar la estabilidad 
• Incremento en la capacidad de transmisión 
Estas acciones se llevaban a cabo tradicionalmente con capacitores, reactores y 
condensadores síncronos. Los compensadores estáticos ( CEV ), en la mayoría de los 
casos, realizarán estas tareas mucho más rápido y con mayor calidad que con los 
métodos convencionales. 
Si la función de regulación de voltaje del CEV es complementada con un control 
suplementario para modular el voltaje de referencia, es posible desarrollar pares de 
amortiguamiento que ayuden a estabilizar los modos de oscilación críticos para el 
sistema. La estructura del control adicional es similar a la utilizada por un estabilizador 
en un generador. Se tienen tres bloques básicos; uno de ganancia, un bloque restaurador 
y varios bloques de adelanto-atraso con sus respectivos límites de salida. 
6.6.1 Señal de Entrada 
En la selección de la señal de entrada es importante evaluar su observabilidad y 
controlábilidad modal. Desde el punto de vista de observabilidad, la señal menos 
adecuada es aquella que contiene la mezcla de varios modos. En redes malladas 
generalmente es difícil encontrar la señal de control apropiada y en sistemas de tipo 
longitudinal lo opuesto se cumple. 
Considerando la eontrolabilidad, es importante evaluar las características de versatilidad 
de la señal de entrada ante condiciones operativas cambiantes del sistema de potencia. 
Por ejemplo, para la señal de flujo de potencia, el factor de eontrolabilidad cambia de 
signo al invertir el sentido del flujo en la línea de transmisión. En este sentido, la 
magnitud de la corriente de línea presenta las mejores características [55]. 
6.6.2 Ubicación del CEV 
El diseño del lazo de control adicional del CEV puede ser llevado a cabo siguiendo la 
metodología de diseño presentada en la sección 5.5. La única modificación a esta 
metodología consistiría en incluir una técnica preliminar de ubicación del CEV. Este 
modificación es opcional, ya que los índices presentados en la sección 4.6.3 y usados en 
la metodología general permiten ubicar eficientemente un control de cualquier tipo en 
el sistema de potencia. Para el caso particular del CEV, se han utilizado eficientemente, 
residuos de funciones de transferencia [42] y factores de participación nodales [65]. 
Generalmente, la mejor ubicación del CEV es donde se presentan las mayores 
oscilaciones para el modo de oscilación de interés. En un sistema de una máquina 
alimentando una barra infinita, este sitio se ubica en el punto eléctrico medio entre el 
voltaje interno del generador y el voltaje de la barra infinita. Conceptos similares se 
aplican en líneas de enlace entre sistemas. En algunas ocasiones es ventajoso ubicar el 
CEV próximo a centros de carga importantes [42]. 
6.63 Caso de estudio 
Con fines comparativos, se presentan los resultados de aplicar un CEV y un estabilizador 
en un generador para amortiguar el modo de oscilación entre áreas del sistema 
presentado en la sección 4.6.3. La Tabla 6.10 presenta los índices de la señal de entrada 
utilizados en el diseño. La Tabla 6.11 muestra el efecto de ambos controles en la 
Tabla 6.10 Indices de la señal de entrada para el CEV y ESP. 
Elemento Kc Ko Kili CPI MDI 
P S S . 0 .460 0 .96 0 .011 4 0 .6 
C E V 5 0.066 3 9 7 8.9 3 0 0 . 4 7 
C E V 6 0.011 4 1 7 1.65 9 0 0 .44 
C E V 7 0.066 4 0 7 12 114 0 .36 
frecuencia y el amortiguamiento del modo de oscilación entre áreas, se considera la 
condición operativa más crítica del sistema. El CEV utiliza como señal de entrada 
suplementaria el flujo de potencia en el enlace y el ESP la velocidad angular. 
En la Tabla 6.10, el subíndice en la primera columna indica el nodo donde se ubica el 
CEV. El nodo 5 es el extremo de la línea de enlace en el Area 1, el área exportadora 
y donde se localiza la carga del área. El nodo 7 en forma similar corresponde al Area 
2, el área importadora. El punto intermedio de la línea de interconexión es el nodo 6. 
El ESP se instala en la máquina 3 ubicada en el extremo más alejado del área 
importadora. 
Tabla 6.11 Efecto del ESP y CEV en modo de oscilación entre áreas 
Caso Sin Control C E V 5 C E V 5 + u adicional E S P 
Modo entre-áreas 0.044+j 2.56 0.033+j 2.7 -0.17+j 2.67 -0.19+j 2.55 
Es interesante observar en la Tabla 6.10 el incremento en el factor de controlabilidad 
del modo cuando el CEV se ubica en nodos de carga. Aunque los nodos 5 y 7 presentan 
s e g u n d o s 
Figura 6.32 Dinámica en el tiempo de la diferencia de velocidades en 
el modo de oscilación entre áreas. 
valores altos de control abilidad, el índice que evalúa el efecto del lazo interno de la señal 
de entrada es mayor en el nodo 7. Es por esto que la mayor contribución de 
amortiguamiento se presenta cuando el CEV se ubica en el nodo 5. Esto se confirma con 
el índice MDI el cual presenta su valor mayor para el nodo 5. 
Ubicar un CEV cerca de áreas de carga es eficiente, sin embargo generalmente es difícil 
obtener un diseño robusto para todos los modos de oscilación asociados [55]. La 
intención de este caso es ilustrar el potencial de un CEV para incrementar el 
amortiguamiento del sistema y no es un ejemplo completo de un diseño robusto. La 
Figura 6.32 presenta la dinámica en el tiempo de la diferencia de velocidades entre las 
dos máquinas en los puntos extremos del sistema en el modo de oscilación entre áreas. 
6.6.4 ESP vs CEV 
Con un control apropiado, tanto el ESP como el CEV pueden incrementar el 
amortiguamiento del sistema de potencia. Su acción es similar en algunos aspectos, pero 
tiene sus diferencias. El ESP introduce al regulador de voltaje una señal adicional que 
altera la dinámica del generador. Si esta señal presenta una característica de fase 
apropiada desarrolla un par de amortiguamiento positivo. La característica de fase del 
ESP tiene que ser optimizada en cierto rango de frecuencias. 
El CEV, por otro lado, actúa de manera diferente. Los cambios en la potencia reactiva 
afectan inmediatamente el voltaje. La potencia eléctrica de los generadores más cercanos 
varía instantáneamente antes que la oscilación del ángulo se desarrolle. Su influencia 
depende de la combinación de dos factores; directamente cambiando la transmisión en 
la red debido al cambio de voltajes, e indirectamente debido al cambio de las cargas 
dependientes del voltaje. 
El ESP tiene su efecto más importante cuando se instala en generadores con alta 
participación modal. El esfuerzo de amortiguamiento con ESP's debe ser distribuido en 
el sistema por varias razones, entre otras por la excitación de distintos modos de 
oscilación originados por los distintos tipos de perturbaciones en la red y a su cambiante 
condición operativa. De esta forma se garantiza la participación de generadores con alta 
participación en cada modo de oscilación presente en el sistema. 
El uso del ESP será económico si el generador donde se instala está equipado con un 
regulador de voltaje de alta respuesta. Por otro lado, tiene que ser instalado en varios 
generadores hasta lograr el nivel de amortiguamiento deseado. El CEV resulta mucho 
muy caro si se instala con el único propósito de amortiguamiento. En cambio, si el 
objetivo principal es una rápida regulación del voltaje, el incremento de amortiguamiento 
se obtiene a un costo extra reducido. Una característica importante con el CEV es que 
son pocos los sitios en la red donde se incrementa substancialmente el amortiguamiento. 
CAPITULO VII 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
7.1 Conclusiones 
7.1.1 Caracterización de Oscilaciones 
• Análisis y caracterización de modos de oscilación.- En el análisis de un sistema 
eléctrico de potencia es muy importante identificar el origen o causa del problema 
de oscilaciones. Un estudio detallado de las diversas fuentes de amortiguamiento 
y un conocimiento pleno de la física y naturaleza del amortiguamiento en el 
sistema garantiza la aplicación y el diseño eficiente de controles para solucionar 
el problema. 
• La técnica de valores característicos es una herramienta básica que permite 
separar e identificar los modos de oscilación. Los vectores propios asociados 
proporcionan una descripción física de la oscilación, lo que permite determinar 
las causas del problema y la selección de medidas correctivas adecuadas. 
• Las magnitudes de los elementos del vector propio derecho indican el nivel 
relativo de actividad para cada variable en un modo de oscilación; así mismo, los 
ángulos de los elementos del vector describen las fases relativas entre variables. 
El vector propio izquierdo identifica la combinación de variables originales que 
excitan sólo un modo. Los factores de participación combinan los elementos del 
vector derecho e izquierdo y permiten asociar variables con modos de oscilación. 
7.1.2 Amortiguamiento 
• Un par directamente relacionado con las variaciones de velocidad del rotor 
proporciona amortiguamiento al generador. Para proporcionar amortiguamiento 
positivo, un par eléctrico debe estar en fase con estas variaciones, mientras que 
un par mecánico debe estar en contrafase. Todos los elementos y controles en el 
sistema afectan los pares desarrollados por cada generador. Estos pares pueden 
separarse en dos componentes; una en fase con las variaciónes angulares del rotor 
y otra en fase con las variaciones de velocidad. Estas componentes, llamadas de 
sincronización y amortiguamiento, permiten a los generadores mantenerse unidos 
al sistema y alcanzar un nuevo punto de equilibrio. 
• Considerando el impacto de los controles en el amortiguamiento, se destaca el 
efecto negativo de los sistemas de excitación, el cual es función del tipo de 
control y de su ubicación en el sistema. Desde un punto de vista matemático, esta 
diferencia en efectos es consecuencia de la posición de los ceros asociados a la 
función de transferencia del lazo de control de la excitación. Un incremento en 
el valor de ganancia del excitador no se refleja necesariamente en una reducción 
del amortiguamiento. 
• En sistemas interconectados los problemas de amortiguamiento generalmente se 
presentan en condiciones con flujos de potencia altos en líneas de interconexión 
débiles, mientras que en sistemás débiles; así mismo, la condición operativa y la 
ubicación y composición de la carga son factores importantes que pueden 
conducir a un problema de amortiguamiento. 
7.1.3 Modos de oscilación entre areas 
Las oscilaciones de potencia entre áreas son causadas por intercambios de energía 
electromecánica entre grupos de generadores. En el caso extremo, todos los 
generadores en el sistema toman parte en este intercambio. Los controles de 
todos los generadores tienen el potencial de incrementar o disminuir el 
amortiguamiento de la oscilación. A medida que crece el número de generadores 
que participan en un modo, la frecuencia de oscilación disminuye. 
• En un sistema de potencia los modos de oscilación con mayores problemas de 
amortiguamiento son los de más baja frecuencia, que corresponden a las 
oscilaciones entre áreas. 
• La estabilidad de un modo de oscilación crítico entre áreas no es una función 
simple de las características de la carga; depende también de la condición de 
operación, de la localización de la carga y de los tipos de sistemas de excitación 
existentes. 
7.1.4 Aplicación de Estabilizadores de Potencia 
• Ubicación del ESP.- Desde el punto de vista de costo computacional, las técnicas 
para ubicar estabilizadores que utilizan factores de participación y residuos de 
funciones de transferencia son similares. Las factores de participación, sin 
embargo, consideran sólo información de la matriz de estado, mientras que los 
residuos incluyen el impacto de la señal de entrada. Los procedimientos de 
ubicación que utilizan el ESP ideal o la sensitividad a un término de 
amortiguamiento puro en cada máquina tienen un mayor costo computacional, 
sin embargo, representan con mayor precisión la dinámica real de un 
estabilizador. En conjunto, todas estas técnicas pueden utilizarse de manera 
complementaria. En forma individual, todas las técnicas no son eficientes en 
alguna situación extrema. 
• Compensación de fase del ESP.- El método que utiliza el lazo de control par-
ángulo para establecer la fase a compensar por el estabilizador es simple y sólo 
requiere las características dinámicas de las máquinas involucradas. El método 
que analiza el lazo de control del regulador de voltaje involucra una 
representación detallada de todo el sistema y un mayor costo computacional. La 
selección del método está en función del recurso computacional disponible y el 
sistema analizado. Para sistemas robustos, se recomienda utilizar el análisis del 
lazo de control del regulador del voltaje debido a su representación más completa 
del sistema, en especial por considerar los efectos de interacción entre controles, 
los cuales son importantes para este tipo de sistemas. Para sistemas débiles, 
donde el efecto de interacción entre controles es menor, el análisis del lazo par-
ángulo es una buena selección. 
• Señales de entrada al ESP.- Todas las señales de entrada al estabilizador 
empleadas hasta la fecha ofrecen ventajas y limitaciones particulares. Las 
limitaciones han estado generalmente asociadas con su medición y efectos 
retroalimentados en el sistema de potencia. Las características ventajosas están 
relacionadas con sus propiedades de observabilidad y controlabilidad modal. A la 
fecha, la señal de potencia acelerante presenta las mejores características. 
Prácticamente cualquier señal del sistema de potencia, sobrellevando estas 
limitaciones, puede se usada eficientemente para el control de oscilaciones. Todas 
las señales pueden ser evaluadas eficientemente con los índices derivados del 
análisis modal aproximado presentado. 
7.1.5 Selección de parámetros del estabilizador 
Los parámetros del estabilizador de potencia y de los elementos del sistema de 
excitación deben ser seleccionados buscando mejorar la estabilidad global del 
sistema de potencia. De esta forma, el diseño y sintonización del control debe 
basarse en un procedimiento sistemático que combine adecuadamente el análisis 
en estado estable y el comportamiento transitorio. 
• Selección de la ganancia del ESP La ganancia del estabilizador se selecciona 
de manera de lograr un amortiguamiento satisfactorio del modo o modos críticos 
del sistema sin afectar la estabilidad de otros modos o la estabilidad transitoria 
del sistema. Al incrementar la ganancia del estabilizador se deberá cuidar 
mejorar la primera oscilación así como el amortiguamiento de las oscilaciones 
subsecuentes. 
• Límites de salida del ESP El efecto de los límites en la señal del estabilizador 
de potencia es controlar la variación máxima en la salida del ESP y al mismo 
tiempo mantener el voltaje terminal en un rango deseado de valores. El límite se 
selecciona de manera que permita un rango de control suficiente con una 
respuesta transitoria satisfactoria. También es importante reducir la probabilidad 
del disparo de la unidad como consecuencia de falla del estabilizador. Al 
incrementar el límite superior generalmente se impacta significativamente el 
comportamiento de la primera oscilación. 
• Bloque restaurador .- El valor de la constante de tiempo del bloque restaurador 
no es crítico, debe ser grande para evitar una sobrecompensación a bajas 
frecuencias. 
7.1.6 Metodología de diseño para ESP's 
• El diseño de estabilizadores mediante la metodología propuesta permite lograr 
el control del amortiguamiento de oscilaciones electromecánicas en sistemas de 
potencia. La metodología se basa en un conocimiento amplio de los aspectos 
físicos del problema de estabilización en sistemas de potencia. 
• El estabilizador se sintoniza para incrementar el amortiguamiento en un rango 
amplio de frecuencias. Este incluye cualquier frecuencia de oscilación que pueda 
surgir como resultado de las condiciones cambiantes del sistema. De esta forma, 
el nivel de participación de cada máquina en un modo de oscilación específico 
determina su contribución individual de amortiguamiento. 
• Normalmente no es necesario modificar los parámetros del estabilizador cuando 
las condiciones del sistema se modifican, ya que la metodología propuesta 
conduce a un diseño robusto. Las característica de fase entre la salida del 
estabilizador y el par eléctrico se mantiene en una banda estrecha cuando las 
condiciones del sistema cambian. Una vez que se establece la característica de 
fase para el estabilizador, no será necesario modificar los parámetros de este 
dispositivo. 
• El ciclo de análisis propuesto, combinando estudios en el dominio de la 
frecuencia y simulaciones en el dominio del tiempo, garantiza un ajuste adecuado 
de ganancias y límites de salida del ESP, así como la minimización de 
interacciones negativas entre modos y controles al incluir un nuevo estabilizador. 
• La metodología también establece un procedimiento eficiente para la aplicación 
secuencial de estabilizadores, se garantiza una adecuada coordinación de acciones 
de estabilización que minimiza el número total de estabilizadores utilizados para 
amortiguar los modos de oscilación de interés. 
7.1.7 Sistemas de potencia longitudinales 
• Debido a la debilidad de sus interconexiones, los sistemas de potencia 
longitudinales presentan un amortiguamiento inherentemente reducido. La 
frecuencia de los modos de oscilación inerciales depende en gran medida de la 
estructura del sistema de transmisión y de la inercia de los generadores El efecto 
de los controles principalmente se manifiesta en el amortiguamiento de los modos 
de oscilación. 
• En modos de oscilación entre áreas generalmente participan todas las máquinas 
del sistema. Las máquinas en los puntos extremos del sistema muestran la mayor 
actividad modal. Mediante la excitación de modos de oscilación es posible 
identificar las plantas que participan de manera importante en el modo y las 
líneas de transmisión donde se manifiesta la oscilación. 
• Los cambios en la red y la condición operativa no modifican substancialmente el 
patrón modal de un sistema de potencia longitudinal. Esto impacta 
favorablemente el diseño de estabilizadores, particularmente en la ubicación de 
estos dispositivos. Por otro lado, la característica de fase a compensar por el ESP 
sólo varía ligeramente en un rango amplio de condiciones, lo cual evita nuevos 
ajustes. 
• En sistemas del tipo longitudinal los efectos de interacción entre modos o 
controles generalmente no son críticos. En cambio, en sistemas robustos la 
aplicación de un estabilizador para mejorar el amortiguamiento de cierto modo 
en una máquina puede también disminuir el amortiguamiento de otros modos. 
• Dada la estructura longitudinal, cada modo de oscilación se manifiesta en una 
región específica del sistema, lo que facilita la elección de la señal de control. 
7.1.8 Aplicación de la metodología de diseño 
La metodología de diseño propuesta se aplicó con éxito en el estudio de la 
interconexión de los sistemas de Colombia y Venezuela. Los resultados obtenidos 
fueron verificados mediante pruebas de campo y las recomendaciones del estudio 
fueron implementadas. 
La aplicación práctica de la metodología propuesta se debe adaptar al recurso de 
control disponible. En el caso analizado, el estudio se limitó a evaluar la 
estabilidad del sistema considerando el tipo y la ubicación de los ESP's 
disponibles. 
Se mostró la utilidad de la metodología propuesta en la coordinación de diversos 
estabilizadores de potencia. En este caso se utilizó el sistema Noroeste de la 
Comisión Federal de Electricidad, el cual presenta características típicamente 
longitudinales. En la aplicación de la metodología es importante conocer las bases 
conceptuales del problema de amortiguamiento. 
.9 Aplicación de la técnica de descomposición modal aproximada 
La técnica de descomposición modal aproximada permite el diseño eficiente de 
estabilizadores de potencia. Los índices de diseño derivados proporcionan 
información clave que permite abordar conceptualmente el diseño del control y 
comprender mejor el impacto de la señal de entrada. Los índices derivados 
proporcionan información de control abilidad y observabilidad modal, así como el 
impacto de la retroalimentación de la señal, el cual domina la dinámica del lazo 
de control del estabilizador. Por otro lado, el índice CPI proporciona la 
característica de fase a compensar por el control y el índice MDI proporciona el i* 
nivel máximo de amortiguamiento que se puede obtener con una señal de entrada 
específica. Esta información se utiliza para determinar los efectos incrementales 
en cada modo del sistema y seleccionar la función de transferencia más efectiva 
para el control. 
7.1.10 Compensador estático de vars 
• Diseño de CEVs para control de amortiguamiento .- El diseño del control 
suplementario de un CEV puede realizarse eficientemente utilizando la 
metodología de diseño propuesta. La metodología de diseño es general, excepto 
en la ubicación del control, donde existen diversas técnicas según el tipo de 
estabilizador. La metodología propuesta no selecciona una técnica de ubicación 
específica, sino que utiliza varias y las aplica en cada caso donde muestran sus 
mejores características. 
• ESP vs CEV Con un control apropiado, tanto el estabilizador como el CEV 
pueden incrementar el amortiguamiento del sistema de potencia. La elección 
entre ambos varía en distintas situaciones dependiendo de los requerimientos 
técnicos y de comparaciones económicas. La solución más favorable es instalar 
ESP's en generadores equipados actualmente con sistemas de excitación 
modernos, o bién agregar un control suplementario a un CEV instalado 
originalmente por otras razones. La combinación de ambos incrementará la 
flexibilidad del sistema de acuerdo a condiciones especiales de la red y de 
transmisión de potencia. 
7.2 Recomendaciones a trabajos futuros 
• Ceros de Junciones de transferencia .- Las restricciones para el cálculo de valores 
característicos y la capacidad de modelado de grandes redes eléctricas parecen 
haber sido superadas mediante algoritmos eficientes y técnicas de matrices 
dispersas. En la literatura reciente se ha discutido el efecto de ceros de funciones 
de transferencia en la participación en un modo de oscilación [12,70,71]. 
Generalmente estos modifican el amortiguamiento que se puede obtener con un 
control específico. En esta dirección es importante proponer algoritmos eficientes 
para el cálculo de ceros de funciones de transferencia, así como establecer índices 
que cuantifíquen su impacto. La investigación en esta área se encuentra en su 
etapa inicial con oportunidades para desarrollar trabajos. 
Dispositivos de control alternosAdicionalmente a los estabilizadores de potencia 
y los compensadores estáticos de vars, los capacitores serie controlados por 
tiristores y los controles especiales en instalaciones de alto voltaje en corriente 
directa comienzan a ser utilizados en la industria como una una opción atractiva 
para el control de oscilaciones entre áreas. En esta dirección, es indispensable 
establecer la base conceptual y las metodologías para la ubicación y diseño de 
controles robustos utilizando este tipo de dispositivos. 
Diseño de controles para uso en tiempo real .- Los cambios en las políticas y 
necesidades operativas de los sistemas interconectados modifican las necesidades 
de control. Los controles digitales adaptables o auto sintonizados en línea 
reemplazarán en el futuro a los controles analógicos. A la fecha, el advenimiento 
del control digital y la tecnología de microprocesadores han hecho factible la 
utilización de control en tiempo real adaptable en pequeños sistemas de prueba 
en laboratorio [48]. Los controles adaptables y el control digital se vislumbran 
como una área importante de investigación, particularmente en la búsqueda de 
algoritmos de control adaptable y de identificación paramétrica. 
Identificación de modelos lineales.- La identificación de un modelo lineal del 
sistema de potencia a partir de simulaciones en el dominio del tiempo es un 
tópico de considerable interés práctico. La información de este modelo lineal 
equivalente complementa la información de simulaciones no lineales y permite 
entender mejor las características dinámicas del sistema. La parte fundamental 
para el cálculo de estos equivalentes lo conforman los algoritmos de identificación 
del sistema y ajustes de curvas. Algunos de estos son el método Prony y las 
matrices Hankel [72]. A futuro se visualiza una aplicación importante de modelos 
lineales equivalentes, particularmente en las áreas de identificación individual de 
componentes y el desarrollo de modelos prototipo de controles. 
Análisis No-lineal de SEP's .- El análisis no-lineal de SEP's normalmente se realiza 
utilizando programas de simulación en el dominio del tiempo. Al estudiar el 
comportamiento del sistema es particularmente difícil separar causa y efecto 
debido a su naturaleza no-lineal. Trabajos pioneros en esta dirección han 
desarrollado los primeros procedimientos para su identificación [73,74]. De interés 
particular es el fenómeno de auto resonancia, el cual representa las interacciones 
entre modos naturales del sistema. La experiencia actual en esta dirección es 
limitada y representa un tema de investigación con potencial. 
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APENDICE I 
Constantes del modelo lineal simplificado de un sistema máquina-barra infinita presentado 
en la Figura 2.10 [6]. 
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Constantes del modelo lineal de un sistema máquina-barra infinita que considera la dinámica 
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Resumen. S e p r e s e n t a e l p r o c e s o p a r a m e j o r a r l a 
estabilidad t r a n s i t o r i a y d i n á m i c a d e u n s i s t e m a d e 
potencia m e d i a n t e l a a p l i c a c i ó n d e e s t a b i l i z a d o r e s . E l 
estudio r e p o r t a d o s e r e a l i z a e n e l s i s t e m a e l é c t r i c o d e l a 
Comisión F e d e r a l d e E l e c t r i c i d a d ( C F E ) , e l c u a l p r e s e n t a 
caracterís t icas t í p i c a m e n t e l o n g i t u d i n a l e s . S e r e s a l t a n l a s 
caracter ís t icas d i n á m i c a s q u e i m p a c t a n e l c á l c u l o , e l 
análisis d e o s c i l a c i o n e s e l e c t r o m e c á n i c a s y el d i s e ñ o d e 
controles p a r a e s t e t i p o d e s i s t e m a s . L a a p l i c a c i ó n q u e s e 
presenta c o m b i n a a d e c u a d a m e n t e e l a n á l i s i s e n e l t i e m p o 
con t é c n i c a s e n e l d o m i n i o d e l a f r e c u e n c i a p a r a l o g r a r 
una e s t a b i l i z a c i ó n e f e c t i v a . 
1. Introducción 
El c o m p o r t a m i e n t o d i n á m i c o d e u n s i s t e m a d e p o t e n c i a 
longitudinal p r e s e n t a , d e b i d o a s u e s t r u c t u r a , 
características e s p e c i a l e s . S u d i n á m i c a a n t e p e q u e ñ a s 
pe r tu rbac iones m u e s t r a p a r t i c u l a r m e n t e p r o b l e m a s d e 
a m o r t i g u a m i e n t o e n o s c i l a c i o n e s d e b a j a f r e c u e n c i a , e s t a s 
situaciones p u e d e n s e r e s p e c i a l m e n t e c r í t i c a s e n 
condiciones d e m á x i m a t r a n s f e r e n c i a e n l í n e a s d e 
in terconexión. C o m o c o n s e c u e n c i a d e e s t a s o s c i l a c i o n e s , l a 
potencia a t r a n s m i t i r p u e d e l l e g a r a l i m i t a r s e p o r 
problemas d e a m o r t i g u a m i e n t o . 
Por o t r o l a d o , e l d i s e ñ o d e c o n t r o l e s e n e s t e t i p o d e 
sistemas s e i m p a c t a f a v o r a b l e m e n t e d e b i d o a s u s 
características d i n á m i c a s p a r t i c u l a r e s . L a u b i c a c i ó n d e 
controles, a s í c o m o l a o b s e r v a b i l i d a d m o d a l d e la s e ñ a l d e 
entrada, n o s e m o d i f i c a n s u b s t a n c i a l m e n t e c o n c a m b i o s d e 
condiciones o p e r a t i v a s o d e t o p o l o g í a . E s t o g e n e r a l m e n t e 
favorece e l d i s e ñ o d e c o n t r o l e s [1 ] . 
los modos d e o s c i l a c i ó n q u e g e n e r a l m e n t e s e t r a t a n d e 
amortiguar s o n l o s m o d o s e l e c t r o m e c á n i c o s a s o c i a d o s a l a s 
i n e r c i a s d e g e n e r a d o r e s . S e a s u m e q u e l o s c o n t r o l e s d e l 
s i s t e m a s e h a n s i n t o n i z a d o p a r a a m o r t i g u a r s u s modos d e 
o s c i l a c i ó n n a t u r a l e s . L a s f r e c u e n c i a s d e o s c i l a c i o n e s 
i n e r c i a l e s d e p e n d e r á n d e l a c o p l a m i e n t o a l s i s t e m a y d e l a 
i n e r c i a d e l o s g e n e r a d o r e s , d e a h í l a i m p o r t a n c i a d e la 
e s t r u c t u r a d e l s i s t e m a l o n g i t u d i n a l . 
E n e s t e t r a b a j o s e d o c u m e n t a u n e s t u d i o s o b r e l a 
a p l i c a c i ó n s e c u e n c i a l d e e s t a b i l i z a d o r e s d e p o t e n c i a ( E S P ) 
e n u n s i s t e m a d e p o t e n c i a r e a l c o n c a r a c t e r í s t i c a s 
t í p i c a m e n t e l o n g i t u d i n a l e s . E l s i s t e m a a n a l i z a d o f o r m a 
p a r t e d e l s i s t e m a t r o n c a l d e t r a n s m i s i ó n d e l a C F E . E l 
e s t u d i o r e s a l t a l a s c a r a c t e r í s t i c a s d i n á m i c a s d e l o s s i s t e m a s 
e l é c t r i c o s l o n g i t u d i n a l e s y s u i m p a c t o e n e l d i s e ñ o d e 
c o n t r o l e s . S e p r e s e n t a n r e s u l t a d o s d e l a n á l i s i s m o d a l y d e 
s i m u l a c i o n e s e n e l d o m i n i o d e l t i e m p o . 
2. Descripción del Sistema 
E l S i s t e m a N o r o e s t e f o r m a p a r t e d e l S i s t e m a E l é c t r i c o d e 
M é x i c o , o p e r a g e n e r a l m e n t e a i s l a d o d e l S i s t e m a 
I n t e r c o n e c t a d o N a c i o n a l . E l d i a g r a m a u n i f i l a r d e l a F i g . 1 
r e v e l a s u e s t r u c t u r a t í p i c a m e n t e l o n g i t u d i n a l . S e i n d i c a n 
l o s p r i n c i p a l e s c e n t r o s d e c a r g a y g e n e r a c i ó n , y l a s 
l o n g i t u d e s - e n K m - d e l a s l í n e a s d e t r a n s m i s i ó n d e l a r e d 
t r o n c a l d e 2 3 0 k V . 
E l c a s o a n a l i z a d o c o r r e s p o n d e a u n a d e m a n d a m á x i m a d e 
1 6 5 0 M W , e n e s t a c o n d i c i ó n e l s i s t e m a m u e s t r a u n 
a m o r t i g u a m i e n t o r e d u c i d o . E s t o e s e v i d e n t e al o b s e r v a r e n 
l a F i g . 2 e l c o m p o r t a m i e n t o d e l o s r o t o r e s d e u n i d a d e s 
g e n e r a d o r a s a n t e la p é r d i d a d e u n a u n i d a d d e 1 2 0 M W . 
E l s i s t e m a e s d i n á m i c a m e n t e i n e s t a b l e p o r f a l t a d e 









































distancias eo Km. \ - © MZD 
Fig. 1 D i a g r a m a u n i f i l a r d e l s i s t e m a N o r o e s t e d e l a C F E . 
3. Aplicación de Estabilizadores 
En la e t a p a i n i c i a l d e l e s t u d i o s e e f e c t ú a e l c á l c u l o y 
carac ter izac ión d e l o s m o d o s d e o s c i l a c i ó n d e l s i s t e m a . 
P o s t e r i o r m e n t e , y e n f o r m a c í c l i ca p a r a c a d a e s t a b i l i z a d o r , 
se r ea l i za u n a n á l i s i s m o d a l c o m p l e t o , d e t e r m i n a d o s u 
ubicación y r e a l i z a n d o e l d i s e ñ o y v a l i d a c i ó n m e d i a n t e 
s imulaciones e n e l d o m i n i o d e l t i e m p o . 
F i g . 2 D i n á m i c a d e r o t o r e s a n t e l a p é r d i d a d e l a u n i d a d 
M Z D - U 1 . 
3.1 Caracterización de modos de oscilación 
L a T a b l a 1 ( A p é n d i c e ) p r e s e n t a l o s m o d o s d e o s c i l a c i ó n 
d o n d e s e i n v o l u c r a a m á s d e u n a p l a n t a e n e l s i s t e m a . S e 
o m i t e n l o s m o d o s d e o s c i l a c i ó n e n t r e m á q u i n a s d e u n a 
m i s m a p l a n t a . S e o b s e r v a q u e e n e l m o d o d e m á s b a j a 
f r e c u e n c i a p a r t i c i p a n t o d a s l a s m á q u i n a s d e l s i s t e m a . E n 
e s t e m o d o , l a s u n i d a d e s d e l a p a r t e n o r t e d e l s i s t e m a 
o s c i l a n c o n t r a l a s m á q u i n a s d e l a p a r t e s u r . 
F i g . 
s e f • » 10 
segundos 
3 D i n á m i c a d e l m o d o d e o s c i l a c i ó n d e 0 . 6 6 H z e n l o s 
v o l t a j e s n o d a l e s d e l s i s t e m a . 
L a F i g . 3 m u e s t r a l a d i n á m i c a d e a l g u n o s v o l t a j e s n o d a l e s 
c u a n d o s e e x c i t a e l m o d o d e m á s b a j a f r e c u e n c i a . L o s 
r e s u l t a d o s c o r r e s p o n d e n a l a c o n d i c i ó n d e d e m a n d a 
m á x i m a . L o s o t r o s m o d o s d e o s c i l a c i ó n i n v o l u c r a n 
m á q u i n a s e n z o n a s d e ] s i s t e m a b i é n l o c a l i z a d a s , e x c e p t o 
p a r a e l m o d o d e 1 . 0 3 H z , d o n d e l a p l a n t a M Z D t i e n e u n a 
p a r t i c i p a c i ó n m u y p e q u e ñ a . 
3.2 Ubicación de ESP's 
E s i n t e r e s a n t e o b s e r v a r e n l a F i g . 2 q u e l a f r e c u e n c i a d e 
0 . 6 6 H z d o m i n a l a r e s p u e s t a d i n á m i c a d e l o s r o t o r e s . E s t o 
se m a n i f i f i e s t a d e m a n e r a e x p l í c i t a e n l a u n i d a d P L D - U 1 . 
Para l a s o t r a s u n i d a d e s , e l m o d o d e 0 . 6 6 H z t a m b i é n 
domina l a r e s p u e s t a , s i n e m b a r g o , e x i s t e n c o m p o n e n t e s 
de f r e c u e n c i a s m a y o r e s n o i d e n t i f i c a d a s c l a r a m e n t e . U n a 
s i tuación s i m i l a r s e o b s e r v a e n e l c o m p o r t a m i e n t o d e 
los f l u j o s d e p o t e n c i a m o s t r a d o s e n l a F i g . 4 , e l f l u j o e n l a 
línea P N O - 2 3 0 / L M D - 2 3 0 m u e s t r a s ó l o u n a f r e c u e n c i a d e 
oscilación, m i e n t r a s q u e l a l í n e a C U T - 2 3 0 / M Z D - 2 3 0 
con t iene d i s t i n t a s f r e c u e n c i a s . 
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Fig 4. C o m p o r t a m i e n t o d i n á m i c o d e l f l u j o d e p o t e n c i a 
a n t e l a p é r d i d a d e M Z D - U 1 . 
Para la c o n d i c i ó n b a s e c o n s i d e r a d a , l a T a b l a 2 ( A p é n d i c e ) 
mues t ra l o s e l e m e n t o s m o d a l e s p a r a e l m o d o d e o s c i l a c i ó n 
de 0 .66 H z . L o s e l e m e n t o s m o s t r a d o s c o r r e s p o n d e n a l a s 
mayores d e s v i a c i o n e s d e v e l o c i d a d . E s t o s r e s u l t a d o s s o n 
la b a s e p a r a l a u b i c a c i ó n d e l o s e s t a b i l i z a d o r e s d e p o t e n c i a 
[23]. 
En la a p l i c a c i ó n c o o r d i n a d a d e e s t a b i l i z a d o r e s , e l o r d e n d e 
pr ior idad p a r t e g e n e r a l m e n t e d e l m o d o d e m á s b a j a 
f r ecuenc ia y t e r m i n a c o n e l d e m a y o r f r e c u e n c i a . E n e s t e 
caso, el p r i m e r m o d o a c o n s i d e r a r e s e l d e 0 . 6 6 H z , l a 
planta c o n m a y o r p a r t i c i p a c i ó n e n e s t e m o d o e s M Z D . 
3.3 Característica de fase y ajuste de parámetros 
Siguiendo l a m e t o d o l o g í a p r e s e n t a d a e n [1 ,4] , s e d i s e ñ ó u n 
es tab i l izador p a r a l a u n i d a d M Z D - U 3 . L a c a r a c t e r í s t i c a d e 
fase a c o m p e n s a r s e o b t i e n e a t r a v é s d e l a n á l i s i s p a r -
ángulo e n l a m á q u i n a d e i n t e r é s [4 ,5] . L a F i g . 5 m u e s t r a 
el a j u s t e d e f a s e d e l e s t a b i l i z a d o r e n e l r a n g o d e 
f recuenc ias d e s e a d o . T a m b i é n s e p r e s e n t a n l o s p a r á m e t r o s 
se l ecc ionados p a r a e l e s t a b i l i z a d o r d e s p u é s d e a j u s t a r l a 
curva d e f a s e d e l e s t a b i l i z a d o r c o n l a c a r a c t e r í s t i c a 
c o m b i n a d a d e l s i s t e m a y l a s e ñ a l d e e n t r a d a . E n el e s t u d i o 
todos l o s e s t a b i l i z a d o r e s u t i l i z a n c o m o s e ñ a l 
de e n t r a d a l a p o t e n c i a a c e l e r a n t e d e l a u n i d a d . 
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F i g . 6 D i n á m i c a d e r o t o r e s c o n E S P e n M Z D - U 3 . 
L a F i g . 6 m u e s t r a l a d i n á m i c a d e l o s r o t o r e s d e v a r i a s 
u n i d a d e s , a n t e l a p é r d i d a d e l a u n i d a d M Z D - U 1 , d e s p u é s 
d e i n s t a l a r e l e s t a b i l i z a d o r . A l c o m p a r a r l a s c u r v a s c o n l a s 
d e l a F i g . 2 s e o b s e r v a u n m a y o r a m o r t i g u a m i e n t o e n e l 
m o d o d e 0 . 6 6 H z ( P L D - U 1 ) , m i e n t r a s q u e l o s o t r o s m o d o s 
p r e s e n t e s e n l a r e s p u e s t a s ó l o s o n a f e c t a d o s l i g e r a m e n t e . 
E s t o e s c o n s i s t e n t e c o n l o s r e s u l t a d o s d e l a n á l i s i s m o d a l , 
y a q u e l a p l a n t a M Z D t i e n e u n a p a r t i c i p a c i ó n m u y 
r e d u c i d a e n l o s m o d o s c o n f r e c u e n c i a s m a y o r e s . 
3.4 Aplicación secuencial de estabilizadores 
L a T a b l a 3 ( A p é n d i c e ) p r e s e n t a l o s v e c t o r e s m o d a l e s 
p a r a e l m o d o d e 0 . 6 6 H z d e s p u é s d e i n s t a l a r e l 
e s t a b i l i z a d o r e n M Z D - U 3 . E s i n t e r e s a n t e c o m p a r a r e s t o s 
r e s u l t a d o s c o n l o s d e l a T a b l a 2 . S e o b s e r v a u n a g r a n 
s i m i l i t u d e n t r e l o s v a l o r e s d e a m b a s t a b l a s , l a i n c l u s i ó n d e l 
e s t a b i l i z a d o r e n M Z D - U 3 p r á c t i c a m e n t e n o a l t e r a e l 
p a t r ó n d i n á m i c o m o d a l , l o c u a l e s c a r a c t e r í s t i c o e n 
s i s t e m a s c o n e s t r u c t u r a l o n g i t u d i n a l . 
E l a m o r t i g u a m i e n t o p a r a e l m o d o d e 0 . 6 6 H z , o b s e r v a d o 
e n l a F i g . 6, a ú n n o s e c o n s i d e r a a c e p t a b l e ( £ = 0 . 0 4 ) , p o r 
l o q u e s e p r o c e d e a i n s t a l a r o t r o s e s t a b i l i z a d o r e s p a r a 
mejorar la r e s p u e s t a . L a u b i c a c i ó n d e e s t o s e s t a b i l i z a d o r e s 
se basa e n l a i n f o r m a c i ó n d e l a T a b l a 3 , l a c u a l p r e s e n t a 
un anális is m o d a l c o m p l e t o q u e i n c l u y e e l e s t a b i l i z a d o r 
previamente i n s t a l a d o . L a F i g . 7 m u e s t r a e l 
c o m p o r t a m i e n t o d e l a s m i s m a s u n i d a d e s d e l a F i g . 6 , 
después d e i n s t a l a r E S P ' s e n t o d a s l a s u n i d a d e s d e l a 
planta P L D y e n l a u n i d a d C M R - U 2 . E l m o d o d e 0 . 6 6 H z 
finalmente p r e s e n t a u n a m o r t i g u a m i e n t o a c e p t a b l e 
( f = 0 2 1 ) . L a s F i g s . 8 y 9 p r e s e n t a n e l d e t a l l e d e l a j u s t e d e 
fase e n los e s t a b i l i z a d o r e s d e e s t a s m á q u i n a s . 
Fig. 7 C o m p o r t a m i e n t o d i n á m i c o d e r o t o r e s c o n E S P e n 
M Z D , P L D y C M R . 
Es i n t e r e s a n t e o b s e r v a r q u e a m e d i d a q u e s e a m o r t i g u a 
este m o d o » l o s o t r o s m o d o s s e m a n i f i e s t a n m á s 
explíci tamente. E n e s t e c a s o , e l m o d o d e o s c i l a c i ó n d e 1 . 1 7 
Hz se i d e n t i f i c a e n l a s u n i d a d e s N V L - U 1 y P G D - U 4 . E l 





Frecuencia ( H z ) 
Fig. 8 A j u s t e d e F a s e d e l E S P e n p l a n t a P L D . 
La Tabla 4 p r e s e n t a l o s v e c t o r e s m o d a l e s d e e s t o s m o d o s 
de osc i lac ión . P a r a e s t a c o n d i c i ó n s e t i e n e q u e l a p l a n t a 
NVL p r e s e n t a l a m a y o r p a r t i c i p a c i ó n e n e l m o d o d e 
oscilación d e 1 . 1 7 H z , m i e n t r a s q u e l a p l a n t a T P O t i e n e 
una p a r t i c i p a c i ó n i m p o r t a n t e e n e l m o d o d e o s c i l a c i ó n d e 













Parámetros del ESP: 
A - Característica de Fase del ESP 
6 - Característica de fase Combinada 
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F i g . 10 D e s p l a z a m i e n t o a n g u l a r d e r o t o r e s c o n E S P ' s 
e n M Z D , P L D , C M R y N V L . 
d e e s t a b i l i z a d o r e s s e e f e c t ú a u n a n á l i s i s m o d a l c o m p l e t o 
p a r a c a d a E S P a i n s t a l a r . E s t e a n á l i s i s c o n s i d e r a l o s 
e s t a b i l i z a d o r e s p r e v i a m e n t e i n s t a l a d o s . 
E n e s t e p u n t o , e l i n t e r é s s e c e n t r a e n e s t a b i l i z a r e l m o d o 
d e 1 . 1 7 H z . E s t e m o d o e s c l a r a m e n t e a m o r t i g u a d o a l 
i n s t a l a r u n e s t a b i l i z a d o r e n l a s m á q u i n a s d e l a p l a n t a 
N V L , c o m o l o m u e s t r a l a F i g . 10 . F i n a l m e n t e , l a F i g . 1 1 
m u e s t r a l a d i n á m i c a a n g u l a r e n m á q u i n a s d e s p u é s d e 
i n s t a l a r u n e s t a b i l i z a d o r e n l a u n i d a d T P O - U 3 . 
E l p r o c e d i m i e n t o d e a p l i c a c i ó n c o o r d i n a d a d e 
e s t a b i l i z a d o r e s f i n a l i z a c u a n d o s e c o n s i g u e u n n i v e l d e 
a m o r t i g u a m i e n t o e s t a b l e c i d o p a r a t o d a s l a s f r e c u e n c i a s d e 
i n t e r é s e n e l s i s t e m a , c o n s i d e r a n d o u n g r u p o d e 
p e r t u r b a c i o n e s y c o n d i c i o n e s o p e r a t i v a s d e l s i s t e m a . 
3.5 Evaluación de ESP's ante perturbaciones 
L a T a b l a 5 p r e s e n t a l o s v a l o r e s d e f r e c u e n c i a y r e l a c i ó n d e 
a m o r t i g u a m i e n t o p a r a e s t o s m o d o s d e s p u é s d e i n s t a l a r 
e s t a b i l i z a d o r e s e n M Z D - U 3 , P L D - P , C M R - U 2 , N V L - P y 
T P 0 - U 3 . L a s F i g s . 1 2 a 1 5 p r e s e n t a n e l c o m p o r t a m i e n t o 
angular d e d i s t i n t a s m á q u i n a s p a r a o t r a s p e r t u r b a c i o n e s e n 
el s i s t ema . S e a n a l i z a l a p é r d i d a d e l a s u n i d a d e s P G D - U 3 
y T P O - U 3 , a n t e s y d e s p u é s d e l a i n s t a l a c i ó n d e l o s 
es tab i l izadores . D e e s t o s r e s u l t a d o s s e c o n c l u y e q u e l a 
aplicación d e e s t a b i l i z a d o r e s e n e s t e s i s t e m a r e q u e r i r á l a 
instalación d e e s t a b i l i z a d o r e s a d i c i o n a l e s p a r a c u b r i r 
oscilaciones d i n á m i c a s d e m a y o r f r e c u e n c i a . 
La a p l i c a c i ó n d e l a m e t o d o l o g í a d e l e s t u d i o g a r a n t i z a u n a 
adecuada c o o r d i n a c i ó n d e a c c i o n e s d e e s t a b i l i z a c i ó n y 
conduce a u n n ú m e r o m í n i m o d e u n i d a d e s g e n e r a d o r a s 
se lecc ionadas p a r a a m o r t i g u a r l o s m o d o s d e o s c i l a c i ó n 
críticos. 
F i g . 12 C o m p o r t a m i e n t o d e r o t o r e s a n t e l a p é r d i d a d e 
l a u n i d a d P G D - U 3 a n t e s d e i n s t a l a r E S P ' s . 
4. Características Dinámicas de SEP's 
Longitudinales 
En la d e t e r m i n a c i ó n d e f r e c u e n c i a s d e o s c i l a c i ó n e s 
factible u t i l i z a r m o d e l o s s i m p l i f i c a d o s d e l g e n e r a d o r . L o s 
valores d e f r e c u e n c i a q u e s e o b t i e n e n a l u t i l i z a r m o d e l o s 
más c o m p l e t o s s o n m u y s i m i l a r e s . E l e f e c t o d e l o s 
con t ro les p r i n c i p a l m e n t e s e m a n i f i e s t a e n e l 
a m o r t i g u a m i e n t o d e l o s m o d o s d e o s c i l a c i ó n . 
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Fig. 11 D i n á m i c a d e r o t o r e s d e s p u é s d e i n s t a l a r u n 
E S P e n T P O - U 3 . 
En los m o d o s d e o s c i l a c i ó n d e m á s b a j a s f r e c u e n c i a s 
participan m u c h a s m á q u i n a s , l o q u e h a c e q u e l o s f a c t o r e s 
de p a r t i c i p a c i ó n d e l o s g e n e r a d o r e s s e a n m u y p e q u e ñ o s , 
dif icultando l a i d e n t i f i c a c i ó n d e l a s p l a n t a s m á s 
impor tantes e n e s t o s m o d o s d e o s c i l a c i ó n [7J. P a r a 
verificar l a p a r t i c i p a c i ó n d e m á q u i n a s s e r e c o m i e n d a l a 
excitación d e m o d o s d e o s c i l a c i ó n m e d i a n t e a n á l i s i s d e l a 
respuesta e n e l t i e m p o . E s t e p r o c e s o p e r m i t e r e p r o d u c i r 
la osc i l ac ión e n p l a n t a s q u e p a r t i c i p a n d e m a n e r a 
F i g . 1 3 C o m p o r t a m i e n t o d e r o t o r e s d e s p u é s d e i n s t a l a r 
E S P ' s e n M Z D , P L D , C M R , N V L y T P O . 
SEGUNDOS 
F i g . 1 4 D i n á m i c a d e r o t o r e s a n t e l a p é r d i d a d e l a 
u n i d a d T P O - U 3 a n t e s d e i n s t a l a r E S P ' s . 
i m p o r t a n t e e n e l m o d o y d e t e r m i n a r t a m b i é n l a s l í n e a s d e 
t r a n s m i s i ó n d o n d e s e m a n i f i e s t a l a o s c i l a c i ó n . 
P a r a l o s m o d o s d e o s c i l a c i ó n d e i n t e r é s , u n a c a r a c t e r í s t i c a 
i m p o r t a n t e d e l o s S E P ' s l o n g i t u d i n a l e s e s q u e l o s v e c t o r e s 
m o d a l e s n o c a m b i a n s u b s t a n c i a l m e n t e c o n l a i n c l u s i ó n d e 
u n e s t a b i l i z a d o r ( v e r T a b l a s 2 y 3 ) . E s t o s i m p l i f i c a l a 
u b i c a c i ó n d e c o n t r o l e s e n u n a a p l i c a c i ó n c o o r d i n a d a . 
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Fig. 15 D i n á m i c a d e r o t o r e s a n t e l a p é r d i d a d e T P O -
U 3 ( E S P ' s e n M Z D , P L D , C M R , N V L , T P O ) . 
e l é c t r i c a m e n t e , o b i é n m o d o s d e o s c i l a c i ó n e n t r e á r e a s . E l 
n ive l d e p a r t i c i p a c i ó n i n d i v i d u a l d e p e n d e r á b á s i c a m e n t e d e 
l a u b i c a c i ó n y l a c a p a c i d a d d e l a u n i d a d , a s í c o m o d e l t i p o 
d e s i s t e m a d e e x c i t a c i ó n . 
E n s i s t e m a s r o b u s t o s , l a a p l i c a c i ó n d e u n e s t a b i l i z a d o r e n 
u n a m á q u i n a p e r m i t e m e j o r a r e l a m o r t i g u a m i e n t o d e 
c i e r t o m o d o , p e r o t a m b i é n p u e d e t a m b i é n d i s m i n u i r e l 
a m o r t i g u a m i e n t o d e o t r o s m o d o s . A s í m i s m o , e n e s t o s 
s i s t e m a s g e n e r a l m e n t e n o e s s e n c i l l o e n c o n t r a r u n a s e ñ a l 
d e e n t r a d a c o n a l t o c o n t e n i d o m o d a l p a r a u n m o d o d e 
o s c i l a c i ó n p a r t i c u l a r . P a r a s i s t e m a s d e l t i p o l o n g i t u d i n a l , 
c a d a m o d o d e o s c i l a c i ó n s e m a n i f i e s t a e n u n a r e g i ó n d e l 
s i s t e m a , f a c i l i t a n d o l a e l e c c i ó n d e l a s e ñ a l . 
GEP&MZWfl: 
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Fig. 16 V a r i a c i ó n d e f a s e p a r a G E P ( s ) e n M Z D - U 3 . 
A d i c i o n a l m e n t e , l a l i s t a d e g e n e r a d o r e s q u e p a r t i c i p a n m á s 
ac t ivamente e n u n m o d o d e o s c i l a c i ó n n o s e m o d i f i c a , l o 
cual e v i t a r e a l i z a r u n a n á l i s i s m o d a l c o m p l e t o p a r a l a 
ubicación d e c a d a n u e v o e s t a b i l i z a d o r . 
Por o t r o l a d o , l a c a r a c t e r í s t i c a d e f a s e a c o m p e n s a r p o r e l 
ESP s ó l o v a r í a l i g e r a m e n t e p a r a u n r a n g o a m p l i o d e 
condic iones d e o p e r a c i ó n , l o c u a l e v i t a n u e v o s a j u s t e s o 
s in tonizac ión . U n e j e m p l o d e é s t o s e m u e s t r a e n l a F i g . 16 , 
para l a u n i d a d M Z D - U 3 . E l r a n g o d e f r e c u e n c i a s 
cons ide rado i n d u y e t o d o s l o s m o d o s d e o s c i l a c i ó n d e 
interés, c o n s i d e r a n d o d i s t i n t a s c o n d i c i o n e s o p e r a t i v a s . S e 
observa u n a v a r i a c i ó n p e q u e ñ a p a r a l a f a s e d e l a f u n c i ó n 
GEP(s) . 
En el s i s t e m a a n a l i z a d o l o s e f e c t o s d e i n t e r a c c i ó n e n t r e 
modos o c o n t r o l e s n o e s c r í t i c o . D e b i d o a l a e s t r u c t u r a d e 
la red , c a d a m á q u i n a e n e l s i s t e m a t i e n e u n a p a r t i c i p a c i ó n 
i m p o r t a n t e e n m o d o s d e o s c i l a c i ó n b i é n d e f i n i d o s , 
g e n e r a l m e n t e e n d o s o t r e s m o d o s d e o s c i l a c i ó n , y a s e a n 
modos l o c a l e s , o e n t r e g r u p o s d e m á q u i n a s c e r c a n a s 
E s i m p o r t a n t e s e ñ a l a r l a n e c e s i d a d d e c o m b i n a r e n e l c i c lo 
d e a n á l i s i s e s t u d i o s e n e l d o m i n i o d e l a f r e c u e n c i a y 
s i m u l a c i o n e s e n e l t i e m p o . E s t o g a r a n t i z a e l a j u s t e 
a d e c u a d o d e g a n a n c i a s y l í m i t e s a l a s a l i d a d e l 
e s t a b i l i z a d o r , a s í c o m o l a m i n i m i z a c i ó n d e i n t e r a c c i o n e s 
n e g a t i v a s e n t r e m o d o s y c o n t r o l e s a l i n c l u i r n u e v o s 
e s t a b i l i z a d o r e s . 
5. Conclusiones 
• D e b i d o a l a d e b i l i d a d d e s u s i n t e r c o n e x i o n e s , l o s 
s i s t e m a s d e p o t e n c i a l o n g i t u d i n a l e s p r e s e n t a n u n 
a m o r t i g u a m i e n t o i n h e r e n t e m e n t e r e d u c i d o . 
• E n s i s t e m a s d e l t i p o l o n g i t u d i n a l , l a f r e c u e n c i a d e l o s 
m o d o s d e o s c i l a c i ó n i n e r c i a l e s d e p e n d e r á e n g r a n 
m e d i d a d e l a c o p l a m i e n t o al s i s t e m a y d e l a i n e r c i a d e 
l o s g e n e r a d o r e s , d e a h í l a i m p o r t a n c i a d e l a e s t r u c t u r a . 
• M e d i a n t e l a e x c i t a c i ó n d e m o d o s d e o s c i l a c i ó n s e 
i d e n t i f i c a n l a s p l a n t a s q u e p a r t i c i p a n d e m a n e r a 
i m p o r t a n t e e n e l m o d o y l a s l í n e a s d e t r a n s m i s i ó n 
d o n d e s e m a n i f i e s t a la o s c i l a c i ó n . 
• E n m o d o s d e o s c i l a c i ó n e n t r e á r e a s g e n e r a l m e n t e t o d a s 
l a s m á q u i n a s p a r t i c i p a n a c t i v a m e n t e . L a s m á q u i n a s e n 
l o s p u n t o s e x t r e m o s d e l s i s t e m a m u e s t r a n l a m a y o r 
a c t i v i d a d m o d a l . 
• E n u n s i s t e m a l o n g i t u d i n a l l o s c a m b i o s e n l a r e d y l a 
c o n d i c i ó n o p e r a t i v a n o m o d i f i c a n s u b s t a n c i a l m e n t e e l 
p a t r ó n m o d a l . E s t o i m p a c t a f a v o r a b l e m e n t e e l d i s e ñ o 
y l a u b i c a c i ó n d e e s t a b i l i z a d o r e s . 
t A d i c i o n a l m e n t e , l a c a r a c t e r í s t i c a d e f a s e a c o m p e n s a r 
p a r a e l e s t a b i l i z a d o r s ó l o v a r í a l i g e r a m e n t e p a r a u n 
r a n g o a m p l i o d e c o n d i c i o n e s o p e r a t i v a s , l o c u a l e v i t a 
a j u s t e s o s i n t o n i z a c i o n e s . 
• E n s i s t e m a s d e l t i p o l o n g i t u d i n a l g e n e r a l m e n t e l o s 
e f e c t o s d e i n t e r a c c i o n e s e n t r e m o d o s o c o n t r o l e s n o 
s o n c r í t i c o s . 
i D a d a l a e s t r u c t u r a r a d i a l d e l s i s t e m a , c a d a m o d o d e 
o s c i l a c i ó n s e m a n i f i e s t a e n u n a r e g i ó n e s p e c í f i c a d e l 
s i s t e m a , l o c u a l f a c i l i t a l a e l e c c i ó n d e l a s e ñ a l d e 
c o n t r o l . 
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Apéndice 
T a b l a 1 M o d o s d e o s c i l a c i ó n d e l S i s t e m a N o r o e s t e d e l a C F E . 
f í Hz ), r Máquinas con mayor participación 
0.66,-0.016 TODAS ( MZD-P, PLD-P, CMR-P ) 
0.84, -0.004 PLD-P, NVL-P, PGD-P 
1.03, -0.013 NVL-P, PGU-P, PLD-P, PGD-P, MZD-P 
1.17, -0.017 NVL-P, PGU-P, TPO-P, EFU-P, CMR-P 
1.20, -0.003 CMR-P, PGU-P 
1.26, -0.007 TPO-P, PGU-U3, TPO-P, CMR-P 
1 3 6 , -0.005 CCT-TGS, PGU-P, CMR-P, EFU-P, HYA-P, BRT-P 
1.368,-0.005 PGU-P, PGD-P, CCT-TGS, OVI-P, TPO-P 
1.38,-0.009 TPO-U3, EFU-U3, HYA-P, CCT-P 
1.41,-0.013 TPO-P, BRT-P, CCT-P 
MAQ IPikl. ¿P& MAQ K l > ¿«k MAQ ]R¡I . ¿ R ¡ 
MZD-U3 0.140, -6 MZD-U1 0.26,-144 MZD-U3 1.87, 90 
MZD-U1 0.078, -3 MZD-U3 0.25, -145 MZD-U1 0.65, 83 
PLD-U4 0.033, -4 CMR-U2 0.23,-143 PLD-U2 0.26, 86 
PLD-U3 0.033, -4 CCT-TGS 0.21, -143 PLD-U3 0.26,86 
PLD-U2 0.033, -4 HYA-U1 0.19, -144 PLD-U4 0.26,86 
PLD-U1 0.033, -4 BRT-U2 0.16, -144 PLD-U1 0.26, 86 
CMR-U2 0.020, 1 BRT-U1 0.15, -143 CMR-U2 0.09, 61 
CCT-TGS 0.010, 2 PLD-U4 0.15, 35 HYA-U1 0.05, 54 
T a b l a 2 
V e c t o r e s m o d a l e s p a r a el m o d o d e o s c i l a c i ó n d e 0 . 6 6 H z . 
Apéndice #.. 
T a b l a 3 
V e c t o r e s m o d a l e s a s o c i a d o s a l m o d o d e o s c i l a c i ó n d e 0 . 6 6 H z d e s p u é s d e i n s t a l a r u n E S P e n M Z D - U 3 . 
MAQ IPíkl' ¿Pfc MAQ | u j , ¿uk MAQ 
MZD-U3 0.140, 28 MZD-U1 0.25, -110 MZD-U3 1.67, 75 
MZD-U1 0.084, -13 CNN-MOT 0.24, 76 MZD-U1 0.74, 100 
CNN-MOT 0.036,-1.9 LCD-MOT 0.23, 76 PLD-U3 0.26, 82 
PLD-U3 0.033, 4 MZD-U3 021, -94 PLD-U1 0.26, 82 
PLD-U4 0.033, 4 CMR-U2 0.20, -112 PLD-U4 0.26, 82 
PLD-U1 0.033, 4 CCT-TGS 0.19, -112 PLD-U2 0.26, 82 
PLD-U2 0.033, 4 HYA-U1 0.18, -111 CMR-U2 0.094, 86 
LCD-MOT 0.030,1.7 BRT-U2 0.14, -114 CNN-MOT 0.057,17 
CMR-U2 0.020, -18 BRT-U1 0.14, -114 LCD-MOT 0.054, 19 
CCT-TGS 0.013, -17 PLD-U3 0.13, 81 HYA-U1 0.054, 79 
HYA-U1 0.011, -15 PLD-U2 0.13, 81 CCT-TGS 0.045, 78 
T a b l a 4 
V e c t o r e s m o d a l e s p a r a l o s m o d o s d e o s c i l a c i ó n d e 1 . 1 7 y 1 . 2 5 H z . 
MAQ 
f = 1.17 Hz 
lPfl£l MAQ 
f = 1.17 Hz 
lR¡l MAQ 
f = 1.25 Hz 
1^ 1 
NVHJ3 0.59 NVL-U3 0.10 TPO-U3 1.04 
NVL-U2 0.57 NVLrU2 0.09 MZD-U1 0.52 
NVL-U1 0.57 NVL-U1 0.09 PGU-U3 0.44 
PGD-U4 0.38 PGU-U3 0.05 MZD-U3 0.31 
PGD-U3 0.37 TPO-U3 0.03 EFU-U3 0.20 
MZD-U1 0.37 PGD-U3 0.02 PGD-U4 0.17 
MZD-U3 0.31 PGD-U4 0.02 PGD-U3 0.17 
TPO-U3 0.21 MZD-U3 0.01 EFU-U2 0.13 
PGU-U3 0.18 EFU-U1 0.01 EFU-U1 0.13 
T a b l a 5 
M o d o s d e o s c i l a c i ó n d e b a j a f r e c u e n c i a e n e l S i s t e m a 
N o r o e s t e d e s p u é s d e i n s t a l a r e s t a b i l i z a d o r e s . 
f ( H z ) r real Imag 
0.653 0.221 -0.908 4.01 
0.83 0.012 -0.064 5.18 
0.96 0.120 -0.72 5.97 
1.18 0.210 -1.54 7.27 
1.29 0.012 -0.102 8.14 
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Abstract'. This paper presents the operating problems of the 
interconnection between Colombia and Venezuela power systems 
through a single 230 kV transmission line. It describes the 
technical analysis carried out for the stabilization of a sustained 
power flow oscillation of 0.22 Hz. The analysis includes results 
of simulations and field recordings obtained in the system. 
Operating strategies adopted and the conclusions of the study 
are also summarized. 
keywords - Inter-area oscillations, power system stabilizers, 
excitation control, modal analysis, weak power systems. 
I . INTRODUCTION 
During 1 9 9 3 C o l o m b i a a n d V e n e z u e l a p o w e r s y s t e m s w e r e 
weakly i n t e r c o n n e c t e d b y a s i ng l e 2 3 0 K V t r a n s m i s s i o n l ine . 
The i n t e r c o n n e c t i o n , in i t ia l ly p l a n n e d a s a doub le -c i r cu i t l i ne , 
would p e r m i t p o w e r e x c h a n g e s d u r i n g n o r m a l a n d e m e r g e n c y 
conditions. 
Transient s tab i l i ty p l a n n i n g s tud ie s an t i c ipa t ed po ten t i a l 
undamped l o w frequency osc i l l a t ions d u e t o the 
interconnect ion, h o w e v e r n o spec i f i c c o r r e c t i v e ac t ions w e r e 
implemented. D u r i n g l i n e c o m m i s s i o n i n g t h e osc i l l a to ry 
behavior w a s c o n f i r m e d , a n d sus t a ined osc i l l a t ions a p p e a r e d 
making i m p o s s i b l e to o p e r a t e the i n t e r connec t i on . 
As a c o n s e q u e n c e o f the p r o b l e m s de tec ted , s y s t e m d y n a m i c 
behavior w a s s t u d i e d in de ta i l i n o r d e r t o f i n d e f f e c t i v e m e a n s 
to damp t h e s e p o w e r f l o w osc i l l a t i ons . A f r e q u e n c y - d o m a i n 
approach, c o m b i n e d w i t h t i m e - d o m a i n s i m u l a t i o n s w e r e u s e d 
in the ana lys i s . T i e l i n e p o w e r f l o w osc i l l a t ions w e r e 
effectively d a m p e d f o l l o w i n g s tudy r e c o m m e n d a t i o n s . S tudy 
results w e r e v e r i f i e d s tep b y s tep u s i n g field m e a s u r e m e n t s . 
T h i s p a p e r p r e s e n t s t h e d e s c r i p t i o n o f t h e i n t e r c o n n e c t e d 
s y s t e m s , t h e d y n a m i c s tab i l i ty ana lys i s p e r f o r m e d , t h e resu l t s 
o b t a i n e d f r o m s i m u l a t i o n s , t h e t u n i n g o f p o w e r s y s t e m 
s tab i l i ze rs , a n d t h e o p e r a t i n g s t r a t eg ies i m p l e m e n t e d . 
N . DESCRIPTION OF THE SYSTEM 
A . C o l o m b i a n p o w e r s y s t e m 
Elec t r i ca l e n e r g y in C o l o m b i a i s s u p p l i e d b y severa l r eg iona l 
en t i t i es c o o r d i n a t e d a n d s u p e r v i s e d b y I n t e r c o n e x i ó n E léc t r i ca 
S . A . ( I S A ) . T h e b u l k t r a n s m i s s i o n s y s t e m i s f o r m e d b y 
2 3 0 k V a n d 5 0 0 k V t r a n s m i s s i o n l ines . P e a k load d e m a n d in 
1 9 9 2 w a s 6 0 9 8 M W , a n d a t t ha t t i m e t h e s y s t e m h a d an 
ins ta l led capac i ty o f 8 4 8 9 M W . 
I n t h e p e r i o d o f t h e s t udy a s i n g l e 5 0 0 k V t r a n s m i s s i o n l ine 
t ied t h e C e n t r a l a n d N o r t h a reas o f t h e s y s t e m ( S a n C a r l o s -
Sabana l a rga ) . A t the e n d o f 1993 a s e c o n d para l l e l c i rcu i t 
w a s a d d e d t o t h e s y s t e m . 
B . V e n e z u e l a n p o w e r s y s t e m 
V e n e z u e l a ' s p o w e r s y s t e m i s i n t eg ra t ed b y seve ra l p o w e r 
c o m p a n i e s c o v e r i n g m o s t o f t h e c o u n t r y , w h i c h i s d i v i d e d in 
seve ra l a r eas ; N o r t h , C e n t r a l , W e s t a n d G u a y a n a . 
G u a y a n a a rea i s a m a j o r h y d r o g e n e r a t i o n cen te r , that 
i n c l u d e s R a d i L e o n i h y d r o p l a n t - G U R I - w i t h 1 0 , 0 0 0 M W 
of ins ta l led c a p a c i t y . G u a y a n a a r e a i s a l s o a m a i n indus t r i a l 
l o a d cen te r . T h e d i s t ance b e t w e e n G u a y a n a a n d Cen t r a l a r eas 
i s a b o u t 6 5 0 k m . P o w e r t r a n s m i s s i o n t akes p l a c e t h r o u g h 7 6 5 
k V , 4 0 0 k V a n d 2 3 0 k V t r a n s m i s s i o n l ines . F r o m the Cen t ra l 
a r e a , t h e d i s t ance t o the w e s t e r n a reas i s 3 0 0 k m . A t t h e t ime 
o f t h e s t u d y , p e a k l o a d d e m a n d w a s 1 1 8 0 0 M W w i t h an 
ins ta l l ed g e n e r a t i n g capac i ty o f 1 5 2 7 0 M W . 
C . C o l o m b i a - V e n e z u e l a I n t e r c o n n e c t i o n 
F i g . 1 s h o w s a s i m p l i f i e d d i a g r a m o f t h e n e t w o r k s t r u c t u r e 
F i g . 1 I n t e r connec t ed C o l o m b i a - V e n e z u e l a p o w e r s y s t e m . 
including t h e i n t e r c o n n e c t i o n l i n e (Cues t ec i t a s 
Cuatr icentenario) . M a i n l o a d a n d g e n e r a t i o n cen te r s a r e a l so 
indicated w i t h c i r c l e s . 
Colombian p o w e r s y s t e m i s m o r e d e v e l o p e d in the C e n t r a l -
South areas . O n t h e o t h e r s ide , t h e m o s t i m p o r t a n t a reas a re 
concentrated in t h e C e n t r a l - E a s t r e g i o n s o f V e n e z u e l a . I t i s 
important t o p o i n t o u t tha t a l t h o u g h the s y s t e m s a r e t i ed 
through a s i n g l e 150 k m , 2 3 0 k V t r a n s m i s s i o n l ine , t h e 
interconnection b e t w e e n s t r o n g a reas ( da shed t r aces i n F i g . 
1 ) i s t h r o u g h a se r i e s o f s i n g l e and d o u b l e c i rcu i t 
transmission l ines . T a b l e I p r e s e n t s charac te r i s t i cs o f these 
transmission l inks . 
T a b l e I 
Cha rac t e r i s t i c s o f M a i n I n t e r c o n n e c t i n g L i n e s 
L i n e s k m k v 
S a n C a r l o s - S a b a n a l a r g a 5 2 0 5 0 0 
Sabana l a rga -Cues t ec i t a s 36Û 2 3 0 
Cues t ec i t a s -
C u a t r i c e n t e n a r i o 
1 5 0 2 3 0 
Cua t r i c en t ena r io - T a b l a z o 6 0 2 3 0 
T a b l a z o - A r e n o s a 4 8 0 4 0 0 
According t o p l a n n i n g s tud i e s , t h e i n t e r c o n n e c t i o n w o u l d 
allow a p o w e r t r a n s f e r o f 100 M W f r o m V e n e z u e l a to 
C o l o m b i a . T h i s l im i t c o u l d b e i n c r e a s e d t o 1 5 0 M W w i t h 
s h u n t c o m p e n s a t i o n i n Cues tec i t a s ( C o l o m b i a ) . 
i n . OPERATING PROBLEMS 
P r e l i m i n a r y s tud ie s o f t h e i n t e r c o n n e c t i o n s h o w e d t h e 
poss ib i l i t y o f u n d a m p e d l o w f r e q u e n c y p o w e r flow 
osc i l l a t ions o n t h e t i e l i ne , w h i c h w e r e c o n f i r m e d in the 
in i t ia l t r ia l s to o p e r a t e t h e i n t e r c o n n e c t i o n . A 0 . 2 H z p o w e r 
f l o w osc i l l a t ion w i t h i n c r e a s i n g a m p l i t u d e w a s r e c o r d e d , i n 
these tes t s l i n e p r o t e c t i o n w a s q u i c k l y ac t iva ted ( 1 0 - 1 5 
seconds ) t r i p p i n g t h e t ie l ine . I t i s i m p o r t a n t t o s t r e s s tha t th i s 
0 . 2 H z osc i l l a t ion m o d e h a d n o t b e e n de t ec t ed in t h e p a s t , 
a n d a p p e a r e d a s a r e su l t o f t h e w e a k i n t e r c o n n e c t i o n b e t w e e n 
these s y s t e m s . 
T r a n s i e n t s tab i l i ty t i m e - d o m a i n s i m u l a t i o n s r e v e a l e d s u s t a i n e d 
osc i l l a t ions u n d e r seve ra l c o n t i n g e n c i e s i n t h e C o l o m b i a n 
s y s t e m . P a r t i c u l a r cases w e r e g e n e r a t i o n o u t a g e s i n S a n 
C a r l o s p o w e r p l a n t , a n d t o p o l o g y c h a n g e s in t r a n s m i s s i o n 
l i nes b e t w e e n S a n C a r l o s a n d t h e i n t e r c o n n e c t i o n p o i n t . 
S tud ies a l so s h o w e d that p o w e r s y s t e m s tab i l i ze r s l oca t ed in 
San C a r l o s g e n e r a t i n g u n i t s , w h i c h w e r e t u n e d f o r loca l 
o sc i l l a t ions , h a d the ab i l i ty to p r o v i d e p o s i t i v e d a m p i n g f o r 
l o w f r e q u e n c y t i e l ine osc i l l a t i ons . T h i s e m p h a s i z e d t h e n e e d 
t o p e r f o r m a de ta i l ed ana lys i s w h e r e osc i l l a t ions m o d e s o f 
the i n t e r c o n n e c t e d s y s t e m w e r e cha rac t e r i z ed a n d g e n e r a t o r s 
w i t h h i g h pa r t i c ipa t ion in t r o u b l e s o m e osc i l l a t i on m o d e s c o u l d 
b e i d e n t i f i e d . A d d i t i o n a l l y , n e w P S S ' s se t t ings c o u l d a l s o b e 
determined t o o b t a i n t h e r e q u i r e d d a m p i n g . 
I V . DETAILED SMALL SIGNAL STABILITY STUDY 
During t h e s t u d y , t h e f o l l o w i n g s t eps w e r e p e r f o r m e d : 
(a) D e t e r m i n a t i o n o f a c c u r a t e m o d e l s f o r A V R ' s a n d 
P S S ' s . 
(b) C h a r a c t e r i z a t i o n o f osc i l l a t ion m o d e s . 
(c) D e t e r m i n a t i o n o f d a m p i n g r a t i o s . 
(d) Sens i t iv i ty ana lys i s a n d P S S ' s s i t t i ng . 
(e) V e r i f i c a t i o n o f d a m p i n g r a t i o s u s i n g t i m e - d o m a i n 
s i m u l a t i o n s . 
(f) V e r i f i c a t i o n o f t r ans ien t s tabi l i ty s tud ie s i n c l u d i n g 
n e w P S S ' s p a r a m e t e r s . 
In s tep (a) m o d e l s w e r e o b t a i n e d f o r eve ry g e n e r a t i n g u n i t i n 
die i n t e r c o n n e c t e d s y s t e m . S teps (b ) to ( f ) w e r e p e r f o r m e d a t 
the N a t i o n a l C o n t r o l C e n t e r ( C E N A C E ) o f C o m i s i o n 
Federal d e E l e c t r i c i d a d d e M é x i c o ( C F E ) , i n M o n t e r r e y 
N . L . , M é x i c o . F o r th i s s t u d y the in t e rac t ive p o w e r s y s t e m 
simulator ( S I S P ) d e v e l o p e d by the r e s e a r c h a n d 
deve lopment d e p a r t m e n t o f C E N A C E w a s u s e d . S I S P 
modules u s e d i n t h e s t u d y w e r e t h e f r e q u e n c y - d o m a i n 
dynamic s tab i l i ty p a c k a g e ( D I N A M I ) , t h e t i m e - d o m a i n 
transient s tab i l i ty p r o g r a m ( E S T A B I ) , and the load f l o w 
module ( F L U J O S ) . A p p e n d i x I p r e s e n t s a b r i e f desc r ip t ion o f 
D I N A M I - S I S P . 
A. M o d e l s f o r A V R ' s a n d P S S ' s 
For e v e r y g e n e r a t i n g u n i t i t w a s n e c e s s a r y t o o b t a i n , b y 
means o f tes ts , a m a t h e m a t i c a l m o d e l , o p e r a t i n g v a l u e s and 
limits o f p a r a m e t e r s . I n s o m e cases equ iva l en t m o d e l s w e r e 
used to fit t h e m o d e l s ava i l ab l e i n the s imu la t i on p a c k a g e s . 
B. Cha rac t e r i za t ion o f osc i l l a t ion m o d e s 
A deta i led l i n e a r ana lys i s o f t h e s y s t e m w a s ca r r i ed o u t u s i n g 
the d y n a m i c s tab i l i ty s o f t w a r e ( D I N A M I ) . T h e o b j e c t i v e 
was to d e t e r m i n e cr i t ica l osc i l l a t ion m o d e s a n d t h e 
par t ic ipat ion o f g e n e r a t o r s i n v o l v e d in each m o d e . T h e r e su l t s 
of the c h a r a c t e r i z a t i o n w e r e v e r i f i e d s t imu la t ing i n d i v i d u a l 
oscillation m o d e s u s i n g the t i m e - d o m a i n t r ans ien t s tabi l i ty 
p rogram. A de ta i l ed r e p r e s e n t a t i o n o f the i n t e r c o n n e c t e d 
system w a s u s e d f o r these s i m u l a t i o n s . 
Main ac t iv i t i es c a r r i e d o u t i n th i s s tep w e r e the f o l l o w i n g : 
* D e t e r m i n a t i o n o f osc i l l a t ion frequencies t h r o u g h a 
f r e q u e n c y - d o m a i n l i n e a r ana lys i s o f the i n t e r c o n n e c t e d 
sys t em. G e n e r a t o r s i n the s y s t e m w e r e m o d e l e d b y a 
c lass ical m o d e l . T h e n e t w o r k w a s r ep re sen t ed in de ta i l . 
• I d e n t i f i c a t i o n o f g e n e r a t i n g u n i t s w i t h h i g h 
pa r t i c ipa t ion in t h e l o w f r e q u e n c y osc i l l a t ion m o d e s . 
• R e p r o d u c t i o n o f m a i n osc i l l a t ion m o d e s in t i m e - d o m a i n 
s i m u l a t i o n s . 
h i t h e cha rac t e r i za t i on o f osc i l l a t ion m o d e s , t hese w e r e 
c lass i f i ed as l oca l , r e g i o n a l a n d in t e r - a rea . In t e r - a rea m o d e s 
i n v o l v e d a l a r g e n u m b e r o f g e n e r a t i n g p l an t s i n b o t h 
c o u n t r i e s , a n d d u e t o t h e l o n g i t u d i n a l s t r u c t u r e , c o r r e s p o n d i n g 
p o w e r f l o w osc i l l a t i ons w e r e o b s e r v e d in t h e i n t e r c o n n e c t i o n 
l ine . T a b l e I I p r e s e n t s i m p o r t a n t p o w e r p l a n t s i n v o l v e d i n the 
in t e r - a rea osc i l l a t ion m o d e s . 
F r e q u e n c i e s o f i n t e r - a rea o sc i l l a t i on m o d e s w e r e in a r a n g e 
b e t w e e n 0 . 2 2 H z a n d 1 . 4 9 H z . Severa l o f these m o d e s 
i n v o l v e d t h e i n t e r ac t ion a m o n g u n i t s i n the N o r t h o f 
C o l o m b i a a n d g e n e r a t o r s i n t h e N o r t h - W e s t r e g i o n s o f 
V e n e z u e l a . T h e s e m o d e s c o u l d b e c o n s i d e r e d a s r eg iona l , b u t 
as they w e r e o b s e r v e d i n t h e i n t e r c o n n e c t i o n l ine , w e r e 
i n c l u d e d in t h e in t e r - a rea m o d e s . 
S t u d y resu l t s s h o w e d a l a r g e n u m b e r o f u n i t s pa r t i c ipa t ing in 
l o w frequency osc i l l a t i on m o d e s . T h i s c aused that i nd iv idua l 
pa r t i c ipa t ion o f u n i t s i n a in t e r - a rea m o d e h a d a l o w v a l u e , 
m a k i n g the i den t i f i c a t i on o f i m p o r t a n t p l a n t s i n t h e s e 
osc i l l a t ion m o d e s d i f f i c u l t . 
T o v e r i f y t h e smal l s i gna l ana lys i s p e r f o r m e d a n d to c l a r i f y 
the pa r t i c ipa t ion o f g e n e r a t i n g un i t s , o sc i l l a t ion m o d e s w e r e 
r e p r o d u c e d t h r o u g h t i m e - d o m a i n s i m u l a t i o n s . T h i s p r o c e s s 
a l l o w e d t o o b s e r v e a n d c h e c k t h e o sc i l l a t i ons i n gene ra t i ng 
u n i t s w i t h an i m p o r t a n t p a r t i c i p a t i o n in e a c h m o d e . I t a l s o 
h e l p e d to d e t e r m i n e t h e t r a n s m i s s i o n l i n e s w h e r e t h e s e 
osc i l l a t ions h a d a m a j o r e f f e c t . 
C . D a m p i n g r a t i o 
T h e n e x t s t e p w a s t o ca l cu la t e t h e d a m p i n g r a t io o f cr i t ica l 
osc i l l a t ion m o d e s w i t h de t a i l ed m o d e l s o f g e n e r a t o r s and 
exc i t a t ion s y s t e m s . T h e ca l cu l a t ions s h o w e d that t he 
osc i l l a t ion m o d e w i t h t h e l o w e s t f r e q u e n c y ( 0 . 2 2 H z ) 
p r e s e n t e d a n e g a t i v e d a m p i n g r a t io ( - 0 . 0 0 6 ) , w h i c h ind ica t ed 
po ten t i a l sus t a ined p o w e r f l o w osc i l l a t i ons . 
E x t e n s i v e sens i t iv i ty tes ts w e r e p e r f o r m e d to d e t e r m i n e the 
e f f e c t o f exc i t a t ion s y s t e m g a i n o n d a m p i n g ra t io , i t w a s 
f o u n d that a n i n c r e m e n t i n d a m p i n g c o u l d b e o b t a i n e d 
t h r o u g h a ga in r e d u c t i o n in s o m e exc i t a t ion sys t ems . T h i s 
ana lys i s w a s p e r f o r m e d s t a r t i ng w i t h a l l t he exc i t a t ion 
s y s t e m s ac t ive . A f t e r t ha t , exc i t a t ion s y s t e m g a i n s ( K A ) 
w e r e m o d i f i e d o n e b y o n e , spec ia l ly i n u n i t s w i t h h i g h 
pa r t i c ipa t ion in the 0 . 2 2 H z osc i l l a t ion m o d e . T h e l a rges t 
sens i t iv i ty to K ^ v a l u e s w a s o b s e r v e d i n S a n Ca r lo s p o w e r 
p l a n t . A 2 5 % r e d u c t i o n i n g a i n c h a n g e d t h e d a m p i n g r a t io 
to 0 . 0 0 7 . 
T a b l e I I 
Par t ic ipat ion of G e n e r a t i n g P lan t s in In te r -a rea M o d e s 
M o d e 
H z 
Power P l a n t s 
Venezue la Co lombia 
0 .222 Gur í B 
San Carlos-Chivor-
Para i so-Guaca-Be tan ia 
G u a t a p e , Car tagena 
0.52 A g a t ó n Gua j i r a 
0.837 
U r d a n e t a 
R a m ó n L a g u n a - G u r i B 
Guaj i ra -Chivor 
0 .93 U r d a n e t a Be tan ia 
0.964 Gur í B - U r d a n e t a 
Betania-Barranqui l la 
Car tagena-San Car los 
Chivor 
1.17 U r d a n e t a 
Tasa je ro -Be tan ia 
Chivor -Cai tagena 
1.22 U r d a n e t a A l t o Anchicaya-Chivor 
1.40 
U r d a n e t a - R a m ó n 
Laguna-Concepc ión 
P l an t a C e n t r o 
Gua j i r a 
1.46 
U r d a n e t a 
R a m ó n L a g u n a 
Gua j i r a 
1.49 Gur i A - P l a n t a C e n t r o Gua j i r a 
With s u i t a b l e c h a n g e s i n e x c i t e r g a i n s t h r o u g h o u t t h e s y s t e m , 
damping r a t i o s h a d a s m a l l i m p r o v e m e n t i n al l t h e l o w 
f requency o s c i l l a t i o n m o d e s . F o r t h e 0 . 2 2 H z o s c i l l a t i o n 
mode, d a m p i n g r a t i o c h a n g e d t o 0 . 0 3 3 , w h i c h w a s s t i l l 
considered a l o w v a l u e . 
In the s t u d y , t h e a n a l y s i s w a s c o n c e n t r a t e d o n t h e d a m p i n g 
that c o u l d b e o b t a i n e d t h r o u g h e x c i t a t i o n c o n t r o l v i a p o w e r 
system s t ab i l i z e r s . C o n s i d e r i n g t h e s t r u c t u r e a n d c a p a c i t y o f 
the p o w e r s y s t e m s i n t e r c o n n e c t e d , a n d t h e w e a k n e s s o f t h e 
in te rconnec t ion , i t w a s c o n s i d e r e d tha t a d a m p i n g r a t i o 
greater t h a n 10 % w o u l d b e r e q u i r e d u n d e r d i f f e r e n t 
opera t ing c o n d i t i o n s , c o n s i d e r i n g o u t a g e s i n g e n e r a t i n g u n i t s 
and P S S ' s o u t o f s e r v i c e s . W i t h t h i s d a m p i n g a 0 . 2 2 H z t i e 
line p o w e r o s c i l l a t i o n s c o u l d b e c o n t r o l l e d o r e l i m i n a t e d i n 15 
to 20 s e c o n d s . 
It w a s i n t e r e s t i n g to o b s e r v e i n t h e a n a l y s i s , t ha t w h e n 
» c i t a t i o n s y s t e m g a i n o f g e n e r a t i n g u n i t s i n t h e n o r t h o f 
Colombia w a s r e d u c e d , t h e d a m p i n g r a t i o f o r t h e 0 . 2 2 H z 
oscil lat ion m o d e w a s a l s o r e d u c e d . T h i s b e h a v i o r c an b e 
explained b y t h e o p e r a t i n g c o n d i t i o n o f t h e s y s t e m a n d the 
type a n d l o c a t i o n o f e x c i t a t i o n s y s t e m s [ 7 , 9 ] . I n t h i s ca se , t h e 
north a r e a h a s s o m e loca l t h e r m a l g e n e r a t i o n b u t d e p e n d s 
heavily i n e n e r g y i m p o r t e d f r o m t h e s o u t h . A d d i t i o n a l l y , a l l 
the g e n e r a t i n g u n i t s a r e e q u i p p e d w i t h s l o w e x c i t a t i o n 
systems. 
D . PSS 's SITTING 
U s i n g t h e d y n a m i c s t ab i l i t y p r o g r a m ( D I N A M I ) , f o r e v e r y 
o s c i l l a t i o n m o d e o f i n t e r e s t , p a r t i c i p a t i o n f a c t o r s a n d r e s i d u e s 
o f t r a n s f e r f u n c t i o n s w e r e c a l c u l a t e d f o r a l l t h e g e n e r a t i n g 
u n i t s [ 1 , 2 ] . P a r t i c i p a t i o n f a c t o r s w e r e o r d e r e d a c c o r d i n g t o 
t h e i r v a l u e t o i d e n t i f y i m p o r t a n t g e n e r a t i n g u n i t s i n e a c h 
m o d e . 
B a s e d o n t h e r a n k i n g s o b t a i n e d f r o m t h e p a r t i c i p a t i o n f a c t o r s 
p r e v i o u s l y c a l c u l a t e d , a n ideal s t a b i l i z e r w a s s i m u l a t e d i n 
e v e r y u n i t i n o r d e r t o e v a l u a t e t h e e f f e c t i v e n e s s o f t h e 
s t a b i l i z i n g c o n t r o l o n i n d i v i d u a l m a c h i n e s . T h e ideal 
s t a b i l i z i n g a c t i o n w a s a p p r o x i m a t e d b y a d i r e c t 
p r o p o r t i o n a l i t y ( g a i n ) b e t w e e n m a c h i n e s p e e d ( oi; ) a n d t h e 
m a c h i n e f l u x ( E ' q i ) [ 8 ] . T h e e f f e c t i v e n e s s o f s t a b i l i z i n g 
s i g n a l s w a s d e t e r m i n e d b y a s s i g n i n g n o n - z e r o v a l u e s o f g a i n 
t o t h e m a c h i n e s o n e a t t h e t i m e , a n d d e t e r m i n i n g t h e r e s u l t i n g 
c h a n g e i n s y s t e m e i g e n v a l u e s ( d a m p i n g s e n s i t i v i t y ) . T h e 
in i t i a l o b j e c t i v e w a s t o d e t e r m i n e i f a n a c c e p t a b l e d a m p i n g 
r a t i o c o u l d b e o b t a i n e d w i t h t h e s t a b i l i z e r s a v a i l a b l e i n t h e 
s y s t e m a n d , i f n e c e s s a r y , d e t e r m i n e t h e n e e d o f n e w 
s t a b i l i z a t i o n e q u i p m e n t . 
S t u d y r e s u l t s s h o w e d t h a t w i t h t h e P S S ' s i n s t a l l e d i n 
g e n e r a t i n g u n i t s i n C o l o m b i a , s o m e l o c a t e d i n u n i t s w i t h h i g h 
p a r t i c i p a t i o n in t h e c r i t i c a l o s c i l l a t i o n m o d e , i t w a s p o s s i b l e 
t o c h a n g e t h e d a m p i n g r a t i o t o d e s i r e d l e v e l s . T a b l e I I I 
s u m m a r i z e s t h e r e s u l t s o b t a i n e d f o r t h e 0 . 2 2 H z o s c i l l a t i o n 
m o d e . 
T a b l e I H 
D a m p i n g sensitivity t o an ideal P S S 
P S S Avai lable 
D a m p i n g r a t i o 
N o P S S -0.006 
S a n C a r l o s ( one u n i t ) 0 .002 
San Car los ( s e v e n uni ts ) 0 .085 
G u a c a ( t h r ee un i t s ) 0 .041 
Para í so ( t h r ee un i t s ) 0 .033 
Be tan ia ( t w o uni t s ) 0 .021 
San Car los-Paraiso 0.129 
San Car los -Guaca 0 .137 
Guaca -P ara iso-Betan ia 0 .121 
San Car los -Para i so-Guaca 0.188 
San Car los -Para i so-Guaca-Betan ia 0.219 
P S S s t a b i l i z i n g s i g n a l s i n S a n C a r l o s g e n e r a t i n g u n i t s s h o w e d 
t h e l a r g e s t s e n s i t i v i t y o n t h e d a m p i n g r a t i o . T h i s r e s u l t w a s 
i n a g r e e m e n t w i t h p a r t i c i p a t i o n s f a c t o r s a n d r e s i d u e s 
F i g . 2 S a n C a r l o s P h a s e Charac t e r i s t i c . 
A - PSS Phase characteristic 
B - Combined phase characteristic 
(GEP ( s ) , Input signal ) 
10 s 1 + 057 s 
1 4 10S 1 + 2 . 1 s 
1 15 
Frequency ( Hz ) 
F i g . 3 T i e l i n e p o w e r flow b e f o r e P S S t u n i n g . 
p rev ious ly ca l cu la t ed . T h e r e f o r e , S a n C a r l o s w a s in i t ia l ly 
selected a s the b e s t l oca t ion t o u s e s tab i l i z ing s igna l s . T h e 
damping o b j e c t i v e f o r t h e 0 . 2 2 H z osc i l l a t i on m o d e w a s 
reached w h e n P S S ' s i n o t h e r p l an t s (Pa ra i so , G u a c a , 
Betania), a l s o w i t h h i g h pa r t i c ipa t ion f ac to r s , w e r e u s e d in 
combina t ion w i t h P S S ' s i n S a n C a r l o s . S i m i l a r ana lys i s w e r e 
pe r fo rmed f o r o t h e r osc i l l a t ion m o d e s . 
E . SELECTION OF PARAMETERS 
In the t u n i n g p r o c e s s i t w a s n e c e s s a r y t o eva lua t e the p h a s e 
lag p r o d u c e d b y g e n e r a t o r s , exc i t a t ion s y s t e m s and the p o w e r 
system ( G E P ( s ) ) [3 ] . T h e p h a s e cha rac te r i s t i c o f t h e t r ans fe r 
funct ion b e t w e e n exc i t a t ion s y s t e m inpu t and g e n e r a t o r 
electrical t o r q u e , c o m b i n e d w i t h the p h a s e o f the s tab i l izer 
input s i g n a l , w a s u s e d t o d e t e r m i n e the p h a s e charac te r i s t i c 
to b e c o m p e n s a t e d . T h e c o m p e n s a t i o n w a s p e r f o r m e d f o r a 
desired r a n g e o f f r e q u e n c i e s tha t i n c l u d e d t h e local m o d e o f 
units a n d t r o u b l e s o m e l o w f r e q u e n c y osc i l l a t ion m o d e s . 
F ig .2 s h o w s P S S t r a n s f e r f u n c t i o n a n d c o r r e s p o n d i n g p h a s e 
character is t ic se lec ted f o r S a n C a r l o s g e n e r a t i n g un i t s . P h a s e 
compensa t ion w a s e v a l u a t e d t h r o u g h t o r q u e - a n g l e ana lys i s 
[4], t h e i n p u t s igna l ava i l ab l e to p o w e r s y s t e m s tabi l izers w a s 
electrical p o w e r . P h a s e c o m p e n s a t i o n at 0 . 2 2 H z m i n i m i z e d 
die e f f e c t o f n e g a t i v e c o n t r i b u t i o n s d u e t o s y n c h r o n i z i n g 
torque c o m p o n e n t s a n d u n c e r t a i n t i e s in m a c h i n e a n d s y s t e m 
model l ing . P o w e r s y s t e m s tab i l i ze r g a i n s w e r e a d j u s t e d to 
values tha t r e s u l t i n h i g h d a m p i n g r a t io f o r the cr i t ica l 
oscil lat ion m o d e ( 0 . 2 2 H z ) w i t h o u t c o m p r o m i s i n g the 
stability o f o t h e r m o d e s . 
The t u n i n g p r o c e s s w a s v e r i f i e d t h r o u g h m u l t i p l e t i m e - d o m a i n 
s imula t ions , a n a l y z i n g the r e s p o n s e u n d e r d i f f e r e n t ope ra t i ng 
condi t ions . A s i m i l a r p r o c e d u r e w a s f o l l o w e d f o r t h e t u n i n g 
of s t ab i l i ze r s i n o t h e r p o w e r p l a n t s ( P a r a i s o , G u a c a , 
Betania). 
V . SAN CARLOS PSS FIELD SETTING 
O n c e the s t u d y w a s c o m p l e t e d , t h e i m p l e m e n t a t i o n p h a s e in 
S a n C a r l o s p o w e r p l a n t i n c l u d e d t h e f o l l o w i n g s teps : 
• D e t e r m i n a t i o n o f P S S d i a g r a m s b a s e d o n f r e q u e n c y 
r e s p o n s e tes t s . 
• T u n i n g o f w a s h o u t t i m e c o n s t a n t t h r o u g h s i m u l a t i o n and 
f i e ld tes t s . 
• C h e c k i n g t h e d a m p i n g r a t i o f o r loca l osc i l l a t ion m o d e s . 
• P e r f o r m i n g tes t s w i t h cons t an t m e c h a n i c a l p o w e r t o 
s i m u l a t e a P S S w i t h acce le ra t ing p o w e r as i npu t s igna l . 
• P e r f o r m i n g tes ts w i t h the t i e l i n e i n s e r v i c e to v e r i f y the 
c h a n g e in d a m p i n g o n t ie l i n e p o w e r f l o w osc i l l a t ions . 
• D e s i g n o f P S S o p e r a t i n g s t r a teg ies . 
V I . OPERATING SOLUTIONS ADOPTED 
P o w e r s y s t e m s tab i l i ze r s i n S a n C a r l o s g e n e r a t i n g u n i t s w e r e 
in i t i a l ly t uned c o n s i d e r i n g a s l o w c h a n g e in m e c h a n i c a l 
p o w e r . H o w e v e r , th i s p l an t h a d a n i m p o r t a n t p a r t i c i p a t i o n i n 
a u t o m a t i c g e n e r a t i o n con t ro l a n d s y s t e m f r e q u e n c y r e g u l a t i o n . 
S tab i l izers w i t h e lec t r ica l p o w e r a s i n p u t s igna l m u s t u t i l i ze 
s o m e f o r m o f c o m p e n s a t i o n f o r m e c h a n i c a l p o w e r c h a n g e s 
[5] . A t tha t t i m e , w i t h P S S ' s h a r d w a r e ava i l ab le , i t w a s n o t 
p o s s i b l e t o a d e q u a t e l y c o m b i n e , i n a g e n e r a t i n g u n i t , 
frequency r e g u l a t i o n a n d d a m p i n g f u n c t i o n s . T h e r e f o r e , i n 
the tes t p e r f o r m e d , f o u r S a n C a r l o s u n i t s w e r e e q u i p p e d w i t h 
d a m p i n g s i g n a l s a n d t h e r e s t o f t h e m w e r e a s s i g n e d to 
frequency r e g u l a t i o n f u n c t i o n s . I n the f u t u r e , c o n s i d e r a t i o n 
w i l l b e g iven t o d e s i g n s tha t a p p r o x i m a t e m e c h a n i c a l p o w e r 
v a r i a t i o n s t h r o u g h f i l t e r ed s i g n a l s [6] . 
V E . AGREEMENT BETWEEN THEORETICAL AND FIELD 
RESULTS 
F i g . 3 s h o w s a r e c o r d i n g o f t i e l ine p o w e r f l o w b e f o r e the 
A A A l A 
S vipft 
u 
II / A / / A . / / \ j / / A fr 10© 0 ft 
s K 1/ \ M \ l \ 2 / \ 5 " H 
• 10 18 20 
Tiae(s) 
1 No PSS 2 PSS (San Carlos, 4 wits) 3 PSS ( San Carlos, Paraíso, Guca ) 
T a b l e I V 
Sens i t iv i ty t o t h e t i e l i n e p o w e r flow 
i;,.:,, j :tie l i n e 4 : l o w f r e q u e n c y :!•:•:•;;'•: d a m p i n g ; í; 
- p o w e r f l ò v / i'.i - í,': mod&7i:?K vs': í ' ... • ••ratio ..••••• 
';•"<••":('"MW ( H z ) 
100 0 . 2 1 0 0 . 1 6 7 
5 0 0 . 2 1 6 0 . 1 5 2 
0 0 . 2 2 0 0 . 1 4 2 
- 5 0 0 . 2 2 2 0 . 1 3 4 
- 1 0 0 0 . 2 2 2 0 . 1 2 8 
F i g . 4 T i m e - d o m a i n s i m u l a t i o n f o r t h e p o w e r f l o w o n 
t h e i n t e r c o n n e c t i o n l ine . 
tuning o f p o w e r s y s t e m s tab i l i ze r s . C lea r ly , t h e p o w e r flow 
osci l la t ion i s sus t a ined w i t h n o a p p a r e n t d a m p i n g , m e a s u r e d 
oscil lat ion f r e q u e n c y i s p rac t i ca l ly t h e s a m e v a l u e ca lcu la ted 
in the s t udy ( 0 . 2 2 H z ) . 
One o f the tes t s p e r f o r m e d w a s t h e s y n c h r o n i z a t i o n o f b o t h 
systems ( C o l o m b i a - V e n e z u e l a ) w i t h f o u r o u t o f e igh t 
generat ing u n i t s i n S a n C a r l o s w i t h P S S ' s t u n e d f o r the l o w 
f requency i n t e r - a r ea m o d e . F i g s . 4 and 5 s h o w s imu la t i on 
results a n d a f i e l d r e c o r d i n g o b t a i n e d f o r the p o w e r flow in 
the i n t e r c o n n e c t i o n l ine . F i g . 4 i n c l u d e s th ree cases , w h e r e 
the d a m p i n g e f f e c t o f a d d i t i o n a l P S S ' s i n o t h e r p o w e r p l an t s 
is o b s e r v e d . In t h e ca se w i t h n o P S S a sus ta ined osc i l l a t ion 
is ob ta ined . A g a i n , t h e s e r e s u l t s c o n f i r m the va l id i ty o f the 
study and the e f f e c t i v e n e s s o f t h e a d j u s t m e n t s i m p l e m e n t e d to 
increase t ie l i n e d a m p i n g . 
F i g . 5 T i e l i n e p o w e r f l o w w i t h P S S ' s a d j u s t e d . 
Table I V s h o w s t h e sens i t iv i ty o f t h e d a m p i n g ra t io t o p o w e r 
f low o n t h e t ie l i ne . T h e ca l cu l a t ion s h o w e d that osc i l l a t ion 
f requency a n d d a m p i n g r a t i o w e r e n o t subs tan t ia l ly a f f ec t ed 
by tie l i n e o p e r a t i n g c o n d i t i o n . T h i s i s p r o b a b l y d u e to 
t h e l o w p o w e r f l o w i n t h e i n t e r c o n n e c t i o n ( ± 1 0 0 M W ) 
c o m p a r e d t o the s ize o f the s y s t e m s i n t e r c o n n e c t e d . I n T a b l e 
I V f o u r u n i t s i n S a n C a r l o s w e r e c o n s i d e r e d w i t h s tab i l i z ing 
s i gna l s . 
V I I I . CONCLUSIONS 
D u e to a w e a k i n t e r c o n n e c t i o n b e t w e e n p o w e r s y s t e m s 
( C o l o m b i a - V e n e z u e l a ) a c r i t ica l p o w e r flow osc i l l a t ion 
m a d e i m p o s s i b l e to o p e r a t e t h e i n t e r c o n n e c t i o n . S tud ies 
r evea l ed tha t a 0 . 2 2 H z u n d a m p e d osc i l l a t i on w a s t h e 
c a u s e o f t h e p r o b l e m . I n th i s m o d e u n i t s i n E a s t - C e n t r a l 
r e g i o n s o f V e n e z u e l a s w i n g aga ins t g e n e r a t o r s i n Cen t r a l -
S o u t h a reas o f C o l o m b i a . 
Cha rac t e r i z a t i on o f m o d e s w a s v e r y i m p o r t a n t t o e n h a n c e 
t h e u n d e r s t a n d i n g o f s y s t e m d y n a m i c b e h a v i o r . S t imu la t i on 
o f p a r t i c u l a r o sc i l l a t i ons a n d t h e o b s e r v a t i o n o f e f f ec t s 
t h r o u g h o u t t h e s y s t e m h e l p e d to d e f i n e s t ab i l i z ing 
s t r a t eg ies a n d to d e s i g n f ie ld tes ts . 
T h r o u g h exc i t a t ion s y s t e m g a i n con t ro l i s w a s n o t p o s s i b l e 
t o i n c r e a s e d a m p i n g subs tan t i a l ly . F o r t h e 0 . 2 2 H z m o d e 
t h e m o s t i m p o r t a n t e f f e c t c a m e f r o m a g a i n r e d u c t i o n in 
S a n C a r l o s P o w e r P l a n t . 
F o r t h e c r i t ica l osc i l l a t ion m o d e , t h e l a rges t sens i t iv i t i es t o 
i n c r e a s e d a m p i n g t h r o u g h P S S ' s w e r e a s soc ia t ed to S a n 
C a r l o s , C h i v o r , P a r a í s o a n d G u a c a g e n e r a t i n g u n i t s . 
A c o n s i d e r a b l e i m p r o v e m e n t i n d a m p i n g r a t io w a s 
o b t a i n e d t h r o u g h t h e d e s i g n a n d i m p l e m e n t a t i o n o f P S S ' s 
i n t h e C o l o m b i a n p o w e r s y s t e m . 
S tudy r e s u l t s w e r e v a l i d a t e d b y t i m e - d o m a i n s i m u l a t i o n s 
and field r e c o r d i n g s tha t c o n f i r m e d t h e e f f e c t i v e n e s s o f the 
s t ab i l i z ing a c t i o n s p r o p o s e d a n d i m p l e m e n t e d . 
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Appendix I. 
Frequency-domain dynamic stability package 
DINAMI-SISP 
DINAMI-SISP module contains two main options; the first option 
is a program that forms the overall state matrix, and the second is 
an implementation of the original AESOPS algorithm [10]. In the 
first case, a standard EISPACK subroutine is used to perform the 
full eigensolution. DINAMI have identical modelling facilities as the 
transient stability module (ESTABI). Additionally, it includes the 
following special features for small signal stability studies; 
• Participation Factor Calculation [11] 
• Frequency Response Plots 
• Transfer Function Residues [2] 
• Controlability and Observability Factors 

